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INTRODUCCION

La Constitucion Politica de Colombia establece como uno de los fines principales de la
actividad del Estado la solucién de las necesidades bésicas insatisfechas, entre las cuales
se encuentra el acceso al servicio de agua potable y el saneamiento basico. La
formulacion y elaboracion de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado son un
conjunto de estrategias y herramientas interinstitucionales, formuladas para realizar el
proceso de planificacion, armonizacion integral de los recursos e implementacion de
esquemas eficientes y sostenibles para la posterior ejecucion de un conjunto de
soluciones en pro del bienestar de las comunidades en lo referente al sector de agua
potable y saneamiento basico.

El presente informe hace parte de los estudios y disefios a realizar por parte de MANOV
INGENIERIA LTDA. en desarrollo del contrato de consultoria del concurso de méritos No.
VA-009-2012 suscrito con VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P con objeto de realizar
los estudios y disefios como pre inversion en el sector de agua y saneamiento del Plan
Departamental de Agua del Valle del Cauca Grupo 3, de conformidad con el detalle y
descripcion del objeto, caracteristicas, especificaciones y condiciones técnicas contenidos
en el pliego de condiciones y presentadas en los anexos técnicos del mismo.

El pliego de condiciones del contrato especifica en los numerales 2.2 como actividades
preliminares a realizar por el consultor, la investigacion de la existencia de informacion de
referencia disponible en otras entidades en relacién con los proyectos a desarrollar y la
ampliacion de la informacién basica mediante investigaciones de campo; la elaboracion
de los diagndsticos técnicos, econdmicos, financieros, institucionales, sociales y
ambientales de los componentes de los sistemas y el estado actual del abastecimiento de
la localidad; y el planteamiento y evaluacién de alternativas de solucion a los problemas
encontrados que permitan seleccionar la mas conveniente fundamentada en un analisis
técnico econémico.

Con base en esto en el presente informe se encuentra el diagndstico inicial para la
optimizacion del sistema de acueducto del corregimiento Paila Arriba del municipio de
Bugalagrande, el cual pretende identificar las principales problematicas respecto a cada
uno de sus componentes, a fin de proporcionar el insumo necesario para la generacion de
alternativas de optimizacion del sistema e iniciar la planificacion de las medidas
necesarias para mejorar la prestacion del servicio. Ademas de las consideraciones
anteriores se toma como base para el diagnostico las indicaciones del Reglamento
Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Bésico i RAS 2000 y sus normas
modificatorias, de acuerdo con las necesidades expuestas en los pliegos de condiciones y
demas reglamentaciones del sector.

Para la elaboracién de este informe se tomaron como fuentes de informacién principales
el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Bugalagrande; el Plan de
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Desarrollo Municipal 2012-2 0 1 Sodo8 Trabajando por el Cambiog El sistema de
informacién en linea del Grupo de Recursos Hidricos de la Corporacion Autbnoma
Regional del Valle del Cauca CVC (2006); el Estudio General de Suelos de la Zona
Andina realizado por el Grupo de Suelos de la Corporacion Auténoma Regional del Valle
del Cauca CVC (1997); La Memoria Explicativa del Mapa Geol6gico Departamento del
Valle del Cauca realizada por INGEOMINAS (2001), ademas de otra documentacién y
cartografia relacionada proveniente de entidades oficiales.

Por dltimo, cabe mencionar que la informacién, evaluaciones y analisis aqui presentados
seran la base para los estudios de detalle y disefios del sistema, los cuales pretenden
lograr el aprovechamiento de la infraestructura existente, su optimizacion, y de ser
necesario, el planteamiento, analisis y seleccién de alternativas de nueva infraestructura
requerida en cumplimiento de la normatividad vigente y las necesidades de servicio en el
horizonte de disefio.
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1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO

1.1 ASPECTOS FiSICOS

1.1.1 Historia®

El municipio de Bugalagrande fue durante el descubrimiento, conquista y colonia territorio
perteneciente al distrito de Buga y posteriormente de Tulua, hasta lograr su propia
identidad como municipio a principios del siglo XIX. Los origenes del municipio se
remontan a finales del siglo XVIII, cuando campesinas y campesinos descendientes de
esclavos, arrendatarios y propietarios de cuatro antiguas haciendas pequefias se auto
reconocieron como miembros de una comunidad en formacién que se agrup6 en torno a
las parroquias del Overo y Bugalagrande. Como ente territorial y administrativo el nuevo
poblado dependia de la ciudad colonial de Buga que reconocié su existencia en 1788 con
el nombre de Bugalagrande, con el derecho de tener autoridad local propia.

En los primeros afios de la Republica de Colombia, Bugalagrande se constituyd en
parroquia tanto en términos eclesiasticos como politico administrativos, con unos limites
definidos al sur y al norte por los antiguos cauces del rio Bugalagrande y la quebrada de
Morillo, respectivamente; al occidente por el rio Cauca y sus numerosas ciénagas; y al
oriente por la Sierra Alta de los Pijaos, como se conoci entonces a la Cordillera Central. El
templo catdlico, construido desde finales del periodo colonial y durante el proceso de
independencia, sirvi6 como centro de referencia espacial, simbdlica y punto de encuentro
para varios pobladores que, a lo largo del siglo XIX, establecieron sus parcelas
agropecuarias y viviendas rurales en cercanias a la hoy llamada plaza vieja hasta lograr
conformar un centro poblado que mas adelante obtendria su calidad de municipio en
1886.

La ocupacion del territorio de montafia fue producto de procesos de colonizacién
campesina de origen diverso en las primeras décadas del siglo XX, destacandose la
presencia de caldenses, antioquefios y vallunos. Varios centros poblados surgieron en
medio de fincas dedicadas especialmente a la produccion cafetera y medianas
propiedades ocupadas por ganado vacuno. La comunicacién por vias carreteables hacia
las ciudades de Sevilla y Tulua incidié para que sus pobladores realizaran sus actividades
comerciales y de servicios en los corregimientos mencionados y no propiamente en la
cabecera municipal de Bugalagrande.

! Plan de Desarrollo Municipal de Bugalagrande 2012 i 2015. Cap. 3. Pag. 1-2
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1.1.2 Localizacién Geografica?

El municipio de Bugalagrande se encuentra ubicado en el sector central del departamento

del Valle del Cauca en la vertiente occidental de la cordillera central que comprende parte

de la cuenca hidrografica del Rio Cauca en una franja altitudinal entre los 940 y los 2.200
msnm. El municipio se encuentra en unas coordenadas geograficas envolventes entre los
4°12'500 de | atyi7e°Déé50o0deel ongitud oeste y | os
76A 009 500 dea lii5oKmgle la ciudadale Gali. &, corregimiento de Paila
Arriba se encuentra localizado al nororiente del municipio a 20 minutos de recorrido en
vehiculo desde la cabecera municipal por la via La Uribe 7 Paila Arriba.

Imagen 1-1. Localizacion Geografica Municipio de Bugalagrande

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Bugalagrande, 2012

2 Plan de Desarrollo Municipal de Bugalagrande 2012 i 2015. Cap. 3. Pag. 3-4
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1.1.3 Limites

El municipio de Bugalagrande limita al norte con los municipios de Zarzal y Sevilla, al sur
con el municipio de Andalucia, al oriente con el rio Bugalagrande y el municipio de Tuluay
al occidente con el rio Cauca y los municipios de Trujillo y Bolivar. Por su parte el
corregimiento de Paila Arriba comparte los mismos limites al norte que el municipio de
Bugalagrande, limita al sur con los corregimientos de Galicia y Ceylan, al oriente con el
corregimiento Chorreras y al occidente con el corregimiento La Uribe y EI Overo.

Imagen 1-2. Localizacién Geografica Corregimiento de Paila Arriba

SANANTONIO

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Bugalagrande, 2012
1.1.4 Divisién Territorial®
1.1.4.1 Area Urbana

El &rea urbana del municipio se encuentra ubicada a 944 msnm con una temperatura
promedio de 23°C, limita al norte con los corregimientos Mestizal y El Overo, al suroriente

® Plan de Desarrollo Municipal de Bugalagrande 2012 i 2015. Cap. 3. Pag. 5
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con el corregimiento de Galicia y al suroccidente con el corregimiento San Antonio. Esta
conformada por veinte (20) barrios asi: Barrio Gualcoche, Barrio Los Marmoles, Barrio La
Planta, Barrio Pablo VI, Barrio Obrero, Barrio Centro, Barrio Antonio Narifio, Barrio
Primero de Mayo, Barrio José Antonio Galan, Barrio Cocicoinpa, Barrio Ricaurte, Barrio
Brisas del Rio, Barrio EI Edén, Barrio La Maria | y Il, Barrio Municipal, Barrio La
Esperanza, Barrio EL Jardin, Barrio Portales de Bugalagrande y Barrio Cafiaveral.

1.1.4.2 Area Rural

El 4area rural del municipio esta conformada por nueve (9) corregimientos asi: Ceylan
(Veredas Campo Alegre, Lagunilla, La Colonia, La Cristalina, La Esmeralda y San Isidro),
La Chorrera (Veredas Alto Bonito, Bajo Chorreras, El Placer, El Rocio y Jiguales), El
Guayabo (Veredas Caramanta, Chontaduro y Paso Moreno), Overo (Veredas El Buey, La
Maria y Media Luna), Galicia (Veredas Almendronal, Chicoral, El Porvenir, La Morena, La
Trinidad, Raiceros, San Miguel, Playas Verdes y Tetillal), Uribe, Mestizal, Paila Arriba y
San Antonio (Veredas El Pital y Montafio).

1.1.5 Areas
El area total del municipio es de 40.937,5 hectareas distribuidas asi:

Tabla 1-1. Areas Municipio de Bugalagrande

CORREGIMIENTO VEREDAS AREA (ha)
Area Urbana N.A 235,0
, Campo Alegre, Lagunilla, La Colonia,
Ceylan La CriZtaIinag,] La Esgmeralda, San Isidro 5.380,3
Chorrera Alto Bonito, Bajo,Cho_rreras, El Placer, 3.228.1
El Rocio, Jiguales
El Guayabo Caramanta Chontaduro, Paso Moreno 2.397,7
Overo El Buey, La Maria, Media Luna 6.295,9
Almendronal, Chicoral, El Porvenir,
Galicia La Morena, La Trinidad, Raiceros, 10.251,0
San Miguel, Playas Verdes, Tetillal
Uribe Collajero 2.132,1
Mestizal N.A 637,2
Paila Arriba N.A 6.617,0
San Antonio El Pital, Montafio 3.799,2

Fuente: EOT Municipio de Bugalagrande, 2000
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1.1.6 Vias De Comunicacion®

El ingreso al municipio por tierra se realiza por medio de la Via Panamericana de orden
nacional. El sistema vial urbano del municipio se compone casi en su totalidad de vias
asfaltadas con un alto grado de deterioro. Por su parte la totalidad de los corregimientos
se encuentran conectados al area urbana por medio de vias de segundo o tercer orden,
en su gran mayoria no pavimentadas y en mal estado. Este factor limita la
comercializacién de productos por parte de sectores rurales productores agricolas que se
desplazan con mayor facilidad a poblaciones mas cercanas, como los municipios de
Sevilla o Tulud. El sistema vial del municipio se puede dividir en tres sectores asi:

- Sector 1: Incluye el area urbana y los corregimientos Overo, Uribe, San Antonio, El
Guayabo y Mestizal contando con un total de 87,1 Km de vias en el area rural de
los cuales 19,7 Km se encuentran pavimentados.

- Sector 2: Incluye los corregimientos de Paila Arriba y Galicia contando con un total
de 91,5 Km de vias en el area rural de los cuales 23,0 Km se encuentran
pavimentados.

- Sector 3: Incluye los corregimientos de Chorreras y Ceylan contando con un total
de 50,8 Km de vias sin pavimentar en el &rea rural

Imagen 1-3. Sistema Vial Corregimiento de Paila Arriba
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Fuente Programa de Abastecimiento de Agua Rural, 2004

* Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bugalagrande, 2000. Pag. 104
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En particular el corregimiento de Paila Arriba cuenta con dos calles, la calle principal y la
denominada calle larga. De estas, solo la primera se encuentra pavimentada, siendo la
Unica via de acceso al centro poblado. El sistema de transporte intermunicipal es prestado
por las empresas TRANSALONICA, TRANSOCCIDENTE, Cooperativa de Transportes
Tulud COOPETRANS y TRANSCUNCHIPA, que comunican a Bugalagrande con la
ciudad de Cali y municipios de la zona norte y centro del departamento. El servicio publico
de transporte en el area rural es prestado por taxis publicos y vehiculos particulares para
desplazamientos entre el area urbana y los centros poblados de los corregimientos.
Adicionalmente el ingreso a los centros poblados en el area rural se realiza en chivas,
camperos, motos, bicicletas y caballos. Cabe resaltar que el municipio no cuenta con una
terminal de transportes.

1.1.7 Hidrografia®

El sistema hidrogréafico del municipio de Bugalagrande se encuentra conformado por dos
cuencas tributarias del rio Cauca: la cuenca del Rio Bugalagrande y la del Rio La Paila.

- Cuenca del Rio Bugalagrande:

La cuenca del rio Bugalagrande se encuentra ubicada en el flanco occidental de la
Cordillera Central, en el departamento del Valle del Cauca, tributando sus aguas al rio
Cauca por su margen derecha. Su sistema hidrogréafico se encuentra condicionado por las
condiciones orograficas de la region, que se caracteriza por el encafionamiento, la
excesiva pendiente y el régimen torrencial del cauce principal y de todos sus afluentes en
la parte alta de la cuenca, y por la presencia de innumerables zonas de divagacion en la
parte baja. La cuenca presenta un area total de 714,80 Km? entre los municipios de
Tulud, Sevilla, Andalucia y Bugalagrande, desde las altas estribaciones del Paramo de
Barragég, hasta su desembocadura en el rio Cauca donde tiene un caudal medio de
14,50 m’/s.

El cauce principal se forma en el sitio conocido como La Unién, en la confluencia de las
aguas del Rio Tibi, que nace en la Laguna La Rivera, con las aguas de la Quebrada Los
Osos, cuyo nacimiento se encuentra en el Paramo de Pefias Blancas a 3.600 msnm, para
recorrer 81 Km hasta su desembocadura. Su cuenca limita al norte con la cuenca del rio
La Paila, al nororiente con la cuenca del rio La Vieja, al sur con la cuenca del rio Morales
y Tulua, al oriente con el departamento del Tolima y al occidente con el rio Cauca. En su
recorrido el Rio Bugalagrande recibe las aguas de diferentes afluentes entre los que se
encuentran las quebradas La Fe, Canada, Alegrias, Chorrerén, Ballesteros, Aguas Sucias
y San Miguel, por la margen derecha, y Rio Frazadas y las quebradas Chorreras, Las
Mirlas, La Begonia, Norcasia, Quebradagrande, Piedritas, La Mina, La Luisa, El Placer y
Potrerito por la margen izquierda. Las quebradas La Judea, La Luisa, El Placer, Topacio,
Norcasia y La Luisiana, presentan problemas destacados de dinamica torrencial en esta
cuenca.

® Corporacién Auténoma Regional del Valle del Cauca CVC, Grupo de Recursos Hidricos. Caracterizacién de Rios
Tributarios del Rio Cauca, 2000. Cap. 3, Pag. 17-18
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Como consecuencia de su amplia variacion altitudinal la cuenca del Rio Bugalagrande
presenta un relieve muy complejo, que comprende unas pocas zonas planas y onduladas,
pero en el que predominan las zonas quebradas y abruptas con pendientes superiores al
40%. En general se tienen siete sub cuencas bien definidas: La zona alta de la cuenca del
rio Bugalagrande, la sub cuenca del rio Tibi, la sub cuenca de la quebrada La Chorrera, la
zona media de la cuenca del rio Bugalagrande, la sub cuenca del rio Frazadas y las
zonas media baja y baja del rio Bugalagrande. En particular, las Gltimas dos sub cuencas
mencionadas se encuentran dentro del municipio ocupando 9.830 hectareas (12,3% del
area total de la cuenca) en el sector suroccidental, definiendo con su cauce principal el
limite con el municipio de Andalucia

Imagen 1-4. Sub cuencas Municipio de Bugalagrande
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Fuente: Grupo de Recursos Hidricos CVC, 2006
- Cuenca del Rio La Paila:

La cuenca del Rio La Paila confluye sobre la margen derecha del Rio Cauca, ubicandose
en el flanco occidental de la Cordillera Central con una superficie de 506,50 Km? en los
municipios de Sevilla, Zarzal y Bugalagrande. Su cauce principal nace a 1.320 msnm en
el corregimiento de Ceylan, recorriendo 42 Km, con un caudal medio de 4,63 m®/s en su
desembocadura. Limita al norte con la cuenca de la Quebrada Las Cafias, al oriente con
la cuenca del rio La Vieja y el rio Bugalagrande, y al occidente con el rio Cauca. La
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cuenca registra una variacion altitudinal de 1.050 m, entre su nivel mas bajo de 950 msnm
en la localidad de La Paila y su cota mas alta de 2000 msnm en el Barsino, al suroriente
de la cuenca. Con excepcién del extremo norte de la cuenca, que es drenada por la
Quebrada las Cafias y del extremo suroccidental, que es drenado por las Quebradas
Murillo y el Overo, el sistema principal de drenaje del Rio La Paila esta constituido en la
margen izquierda por las quebradas La Mina, Tetillal, Nicolasa, Monserrate y el Rio
Negro, y por la margen derecha, las quebradas Paramillo y San Pablo y los rios San
Marcos y Totord, al ultimo de los cuales fluye el Rio Saldafia.

La cuenca estd expuesta a fendmenos de torrencialidad marcados. En épocas de
crecidas el rio comunmente se desborda en la zona plana, produciendo serios dafios en
los cultivos de la region. En la parte occidental de la cuenca, todos sus rios, incluido el Rio
La Paila, irrumpen en la zona plana con patrén de drenaje completamente diferente, que
se convierten en sistemas paralelos y sub paralelos con desarrollo de meandros o en un
sistema artificial por captacién y conduccién a través de canales para sistemas de
irrigaciéon de la zona baja.

En general se tienen ocho sub cuencas bien definidas: La zona alta de la cuenca del rio
La Paila, la sub cuenca de la quebrada la Fatigosa, la sub cuenca de la quebrada San
Pablo, la sub cuenca del rio San Marcos, la sub cuenca del rio Totor6, la sub cuenca de la
Quebrada el Tetillal, y la zona media y baja de la cuenca del rio Bugalagrande. Parte de
todas las sub cuencas mencionadas se localizan dentro del municipio, a excepcién de la
sub cuenca del rio Toro, ocupando aproximadamente la mitad de la superficie municipal
en el sector nororiental. El centro poblado de la localidad de estudio se encuentra ubicado
en la sub cuenca de la Quebrada San Pablo, sin embargo su fuente de abastecimiento es
el rio San Marcos.

Tabla 1-2. Sistema Hidrogréfico Municipio de Bugalagrande

CUENCA CAUCES TRIBUTARIOS UBICACION LO'(\ISTI;;UD
- Por la margen derecha: Quebradas La Fe,
Canada, Alegrlas, C_horreron, Ballesteros, Corregimientos
Aguas Sucias y San Miguel. San Antonio
Rio - Por la margen izquierda: Rio Frazadas y ’
. Guayabo, Overo, 81
Bugalagrande Quebradas Chorreras, Las Mirlas, La Mestizal Uribe
Begonia, Norcasia, Quebradagrande, Galicia y
Piedritas, La Mina, La Luisa, El Placer,
Potrerito
- Al Norte: Quebrada las Cafias
- Al Suroccidente: Quebradas Murillo y El
Overo -
" - Al Suroriente (Margen Izquierda): Rio Negro y Corr_eglmlen_tos
Rio . . . Galicia, Paila
La Pail Quebradas La Mina, Tetillal, Nicolasa, Arriba. Cevlan 42
araia Monserrate Ch(,)rrer):as y
- Al Suroriente (Margen Derecha): Rios San
Marcos, Totor6 y Saldafia y Quebradas
Paramillo y San Pablo.

Fuente: EOT Municipio de Bugalagrande, 2000
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Cabe resaltar que existen en el municipio varios cuerpos de agua considerados como
humedales. El mas grande de ellos es la Ciénaga Mateo, en terrenos de propiedad del
Ingenio Riopaila con una extensién de 50 hectéreas, seguido por varios cuerpos de agua
ubicados en los corregimientos de San Antonio, El Guayabo y EI Overo con un éarea total
aproximada de 60 hectéreas.

En cuanto a la demanda y oferta hidrica de las fuentes de agua en el municipio se cuenta
con informacion para los cauces principales de las cuencas. EI mayor volumen de agua se
utiliza en actividades agropecuarias, no obstante su uso critico tiene que ver con el
abastecimiento de agua potable para la poblaciéon. La relacion oferta i demanda es
conocida como el indice de escasez, que permite obtener una visiébn de cuanta agua se
estd demandando a una corriente en relaciéon con su produccién hidrica. Para la cuenca
del rio Bugalagrande se tiene indice de escasez del 38,3% (Medio), mientras que para la
cuenca del rio La Paila, donde se localiza el corregimiento de Paila Arriba este valor
asciende al 47,4% (Alto). El balance oferta-demanda de esta cuenca se ilustra en la
siguiente figura:

Imagen 1-5. Balance Oferta-Demanda Cuenca del Rio La Paila

180 “

130

-20 : 5
1 2 3 4 5 6 7 : 9 10 11 12

(=]

M Ofertaneta disponible WDemandaAgricola ~ MDemandaDoméstica

® Demanda Industrial Demanda ambiental Balance 2

Fuente: Grupo de Recursos Hidricos CVC, 2006

La oferta de agua se ve afectada debido a la escasa caracterizacion y reglamentacion de
corrientes que permitan definir los caudales que pueden ser concedidos para los
diferentes usos, a una alta demanda concentrada en los centros urbanos, a una
ineficiente administracion del agua por parte de las empresas prestadoras del servicio, a
un deficiente manejo social del agua, y a la disminucién en la capacidad de regulacién de
caudales de las corrientes debido a los cambios en el uso del suelo y a la desproteccién
de nacimientos y partes altas de las cuencas. Cabe aclarar que la oferta hidrica mostrada
anteriormente corresponde al punto de cierre de cada una de las sub cuencas y pueden
existir tramos que se ven afectados por la disminucion de caudales sin que se evidencie
esto en el indice de escasez.
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1.1.8 Hidrogeologia®

Debido a su ubicacion en la zona suroccidental del pais con una zona costera sobre el
Océano Pacifico y atravesado por las cordilleras central y occidental el departamento del
Valle del Cauca cuenta con una extensa planicie aluvial que es surcada por el rio Cauca.
La zona plana del departamento correspondiente al valle geogréfico de este cauce tiene
una extensiéon de 317.595 Hectéareas, y esta limitada al sur por los rios Cauca y Timba, al
norte por el ri6 La Vieja, al oriente por el flanco occidental de la cordillera central y al
occidente por la cordillera occidental’.

Esta zona cuenta con grandes depdésitos de agua subterrdnea y presenta una gran
densidad de pozos profundos explotados principalmente para uso agricola y
agroindustrial, con creciente tendencia a incrementar la demanda actual debido a la
constante escasez de aguas superficiales asi como de su creciente contaminacion,
convirtiéendose el agua subterrdnea en un recurso de fundamental importancia en el
desarrollo econémico de la regién®. Para el caso particular del municipio de Bugalagrande
se cuenta con cuatro zonas de caracteristicas hidrogeoldgicas bien definidas asi:

- Zona de Recarga o Piedemonte: Esta zona abarca el borde occidental de la
Cordillera Central, incluyendo el corregimiento de Paila Arriba, en donde la
geomorfologia es ondulada y predominan cerros redondeados de poca elevacion,
de edad terciaria, de condiciones hidrogeoldgicas en general desfavorable para el
aprovechamiento del agua subterrdnea mediante pozos. En esta zona se infiltra la
mayor proporcion de agua que recarga o alimenta los acuiferos localizados en la
parte plana.

- Zona del Cono Aluvial del Rio Bugalagrande: Esta zona comprende las areas de
influencia directa del cauce del rio, su albardén natural y las zonas de desborde,
de caracteristicas hidrogeologicas favorables para el aprovechamiento del agua
subterranea mediante pozos con caudales del orden de 20 a 30 L/s y
profundidades que van de 60 m hasta 130 m.

- Zona de Terraza Aluvial: Esta zona se localiza en el sector central de la parte
plana, de pendiente topografica muy suave, de caracteristicas hidrogeoldgicas
favorables para el aprovechamiento del agua subterrdnea en los sedimentos
permeables del subsuelo, con caudales de 60 a 80 L/s y profundidades que
oscilan entre 60 y 120 m. La calidad del agua subterranea en esta zona es muy
buena.

- Zona del Rio Cauca: Esta zona comprende el area de la planicie de inundacion del
rio Cauca, con las mejores condiciones hidrogeoldgicas. Se encuentran pozos con
profundidades del orden de 200 m que pueden alcanzar rendimientos de 80 a 110
L/s con niveles de bombeo altos y piezométricos del tipo saltante. La calidad del

® Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bugalagrande, 2000. Pag. 26.

" Paez 0., Gloria I. y Medina M., Guillermo. Hidrogeoquimica e isotopia de los acuiferos en la zona sur del departamento del
Valle del Cauca i Colombia. Corporacion Autébnoma Regional del Valle del Cauca. 2006. Pag. 5.

8 Paez O., Gloria I. Las Aguas Subterraneas Importancia y Perspectivas en el Valle del Cauca i Colombia. Corporacion
Auténoma Regional del Valle del Cauca. 2006. P4ag. 1.
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agua en esta zona presenta niveles bajos de salinizacién y alto contenido de hierro
por lo que se recomienda tratamiento previo en caso de ser utilizada en
abastecimiento publico.

1.1.9 Climatologia

Segun la definicibn adoptada por el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios

AmbientalesT | DE A M, el cl i ma eante dedas cond@innesuatmbsbérichs, u ct u

caracterizado por los estados y evoluciones del estado del tiempo, durante un periodo de
tiempo y un lugar o region dados, y controlado por los denominados factores forzantes,
factores determinantes y por la interaccion entre los diferentes componentes del
denominado sistema climéatico (atmdésfera, hidrosfera, litosfera, criésfera, biosfera y
antrop-sfera)o. Debido a que el clima se
predominantes en la atmosfera, este se describe a partir de variables atmosféricas como
la temperatura y la precipitacion, denominados elementos climaticos; sin embargo, se
podria identificar también con las variables de otros de los componentes del sistema
climatico.

El clima es importante, desde el punto de vista fisico por su directa intervencion en la
evolucion de los suelos y el paisaje, es uno de los insumos necesarios para la
determinacion de amenazas Yy riesgos naturales y, desde el punto de vista
socioecondmico, es importante por su influencia en la toma de decisiones para el uso del
suelo en relacion con actividades econdmicas. Entre las variables que describen el clima
se consideran la precipitacién, la temperatura, la humedad, el brillo solar y los vientos,
entre otros. Las dos primeras variables son los mas importantes en cuanto permiten
definir, clasificar y zonificar el clima de una regidon dada, en tanto que los otros se
presentan como atributos caracterizadores de las unidades ya definidas. Teniendo en
cuenta esto el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Bugalagrande
(1998) define las siguientes unidades climaticas en relacion a sus asociaciones de
vegetacion:

- Bosque Seco Tropical (bs-T): Comprende areas de la parte plana y ondulada en el
centro y occidente del municipio, con clima célido seco, alturas entre los 1.000 y
los 1.200 msnm, temperaturas de 24 °C y un rango de precipitacion mensual entre
1.000 y 2.000 mm. Una parte pequefa de sus suelos corresponden a las clases
agrologicas Il y 1V, presentando erosién nula o muy ligera, mientras que la mayor
proporcion de los suelos corresponden a las clases agroldgicas VI y VIl y
presentan erosion moderada o severa. La vegetacion actual esta representada por
pastos naturales sobre pastoreados principalmente, aunque se observan algunos
cultivos limpios y unos pocos permanentes, asi como unos pequefios rodales
aislados de bosque natural, rastrojo alto y cultivos industriales.

- Bosque Seco Premontano (bs-PM): Comprende areas con elevaciones que varian
entre 1.000 y 1.800 msnm, precipitaciones anuales de 500 a 1.000 mm vy
temperaturas promedio entre los 18 y los 24 °C en el centro y norte del municipio.
La vegetacion actual de esta zona esta compuesta en su mayoria por pastizales
sobre pastoreados o cultivos industriales. La erosion varia de moderada a severa.

r el
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- Bosque Humedo Premontano (bh-PM). Comprende una franja angosta al oriente
del municipio, limitada al oriente por el nacimiento de la quebrada el Placer en la
Hacienda las Brumas, corregimiento de Ceylan. La temperatura oscila entre los 18
y los 24 °C, la elevacion entre los 1.150 y los 2.000 msnm y la precipitacion entre
los 1.000 y los 2.000 mm anuales. Su vegetacion actual consiste basicamente en
pastos naturales, observandose ademas algunos pequefios manchones de bosque
natural. Estos suelos presentan erosion moderada y pertenecen a la clase
agroldgica VII.

- Bosque Muy Humedo Premontano (bmh-PM): Comprende areas ubicadas al
occidente de la Quebrada el Placer en la Hacienda Las Brumas del corregimiento
de Ceylan, tiene temperaturas que oscilan entre los 18 y los 24 °C, con
precipitacion entre 1.600 y 2.000 mm anuales, elevaciones entre 1.200 y 2.000
msnm y suelos de clase agrologica VII, con erosién que varia de ligera a
moderada. La vegetacién predominante en la zona son pastos naturales, rastrojo
alto y areas bajo regeneracién y bosque natural, ademas de la presencia de
algunos cultivos permanentes, principalmente café y platano.

- Bosque Muy Humedo Montano Bajo (bmh - MB): Comprende &reas con
temperaturas entre los 12 y los 18 °C, con precipitacion anual de 2.000 a 3.000
mm. Predominan las clases agrolégicas VI y VII con pocas areas clase Ill y VIII,
con presencia de erosion ligera en todos los casos. La vegetacion actual de la
zona estd constituida principalmente por pastos naturales, rastrojo bajo,
reforestacion comercial y areas bajo regeneracién natural de la vegetacion,
ademas de la presencia de cultivos permanentes como café y platano.

La caracterizacion climatolégica para el area de estudio y el municipio de Bugalagrande
se realizara a partir de informacién secundaria, correspondiente a registros histéricos de
cuatro estaciones meteorologicas del Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios
Ambientales (IDEAM) y la Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca CVC.
Estas estaciones son de tipo CO y PM que respectivamente corresponden Climatoldgica
Ordinaria y Pluviométrica.

Tabla 1-3. Estaciones Meteorolégicas Municipio de Bugalagrande

CODIGO | TIPO NOMBRE ENTIDAD | DPTO | MPIO LAT LON ALT

26100070 | PM | Hda. Lucerna IDEAM 4A1306|76A08M|1.172

(@}

26100410 | PM La Galicia IDEAM 4A10 76 A03W| 2630

(@}

26105150 | CO San Marcos IDEAM 4A146|76A01W|1.688

Valle del
Cauca
Bugalagrande

26100370 | PM | Bugalagrande CcvC 4A13R({76A0M| 942

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Igualmente se tendra en cuenta la informacion climatolégica mostrada en el aplicativo en
linea del Grupo de Recursos Hidricos de la Corporacion Autbnoma Regional del Valle del
Cauca (CVC) en su Estudio de Distribucion y Andlisis Espacial de las Variables
Climatolégicas medidas en el Departamento del Valle del Cauca y el Alto Cauca -
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(Colombia)®. Este aplicativo muestra los resultados para la distribucion espacial de
diferentes variables climaticas (por medio de isolineas) aplicando analisis estadistico a la
informacién de 42 estaciones meteorologicas en el Valle del Cauca. Con el fin de
establecer la caracterizacién climatolégica de la zona en estudio, se analizar4d a
continuacion la distribucién espacial y temporal de las principales variables climaticas para
el municipio.

1.1.9.1 Precipitacién

Se entiende por precipitacion cualquier y todas las formas del agua, en estado liquido o
sélido, que cae de las nubes hasta llegar a la tierra. El volumen se mide en milimetros,
que a su vez equivale a litros de agua por metro cuadrado. En el municipio de
Bugalagrande se encuentra un valor promedio anual multianual de precipitacion de 1.242
mm, teniendo en cuenta los registros historicos de las estaciones meteoroldgicas
seleccionadas, mientras que en el corregimiento de Galicia, muy cerca a la localidad de
estudio, este valor asciende a 1.533 mm anuales

Imagen 1-6. Isoyetas Cuenca del Rio La Paila

Las Canas

Pescador

Bugalagrande

Morales

Fuente: Grupo de Recursos Hidricos CVC, 2006

Segun el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio la distribucién temporal de la
precipitacién evidencia un régimen tipico bimodal, con dos periodos lluviosos en los
periodos comprendidos entre abril a junio y octubre a noviembre, y dos periodos secos en

° Grupo de Recursos Hidricos de la Corporacion Auténoma Regional del Valle del Cauca. Distribucién y Analisis Espacial de
las Variables Climatolégicas medidas en el Departamento del Valle del Cauca y el Alto Cauca - (Colombia). [En linea]. [s.L.]:
La Institucién, 2006 [Citado 1 de abril de 2013]. Disponible en Internet: http://190.97.204.39/cvc/RecursoHidrico/aplicativos
/Climatologia/Pagina InicioS.php
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los periodos enero a marzo y julio a agosto, mientras que los meses de septiembre y
diciembre son considerados como de transicion. Por su parte la distribucion espacial de la
precipitacién determinada por el Grupo de Recursos Hidricos de la Corporacion Autbnoma
Regional del Valle del Cauca muestra al municipio de Bugalagrande en un rango de
precipitacion entre los 1.000 y los 2.000 mm anuales, aumentando en sentido occidente -
oriente. En particular el corregimiento de Paila Arriba se ubica entre los 1.600 y los 1.700

mm de precipitacion anual promedio.

Imagen 1-7. Isoyetas Departamento del Valle del Cauca

Rangos de Precipitacion (mm.)
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Fuente: Grupo de Recursos Hidricos CVC, 2006

1.1.9.2 Temperatura

La temperatura es una magnitud fisica que caracteriza el movimiento aleatorio medio de
las moléculas en un cuerpo fisico. En particular, el término temperatura del aire, hace
referencia a la medida del estado térmico del aire con respecto a su habilidad de ceder
calor a su alrededor. ElI promedio de las temperaturas observadas en el curso de un
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intervalo de tiempo determinado (hora, dia, mes, afio o década) se denomina temperatura
media, en tanto que los valores mas altos (maximos) y mas bajos (minimos) presentados
en el transcurso de tal intervalo, se conocen como temperaturas extremas.

Imagen 1-8. Isotermas Departamento del Valle del Cauca

Rangos de Temperatura Media (°C)
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Fuente: Grupo de Recursos Hidricos CVC, 2006

La temperatura del aire es un parametro climatolégico importante por su influencia en los
factores hidrologicos, biolégicos y econdmicos de una region. El comportamiento de este
parametro en general es inversamente proporcional a la humedad relativa. En el municipio
de Bugalagrande se encuentra un valor promedio multianual de temperatura de 24 °C
teniendo en cuenta los registros histéricos de las estaciones meteoroldgicas
seleccionadas. La distribucién temporal de la temperatura del aire a través del afio
evidencia un valor relativamente elevado y estable de temperatura en el municipio. Por su
parte la distribucion espacial de la temperatura determinada por el Grupo de Recursos
Hidricos de la Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca muestra al municipio
de Bugalagrande en su sector oriental, donde se ubica el corregimiento de Paila Arriba, en
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un rango de temperatura promedio entre los 21° C y los 23° C aumentando en sentido

oriente - occidente.

1.1.9.3 Evaporacion

La evaporaciébn es la emisibn de vapor de agua desde una superficie himeda a
temperatura inferior al punto de ebullicién. Se encuentra directamente relacionada con la
temperatura, pero también ejercen influencia sobre este parametro la velocidad del viento,
la presion atmosférica y la cantidad de agua contenida en la superficie donde se contiene
el agua. La distribucion espacial de la evaporacion total anual determinada por el Grupo
de Recursos Hidricos de la Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca muestra
al municipio de Bugalagrande en un rango entre los 1.300 y los 1.400 mm de evaporacién
anuales en el sector donde se localiza el corregimiento de Paila Arriba.

Imagen 1-9. Isolineas de Evaporacion Total Departamento del Valle del Cauca

Rangos de Evaporacion Total (mm.)
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Fuente: Grupo de Recursos Hidricos CVC, 2006
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1.1.9.4 Humedad Relativa

La humedad relativa es el porcentaje de la humedad que contiene una masa de aire, en

relacion con
condensacion,

la méxima humedad absoluta que podria admitir
conservando

sin  producirse

las mismas condiciones de temperatura y presion

atmosférica. Aunque el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio indica que la
presion atmosférica en la localidad es 13,19 psi, no se cuenta con datos de humedad
relativa para el area de estudio.

Imagen 1-10. Isolineas de Brillo Solar Total Departamento del Valle del Cauca
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1.1.9.5 Brillo Solar

Fuente: Grupo de Recursos Hidricos CVC, 2006

El brillo solar representa el tiempo total durante el cual incide luz solar directa sobre
alguna localidad, entre el alba y el atardecer, es decir el numero de horas de sol
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(horas/dia) en un determinado lugar Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que el
brillo solar es directamente dependiente de la nubosidad existente en un area
determinada. Asi, a menor nubosidad mayor brillo solar y viceversa. La distribucion
espacial del brillo solar total a nivel multianual determinada por el Grupo de Recursos
Hidricos de la Corporacién Autonoma Regional del Valle del Cauca muestra al municipio
de Bugalagrande en su sector oriental, donde se localiza el corregimiento de Paila Arriba,
en un rango de brillo solar total entre las 1.600 y las 1.700 horas anuales.

1.1.9.6 Viento

El viento es el movimiento natural del aire. Se determina por la direccién o punto del
horizonte desde donde sopla y por su velocidad, de la cual depende su mayor o menor
fuerza. Para propositos meteoroldgicos, la direccion del viento se define como la direccion
desde la cual sopla el viento, y se mide en grados en la direccion de las agujas del reloj a
partir del norte verdadero. Para el caso particular del municipio de Bugalagrande el
Esquema de Ordenamiento Territorial establece que los vientos predominantes tienen una
direccion noroeste i oeste durante el dia y norte i noreste durante la noche.

1.1.10 Tipos de Suelo™

El municipio de Bugalagrande cuenta con cuatro unidades de suelos correspondientes
climas célido moderado himedo y clima célido moderado seco. En el clima calido
moderado humedo se encuentra la Asociacion Paila Arriba de relieve tipo valles y origen
sedimentario. En el clima Calido Moderado Seco se encuentran la Asociacion Llanadas de
relieve tipo abanicos y las Asociaciones Zarzal y Holguin de relieve tipo colinas, todas de
origen sedimentario. En la localidad de estudio predominan los suelos del conjunto Paila
Arriba y San Marcos. A continuacion se describe cada unidad.

1.1.10.1 Asociacion Paila Arriba (PA)

Son suelos desarrollados a partir de materiales aluviales, de textura moderadamente
gruesa a fina. La unidad se encuentra entre los 1.000 y 1.100 metros de altura sobre el
nivel del mar. Desde el punto de vista geomorfoldgico, la asociacion se localiza en el valle
aluvial de los rios San Marcos, Bugalagrande y La Paila; son suelos de relieve
ligeramente plano y pendientes de 1-3%; el clima es calido moderado. La asociacién es
de contraste fisiografico alto y la distribucién de los suelos regular. El drenaje natural es
imperfecto a moderado; normalmente no hay erosion; la unidad tiene limites claros con la
asociacion Holguin y abruptos con las asociaciones Llanadas y la Esperanza.

Integran la asociacion, los conjuntos Paila Arriba (Vertic Eutropepts) en proporcion
estimada de 40%, que se encuentra en un nivel bajo de terrazas; San Marcos (Vertic
Haplustalfs) 30%, correspondiente a un nivel de terraza mas alto que el anterior; La Paila

10 Corporaciéon Autonoma Regional del Valle del Cauca CVC, Grupo de Bosques y Suelos. Estudio General de Suelos del
Valle del Cauca. 1997. Pag. 65-68, 119-123, 128-132, 136-140
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(Typic Tropofluvents) 20% que se encuentra en el dique del rio La Paila; el 10% restante,
corresponde a inclusiones de otros suelos. La vegetacion natural ha sido destruida y solo
se encuentra una secundaria, representada por especies como sauce, balso, pizamo y
saman. El uso actual de estos suelos es la ganaderia de libre pastoreo, el cual a su vez,
es el mas aconsejable, ya que son suelos con deficiencia de agua; ademas una buena
parte de ellos, tienen limitaciones en la zona radicular por la presencia de un horizonte
arcilloso argilico.

Tabla 1-4. Asociaciones de Suelos Municipio de Bugalagrande

CLIMA ORIGEN RELIEVE | ASOCIACION CONJUNTO

Paila Arriba
Célido Moderado Humedo Valles Paila Arriba (PA) | San Marcos
La Paila

Llanadas
Saldana

Abanicos Llanadas (LL)

Zarzal
Zarzal (ZA) La Fe
Célido Moderado Seco Vitrinas
Colinas Holguin
Las Camelias

Sedimentario

Holguin (HO) Mejorana

Colombina

Fuente: Grupo de Bosques y Suelos CVC, 1997

Conjunto Paila Arriba (Vertic Eutropepts): Los suelos de este conjunto se
encuentran localizados en las terrazas bajas de los rios La Paila, San Marcos y
Bugalagrande. Son suelos profundos a muy profundos, moderadamente bien
drenados, desarrollados a partir de sedimentos aluviales, de color pardo grisaceo
oscuro a muy oscuro, tanto en los horizontes superficiales como en los
subyacentes; con texturas medias a moderadamente finas; no se observa erosion,
presentan agrietamientos anchos y profundos; no hay concreciones; el relieve es
plano con pendientes de 0-3%. ElI perfil modal presentan las siguientes
caracteristicas quimicas; alta a muy alta capacidad de intercambio cati6nico;
reaccién medianamente &cida a neutra (pH 5,77 7,1); muy alto contenido de bases
totales; muy alta saturacion de bases; muy alta saturacion de calcio y magnesio;
regular a pobre saturacién de potasio; muy pobre en fosforo aprovechable; carbon
organico normal en los horizontes superficiales, pobre a muy pobre en los
subyacentes. Las caracteristicas mas importantes que se consideraron para su
clasificacién taxonémica fueron: epipeddn écrico, horizonte cambico, régimen de
humedad udico, saturacion de bases superior al 50%, decrecimiento regular de
carbono orgéanico, grietas anchas y profundas.
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- Conjunto San Marcos (Vertic Haplustalfs): Los suelos de este conjunto estan
localizados en las terrazas altas de los rios La Paila, San Marcos y Bugalagrande.
Son suelos muy superficiales, limitados por un horizonte argilico cerca de la
superficie; desarrollados a partir de material aluvial; no presentan evidencias de
erosion; color pardo grisaceo o pardo oscuro en los horizontes superficiales y gris
pardusco claro en los subyacentes; son de texturas medianas a finas;
moderadamente bien drenados; presentan grietas anchas y profundas; tienen
relieve plano y pendientes de 0-3%. Las caracteristicas quimicas del perfil modal
son las siguientes: mediana a alta capacidad catidnica de cambio; regular a alto
contenido de bases totales; muy pobre cantidad de fésforo aprovechable; muy alta
saturacion de bases; normal cantidad de carbon organico en el horizonte
superficial y muy pobre en el resto del perfil; alta a muy alta saturacion de calcio;
muy alta saturacion de magnesio; regular a pobre saturacion de potasio; reaccién
medianamente acida (pH 5,8 i 6,0). Las caracteristicas mas notables que se
consideraron para la clasificacion taxonomica del perfil modal, fueron: epipedon
dcrico, horizonte argilico, régimen de humedad Ustico, grietas anchas y profundas
y saturacién de bases mayor de 35% en todo el perfil.

- Conjunto La Paila (Typic Tropofluvents): Los suelos de este conjunto se
encuentran ubicados en las zonas inundables del rio San Marcos y de las
quebradas que vierten sus aguas al mismo, como las quebradas Nueva y Saldafia.
Son suelos profundos a moderadamente profundos, limitados por fluctuaciones del
nivel freatico; desarrollados a partir de depédsitos aluviales; moderada a
imperfectamente drenados; tienen color pardo oscuro en los horizontes
superficiales y pardo amarillento a pardo grisaceo, con abundantes manchas en
los horizontes subyacentes; texturas moderadamente gruesas a gruesas; no se
observa erosion, concreciones y grietas; pendientes suaves, relieves planos a casi
planos. El perfil modal presenta las siguientes caracteristicas quimicas: alta a muy
alta capacidad catiénica de cambio; alta a muy alta cantidad de bases totales; muy
alta saturacion de bases; muy alta saturacion de calcio y magnesio; regular a
pobre saturacion de potasio; reaccion neutra (pH 6,6 1 7,1); pobre a muy pobre en
fésforo aprovechable; muy pobre a pobre en carbdn organico. Las caracteristicas
mas importantes que se consideraron para su clasificacién taxonémica, fueron:
ausencia de horizontes diagnésticos; régimen de humedad udico; decrecimiento
irregular de carbono organico, régimen de temperatura isotérmico y epipedén
ocrico.

1.1.10.2 Asociacién Llanadas (LL)

Son suelos desarrollados a partir de materiales aluviales de texturas moderadamente
finas y finas. La unidad se encuentra entre 1.000 y 1.200 metros sobre el nivel del mar.
Geomorfoldgicamente la Asociacion corresponde a unos abanicos aluviales y fluvio
volcénicos que se extienden desde el pie de las montafas, hasta las zonas planas del
valle, recubriendo varias formaciones. El relieve es ligeramente plano a ligeramente
inclinado con pendientes dominantes de 1-3-7%, el clima es calido moderado y seco. La
Asociacién es de contraste fisiografico alto y la distribucién de los suelos irregular. El
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drenaje natural es moderadamente bien drenado; hay evidencias de erosién que se
manifiestan en carcavas y afloramientos locales de horizontes sub superficiales. La
erosién es hidrica y edlica; el grado puede variar de ligero a severo.

La unidad presenta limites claros con las Asociaciones Holguin y Sevilla, abruptos con la
Asociacion Paila Arriba. Integran la Asociacion los Conjuntos Llanadas (Typic Durustalfs)
60%; Saldafia (Udic Haplustalfs) 30%. Un 10% corresponde a inclusiones de otros suelos.
La vegetacion natural ha sido destruida y en la actualidad se encuentran unos pocos
arboles y arbustos, como parte de una vegetacion secundaria; entre ellas figuran: yarumo,
saman, arrayan, aromo y chamizo. El uso actual de estos suelos es ganaderia extensiva
pero los potreros se observan en mal estado. Como préacticas de manejo se debe hacer
una distribucion adecuada de potreros, mantenerlos limpios, evitar el sobrepastoreo,
utilizar fertilizantes y evitar las quemas.

- Conjunto Llanadas (Typic Durustalfs): Los suelos de este Conjunto se localizan en
la parte inferior de los abanicos fluvio - volcanicos. Son suelos superficiales,
limitados por horizontes arcillosos endurecidos; desarrollados a partir de
sedimentos aluviales, de texturas moderadamente finas a finas; moderadamente
bien drenados, no pedregosos con erosién laminar y en carcavas de grado
moderado a severo; de color gris muy oscuro a pardo grisaceo muy oscuro en los
primeros horizontes y variado de pardo y gris oliva en los horizontes inferiores; no
hay concreciones; presentan grietas hasta 1 cm de ancho que se prolongan a mas
de 40 cm de profundidad. Las caracteristicas quimicas indican mediana capacidad
de intercambio catiénico, bases totales altas, saturacion total muy alta, saturacién
de calcio alta, saturaciéon de magnesio alta a muy alta, de potasio pobre; carbo6n
orgadnico muy pobre a normal, fésforo aprovechable muy pobre, reaccion
medianamente acida a neutra (pH 5,6 i 6,8). El perfil caracteristico presenta
epipeddn dcrico, horizonte diagnostico argilico, régimen de humedad Ustico,
duripan dentro de 1 metro de la superficie, caracteristicas éstas que justifican la
taxonomia.

- Conjunto Saldafia (Udic Haplustalfs): Los suelos de este conjunto se encuentran
localizados en el cuerpo de los abanicos fluviales. Son suelos desarrollados a
partir de materiales transportados; de profundidad efectiva superficial debido a la
presencia de horizontes arcillosos endurecidos a escasa profundidad; de texturas
moderadamente finas; moderadamente bien drenados; no pedregosos, sin
evidencias de erosion; de color pardo a pardo oscuro en los primeros horizontes y
pardo fuerte con manchas de color gris claro en el resto del perfil; no hay
concreciones, presentan grietas hasta 1 cm. de ancho que se prolongan hasta 96
cm de profundidad. Quimicamente, estos suelos poseen mediana capacidad de
intercambio catidnico; regulares a altas bases totales; saturacion total muy alta,
saturacion de calcio, potasio y magnesio alta a muy alta; carb6n organico normal a
muy pobre; fosforo aprovechable muy pobre; reaccion mediana a ligeramente
acida (pH 5,7 i 6,5).Las caracteristicas que se toman como diagnostico para la
taxonomia fueron: epipeddn 6crico, horizonte argilico con saturacién de bases por
suma de cationes mayor de 75%, en alguna parte del horizonte, capacidad
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cationica de cambio mayor de 24 meg/100 gr de arcilla en el horizonte argilico y
ausencia de horizonte célcico, régimen de humedad dU(stico y régimen de
temperatura isotérmica.

1.1.10.3 Asociacion Zarzal (ZA)

Estos suelos se encuentran sobre la formacion Zarzal, la cual segun Keiser y Raasveldt
(1953), corresponde a una serie de sedimentos compuestos por diatomitas, arcillas y
arenas tobaceas, cuya edad probable es del plioceno. La unidad se distribuye sobre
alturas que varian desde los 900 a los 1.000 metros sobre el nivel del mar.
Geomorfolégicamente corresponde a un paisaje de colinas redondeadas, de relieve
ondulado a fuertemente ondulado; las ondulaciones presentan pendientes complejas
entre las cuales las mas dominantes son de 12 a 25% y en menor proporcion, las
correspondientes a los flancos de las ondulaciones de 25 a 50%. La totalidad de los
suelos de esta unidad, se encuentran dentro del clima célido moderado. La Asociacién es
de contraste fisiogréafico alto y la distribucién de los suelos regular; el drenaje natural es
moderado a bien drenado; la erosion dominante es moderada, principalmente se observa
pata de vaca y erosién laminar.

La Asociacion presenta limites claros con las Asociaciones Holguin, La Victoria, Vallejuelo
y La Uribe. Integran la Asociacién los Conjuntos Zarzal (Typic Durustalfs) en proporcién
estimada de 50%, que se encuentra indistintamente en crestas, flancos y pie de colinas; la
Fe (Udic Haplustalfs) 30 % que se localiza de preferencia en cimas y flancos de colina,
Vitrina (Fluventic Haplustolls) 15% que corresponde a inclusiones de otros suelos entre
los cuales esta el Conjunto Mejorana de la Asociacién Holguin. La vegetacién natural ha
sido destruida; existen algunos restos de vegetacion secundaria representados por
guacimo y chiminango. El uso actual de estos suelos es ganaderia en explotacion
extensiva.

- Conjunto Zarzal (Typic Durustalfs): Los suelos de este Conjunto estan localizados
en los flancos de colinas moderadamente disectadas. Son suelos desarrollados a
partir de sedimentos fluvio - volcanicos; superficiales, limitados por horizontes
endurecidos; de texturas medias a moderadamente finas; con erosion de ligera a
severa, tienen color gris a negro en los horizontes superiores y pardo grisaceo
oscuro a gris pardusco claro en los subyacentes; son moderadamente bien
drenados; no hay concreciones; hay grietas poco amplias y superficiales. Las
caracteristicas quimicas del perfii modal indican: mediana capacidad de
intercambio catiénico; regular a alto contenido de bases totales; muy alta
saturacion de bases; alta saturacién de calcio, muy alta saturacion de magnesio,
alta a regular saturacion de potasio; normal a muy pobre carbén orgénico; muy
pobre contenido de fosforo aprovechable; reaccion medianamente acida a
medianamente alcalina. Actualmente estos suelos se explotan con ganaderia
extensiva. Presentan un horizonte relativamente cerca a la superficie, deficiencia
de agua y problemas de erosion. Las caracteristicas mas importantes que se
tuvieron en cuenta para su clasificacion taxonémica fueron: epipedén écrico,
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horizonte subsuperficial argilico, con mas de 35% de saturacion de bases,
horizonte cementado que no desintegra en agua, régimen de humedad Ustico.

Conjunto La Fe (Udic Haplustalfs): Los suelos de este Conjunto se encuentran
localizados en cimas y flancos de las colinas redondeadas. Son suelos
desarrollados a partir de materiales sedimentarios de origen fluvio - lacustres, los
cuales posiblemente han sido recubiertos por materiales volcanicos; son
moderadamente profundos, limitados por el material parental; son de texturas
moderadamente finas a finas; con erosibn moderada, de color pardo a pardo
grishceo muy oscuro en los primeros horizontes y pardo amarillento en los
subyacentes; bien drenados; no hay concreciones y grietas. Desde el punto de
vista quimico estos suelos son de capacidad cationica de cambio muy alta; bases
totales altas a muy altas; saturacion total muy alta; saturacion de calcio alta;
saturacion de magnesio muy alta; de potasio muy pobre a pobre; fosforo
aprovechable muy pobre; carb6n organico alto en el primer horizonte y muy pobre
en el resto del perfil; reaccion fuerte a medianamente acida. En la actualidad estos
suelos se explotan con ganaderia extensiva. Presentan severas limitaciones para
el uso agricola debido a la erosion, la deficiencia de agua y las condiciones
topograficas. La clasificacion taxon6mica se fundamenté en las siguientes
caracteristicas: epipedon écrico, horizonte argilico con mas de 35% de saturacion
de bases, mas del 50% de saturacién de bases en todo el perfil y ausencia de
materiales calcareos.

Conjunto Vitrina (Fluventic Haplustolls): Los suelos de este conjunto se ubican en
las zonas de acumulacién de las colinas moderadamente disectadas. Son suelos
muy profundos, desarrollados a partir de sedimentos coluvioaluviales; moderados
a bien drenados; con texturas medias a moderadamente finas; no se observa
erosion, no pedregosos; tienen color pardo grisdceo muy oscuro a gris muy oscuro
en los primeros horizontes y pardo a pardo oscuro en los subyacentes; no hay
concreciones y grietas; son de relieve plano a ligeramente inclinado y pendientes
suaves. Las caracteristicas quimicas del perfil modal indican: mediana capacidad
cationica de cambio; alto contenido de bases totales; muy alta saturacion de
bases; muy alta saturacion de calcio y magnesio; regular a pobre saturacién de
potasio; normal a pobre contenido de carbén organico; muy pobre contenido de
fésforo aprovechable; reaccion medianamente acida a medianamente alcalina. En
la actualidad estos suelos se explotan con ganaderia extensiva. Las
caracteristicas que fundamentan la clasificacion son: epipedén mélico, saturaciéon
mayor de 50% en todo el perfil, régimen de humedad Ustico y contenido de carbén
organico mayor de 0,3 a una profundidad de 1,25 metros.

1.1.10.4 Asociacion Holguin (HO)

Los suelos de esta Asociacion estan ubicados sobre areniscas, conglomerados y arcillas;
se encuentran desde los 900 hasta los 1.100 metros sobre el nivel del mar.
Geomorfoldgicamente, la Asociacion corresponde a un paisaje colinado, de pendientes
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rectilineas y lomos generalmente agudos, relieve fuertemente ondulado a quebrado con
pendientes que oscilan entre 12 y mayores de 50%. La Asociacion es de contraste
fisiografico alto y la distribucion de los suelos regular; el drenaje varia desde moderado
para los suelos de los valles estrechos hasta excesivo para los suelos de las crestas de
colina. Los suelos de la unidad presentan erosion moderada y severa, principalmente pata
de vaca y deslizamientos locales; es frecuente encontrar en esta unidad, suelos que
contienen gravilla superficial y dentro del perfil. La unidad presenta limites claros con las
Asociaciones Modin, El Descanso, La Victoria y Zarzal.

Integran la Asociacion los Conjuntos Holguin (Typic Haplustolls) en proporcion estimada
de 50%, correspondientes a los flancos de las colinas; Las Camelias (Vertic Ustorthents)
25%, que se encuentra en lagunas crestas y flancos de colinas; Mejorana (Fluventic
Ustropepts) 20%, ubicado en los valles estrechos entre colinas; un 5% corresponde a
inclusiones de otros suelos como El Colombina (Udic Haplustalfs). La vegetacion natural
ha sido casi totalmente destruida, existen restos de vegetacion secundaria, con especies
como guéacimo, tachuelo y chiminango.

- Conjunto Holguin (Typic Haplustolls): Los suelos de este Conjunto estan ubicados
en los flancos de colinas. Son suelos desarrollados a partir de sedimentos
arcillosos; moderadamente profundos, limitados por la presencia de arcillolitas; de
texturas moderadamente finas a medias; bien drenados, no pedregosos;
presentan erosion ligera a severa; tienen color negro a gris muy oscuro en los
primeros horizontes y pardo a pardo rojizo en los subyacentes; no se observan
concreciones; son de relieve fuertemente ondulado a quebrado y pendientes
variables. Las caracteristicas quimicas del perfil modal indican: alta a muy alta
capacidad catidénica de cambio; alto a muy alto contenido de bases totales; muy
alta saturacion de bases; muy alta saturacion de calcio y magnesio; regular
saturacion de potasio; pobre a muy pobre en carb6n organico; muy pobre
contenido de fosforo aprovechable; reaccién mediana a ligeramente acida (pH 5,6
T 6,5). Las caracteristicas mas importantes del perfil modal que se consideran
para la clasificacién taxonémica son: epipeddén modlico, horizonte subsuperficial
cambico, régimen de humedad ustico, saturacion de bases mayor del 50% en todo
el perfil, decrecimiento regular del carbon organico con la profundidad.

- Conjunto Las Camelias (Vertic Ustorthents): Los suelos de este Conjunto se
encuentran localizados en cimas y flancos de las colinas. Son suelos derivados de
areniscas, conglomerados y arcillolitas; muy superficiales, limitados por el material
parental; bien a excesivamente drenados; no pedregosos; texturas medias en el
primer horizonte y moderadamente finas a finas en el resto del perfil; con erosién
laminar y pata de vaca, de grado moderado; de color gris muy oscuro a pardo
grisaceo muy oscuro en los primeros horizontes y rojo mezclado con gris oliva
claro en profundidad; no hay concreciones, presentan grietas angostas y
superficiales. Las propiedades quimicas muestran alta a muy alta capacidad de
intercambio catidnico; bases totales altas a muy altas; saturaciéon total muy alta;
saturacion de calcio alta; regular a baja saturacion de potasio; relacién calcio
magnesio invertida; pobre a normal el contenido de carbén organico, fésforo
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aprovechable muy pobre; reaccion medianamente acida a neutra (pH 5,8 1 6,7).
Las caracteristicas que justifican la clasificacion son: ausencia de horizontes
diagnésticos, régimen de humedad Ustico, alta saturacion de bases y presencia de
grietas de 1 cm. de amplitud.

- Conjunto Mejorana (Fluventic Ustropepts): Los suelos de este conjunto se
localizan en estrechos valles que se forman dentro de las colinas. Son suelos
profundos, limitados por el horizonte C masivo; moderadamente bien drenados; de
texturas moderadamente finas; no pedregosos; sin erosion; color gris muy oscuro
en todo el perfil; no tienen concreciones; presentan grietas en el primer horizonte,
hasta 1 cm de ancho. De acuerdo con los analisis quimicos, son suelos de
capacidad de intercambio catiénico y bases totales altas a muy altas; saturacion
total de bases muy alta; saturacion de calcio y magnesio muy alta; de potasio
regular; carbén organico y fésforo aprovechable pobres; reaccibn mediana a
ligeramente acida (pH 5,5 1 6,5). Las caracteristicas mas importantes que se
tuvieron en cuenta para su clasificacidbn taxondmica son: epipeddn &crico,
horizonte cambico, régimen de humedad udico, saturacion de bases mayor de
50% y decrecimiento irregular del carb6n organico con la profundidad.

- Conjunto Colombina (Udic Haplustalfs): Los suelos de este conjunto se localizan
en flancos y pie de las colinas moderadamente disectadas; se han desarrollado a
partir de materiales sedimentarios (areniscas y arcillolitas); son moderadamente
profundos, limitados por un horizonte arcilloso compacto; de texturas
moderadamente gruesas a finas; bien drenados, no pedregosos; con erosion
moderada en pata de vaca y deslizamientos locales; de color gris muy oscuro en
los primeros horizontes y pardo rojizo oscuro a rojo amarillento en los horizontes
inferiores; no hay concreciones; presentan grietas hasta de 2 cm de ancho que
profundizan hasta 76 cm. Las caracteristicas quimicas mas importantes son:
bases totales altas; saturacidén total muy alta; saturacion de calcio muy alta, de
magnesio alta a muy alta, de potasio pobre; carbdén organico muy alto a muy
pobre; fésforo aprovechable muy pobre; reaccion medianamente acida (pH 5,7 1
6,1). Las caracteristicas mas importantes sobre las cuales se fundamenta la
clasificacion taxondémica son: epipeddn 6&crico, horizonte argilico, régimen de
humedad Ustico, grietas amplias y profundas, ausencia de horizonte calcico o
carbonatos finamente pulverizados y saturacion de bases mayor de 35% en el
argilico.

1.1.11 Fisiografia

El municipio de Bugalagrande se localiza en un &rea topograficamente heterogénea,
contando con zonas de considerable pendiente hasta areas centrales ligeramente
onduladas. El municipio se ubica en la vertiente occidental de la cordillera central como
parte de la cuenca hidrogréfica del Rio Cauca en una franja altitudinal entre los 940 y los

' Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio Bugalagrande, 2000. Pag. 36,44
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2.200 msnm. Esta diferencia altitudinal en el municipio se da en virtud de un sistema
orografico con relieves que van de ligeramente plano a fuertemente ondulado y quebrado
con manifestaciones escarpadas localizadas, contando con diversidad de terrenos
montafiosos, depresiones y planicies.

Las areas de relieve plano ocupan la parte occidental del municipio, en la ribera del rio
Cauca y estan conformadas por terrazas que no presentan diferencias de alturas
importantes ya que no sobrepasan los 1.000 m, con pendientes entre 0 y 10%, con una
extensién de 31.849,4 hectareas equivalentes aproximadamente a un 77,8 % del total del
territorio. En la parte central del municipio y una franja en direccién oriental se encuentran
terrenos ligeramente quebrados o formas colinadas con pendientes moderadas, en una
extensién aproximada de 3.889,0 hectareas equivalentes a un 9,5% del total del territorio.

Méas hacia el oriente el relieve se hace montafioso medio a fuertemente quebrado, con
manifestaciones escarpadas localizadas sobre las partes de altura mayor, con una
extensién aproximada de 5.199,1 hectareas equivalentes al 12,7 % del territorio municipal.
La pendiente predominante para éste sector sobrepasa el 50% haciendo parte de la
Serrania de la Morena con alturas mayores a los 2.200 msnm. En este Ultimo sector se
ubica la localidad de estudio a una altura de 945 msnm para el centro poblado.

De la misma forma, en el municipio se encuentran tres grandes paisajes: el primero de
ellos es la llanura aluvial de piedemonte, que presenta condiciones de desborde en el
ambito local, el segundo es el de colinas bajas pertenecientes a la vertiente occidental de
la cordillera central y el tercero corresponde a terreno escarpado de la cordillera central.
Los tipos de relieve del municipio, dentro de los que se encuentran valles, abanicos y
colinas fueron descritos a detalle en el numeral anterior.

1.1.12 Cartografia

La cartografia disponible para el municipio de Bugalagrande incluye la base de
informacién elaborada por el Instituto Geografico Agustin Codazzi i IGAC, para los
municipios de Colombia, la cual contiene mapas a escala 1:25.000 sobre curvas de nivel,
red hidrica, orografia, redes viales y centros poblados (planchas 242-IV-A, 242-IV-C, 242-
IV-D, 242-11-A, 242-11-B, 242-11-C, 242-1I-D, 262-I-A y 262-IC). Adicionalmente se tendra en
cuenta la cartografia desarrollada para el Esquema de Ordenamiento Territorial del
Municipio (1998) y para el Programa de Abastecimiento de Agua Rural (2004) en relacion
al sector rural donde se ubica el corregimiento de Paila Arriba.

1.1.13 Geologia®
El Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Bugalagrande presenta una

recopilacién de estudios geoldgicos realizados por el Instituto Colombiano de Geologia y
Mineria (INGEOMINAS) y la Corporacion Autbnoma Regional del Valle del Cauca (CVC)

12 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bugalagrande (2000) con base en el Mapa Geologico del
Departamento del Valle del Cauca a escala 1:250.000. (Nivia, 1997) y los estudios geolégicos realizados por la Corporaciéon
Autonoma Regional del Valle del Cauca - CVC (1996). Pag. 37-40
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gue cubren el &rea municipal. En general es esta area afloran rocas cuyo origen se
remonta desde el paleozoico, representado en el Grupo Cajamarca, hasta el cuaternario,
representado por los depdsitos aluviales del rio Cauca y sus tributarios, que se hallan
distribuidas en dos principales provincias fisiograficas en la cordillera central y la
depresion intercordillerana del Cauca.

1.1.13.1 Estratigrafia
La descripcion local de las unidades de rocas sedimentarias se muestra a continuacion:

- Rocas Paleozoicas: Son rocas metamorficas representadas por esquistos cuarzo i
cloriticos, cuarzo T muscoviticos, neises anfibélicos, anfibolitas y cuarcitas
pertenecientes al Grupo Cajamarca.

- Rocas Mesozoicas: Mas especificamente del periodo cretaceo, estan
representadas por diabasas, basaltos y brechas volcanicas con intercalaciones
sedimentarias de liditas y arcillolitas, incluidas en las unidades volcano i
sedimentarias (Kvs) y sedimento volcanica (Ksv) del grupo diabasico de la
cordillera occidental, metadiabasas que han sido informalmente incluidas en la
formacion planeta (Kmd) y rocas igneas intrusivas o granodioritas, que se
presentan en el sector mas oriental de la cuenca, cerca de la localidad de estudio.

- Rocas Verdes Cretacicas: Son rocas de origen volcanico, representadas por
diabasas y basaltos con intercalaciones de chert, Iutitas, areniscas vy
conglomerados finos dentro de flujos de lava, por lo cual se les considera
sedimentarias. Estas rocas de color verde afloran al nororiente del municipio. Por
efectos del tectonismo sufrieron un metamorfismo dindmico que en algunas zonas
les ha hecho perder su caracter original, apareciendo brechas, milonitas vy
protomilonitas tipicas de cataclasis (Krv).

- Rocas Terciarias: Estan representadas por un pequefio pérfido (Tda) de
composicion dacitica y por la Formacion La Paila (Tmp), abarcando un area
intensamente afectada por tectonismo. Estdn constituidas por conglomerados,
areniscas, tobas y arcillas depositados en el sector mas noroccidental del
municipio, abarcando los corregimientos del Overo, Raiceros y parte de Paila
Arriba, en un ambiente de tipo continental y eminentemente aluvial. La formacién
La Paila es de edad Mioceno tardio y corresponde a los conjuntos de las
Formaciones Cartago y Zarzal. Los sedimentos terciarios de la Formacién Cartago
(Tmc), de edad Mioceno constan de una serie de arcillas y conglomerados
compuestos principalmente por restos de diabasas con intercalaciones de
areniscas, arcillolitas y delgadas capas de conglomerados de tobas volcénicas.
Por su parte la Formacion Zarzal (Tpz) de edad Plioceno esta compuesta por
caolinitas, diatomitas, areniscas tobaceas y arcillas. Morfolégicamente esta
formacion se caracteriza por mostrar cerros aislados de poca altura y pendiente
suave.
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- Depésitos Cuaternarios: Estan conformados por sedimentos aluviales depositados
a lo largo de la llanura del rio Cauca, la zona de piedemonte y localmente en
zonas de intracolinas como depdésitos de relleno aluvial. Estos sedimentos, que
comunmente representan una estabilidad precaria, estan compuestos por
depositos recientes de composicion y tamafio muy variado y poco consolidados,
compuestos por terrazas (Qt), coluviones (Qc), algunos depésitos de aluviones
(Qal) y rellenos del Valle del Cauca (Qd).

1.1.13.2 Geomorfologia

Teniendo en cuenta la estratigrafia de las unidades de rocas sedimentarias en el
municipio, a continuacion se consideran principalmente las formas del terreno de origen
enddgeno, exdgeno o mixto asi como los procesos de génesis y evolucion del mismo en
el contexto medioambiental. Los procesos geomorfoldgicos exdégenos se consideran como
responsables de la mayoria de las modificaciones de la superficie terrestre Dentro de
estos procesos se encuentran la meteorizacion de las rocas, los fenédmenos de remocién
en masa y la erosion pluvial, fluvial, marina o lacustre, glaciaria, eodlica y antropica,
pudiendo suceder procesos denudativos, es decir la meteorizacion de las masas de rocas
continentales expuestas al desgaste del regolito resultante por accién combinada de las
fuerzas de desplazamiento y de los agentes geomorfolégicos con el consecuente
remodelado y paulatina reduccion de la superficie terrestre, y procesos constructivos o
agradacionales, determinados por las fuerzas de desplazamiento, los agentes mdéviles
como el agua, la escorrentia, los glaciares y el viento, que esta representada
principalmente por la sedimentacion.

- Procesos Denudacionales: Los procesos degradacionales mas frecuentes en el
municipio se presentan por fendmenos de erosion, remocion en masa Yy
fracturacion por meteorizacion del material del suelo. Esta meteorizaciéon
principalmente es quimica, por hidrdlisis, y es mas severa en las areas que no
estan protegidas por bosque o en las que el suelo estd en continua intervencion
con cultivos limpios o café a libre exposicién, fendbmeno que puede observarse al
noreste del municipio, cerca al corregimiento de Paila Arriba. Sobre las areas que
abarcan el grupo diabasico de rocas sedimentarias y volcanicas del cretaceo, la
meteorizacion quimica por hidrélisis ha sido fuerte y debido a la eliminacion de la
cobertura natural, implantacién del cultivo de café y apertura de carreteables con
taludes inestables, el fendmeno de meteorizacidon se ha acelerado asociandose a
la formacién de carcavas y deslizamientos.

Los procesos mas criticos de remocidn en masa se encuentran localizados en las
micro cuencas de las quebradas tributarias del rio San Marcos. Los procesos
degradacionales, han traido consigo un fenobmeno de cambio dentro del relieve
original de los suelos, que se fosiliza bajo material de relleno compuesto por
sedimento aluvial. Debido al alto grado de meteorizacién por hidrélisis, este
cambio se manifiesta principalmente mediante el arrastre de limos y arenas
limosas, con pérdida de una considerable cantidad de material. Esto facilita los
hundimientos, principalmente en areas sujetas a fuertes pesos, como es el caso de
la via La Uribe - Sevilla.
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Las areniscas de la Formacién Cartago presentan meteorizacion poco intensa de
tipo esferoidal con capas delgadas de carbonatos de hierro en las partes
superiores, lo que ocasiona desprendimiento de bloques esferoidales, sobretodo
en areas desprotegidas al nororiente del municipio. La Formacion la Paila consta
de un conjunto inferior compuesto de areniscas y tobas y de un conjunto superior
gue consta de conglomerados fuertemente cementados. El conjunto superior es
altamente resistente a la meteorizacion y a la erosion, debido a la cantidad de
sedimentos depositados por los rios al tratar de buscar una salida del valle y
romper los conglomerados, en cambio en el conjunto inferior y principalmente en
las tobas se presenta una meteorizacion por descomposicion de estas en arcillas
menores por desvitrificacion y alteracion quimica.

Los frecuentes deslizamientos hacen parte de la evolucion del terreno, donde se
han podido identificar tres tipos fundamentales de dindmica: de vertientes,
torrencial y fluvial como fendmenos de borde de carretera. Como zonas mas
criticas de vertientes humedas se detectaron los deslizamientos en la Morena, la
Luisa, la Sara y la Cristalina. Estos deslizamientos se presentan en una zona de
clima himedo y vegetacion abundante, afectada por una falla. El material
dendritico susceptible de ser deslizado hacia el fondo de la quebrada por los
agentes erosivos es de fragmentos de roca triturada y cenizas volcanicas
abundantes. Una zona critica de dindmica de vertientes secas, en la que los
deslizamientos se producen por erosién pluvial se encuentra en la Vereda
Chorreras, en zona de clima seco abrigada por los vientos. Las zonas secas son
poco afectadas por la remocién masiva de materiales. La falta de humedad y
vegetacion condicionan alli la presencia de fendmenos que aunque se manifiestan
lentamente, llaman mas la atencién debido su similaridad con la desertizacion. El
tratamiento mas adecuado para estas zonas lo constituye la regeneracion natural
de la vegetacion.

El fenbmeno mas destacado de dinamica torrencial lo encontramos en las
gquebradas la Luisa y el Placer, los cuales presentan lecho en forma de v, fondo
tapizado de bloques rocosos, fuerte pendiente longitudinal y crecidas esporadicas,
casi siempre de corta duracion. Después de que se produce un deslizamiento por
efecto dindmico de una vertiente, el material acumulado en el fondo de la
guebrada tiende a ser evacuado en el torrente. Esta accidon origina una dinamica
gue agrava las condiciones del deslizamiento, porque tiende a hacerlo crénico. El
tratamiento adecuado consiste en disminuir la pendiente longitudinal del curso de
agua mediante la construccion de trinchos u otras obras regularmente espaciadas
y de poca altura, para retardar el transporte de los materiales.

En el municipio no se presentan efectos fluviales pronunciados que constituyan
ejemplos tipicos de la dindmica fluvial que se produce en el curso inferior de los
cursos de agua cuyo comportamiento difiera fundamentalmente del que se registra
en su parte alta o torrencial. En los fendmenos morfodindmicos hacemos
referencia a los de borde de carretera, que se producen al realizar cortes
profundos en las vertientes para la construccién de vias, alterando el equilibrio
aparente en que se encuentran los materiales dendriticos de las depresiones
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rellenadas. Los canales de drenaje al pie del talud pueden actuar como torrentes,
socavando el pie de la vertiente y produciendo deslizamientos que a veces se
vuelven crénicos, hasta que todo el material dendritico ha sido evacuado.

- Procesos Agradacionales: Las formas agradacionales son el resultado de la
sedimentacion en las partes bajas de los rios San Marcos y San Pablo, que por su
extension reflejan gran actividad erosiva en los tributarios de la cuenca. El relleno
del Valle del Cauca (Qd), es un buen acuifero de gran espesor, el cual requiere de
un tratamiento especial de manejo. En la llanura aluvial del rio San Pablo, que
resulta de la unién de los rios San Marcos y la Paila y de la quebrada San Pablo,
se observan abundantes terrazas con escarpes elevados y erosionados por los
rios y la quebrada mencionados. La presencia de taludes escarpados inestables,
de materiales sueltos poco consolidados y la falta de proteccién de una cobertura
vegetal importante ha contribuido a la formacion de deslizamientos de las terrazas,
a la formacién de surcos y a la presencia de derrumbes activos.

1.1.13.3 Geologia Estructural

En el sector oriental del departamento del Valle del Cauca, donde se localiza el municipio
de Bugalagrande, se encuentra el valle intramontafioso del rio Cauca, en un rumbo
dominante norte-nororiente, que define el limite entre las cordilleras Central y Occidental.
En esta zona existe un sistema complejo de fallas que afectan el basamento y los
sedimentos subyacentes. Los movimientos generados a lo largo de estas fallas han
interactuado para acomodar la deformaciéon sufrida por la placa Suramericana, como
resultado de los esfuerzos producidos por el movimiento de las placas Nazca y Caribe,
dando lugar a la traslacion y rotacién de bosques de la corteza y a la sobreimposicién de
rasgos estructurales.

Las principales estructuras ubicadas en el municipio comprenden fallas geolbgicas y
pliegues de variada geometria. Al igual que las formaciones geoldgicas, las estructuras se
encuentran distribuidas y asociadas a dos principales provincias fisiograficas: la cordillera
central y la depresion intercordillerana del rio Cauca, quedando enmarcadas dentro de los
rasgos tectdnicos determinados por la extensa zona de fallamiento del sistema de fallas
Cauca i Almaguer, que cruza en direccién norte-noreste el departamento del Valle del
Cauca, la cual separa rocas de naturaleza continental al oriente, de rocas de afinidad
ocednica al occidente. Este fallamiento es albergue de mineralizaciones, zonas de
inestabilidad del terreno o fuente de terremotos superficiales. Se encuentran
adicionalmente otros rasgos menores como las diaclasas, zonas de cizalla y lineamientos
fotogeoldgicos.

Los pliegues se presentan en diversas formas geomeétricas dependiendo entre otras
circunstancias, de la profundidad a la que fueron formados dentro de la corteza terrestre
antes de ser levantados y sufrir procesos erosivos, entre las fallas de La Paila y
Quebradanueva indicando procesos de compresion. Las fallas presentes en el municipio
son la Falla de La Paila (8,9 Km), la Falla Sevilla (5,4 Km), La Falla Quebradanueva (9,8
Km), la Falla de La Nicolasa (11,6 Km), la Falla Buenos Aires (9,3 Km), la Falla del Cauca
(12,8 Km) y la Falla de Galicia (9,8 Km) cercana a la localidad de estudio. Por su parte los
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principales pliegues son los anticlinales El Pivol, EI Mague, EI Overo y Andalucia, y los
sinclinales Nutibara, San Marcos, Aguabonita y La Esperanza.

1.1.13.4 Geologia EconOmica

Las caracteristicas geoldgicas del municipio de Bugalagrande limitan la explotacion de
materiales de interés econdmico teniendo en cuenta los procesos que dieron origen a las
rocas. El potencial minero del municipio esta dado por depdsitos formados durante relleno
sedimentario del valle entre las cordilleras Central y Occidental en el departamento del
Valle del Cauca, razon por la cual no se explotan minerales metalicos de forma intensiva.
En cercanias al sector de La Mina, en limites con el municipio de Tulua, se encuentra una
veta de oro, considerandose que se pueden encontrar en el corregimiento de Ceylan
filones auriferos. Se tienen ademas referencia de antiguas explotaciones de sal en el
corregimiento de Chorreras, donde también se observa la presencia de sulfuros en los
nacimientos de las quebradas Chorreras y La Salada. Por ultimo en la via carreteable que
del corregimiento de Ceylan conduce a La Morena se observan afloramientos de Caolin.

1.1.14 Materiales de Construccién

Para la construccién de obras civiles se utiliza una gran variedad de minerales y rocas de
diferentes origenes. En el municipio existen varios sitios a lo largo del rio Bugalagrande
en los que se extraen arenas, gravas, gravilla y otros materiales de construccién en
volumenes suficientes para atender la demanda de la region y de algunas areas vecinas.
El mas importante de estos sitios, que hace parte de un gran depoésito de aluvion, se
encuentra a unos cuatro kilbmetros del area urbana del municipio de Bugalagrande. De
igual forma se ha venido explotando en areas correspondientes a la Formacion Zarzal,
arcillas bentoniticas, formadas por la desvitrificacion de las cenizas y tobas volcanicas,
que se utilizan en la fabricacion de lodos para la perforacion de pozos profundos, al sur
del area urbana, en los corregimientos de Uribe y El Overo. Estas arcillas, como producto
de la descomposicion mecanica y quimica de varios tipos de rocas son de origen
sedimentario o transportado, de tipo fluvial, y acumuladas en las llanuras de inundacion
de los rios

Existe ademas en el municipio un potencial de canteras sin explotacién para atender la
demanda futura de materiales de construccion o para la extraccién de material de
afirmado de vias localizadas sobre la via Uribe - Paila Arriba y Bugalagrande i Galicia. Se
encuentran también aproximadamente doce sitios de explotacion de arcillas para la
elaboracion de adobe y teja en las distintas ladrilleras de la zona. Por otra parte se
explotan materiales de arrastre, arena, balasto y piedra, en el rio Bugalagrande en forma
manual por aproximadamente 300 areneros los cuales no se encuentran autorizados por
las respectivas autoridades mineras ni ambientales. La produccion diaria de estos
materiales es de 900 m°.

La explotacion de estos materiales se realiza hace varios afios de una manera anti
técnica, de forma artesanal, por parte de comunidades de bajos ingresos. Desde el punto
de vista ambiental, la turbiedad, el aporte de sedimentos, y la construccién de trinchos y
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barras centrales artificiales para propiciar las actividades de explotacion, han generado
algunos cambios en el eje hidraulico ocasionando desequilibrios laterales. Se observan
algunos indicios de socavacion en las areas explotadas. De forma similar la construccién
de vias paralelas a las orillas de los cauces para la extraccion del material, ha ocasionado
inestabilidad en las terrazas debido a la erradicacién de la vegetacion protectora y el paso
de vehiculos pesados.

1.1.15 Pavimentos

El municipio de Bugalagrande cuenta con 229,4 kilometros de vias terrestres en el area
rural de los cuales solo 42,7 Km se encuentran pavimentados. En general el municipio
cuenta con aproximadamente el 20% de vias pavimentadas y el 90% si se tienen en
cuenta Unicamente las vias ubicadas en el area urbana. En particular el corregimiento de
Paila Arriba cuenta con tres calles: la calle principal y las denominadas calle larga y calle
corta. De estas, solo la primera se encuentra pavimentada, siendo la Unica via de acceso
al centro poblado.

1.1.16 Servicios Publicos®®

1.1.16.1 Acueducto

El acueducto rural del corregimiento de Paila Arriba es administrado por la Asociacion de
Usuarios de Acueducto y Alcantarillado de Paila Arriba. Actualmente la cobertura de
acueducto en el corregimiento es total, prestando servicio a 168 usuarios. El sistema se
abastece de dos fuentes, la fuente principal es el rio San Marcos, al nororiente del
municipio de Bugalagrande, donde se capta el agua mediante una bocatoma lateral, y la
segunda fuente es un afluente del rio La Paila sin identificacion que tiene una bocatoma
tipo presa utilizada ocasionalmente por un pequefio grupo de usuarios como inyeccion
adicional cuando se presentan problemas de abastecimiento en la fuente principal

La | 2nea de aducci-n desde el r2o0 San Mar cos,

agua hacia una estructura de desarenacion antigua ubicada a 240 metros de la captacion,
en este mismo lugar se encuentra un desarenador de construccién reciente en desuso y
un tanque de almacenamiento de 88 m* de capacidad. De alli el agua es llevada a través
deunalinea de m8s de 6 kil -metros en di 8metr
calle principal del corregimiento, hasta el tanque de almacenamiento principal ubicado en
la Hacienda La Granada, con capacidad de 150 m?, donde se realiza un proceso de
cloracién para desinfeccién y se distribuye a la red de distribucion que cuenta con varios
ramales que siguen el patron de las vias del corregimiento.

La linea de aduccién auxiliar conduce el agua por 550 m desde la quebrada auxiliar en la
captacién hasta un tanque de almacenamiento de 53 m*® de capacidad, a través de una

0s

tuber2a de 40 de di 8metro en hierro galvaniza

' Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bugalagrande, 2000. Pag. 88-92
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distribucion pequefia que abastece a unos pocos usuarios. La informacion detallada del
sistema puede encontrarse en el numeral 5. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO.

El sistema de acueducto no cuenta con sistema de tratamiento de agua potable y cuenta
ocasionalmente con procedimientos sencillos de desinfecciéon, por lo que el agua no es
totalmente potable y su calidad es apenas aceptable. Segun el Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio el agua suministrada por el sistema de acueducto
de Paila Arriba cumple con parametros fisicoquimicos como pH, turbiedad, color y
cloruros, pero incumple pardmetros como alcalinidad, dureza y cloro residual.
Adicionalmente indica que presenta contaminacion por coliformes fecales y no fecales por
lo que se considera que ho es apta para el consumo humano.

1.1.16.2 Alcantarillado

En el corregimiento de Paila Arriba la mayoria de las viviendas poseen una unidad basica
sanitaria con sistema interno de alcantarillado, mientras que los predios restantes cuentan
con sistemas de pozo séptico o vierten sus aguas negras a través de tuberia o acequia
hasta la fuente hidrica o via mas cercana, causando graves problemas de contaminacion
de las fuentes superficiales. Por lo general existen en paralelo a estos sistemas, otros que
transportan aguas residuales de actividades agropecuarias hasta cuerpos de agua
cercanos.

1.1.16.3 Aseo

En el corregimiento de Paila Arriba las viviendas no cuentan con servicio de recoleccion
domiciliaria de aseo, por lo que el sistema convencional de manejo de residuos sdlidos
consiste en la incineraciébn a campo abierto o la construccién de hoyos profundos de
didmetro variable donde se disponen y cubren los residuos. En la localidad, segun el
Esquema de Ordenamiento Territorial, el 81% de la poblacién utiliza este método mientras
que el restante 19% aun arroja sus residuos sélidos directamente a fuentes superficiales
de agua u otros sitios de disposicion.

1.1.16.4 Energia

El municipio de Bugalagrande cuenta actualmente con una cobertura del servicio de
energia eléctrica del 98% en el area rural*® y es prestado por la Empresa de Energia
Eléctrica del Pacifico (EPSA), incluyendo al corregimiento de Paila Arriba. La empresa
prestadora del servicio de gas natural a través de redes de distribucion domiciliaria en el
area urbana del municipio es GASES DEL NORTE S.A. E.S.P., sin embargo en el
corregimiento de Paila Arriba la poblacion, en su mayoria, cocina con lefia, gasolina o
petréleo.

* Plan de Desarrollo Municipal de Bugalagrande 2012-2015. Cap. 3. Pag. 52




Cadigo: INFO1-PAI-062

mAeNav DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE Version: 02-14062013

—
-)/"’ INGENIEAIALTOAR | ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA

Pagina 49

1.1.16.5 Comunicaciones

En el corregimiento de Paila Arriba el servicio de telecomunicaciones es prestado por
parte de la Empresa de Telecomunicaciones de Tulud TELETULUA S.A, la cual cuenta
con dos lineas locales en la localidad. Adicionalmente el municipio cuenta con dos
canales locales de television, el canal privado Rio T.V y el canal cultural municipal con
cobertura en el area rural. Las radiocomunicaciones estan representadas principalmente
por las emisoras comunitarias ubicadas en la iglesia y la estacién de policia.

1.1.17 Sismologia®®

La interaccion en el occidente colombiano de las placas Suramericana, Nazca y Caribe,
en particular en la zona de subduccion, configura una fuente sismogena activa donde se
han producido varios sismos notables por su capacidad de destruccion. El Estudio
General de Riesgo Sismico de Colombia (INGEOMINAS y Universidad de los Andes,
1998) sitta al departamento del Valle del Cauca dentro de la zona de alta amenaza
sismica e indica una alta probabilidad de que para cada siglo se presenten sismos con
intensidades mayores a VIl en la Escala de Mercalli. Las fuentes sismogénicas que
pueden afectar al municipio de Bugalagrande estan constituidas por la mencionada zona
de subduccién y por las fallas que poseen segmentos activos, como las fallas
pertenecientes al sistema Cauca i Almaguer.

La region ha sufrido el efecto de varios sismos devastadores durante los ultimos siglos
con epicentros localizados dentro del departamento, entre ellos se destaca el terremoto
de Buga en 1776, que destruy6 parte de ésta ciudad y caus6 dafios severos en Cali y
otras localidades, el sismo de 1906, con epicentro en Tumaco, que causo dafios serios en
Cali y un maremoto que afectdé los municipios de Cartago y Buenaventura, el sismo de
1925 que afecto principalmente a Cali y a municipio situados al occidente del rio Cauca y
el sismo de 1979 con epicentro en la cordillera occidental en limites de los departamentos
del Valle, Risaralda y Chocé, que causé dafios en los municipios del norte del
departamento. Los principales rasgos tecténicos que se localizan dentro de la zona de
influencia sismica en el municipio se clasifican en:

- Fallas Activas: Se definen como aquellas que muestran rasgos superficiales claros
que cortan depdsitos cuaternarios. Las fallas con mayor influencia son:

A) Falla de Toro, Falla de Rio Bravo y Falla Dagua-Calima: Este conjunto de fallas
se localizan al occidente del rio Cauca y parecen tener continuidad entre si, es
decir, forman un sistema que se prolonga hacia el norte con el nombre de Fallas
de Apia y Mistratd. La expresion morfologica de este sistema es fuerte y a lo
largo de él hay un alineamiento claro de los drenajes y desviacion de algunos
cauces que la cortan. El sismo de noviembre de 1979 probablemente esté
asociado a este sistema.

!* Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bugalagrande, 2000. Pag. 42
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B) Sistema Cauca-Almaguer (Romeral): Esta falla se localiza al oriente del
municipio, con direccién aproximada N 10° i 20°.W, haciendo parte de la falla
Cauca. Se cataloga de tipo normal, con una longitud de mas de 400 km y
buzamiento fuerte hacia el oeste.

C) Falla Quebrada Nueva: Esta falla se localiza en los alrededores de la cabecera
municipal de Cartago, la informacion existente sobre esta falla es insuficiente.

Imagen 1-11. Zonas de Amenaza Sismica en Colombia
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Fuente: Norma Sismo ResistenteNSR-10, 2010.

- Fallas Potencialmente Activas: corresponden a estructuras que muestran rasgos
superficiales mas o menos evidentes, que cortan depdsitos sedimentarios y que se
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presumen de edad cuaternaria. Las principales fallas de este tipo en el area son el
sistema de fallas del Cauca que incluyen en la zona de estudio un segmento de la
falla Quebrada Nueva y las fallas Potrerillos y Montenegro, que se consideran
activas tanto hacia el norte como hacia el sur y la falla de Cucuana, localizada
hacia el extremo oriental del area de influencia sismica, en la vertiente oriental de
la cordillera Central, razén por la cual su influencia en el area de estudio es menor.

- Otras Fallas: La tecténica local presenta otras fallas que aparentemente no tienen
importancia sismica, sino que reflejan esfuerzos tecténicos muy antiguos o
contactos entre unidades de roca y no tienen mayor importancia desde el punto de
vista sismico.

La norma sismo resistente nacional (NSR-10) realiza una zonificacion de la amenaza
sismica a escala nacional, principalmente para legislar acerca de la calidad de las
construcciones y obras civiles del pais en materia de sismo resistencia. En esta
zonificacién el municipio de Bugalagrande se localiza en la zona de amenaza sismica alta,
por lo que se esperan las mas altas amplificaciones de las ondas en caso de un evento
sismico y se considera indispensable para la construccién de cualquier obra civil, seguir
las recomendaciones dadas por la norma sismo resistente nacional vigente y realizar un
estudio geotécnico y analisis de la respuesta sismica del subsuelo.

1.1.18 Zonas de Riesgo Potencial®®

1.1.18.1 Inundaciones

Las zonas con riesgo de inundacion en el municipio de Bugalagrande se presentan en el
area urbana principalmente en los barrios San Bernabé y Antonio Narifio, ubicados en
cercanias a la margen derecha del rio Bugalagrande, y en los barrios subnormales
Canaveral y Brisas del Rio, localizados al sur del perimetro urbano, en la margen
izquierda del mismo. La gran mayoria de las casas que conforman estos barrios se
encuentran construidas con paredes en bahareque y techos en cartén o teja de barro,
contando con los servicios de energia eléctrica y acueducto, mas no con el de
alcantarillado.

Al estar ubicados dentro de una franja de menos de 30 metros desde el borde del rio
Bugalagrande, al presentarse caudales de crecientes en épocas de lluvia, se ocasionan
inundaciones por el desborde de aguas. De la misa forma para el area rural, en la franja
ubicada entre el area urbana y el rio Cauca, que limita al occidente con el municipio, se
encuentra una zona plana representada por los corregimientos de San Antonio y El
Guayabo que ante los desbordamientos de este cauce se han visto histéricamente
afectados en un area aproximada de 1.200 hectareas, afectando viviendas, cultivos y vias
entre otros.

'® Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bugalagrande, 2000. Pag. 29-34
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1.1.18.2 Fenémenos de Remocién en Masa

Las caracteristicas mecdnicas y de estabilidad de los materiales de la corteza terrestre en
el departamento del Valle del Cauca son un rasgo intrinseco a la evolucion geologica del
occidente colombiano, asociado a un limite convergente de placas. Esto ha resultado en
la formacion de grandes y numerosas fallas geolégicas y en la consecuente formacion de
superficies planas que causan inestabilidad en las laderas. Estas caracteristicas,
incrementadas ademas por factores climaticos vy fisiograficos, determinan la abundancia
de numerosos fendmenos que causan amenazas para la poblacion en el departamento.

Por su parte la actividad morfogenética del municipio de Bugalagrande esta representada
por procesos de remocion y de acumulacién que han evolucionado con el tiempo a través
de factores como la tectdnica, el clima y los factores antrépicos. Dentro de los procesos
de remocion se tienen movimientos en masa rapidos como los deslizamientos, desgarres
superficiales y escarpes con caida de bloques y movimientos en masa lentos, tales como
vertientes con inestabilidad manifiesta, procesos de erosion y socavamiento en el lecho
de quebradas. Por otra parte en los procesos de acumulacion se tienen los depdésitos de
piedemonte, depdsitos aluviales entre colinas, conos antiguos y depdsitos de vertiente.

En el area rural del municipio se destaca la presencia de fendmenos de remocién en
masa en el kilometro tres de la via La Uribe 1 Sevilla, en cercanias del corregimiento de
Paila Arriba y en el corregimiento de Ceylan a 500 metros del centro poblado en la via que
conduce a San Rafael, donde se presentan hundimiento de la banca y desprendimientos
en los taludes. De la misma forma se encuentra inestabilidad en el terreno en los sectores
de San Miguel, La Luciana y la Vereda Almendronal. Se encuentra también un area de
carcavas cerca al corregimiento del Rocio y en el corregimiento de La Morena.

Se trata de fendmenos puntuales producidos basicamente por acciones tales como
construccion de carreteables de bajas especificaciones técnicas, tuberias defectuosas de
acueductos y cultivos limpios entre otros, en areas de morfologia escarpada y montafiosa,
donde la accion del agua de escorrentia es intensa y produce fenbmenos de erosién que
se manifiestan de esta forma. Existe ademéas una zona de deslizamientos de tipo
reptacion, en la carretera Ceylan i La Astelia, causada por accion del agua subterranea
gque actla sobre una masa arcillosa suelta, agravado todo ello por la deforestacion
intensiva y el uso impropio de los suelos con fines agricolas. También se encuentran
deslizamientos en los sectores de La Luciana, Boque Monte y en Minobras

En toda el area de explotacion ganadera y particularmente en la region nororiental del
municipio, se observa con regular frecuencia derrumbes pequefios en la forma de golpes
de cuchara. En algunos sitios de extraccion de materiales de construccion, principalmente
en el rio Bugalagrande, las modalidades de dicha explotacion estan determinando
situaciones que pueden originar fendbmenos degradacionales imprevistos. Por Ultimo
factores como la intensa meteorizacion de las diabasas, la alta precipitacion, la presencia
de ceniza volcanica, el alto contenido de agua subterranea, el relieve escarpado asociado
con practicas agropecuarias inadecuadas, la destruccion de las coberturas vegetales, los
cultivos limpios y la construccién de vias carreteables sin especificaciones técnicas son
los responsables de los procesos erosivos que se observan en estas zonas.
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1.2 CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS

1.2.1 Poblacién Actual

Teniendo en cuenta la informacion registrada por el Esquema de Ordenamiento Territorial
del municipio de Bugalagrande, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
DANE en los censos nacionales de 1964, 1973, 1985, 1993 y 2005, la informacion de la
poblacidn sisbenizada y en régimen contributivo de salud en el municipio en el afio 2010,
y las proyecciones del Anuario Estadistico del Valle del Cauca 2011, los datos historicos
de poblacién para el municipio de Bugalagrande se muestran a continuacion:

Tabla 1-5. Datos de Poblacién Histéricos Municipio de Bugalagrande

FUENTE NUMERO DE HABITANTES PORCENTAJE
URBANO | RURAL | TOTAL | URBANO | RURAL
DANE (1964) 5.787 17.442 | 23.229 24,9% 75,1%
DANE (1973) 7.121 12.598 | 19.719 36,1% 63,9%
DANE (1985) 8.915 14.582 | 23.497 37,9% 62,1%
DANE (1993) 10.042 10.796 | 20.838 48,2% 51,8%
EOT (1998) 11.800 13.500 | 25.300 46,6% 53,4%
DANE (2005) 11.500 10.101 | 21.601 53,2% 46,8%
SISBEN (2010) - -- 22.742 -- --
GOBERNACION (2011) -- -- 21.355 -- --

Fuente: EOT Municipio de Bugalagrande, 2000 y DANE, 2005

Teniendo en cuenta que no existe informacion censal detallada histérica para el
corregimiento de Paila Arriba, el consultor recopil6 informacién secundaria del nimero de
usuarios de servicios publicos en la localidad y se realizé un censo de viviendas en campo
mediante encuestas con el fin de determinar el nUmero total de viviendas y la poblacion
actual. Como resultado se obtuvo una poblacién 898 habitantes y 168 viviendas para el
afio 2013 en la localidad. La ampliacién de esta informacion se puede encontrar mas
adelante en el numeral de Estudios de Poblacién y Demanda.

1.2.2 Estratificacion®’

La estructura socioecondmica del area urbana del municipio, teniendo en cuenta la
informacién del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio para el afio 1995 se
muestra en la siguiente tabla. En el corregimiento de Paila Arriba se establece que el
50,9% de los usuarios residenciales pertenecen al estrato 1, el 48,3% al estrato 2 y el
0,8% al estrato 3.

" Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bugalagrande, 2000. Pag. 76
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Tabla 1-6. Estratificacion Socioeconémica Municipio de Bugalagrande

AREA B f JAOJ (()0 % BAJO (%) BXJEOD '(?A)) MEDIO (%) A'I\_/I'II'EOD '(?A)) ALTO (%)
Urbana 23,3 36,1 40,6 - - -
Mestizal 43,5 56,5 - - - -
Galicia 65,1 32,5 2,4 - - -
Chicoral 100,0 - - - - -
Alto Bonito 80,0 20,0 - - - -
Chorreras 80,0 20,0 - - - -

Paila Arriba 50,9 48,3 0,8 - - -

San Antonio 74,0 26,0 - - - -
Uribe 21,7 48,7 29,6 - - -
Overo 38,1 60,5 1,4 - - -

Guayabo 72,1 27,9 - - - -
Ceylan 63,8 32,6 3,6 - - -
Rural Disperso 44,3 23,6 9,9 5,6 4,7 11,9

Fuente: EOT Municipio de Bugalagrande, 2000

1.2.3 Necesidades Basicas Insatisfechas y Poblacion en Miseria

El indice de Necesidades Basicas Insatisfechas busca determinar, con ayuda de algunos
indicadores simples, si las necesidades basicas de la poblacion se encuentran cubiertas.
Los grupos que no alcancen un umbral minimo fijado, son clasificados como pobres. Los
indicadores simples seleccionados, son: viviendas inadecuadas, viviendas con
hacinamiento critico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia
econOmica Yy viviendas con nifios en edad escolar que no asisten a la escuela. Estos
indicadores se explican a continuacion:

- Viviendas inadecuadas: Este indicador expresa las caracteristicas fisicas de
viviendas consideradas impropias para el alojamiento humano.

- Viviendas con hacinamiento critico: Con este indicador se busca captar los niveles
criticos de ocupacion de los recursos de la vivienda por el grupo que la habita. Se
consideran en esta situacion las viviendas con méas de tres personas por cuarto
excluyendo cocina, bafio y garaje.

- Viviendas con servicios inadecuados: Este indicador expresa en forma mas directa
el no acceso a condiciones vitales y sanitarias minimas. En areas urbanas,
comprende las viviendas sin sanitario o que careciendo de acueducto se provean
de agua en rio, nacimiento, carrotanque o de la lluvia. En area rural, dadas las
condiciones del medio rural, se incluyen las viviendas que carezcan de sanitario y
acueducto y que se aprovisionen de agua en rio, nacimiento o de la lluvia.
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- Viviendas con alta dependencia economica: Es un indicador indirecto sobre los
niveles de ingreso. Se clasifican aqui, las viviendas en los cuales haya mas de tres
personas por miembro ocupado y el jefe tenga, como maximo, dos afos de
educacion primaria aprobados.

- Viviendas con nifios en edad escolar que no asisten a la escuela: Mide la
satisfaccion de necesidades educativas minimas para la poblacion infantil.
Considera las viviendas con, por lo menos, un nifio mayor de 6 afios y menor de
12, pariente del jefe y que no asista a un centro de educacion formal.

Dado que cada uno de los indicadores se refiere a necesidades béasicas de diferente tipo,
a partir de ellos se constituye uno compuesto, que clasifica como pobre o con
necesidades basicas insatisfechas aquellos hogares que estén, al menos, en una de las
situaciones de carencia expresada por los indicadores simples y en situacién de miseria
los hogares que tengan dos o méas de los indicadores simples de necesidades bésicas
insatisfechas. Para el area rural del municipio de Bugalagrande a 30 de junio de 2012 se
tiene un indicador de 29,18% de la poblacion con necesidades basicas insatisfechas y
5,44% de poblacion en miseria.

1.2.4 Uso del Suelo®®

1.2.4.1 Uso del Suelo Rural

En el area rural del municipio de Bugalagrande los asentamientos urbanos se localizaron
en las partes planas de forma lineal a los costados de las vias, mientras que el uso del
suelo es principalmente para actividades agropecuarias con excepcion de alguna
actividades industriales desarrolladas principalmente por las empresas NESTLE DE
COLOMBIA y AGROLACTEOS DEL VALLE. En la siguiente tabla se muestra los
principales usos del suelo rural en el municipio.

Tabla 1-7. NBl y Poblacién en Miseria Municipio de Bugalagrande

INDICADOR (%) | CABECERA | RESTO TOTAL
Componente 1,77 6.40 3.02
Vivienda
Componente 0,40 0,12 0,27
Servicios
Componente 6,58 7,69 7,09
Hacinamiento
Componente 1.19 4,31 263
Inasistencia
Componente 7.86 18,38 12,74

Dependencia

'8 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bugalagrande, 2000. Pag. 49-54
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INDICADOR (%) | CABECERA RESTO TOTAL
Proporcién
Personas NBI 14,51 29,18 21,31
Proporcion 2,94 5,44 4,10
Personas Miseria

Fuente: DANE, 2012

1.2.4.2 Uso del Suelo Urbano

En el &rea urbana del municipio de Bugalagrande existen areas con usos consolidados,

que cuentan con infraestructura vial y redes primarias de energia, acueducto y

alcantarillado con posibilidades de urbanizacion y edificacion, asi como areas que se

encuentran en procesos de urbanizacion incompletos susceptibles a ser consolidadas

mediante mejoramiento integral y areas urbanizables definidas como de expansién

urbana. Teniendo en cuenta esto se cuenta con las siguientes categorias de uso actual

del suelo:

- Suelo Urbanizado: Corresponde al suelo urbano actualmente servido con redes

primarias de servicios publicos y con la red vial principal de la ciudad, lo cual lo

hace susceptible de ser ocupado en el corto plazo. Esta categoria equivale en
extension al perimetro urbano de desarrollo inmediato coincidiendo con el actual

perimetro de servicios.

- Suelo de Consolidacion Urbana: Corresponde al suelo urbano que técnicamente
esta dotado de las redes de servicios publicos domiciliarios y de infraestructura vial

y de transporte para su desarrollo y que se habilitarad para ser ocupado en el
mediano y largo plazo en el municipio. Esta categoria equivale en extension al
perimetro urbano de desarrollo.

Tabla 1-8. Uso del Suelo Rural Municipio de Bugalagrande

Uso AREA (ha)
Cultivos Permanentes 13.088
Arboles Frutales 108
Cafia de Azlcar 9.539
Café 3.281
Pifia 160
Cultivos Transitorios 1.359
Hortalizas 18
Maiz 383
Sorgo 682
Soya 225
Tomate 2
Zapallo 49
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Bosque Natural 330
Bosque de Guadua 1.079
Madre Vieja 12
Pastos 24.376
Rastrojo Alto 459
TOTAL 40.703

Fuente: EOT Municipio de Bugalagrande, 2000

1.2.5 Vivienda®®

El censo DANE 2005 establecié que en el municipio de Bugalagrande existen 5.481
viviendas, de las cuales 3.022 se encuentran en el area urbana y 2.459 en el area rural,
de estas el 6,0% tienen actividad comercial y el 7,09% tiene hogares en condicién de
hacinamiento (ver numeral 1.2.3 Necesidades Basicas Insatisfechas y Poblacion en
Miseria). En cuanto el tipo de vivienda, en la mayoria del municipio es casa. Se cuenta
con la siguiente informacion:

Tabla 1-9. Tipo de Vivienda Municipio de Bugalagrande

TIPO URBANO | RURAL
Casa 2.582 2.337
Apartamento 310 83
Tipo Cuarto 130 39
TOTAL 3.022 2.459

Fuente: DANE, 2005

Con el objetivo de determinar el nimero de viviendas actuales en el corregimiento de
Paila Arriba, el consultor realizé un censo de viviendas en campo, que dio como resultado
un total de 168 viviendas para el afio 2013 en la localidad. Muchas de las viviendas
construidas en el corregimiento son antiguas y se encuentran en mal estado,
entendiéndose por mal estado de las viviendas, cuando los pisos, la cocina, los servicios
sanitarios y las cubiertas se encuentran en malas condiciones. Por su parte la tenencia de
la vivienda en el &rea urbana en su gran mayoria es vivienda propia o arriendo, mientras
gue en area rural la mayoria de los hogares vive en otras condiciones de ocupacion, tales
como comodato, aparceria, en concesion por trabajo o celaduria. Se cuenta con la
siguiente informacion:

Tabla 1-10. Tenencia de Vivienda Municipio de Bugalagrande

TIPO URBANO | RURAL
Vivienda Propia| 1.946 711
En Arriendo 826 180
Otra Condicion 250 1.568

' Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bugalagrande, 2000. Pag. 29-38
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TIPO URBANO | RURAL
TOTAL 3.022 2.459

Fuente: DANE, 2005

Dentro del area urbana se encuentran algunas zonas disponibles para el desarrollo de
proyectos de vivienda de interés social para satisfacer la necesidad de vivienda existente
en el municipio. Se tiene en cuenta ademas los terrenos baldios ubicados dentro de los
centros poblados ya constituidos.

1.2.6 Salud Publica®

El sector salud en el municipio de Bugalagrande se encuentra descentralizado y cuenta
con el siguiente organigrama: La alcaldia municipal como maximo ente de la
administracion municipal delega a la Secretaria de Salud el manejo de las politicas,
planes, programas y recursos del sector con el apoyo del Fondo Local de Salud y el
Consejo Territorial de Seguridad Social. Esta dirige y coordina el Plan de Atencién Basica
del municipio en los sub sectores privado (instituciones privadas de seguridad social y
consultorios particulares) y publico (hospital local, comedores escolares y hogar de
ancianos).

Tabla 1-11. Afiliacién al SGSSS Municipio de Bugalagrande

AFILIACION AFILIADOS
Régimen Contributivo 4.307
Régimen Subsidiado 11.895

Poblacion No Asegurada 6.540
TOTAL AFILIADOS 22.742

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Bugalagrande 2012 - 2015

El Plan de Atenciéon Basica es un programa municipal, conformado por un grupo de
acciones realizadas por la administracion tendiente a la promocién de la salud y
prevencion de la enfermedad. Para este propdsito se cuenta con el sistema general de
seguridad social en salud (SGSSS) que ayuda a la identificacién de la poblacién objetivo
del programa. En el municipio para el afio 2011 se tiene la informacion mostrada en la
Tabla 1-11. Afiliacién al SGSSS Municipio de Bugalagrande

La poblacion vulnerable identificada en el municipio es la siguiente: 192 habitantes tiene
algun tipo de discapacidad, 34 personas llegaron al municipio en condicion de
desplazamiento, el 0,3% de la poblacion se identifica como integrantes de una etnia
indigena y el 3,4% se identifica como afrodescendiente. No se cuenta con cifras en el
municipio para madres cabeza de familia 0 adultos mayores. En cuanto a los problemas
sentidos por la poblacion a continuacion se muestran las diez primeras causas de
consulta médica general, como un indicativo de la morbilidad poblacional, asi como las
diez primeras causas de mortalidad en el municipio en el afio 2011.

® Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bugalagrande, 2000. Pag. 67-71
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Tabla 1-12. Morbilidad y Mortalidad Municipio de Bugalagrande
CONSULTA MEDICA (MORBILIDAD) MORTALIDAD
TASA TASA
CAUSA (x100.000 CAUSA (x100.000

hab) hab)
Fiebre No Especificada 9,5 Infarto Agudo del Miocardio 44,8
Faringitis Aguda 6,4 Paro Cardiorespiratorio 27,6
Diarrea y Gastroenteritis 5,7 Infarto Agudo del Miocardio Subito 5,2
Dolor Abdominal 5,5 Arritmia Cardiaca 1,7
Dolor Agudo 4,3 Céancer Endometrio 1,7
Cefalea 4,1 Céancer de Estébmago 1,7
Lumbago No Especificado 3,3 Edema Pulmonar 1,7
Infeccion Viral 2,8 Enfermedad Cerebrovascular 1,7
Migrafia No Especificada 2,6 Falla Respiratoria 1,7
Infeccién de Vias Urinarias 2,3 Hipoxia 1,7

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Bugalagrande 2012 - 2015

En materia de infraestructura el municipio cuenta con el Hospital San Bernabé, empresa
social del estado de primer nivel de atencién como Institucién Prestadora de Salud - IPS,
en el cual se prestan servicios de urgencias, laboratorio clinico, odontologia,
hospitalizacién, consulta externa, vacunacion, control prenatal, crecimiento y desarrollo y
planificacién familiar entre otros; igualmente, existe infraestructura para catorce puestos
de salud en los corregimientos del municipio, incluida la localidad de Paila Arriba.
Ademads, el municipio cuenta con algunos consultorios médicos y odontolégicos privados
en el area urbana. Los residuos hospitalarios generados son incinerados y enterrados en
el vecino municipio de Andalucia. A continuacion se muestran algunos indicadores
demogréficos del municipio, relacionados con el sector salud proyectados para el periodo
2010-2015:

Tabla 1-13. Indicadores Demogréaficos Municipio de Bugalagrande

INDICADOR CONCEPTO VALOR
Edad Me@a de Edad media de las madres al momento del nacimiento de sus hijos | 27,92
Fecundidad
Tasa Bruta de NUmero de nacimientos vivos ocurridos durante un afio, por cada 16.44
Natalidad 1.000 habitantes de la poblacion '
Tasa Bruta de Cociente entre el nimero de defunciones ocurridas en un 6.07
Mortalidad determinado periodo y la poblacién medida en ese momento ’
Tasa Global de Numero promedio de nifios nacidos vivos que tendria una mujer
) ) : 2,04
Fecundidad durante su vida reproductiva
Tasa General de Numero de nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad 60.80
Fecundidad reproductiva (15 a 49 afios) '
Espegnﬁgccé? Vida Numero promedio de afios que viviria una persona 75,33
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INDICADOR CONCEPTO VALOR
Tasa de Cociente entre el nimero de defunciones de nifios menores de un 14.80
Mortalidad Infantil afio y los nacidos vivos en un mismo periodo '

Fuente: DANE, 2005

1.2.7 Educacion?

Teniendo en cuenta la informacion del Censo DANE 2005 el municipio de Bugalagrande
tiene una tasa de analfabetismo para poblacion de 5 afios y mas del 7,6%
(correspondiente al 4,3% en el area urbanay el 11,4% en el area rural) mientras que este
mismo indicador para la poblacion de 15 afios y mas es del 7,7% (correspondiente al
4,1% en el &rea urbana y el 11,4% en el area rural). Por su parte la asistencia escolar en
el municipio es del 62,8% para la poblacién en edad escolar (entre los 3 y los 24 afios)
que corresponde al 65,6% y 59,9% de asistencia escolar para el area urbana y rural
respectivamente. En cuanto al nivel educativo el 3,8% de la poblacion ha alcanzado el
nivel de preescolar, el 43,4% el nivel de bésica primaria y el 29,4% el nivel de basica
secundaria. El 0,2% de la poblacién ha recibido educacion normalista, el 9,2% educacién
media técnica, el 5,4% educacién superior mientras que el 8,6% de la poblacién no cuenta
con ningun nivel educativo. EI municipio cuenta con la siguiente infraestructura educativa:

Tabla 1-14. Establecimientos Educativos Municipio de Bugalagrande
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO UBICACION

Escuela Mariano Gonzalez

Escuela Maria Inmaculada

Calle 7 con Carrera 5

Escuela Diego Rengifo Salazar

Carrera 6 con Calle 7

Escuela Blass de Lesso

Carrera 11 Barrio La Planta

Escuela Magdalena Ortega

Carrera 5 con Calle 2

Escuela San José

Calle 4 con Carrera 5

Escuela José Maria Cabal

Carrera 17 Barrio Gualcoche

Escuela Olga Lucia Aristizabal

Calle 91 Barrio Los Marmoles

Escuela Pablo VI

Calle 11 con Carrera 6

Colegio Antonio Narifio

Calle 9 con Carrera 7

Colegio Instituto Rojas Orjuela

Calle 7 con Carrera 4

Colegio José Antonio Galan

Carrera 6 con Calle 9

Colegio Antonio José Gonzalez

Carrera 6 con Calle 9

Colegio Kinder Nestlé

Calle 9 con Carrera 5

37 Escuelas Rurales

Corregimientos del Municipio

Fuente: EOT Municipio de Bugalagrande, 2000

La educacion formal en el municipio es atendida en 51 centros educativos, entre ellos 9
centros educativos urbanos oficiales, 5 centros educativos urbanos privados y 37 centros

! Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bugalagrande, 2000. Pag. 61-67
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educativos rurales oficiales. En cuanto a educacion superior los estudiantes egresados del
nivel medio vocacional continan sus estudios en municipios como Tulud, Cali y Roldanillo
entre otros, por medio de programas patrocinados por la Universidad del Valle.
Adicionalmente se ofrece una variedad de programas técnicos por medio del Sistema
Nacional de Aprendizaje i SENA.

1.2.8 Economia??

1.2.8.1 Actividades Primarias

El municipio de Bugalagrande es por tradicién de vocacion agropecuaria, siendo el sector
primario el motor de su economia. Los sectores secundario y terciario en el municipio
estan representados por la actividad de algunas industrias en cercanias al area urbana, el
turismo y el comercio local a pequefia escala. A continuacion se describen las actividades
economicas de la localidad.

1.2.8.1.1 Produccion Agricola

El municipio de Bugalagrande posee aproximadamente 17.000 hectareas de superficie
cultivable, con 820 predios rurales ocupados en un 88% por cultivos permanentes. La
produccion agricola es parcialmente mecanizada y tecnificada y estd destinada en gran
parte al abastecimiento de insumos para empresas procesadoras, siendo muy escasos
los productos de pan coger. El Esquema de Ordenamiento Territorial establece que los
frutales sembrados en el municipio corresponden al 6,4% de los sembrados en el
departamento, representados en guayaba, citricos, lulo, aguacate, banano, pifia, papaya,
guanabana y maracuya entre otros, de los cuales los mas representativos son, en su
orden, los citricos con una produccion de 11.200 toneladas anuales, la pifia con una
produccion de 7.200 toneladas anuales y el banano con una produccion de 6.000
toneladas anuales.

Los cultivos permanentes sembrados en el municipio corresponden al 4,8% de los
sembrados en el departamento representados en cafia de azucar, cacao, café y platano,
de los cuales los mas representativos son la cafia de azlcar con una produccion de
1.344.000 toneladas anuales y la cafia panelera con una produccion de 12.000 toneladas
anuales. Los cultivos transitorios sembrados en el municipio corresponden al 2,6% de los
sembrados en el departamento representados en millo, maiz, soya y algodon, que no
tienen grandes producciones anuales en comparacién con otros municipios del Valle del
Cauca. Por ultimo las hortalizas sembradas en el municipio corresponden al 4,0% de los
sembrados en el departamento representados en aji, tomate, cilantro, habichuela, pepino
y zapallo, de los cuales los més representativos son, en su orden, los zapallos con una
produccion de 1.800 toneladas anuales y el tomate con una produccion de 525 toneladas
anuales

?2 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bugalagrande, 2000. Pag. 17-22
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Los principales productos agricolas de la zona montafiosa del &rea rural, donde se ubica
el corregimiento de Paila Arriba, son el café, el platano y la cafia panelera, mientras que
en la zona plana la produccién esta representada por la cafia de azucar, el zapallo y los
citricos. Los cultivos transitorios 0 semestrales se rotan, presentandose mayor area de
siembra de sorgo y maiz en el primer semestre del afio. Las areas en tomate, frijol y yuca
son muy susceptibles a las condiciones climatoloégicas y del mercado, presentandose
mayores areas de siembra en el segundo semestre del afio. En cuanto a cultivos de
raices, bulbos y tubérculos, solo la yuca, con el 3,0% de los cultivos de este tipo en el
departamento y una produccion anual de 1.020 toneladas, se presenta en el municipio.

1.2.8.1.2 Produccién Pecuaria

- Bovinos: La ganaderia de bovinos es un sector fuerte de la economia del
municipio de Bugalagrande, y aunque su produccion ha disminuido en los ultimos
afios, algunas explotaciones han tecnificado su desarrollo, como son las
haciendas Lucerna, La Josefina, y otras de los corregimientos de Galicia y Paila
Arriba. Las razas Pardo Suizo, Holstein, Cebu y Lucerna, son las mas comunes en
la localidad. Las actividades ganaderas se ubican en el municipio principalmente
en la zona de ladera, y algunas zonas en la parte baja donde las condiciones del
suelo solo permiten el establecimiento de praderas. El esquema de ordenamiento
territorial del municipio resalta que en la actualidad existen aproximadamente
35.300 semovientes bovinos, en unas 37.800 hectareas, que se explotan en su
mayoria para doble propoésito. En los Ultimos afios a causa de la disminucién de
los precios de cultivos semestrales y la problematica del sector cafetero, muchos
predios explotados con estos cultivos han sido sembrados en pastos mejorados
para establecer ganaderia de ceba semi intensiva. La produccion de leche y carne
es abundante, en parte debido al abastecimiento que hace el municipio a NESTLE
DE COLOMBIA para el procesamiento de alimentos.

- Especies Menores: El municipio cuenta con aproximadamente 720 cabezas de
ganado porcino para explotacion tradicional en porquerizas en su gran mayoria.
Las razas que predominan en el medio son Yorkshire-Landrace, Landrace-
Pietrains y Duroc-Landrace. Otras especies, como la ovina cuenta con unos 2.400
ejemplares, los caprinos con unos 30 ejemplares y la cunicola con 180 ejemplares.
Es comuln encontrar en las fincas uno o dos cerdos de ceba, los cuales son
alimentados con los residuos de la finca, desechos de cocina y algunos con
concentrado comercial. En la localidad se encuentran también algunas viviendas
con porguerizas en uso dentro de sus solares.

- Piscicultura: La pesca deportiva y artesanal se presenta en el municipio debido
principalmente a que existen las condiciones requeridas para la explotacion de
especies como Tilapia Roja y Nilética, Carpa Espejo, Cachama y Bocachico en
siembras en el rio Bugalagrande. El namero de productores supera las 90
unidades o lagos en la zona montafiosa con un espejo de agua total e
aproximadamente 11 hectareas y en el area urbana las 30 unidades o lagos con
un espejo de agua total de aproximadamente 22 hectareas. Segun el Esquema de
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Ordenamiento Territorial del municipio la siembra de alevinos asciende a 10.000
unidades y la produccion total es de 39.3 toneladas.

- Silvicultura: La superficie de bosques naturales ha disminuido considerablemente
en el municipio de Bugalagrande en los ultimos afios, especialmente en las partes
altas. En contraste, las actividades de reforestacion han producido una siembra
alta de bosque protector productor, con especies de pino y eucalipto, con énfasis
en explotaciéon comercial, en aproximadamente 15.000 hectareas de la superficie
municipal. Las instituciones del sector y la presencia de grupos de agricultura
veredal, ha permitido crear condiciones tendientes a la conservacion de los
recursos naturales y el fomento de la siembra de especies nativas, principalmente
guadua, que es altamente utilizado como material de construccién. La superficie
plantada en estas coberturas y las de pastos y rastrojos se pude encontrar en el
numeral 1.2.4.1 Uso del Suelo Rural.

- Avicultura: La produccion de aves, tanto de postura como de engorde, es baja en
comparacion con la produccién de municipios vecinos en la region. Existen en el
municipio explotaciones avicolas con un total de 33.500 aves de engorde y 7.350
aves de postura para un total de 40.850 aves. El consumo de carne de pollo en el
municipio se estima en 315.500 libras por afio. En general, todos los agricultores
tienen gallinas criollas principalmente para seguridad alimentaria.

1.2.8.2 Actividades Secundarias

El rengldon secundario de la economia municipal, representado en actividades industriales
de elaboracion y transformacion de materias primas en productos para consumo, cuenta
con tres grandes industrias procesadoras de alimentos y varias pequefias industrias en el
ambito local. La pasteurizadora Lucerna, ubicada en la zona urbana, el Consorcio Nestlé
S.A. y Agro lacteos del Valle S.A., ubicadas a las afueras de la cabecera municipal, son
las principales industrias de elaboracion de productos alimenticios en el municipio. Se
encuentran también pequefias industrias de extraccién y transformacion de materiales de
construccion, como ladrilleras, ubicadas sobre la salida al municipio de Andalucia, y en
algunos corregimientos, y algunos talleres de ebanisteria, mecénica y carpinteria en el
area urbana Por su parte, la actividad minera en el municipio puede verse en el numeral
1.1.13.4 Geologia Econdmica.

1.2.8.3 Actividades Terciarias

Los establecimientos comerciales en el municipio se encuentran concentrados en el area
urbana, en especial en el centro, donde se localizan 203 de los 370 que registra la
localidad. Estos establecimientos proveen de productos no solo al area urbana sino a la
poblacién rural y de regiones aledafias, principalmente en cuanto a viveres, articulos de
primera necesidad y productos agropecuarios. El Esquema de Ordenamiento Territorial
muestra que existen ademas en el municipio 115 establecimientos de servicios y 34
establecimientos industriales. El mayor nimero de establecimientos comerciales en el
municipio distribuye viveres y abarrotes, seguido de licores, comidas preparadas y
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granos, en su orden. Se cuenta ademas con una plaza de mercado, en la cual se expende
alimentos, comidas preparadas y otros productos, siendo una importante alternativa de
venta de productos agricolas por parte del campesino. El municipio posee un deficiente de
infraestructura hotelera para el desarrollo del turismo, razon por la cual esta actividad no
constituye un sector importante de la economia del municipio. La Unica entidad financiera
que presta servicios en el municipio es Bancolombia.

1.2.9 Condiciones Sociales

Se denominan actores sociales a los grupos sociales organizados sectorialmente o de
acuerdo con sus objetivos e intereses. Por parte del Estado se tienen a sus
representantes o instituciones gubernamentales en el nivel local, tales como la
administracion municipal representada por la alcaldia y despachos publicos municipales;
el concejo municipal, los organismos de control como la personeria, y otras entidades e
instituciones del orden regional, nacional o departamental con presencia en el municipio.
Asi mismo existen entidades no gubernamentales de tipo social, econémico, ambiental,
cultural o de otro tipo que hacen presencia en el territorio.

1.2.9.1 Organizacién Politico Administrativa y Participacién Social®

El municipio de Bugalagrande pertenece al distrito judicial de Buga, circunscripcion
electoral del Valle del Cauca, bajo la proteccion de la Tercera Brigada del Ejército
Nacional con sede en la ciudad de Cali y al Distrito Militar N° 19. El concejo municipal esta
compuesto por trece (13) ediles, que pertenecen a los partidos tradicionales y algunas
coaliciones. El alcalde es elegido por la colectividad por medio de la eleccién popular. La
organizacién de la administracion municipal, estd compuesta por entes mostrados a
continuacion, los cuales tienen funciones especificas para desarrollar sus actividades
pertinentes y de forma independiente. Cabe resaltar que algunos de estos estan a cargo
de la planta global, la cual es considerada el nivel central de la Administracion Municipal
mientras que otros no estan vinculados con la Administracion:

- Alcaldia

- Personeria

- Oficina de Control Interno

- Secretaria de Hacienda

- Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos
- Secretaria de Salud y Desarrollo Social

- Tesoreria

- Direccion Administrativa de Planeacién e Infraestructura
- Notaria

- Policia

- Registraduria

- Juzgados

8 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bugalagrande, 2000. Pag. 60, 79-83, 84-88
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- Fiscalia de la Nacién
- Concejo Municipal

Adicionalmente se encuentran las siguientes instituciones:

- Bomberos Voluntarios

- Cruz Roja

- Defensa Civil

- lglesia Catdlica

- Cooperativa de Transportadores
- Comité de Cafeteros

- ACUAVALLE S.A.E.S.P

- EPSASA.ESP

- TELETULUA S.A.

- Empresa Social del Estado Hospital San Bernabé
- Casade la Cultura

- Corporacién Autébnoma Regional del Valle del Cauca CVC

- Bancolombia
- Grupos de la Tercera Edad

El municipio cuenta ademas con veintiocho (28) juntas de acciéon comunal a nivel rural, y
dieciséis (16) a nivel urbano, aunque no existe una asociacion de juntas que se encargue
de coordinar actividades participativas con ellas. A través del cuerpo de Bomberos
Voluntarios, la Cruz Roja y la Defensa Civil se atienden todo tipo de emergencias en el
municipio En el municipio de Bugalagrande existen las siguientes organizaciones civicas:

Tabla 1-15. Organizaciones Sociales Municipio de Bugalagrande

ORGANIZACION

FUNCION

Club de Leones

Atencién Social

Club de Tiro, Caza y Pesca

Atencién Deportiva

Damas Grises

Atencion a Emergencias

Fundacién Sarmiento Palau

Asistencia Técnica Econémica

Fundacién Clorofila

Organizacion Ambiental

Cooperativa de Trabajadores de Cicolac Inpa - CONCICOINPA

Cooperativa de Trabajadores

Cooperativa Bugalagrandefia de Transportes COOBUTRANS

Cooperativa de Trabajadores

Cooperativa de Empleados de la Salud COOEMSAVAL

Cooperativa de Trabajadores

Asociacion Colombiana de Banda Ciudadana

Radiocomunicacién

Consejo Parroquial

Atencién Religiosa

Fundacioén para el Desarrollo Social Héctor Daniel Useche

Promocion Cultural y Deportiva

Fuente: EOT Municipio de Bugalagrande, 2000
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1.2.9.2 Equipamiento Colectivo®

Uno de los aspectos mas relevantes en el desarrollo socio econémico del municipio de
Bugalagrande es el aprovechamiento de los equipamientos municipales existentes, ya
que estos prestan servicios importantes a la comunidad, entre ellos se encuentran:

Tabla 1-16. Equipamiento Colectivo Municipio de Bugalagrande

EQUIPAMIENTO LOCALIZACION

Alcaldia Municipal Plaza Principal

Iglesia San Bernabé Plaza Principal

Plaza Simén Bolivar Centro

Plaza San Bernabé Centro

Parque de Los Marmoles Area Urbana

Parque Infantil Cocicoinpa Area Urbana

Parque Los Chivos Area Urbana

Estacion de Policia Plaza Principal

Casa de la Cultura Maria Engracia

. Plaza Principal
Narvaez

Casa de la Tercera Edad Area Urbana

Plaza de Mercado

Galeria Municipal

Matadero Municipal

Area Rural

Cruz Roja

Area Urbana

Estacion de Bomberos

Area Urbana

Infraestructura Escolar

62 Centros Educativos (Ver Numeral 1.2.7
Educacion)

Hospital San Bernabé

Area Urbana

14 Puestos de Salud

Area Rural (Ver Numeral 1.2.6 Salud Publica

Estacion de Ferrocarril de Bugalagrande

Area Urbana

Estacién de Ferrocarril de Uribe

Area Rural

Cementerio

Area Urbana

Fuente: EOT Municipio de Bugalagrande, 2000

1.2.10 Recreacion y Deportes®

El municipio de Bugalagrande cuenta con pocos escenarios deportivos de uso publico, en
el &rea urbana. Se cuenta con un polideportivo en el barrio José Antonio Galan, que tiene
una cancha de fatbol y una cancha mdultiple, ademas de varias canchas mdltiples en las
instituciones educativas y cuatro distribuidas en diferentes barrios y parques del area
urbana. Existen ademas dos centros recreacionales privados, el Parque Recreacional

* Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bugalagrande, 2000. Pag. 79-88
® Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bugalagrande, 2000. Pag. 57-60



Cadigo: INFO1-PAI-062
Version: 02-14062013

Pagina 67

pa MANQV DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE
=)= NEENIEAIALTOA | ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA

Bugalagrande, administrado por RECREAVALLE, que cuenta con canchas, piscinas y
pistas atléticas, y el Centro Recreacional NESTLE i COMFAMILIAR, que cuenta con
canchas multiples para diferentes deportes. La totalidad de estos escenarios se
encuentran en regular estado de mantenimiento, a excepcion de los centros
recreacionales, y son inadecuados para el desarrollo de actividades deportivas y
recreativas.

En el sector rural existen varios escenarios deportivos, principalmente canchas de futbol y
canchas mudltiples en todos los corregimientos, por lo general en mal estado. Para el caso
particular del corregimiento de Paila Arriba existe una cancha de fatbol y una cancha
multiple para la practica de baloncesto, voleibol, y futbol sala. El ente encargado del
deporte y la recreacion en el municipio de Bugalagrande es el Instituto Municipal del
Deporte, la Educacién Fisica, el Aprovechamiento del Tiempo Libre, la Educacién Extra
Escolar y la Recreacion - IMDR. Adicionalmente, existen varios grupos de deportes y
recreacion que desarrollan sus actividades en el municipio entre ellos el Club Calamar, de
futbol y natacién, el Club La Mofiona y el Club Deportivo Nestlé, de tejo, y el Club de Tiro,
Caza y Pesca El Nido.

Existen también en el municipio un bosque municipal y una serie de parques
ornamentales, como el San Bernabé, los Chivos, Bolivar o el Principal, Obrero, La
Variante, el parque recreacional en el barrio La Maria y el parque infantil en los barrios los
Marmoles y Cocicoinpa, ademas de parajes naturales como el rio Bugalagrande y la
Quebrada Agua Salada en el corregimiento de Chorreras. Las escuelas de formacion
deportivas al afio 2009, segun el Plan de Desarrollo Municipal del municipio para el
periodo 2012-2015, contaban con 388 nifios y adolescentes en disciplinas como
baloncesto, beisbol, futbol, voleibol, natacién y levantamiento de pesas entre otros.

1.2.11 Aspectos Culturales®

La cultura es un factor preponderante en la identidad social, econémica y politica de un
municipio, esta identidad se logra a través del conocimiento de su historia regional oral y
escrita, el conocimiento y la conservacion de sus manifestaciones artisticas y sus
tradiciones. En el municipio de Bugalagrande se evidencia la herencia urbanistica de la
época de la colonia, continuada por los inmigrantes de diferentes regiones que fundaron
el municipio, en el trazado de las calles y configuracién de la plaza central como espacio
significativo del area urbana donde se concentran las principales funciones
administrativas y comerciales. Dentro de las festividades religiosas celebradas en el
municipio se encuentran las FiestasSan Juan AEI Ahogadoo, La Vir
San Bernabé, patrono del municipio, y en particular para el area rural se celebran también
la del Sagrado Corazén de JesUs y la de Nuestra Sefiora de la Concepciéon en los
corregimientos de El Guayabo y El Overo, que resaltan el predominante catolicismo de la
region. Los habitantes del municipio celebran también las Fiestas del Retorno y el Festival
de Bandas en el mes de agosto y el Festival de la Danza en el mes de marzo. Por su
ubicacién central en el departamento el municipio conserva las tradiciones gastronomicas
tipicas vallunas.

% |BID. Pag. 9-12
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El patrimonio cultural y natural del municipio esta compuesto por diferentes bienes
tangibles e intangibles en el municipio que representan para la comunidad un valor
urbanistico, arquitectonico, documental, ambiental, asociativo y testimonial, tecnoldgico,
de antigliedad, de autenticidad, histérico o afectivo y que forman parte por lo tanto de la
memoria urbana colectiva. Dentro de estos se encuentran la capilla de Nuestra Sefiora de
la Concepcién en el corregimiento de El Overo, que conserva rasgos de arquitectura
colonial del siglo XVII, la Iglesia de San Bernabé construida en 1833 y reconstruida en
1943 debido al incendio que causd su deterioro, perdiendo sus principales rasgos
arquitecténicos. Asi mismo se destaca la estacion de ferrocarril y la de bomberos que
conservan rasgos arquitecténicos de la republica, sitios paisajisticos y ambientales como
las haciendas Jap6n, Navarrete, El Porvenir, Josefina, Lucerna y el Rincén, e hitos
urbanos como los samanes sembrados en las carreras 5° y 1°, las riberas de los rios y
quebradas y las Lomas de San Juan. Por ultimo la Casa de la Cultura Maria Engracia
Narvaez de Gonzalez, es una entidad municipal que pretende rescatar la cultura asi como
valorar, formar y promover los artistas municipales, sin embargo es utilizada actualmente
como biblioteca y sala de estudio para los jovenes del municipio. Actualmente alberga
también una coleccion de piezas arqueoldgicas pertenecientes al municipio donadas por
el gasoducto de occidente.

1.2.12 Nivel de Ingresos

El nivel de ingreso esta determinado por los factores ocupacionales y salariales del
municipio, los cuales a su vez estan relacionados con el nivel de empleo y/o desempleo
del mismo. ElI municipio de Bugalagrande muestra altos indices de desempleo,
dependencia econémica y un nivel general de ingresos bajo. A pesar que la mayor parte
de la economia se basa en actividades agropecuarias del sector primario y que se
pretende impulsar la diversificacién de actividades econdmicas y la agroindustria persisten
problemas tales como la alta tasa de desempleo, la escasa organizacion y participacion
civil, la escasez de recursos fisicos y financieros para generacién de proyectos, la
produccion agricola inapropiada, el recurso humano poco capacitado y el rechazo a la
oferta laboral.

1.2.13 Tarifas de los Servicios Publicos

La estructura tarifaria aplicada por ACUAVALLE S.A. E.S.P para el servicio de acueducto
en el municipio es la siguiente:

Tabla 1-17. Estructura Tarifaria Servicio de Acueducto Municipio de Bugalagrande

ESTRATO/ CARGO CO[\ISUMO CONSUMO CONSUMO
TIPO FI30 BASIC? COMPLEMEN'I;ARIO SUNTUAFBQIO
(<20 m”) (20 - 40 m”) (> 40 m”)
$6.430 $552 $1.103 $1.103
$6.430 $772 $1.103 $1.103
$6.430 $938 $1.103 $1.103
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CONSUMO CONSUMO CONSUMO
Esﬁggm Célljgo BASICO COMPLEMENTARIO SUNTUARIO
(< 20 m®) (20 - 40 m®) (> 40 m®)
Industrial $8.359 $1.434 $1.434 $1.434
Comercial $9.645 $1.655 $1.655 $1.655
Oficial $6.430 $1.103 $1.103 $1.103

Fuente: Sistema Unico de Informacion de Servicios Publicos SUI, 2013

La estructura tarifaria aplicada por ACUAVALLE S.A. E.S.P para el servicio de
alcantarillado en el municipio es la siguiente:

Tabla 1-18. Estructura Tarifaria Servicio de Alcantarillado Municipio de Bugalagrande

ESTRATO/ CARGO VERTIMIENTO VERTIMIENTO VERTIMIENTO
TIPO FIJO BASICO COMPLEMENTARIO SUNTUARIO

1 $3.503 $251 $502 $502
2 $3.503 $352 $502 $502
3 $3.503 $427 $502 $502
Industrial $4.553 $653 $653 $653
Comercial $5.254 $753 $753 $753
Oficial $3.503 $502 $502 $502

Fuente: Sistema Unico de Informaciéon de Servicios Publicos SUI, 2013

La estructura tarifaria aplicada por la Empresa de Energia de pacifico EPSA S.A. E.S.P
para el servicio de energia eléctrica en el municipio es la siguiente:

Tabla 1-19. Estructura Tarifaria Servicio de Energia Eléctrica Municipio Bugalagrande

CONSUMO MENOR | CONSUMO MAYOR A
ESTRATO A 130 kWh/mes 130 kWh/mes
$169,51 $375,91
$211,89 $375,91
$319,52 $375,91

Fuente: EPSA S.A. E.S.P, 2013

La estructura tarifaria aplicada por la Empresa Gases de Occidente S.A. E.S.P para el
servicio de gas natural en el municipio es la siguiente:

Tabla 1-20. Estructura Tarifaria Servicio de Gas Natural Municipio de Bugalagrande

ESTRATO/ CARGO CO',\ISUMO
TIPO F130 BASIC(S)
(<20m”)
$0 $357,18
$0 $450,15
$1.120 $810,02
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NSUM
ESTRATO/ CARGO CO' SUMO
TIPO F130 BASICO
(<20 m®)
Industrial $1.220 $984,46
Comercial $1.220 $975,74

Fuente: Gases de Occidente S.A. E.S.P, 2013

La facturaciéon de aseo en el municipio es realizada por ACUAVALLE S.A. E.S.P segln
las tarifas definidas por la administracion municipal. Se estima que en la tarifa de este
servicio la participacion del costo de recoleccion y transporte es del 50%, el de disposicion
final es del 20% y el de barrido y limpieza del 30%. El municipio no tiene una tarifa
diferencial para grandes productores de residuos lo que ha causado un déficit
presupuestal en la localidad.

Para el caso particular del corregimiento de Paila Arriba no se cuenta con informacion
detallada acerca de las tarifas de prestacion de servicios publicos. La revision de
documentacién relacionada en el corregimiento permitid establecer que la estructura
tarifaria para el servicio de acueducto consiste en la aplicaciéon de un cargo fijo mensual
de $5.000 para usuarios considerados como residenciales y cargos que varian entre los
$9.000 y los $15.000 para algunas haciendas. Se cobran ademas cargos adicionales por
atraso en el pago o reconexion.

1.2.14 Disponibilidad de Recursos Humanos

En el municipio de Bugalagrande existe un alto porcentaje de poblacién desocupada o
que no tiene un trabajo estable?’, sin embargo la oferta de recurso humano para la
realizacion de oficios que requieran de mano de obra calificada es reducida. Esto se debe
principalmente a que la mayoria de la poblacion cuenta apenas con niveles béasicos de
educacion, a los altos indices de dependencia econdmica, a la desmotivacién general
hacia actividades laborales por parte de la poblacién joven y a la existencia de una
porcién considerable de la poblaciéon que es econémicamente inactiva.

27 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bugalagrande, 2000. Pag. 79




Cadigo: INFO1-PAI-062

E mAeNav DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE Version: 02-14062013

INGENIEAIALTOAR | ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA

Pagina 71

2. RECOPILACION Y EVALUACION DE LA INFORMACION EXISTENTE

2.1 RESUMEN DE LA INFORMACION RECOPILADA

En desarrollo de la presente consultoria, se recolectd y reviso informacion secundaria
existente en diferentes entidades del orden municipal, departamental, regional y nacional,
con el objeto principal de ser tenida en cuenta para el diagnéstico y analisis de las
alternativas de optimizacion del sistema de acueducto en el corregimiento de Paila Arriba.
Entre las fuentes de informacion consultadas se encuentra la Alcaldia Municipal de
Bugalagrande, la Corporacién Autonoma Regional del Valle del Cauca CVC, la
Gobernacién del Valle del Cauca, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
DANE, el Instituto Geografico Agustin Codazzi IGAC, entre otras. La informacion
recolectada para la localidad se presenta en la siguiente tabla incluyendo el titulo del
documento analizado y la descripcion general del mismo.

Tabla 2-1. Resumen de la Informacién Recopilada Corregimiento de Paila Arriba

DOCUMENTO DESCRIPCION GENERAL

Presenta las directrices territoriales del municipio relacionadas
con los componentes general, urbano y rural del esquema, asi
Esquema de Ordenamiento como la gestién, financiacion y ejecucion del plan. El documento
Territorial del Municipio de diagnostico contiene informacién til para la caracterizacion del
Bugalagrande 2000 corregimiento en cuanto a localizacion geogréfica, vias de
comunicacion, aspectos biofisicos, servicios publicos, uso del
suelo, economia, recreacion y cultura

Presenta las politicas de desarrollo sectorial y objetivos de
desarrollo del municipio, asi como el plan de inversién y fuentes
Plan de Desarrollo Municipal de financiacién de los programas y proyectos propuestos para

fiTodos Tr abaj cumplirlos. El documento diagnéstico contiene informacion atil
Cambi 0620150 1 2| para la caracterizacién del corregimiento en cuanto su dimensién
social y econémica en temas tales como, poblacion, vivienda,
salud, educacion, cultura y recreacién entre otros.

Programa de Abastecimiento
de AguaRural-fi Op t i mi
del Acueducto Rural de Paila

Presenta las memorias técnicas de disefio de la evaluacion
hidraulica y estructural de los componentes del sistema y
Arriba, Vereda del Municipio cartografia de Ia_plz_inlmetn_a y secciones t_ransversalgs de la
. fuente de abastecimiento principal, los perfiles de las lineas de
de Bugalagrande i Valle del o oo
N o ; conduccién principales y los ramales y detalles estructurales. Los
Cauc2e0dy A Redi s ' ) 2 .
documentos contienen informacion util del sistema de acueducto
la Bocatoma del Acueducto ) . ) ) .
: . de la localidad de estudio como es: usuarios del sistema,
Rural de Paila Arriba Vereda A
del Municipio de evaluacion hidraulica y estructural de los componentes del
P sistema y formulacién y disefio de las alternativas de
Bugalagrande i Valle del R ~
Caucao 200 optimizacién planteadas en el afio 2004 y 2007.
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DOCUMENTO DESCRIPCION GENERAL

Censos DANE

Informacién censal a nivel municipal en cuanto a datos
poblacionales, variables de vivienda (tipo, estado y tenencia),
educacion (alfabetismo, nivel de escolaridad y asistencia
escolar), indicadores demograficos (tasas de natalidad,
mortalidad y esperanza de vida entre otros) y necesidades
bésicas insatisfechas.

Anuario Estadistico del Valle
del Cauca 2009

Presenta la recopilacién y andlisis de informacidn estadistica
departamental a nivel municipal, constituyéndose en una
herramienta importante para la caracterizacion, diagnostico y
analisis de los diferentes aspectos sociales, econémicos y
ambientales del departamento, sirviendo de base para
formulacién de politicas, planes y diferentes tipos de analisis
estadisticos. Se encuentra informacion a nivel municipal,
referente a indicadores demogréficos (capitulo 1), de salud
(capitulo 5), educacion (capitulo 6) y servicios publicos (capitulo
8) en Bugalagrande

Mapa Geologico del
Departamento del Valle del
Cauca 1997

Del documento se extrajo informacion geoldgica, litolégica y de
estratigrafia del area municipal de Bugalagrande identificando las
caracteristicas particulares del corregimiento en el area rural.

Hidrogeoquimica e Isotopia de
los Acuiferos en la Zona Sur
del Departamento del Valle
del Cauca i Colombia 2006

Del documento se extrajo informacion hidrogeoldgica del area
municipal de Bugalagrande identificando las caracteristicas
particulares del corregimiento en el area rural.

Estudio General de Suelos del
Valle del Cauca 1997

Del documento se extrajo informacién de suelos, formaciones y
complejos del area municipal de Bugalagrande identificando las
caracteristicas particulares del corregimiento en el area rural.

Sistema de Informacion en
Linea Grupo de Recursos
Hidricos de la Corporacién
Autonoma Regional del Valle
del Cauca CVC 2006

Del sistema se extrajo informacién de climatologia (precipitacion,
temperatura, evapotranspiracion y brillo solar), hidrologia
(cuencas y sub cuencas, rendimientos y balances de oferta 'y
demanda) y servicios publicos (fuentes de abastecimiento y
concesiones) del area municipal de Bugalagrande identificando
las caracteristicas particulares del corregimiento en el area rural.

Proyecto de Modelacion del
Rio Caucai PMC 2008

Del proyecto se extrajo informacion de la caracterizacion de
afluentes del rio Cauca, en particular para el rio La Vieja y San
Marcos que hace parte del sistema hidrico del municipio de
Bugalagrande identificando las caracteristicas particulares del
corregimiento en el area rural.

Cartografia

Se cuenta con planchas IGAC a escala 1:25.000 (242-IV-A, 242-
IV-C, 242-1V-D, 242-1I-A, 242-11-B, 242-1I-C, 242-11-D, 262-1-A'y
262-IC) y cartografia desarrollada para el Esquema de
Ordenamiento Territorial del Municipio (1998) y el Programa de
Abastecimiento de Agua Rural (2004). A nivel de consulta de
cartografia basica y tematica se cuenta con el sistema en linea
de visualizacion de informacién geografica desarrollado por la
Corporacion Auténoma Regional del Valle del Cauca CVC, que
se encuentra en: <http://geocvce.cvc.gov.co/visor/>

Comunicacién con Personal
Administrativo y Operativo del
Sistema 2013

Permitid establecer las condiciones operativas e institucionales
actuales del acueducto rural, en cuanto a su organizacion
administrativa, nUmero de usuarios, cobertura, tarifas, eventos de
mantenimiento y reparaciones entre otros.

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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2.2 COMUNICACION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

La comunicacién personal con el personal operativo del sistema de acueducto del
corregimiento permitié establecer las condiciones operativas e institucionales actuales del
acueducto rural, en cuanto a su organizacion administrativa, nimero de usuarios,
cobertura, tarifas, eventos de mantenimiento y reparaciones entre otros.

2.3 ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BUGALAGRANDE

El esquema de ordenamiento del municipio de Bugalagrande fue adoptado mediante
acuerdo 036 de 2000 del concejo municipal. EI esquema cuenta, en general, con cuatro
documentos: un acuerdo articulado de adopcion, un documento técnico de soporte, un
documento de diagnéstico y un documento resumen. El acuerdo de adopcion contiene las
disposiciones legales en cuanto a clasificacion y usos generales del suelo, sistemas
estructurantes, tratamientos, planes parciales y ejecucion en 603 articulos constituyendo
el acto administrativo que legaliza el esquema.

En el documento técnico de soporte se consignan las directrices del municipio
relacionadas con los componentes general, urbano y rural del esquema, asi como la
gestion, financiacion y ejecucion del plan. EI documento de diagnéstico por su parte
resume los aspectos politicos, administrativos, socioeconémicos y biofisicos que
caracterizan el area rural y urbana municipal, mientras que el documento resumen
pretende mostrar de forma sencilla los principales programas y proyectos del esquema a
la poblacién en general.

El documento de diagnéstico se encuentra dividido en diez titulos que tratan temas
locales tales como cultura, economia, ambiente, usos del suelo, condiciones sociales,
aspectos politico administrativos, servicios publicos, vivienda, espacio publico, vias y
transporte entre otros. Especificamente para el corregimiento de Paila se encuentra en
este documento informacion relacionada con la localizacién geografica (limites, division
territorial y areas), vias de comunicacion, aspectos biofisicos (hidrografia, climatologia,
suelos, fisiografia y geologia), servicios publicos, uso del suelo, economia, recreacion y
cultura, util para la caracterizacion de la localidad en el marco de la optimizacién de su
sistema de acueducto.

Aunque en gran parte del documento se presenta una divisién de estos temas entre los
componentes rural y urbano, se debe generalizar en varias teméaticas condiciones que son
compartidas por la totalidad del area rural del municipio y que son aplicables al
corregimiento cuando no se especifica de otra forma. Cabe resaltar que aunque
informacién relacionada con la localizacion geografica, las vias de comunicaciéon y los
aspectos biofisicos en el corregimiento es aun vigente, otra como la relacionada con
condiciones socioecondmicas resulta desactualizada por lo que se requiere buscar
fuentes oficiales que contengan esta informacion de elaboracion mas reciente, como lo es
por ejemplo, el Plan de Desarrollo Municipal.
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2.4 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015
El Pl an de Desarroll o Municipal ATodos Trabaj .

el periodo 2012-2015 fue adoptado mediante acuerdo 003 de 2012 del concejo municipal.
El plan cuenta con tres componentes: un diagndstico, uno estratégico y operativo y uno
financiero y de inversiones. El componente estratégico formula los objetivos de mediano y
corto plazo para el municipio y estipula la vision, objetivos de desarrollo y dimensiones en
torno a los cuales se estructuran las politicas sectoriales, incluyendo por cada dimension
los objetivos, estrategias, metas e indicadores asi como la relacion de programas y
subprogramas que lo componen. La parte operativa comprende los programas y
subprogramas necesarios para dar cumplimiento a las politicas sectoriales y por ende a
los objetivos de desarrollo establecidos en la parte general. El componente financiero esta
compuesto principalmente por el plan de inversiones para el periodo de aplicacion y las
fuentes de financiacion.

Asi mismo, el diagnéstico resume los aspectos politicos, administrativos, y de forma mas
detallada, los sociales y econémicos que caracterizan el municipio. Este documento
realiza la descripcion municipal actual en temas tales como poblacion, vivienda, salud y
educacién, servicios publicos, recreacién y cultura entre otros. Especificamente para el
corregimiento de Paila se encuentra en este documento informacién relacionada con la
dimensién socioecondmica del &rea rural del municipio en cuanto a su estado actual, el
seguimiento de indicadores y cumplimiento de metas, siendo Util para la caracterizacion
de la localidad en el marco de la optimizacién de su sistema de acueducto. Aungque en
gran parte del documento se presenta una division de estos temas entre los componentes
rural y urbano, se debe generalizar en varias tematicas condiciones que son compartidas
por la totalidad del area rural del municipio y que son aplicables al corregimiento cuando
no se especifica de otra forma.

2.5 PROGRAMAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

En el marco del Programa de Abastecimiento de Agua Rural, se formul6 en noviembre de
2004 el documento titulado AOptimi zaci -n
Municipio de Bugalagrande i Val | e del Caucao por iop ael
Departamento del Valle del Cauca, la Corporacién Autonoma Regional del Valle del
Cauca i CVC, la Federacion Nacional de Cafeteros y la Alcaldia Municipal de
Bugalagrande, con el disefio de la Ingeniera Sanitaria Jenny Lorena Soto Botero. Este
documento incluye las memorias técnicas de disefio de la evaluacion hidraulica de los
componentes del sistema, las memorias de disefio estructural y un paquete de ocho
planos donde se muestran la planimetria y secciones transversales de la fuente de
abastecimiento principal, los perfiles de las lineas de conduccién principales y los ramales
y los detalles estructurales.

El documento contiene informacion util del sistema de acueducto de la localidad de
estudio como es: usuarios del sistema, evaluacion hidraulica y estructural de los
componentes del sistema y formulacion y disefio de las alternativas de optimizacion
planteadas en el afio 2004. El diagndstico realizado encuentra problemas de arrastre de
sedimentos y socavacion en la estructura de la bocatoma causados por la dindmica
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hidrica del rio San Marcos, turbiedad alta del agua cruda en épocas de invierno,
capacidad insuficiente de la tuberia de conduccién, presiones de funcionamiento bajas,
dificultades de mantenimiento del sistema, sectores no abastecidos, caudal insuficiente en
la bocatoma auxiliar, problemas de permeabilidad en los tanques de almacenamiento,
pérdidas altas, ausencia de sistemas de macro y micromedicién y deficiencias en la
seguridad de las estructuras.

En este sentido propone la prolongacién del canal y dique de proteccion de la bocatoma,
la construccién de una nueva estructura de desarenacion y tanque de almacenamiento
cerca a la captacion, la instalacion de tuberias en la linea de conduccién con mayor
didmetro, la instalacion de véalvulas de purga y ventosas, la construccién de anclajes para
asegurar la estabilidad de la tuberia, la impermeabilizacién del tanque de almacenamiento
ubicado en la Hacienda La Granada, la construccion de cerramientos para las estructuras
del sistema y la instalacion de 160 micromedidores para los usuarios. De estas
propuestas, en los afios siguientes, solo la micromedicién no fue implementada.

Este mismo programa formuldé en julio de 2007 el documento titulado fRedisefio de la
Bocatoma del Acueducto Rural de Paila Arriba Vereda del Municipio de Bugalagrande i
Valle del Caucad0 con el di s e Tarlos ¥irds, ddbidogadanpersistencia de los
problemas de funcionamiento y afectacion estructural en la captacion causada por
crecientes del rio San Marcos. En este contexto el documento propuso la construccion de
un dique de encauzamiento en la bocatoma y 2 muros de proteccién (en la bocatoma y en
la ribera cercana a la ubicacion de los desarenadores) para mitigar los problemas de
socavacion en las estructuras del sistema. Estas obras se llevaron a cabo en los afios
subsiguientes, sin embargo fueron destruidas nuevamente por un evento de crecida en la
fuente de abastecimiento. De esta forma se cuenta con informacién preliminar de los
problemas y dltimas optimizaciones propuestas del sistema.

2.6 CARTOGRAFIA

La cartografia disponible para el municipio de Bugalagrande incluye la base de
informacién elaborada por el Instituto Geogréafico Agustin Codazzi 7 IGAC, para los
municipios de Colombia, la cual contiene mapas a escala 1:25.000 sobre curvas de nivel,
red hidrica, orografia, redes viales y centros poblados (planchas 242-1V-A, 242-1V-C, 242-
IV-D, 242-11-A, 242-11-B, 242-11-C, 242-II-D, 262-1-A y 262-1C). Adicionalmente se cuenta
con la cartografia desarrollada para el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio
(1998) y para el Programa de Abastecimiento de Agua Rural (2004) en relacién al sector
rural donde se ubica el corregimiento de Paila Arriba.

A nivel de consulta de cartografia basica y tematica se cuenta con sistemas en linea de
informacién geogréfica desarrollados por la Corporacion Auténoma Regional del Valle del
Cauca CVC para el area que abarca su jurisdiccion. Estos sistemas permiten la
visualizacién de informacion de cartografica y descriptiva en el area de estudio de: foto
mosaicos, cartografia base, division politica, cuencas, tipo de suelos, pendientes, erosion,
coberturas del suelo , conflictos de uso del suelo, litologia, geologia, geomorfologia, pisos
térmicos, ecosistemas, areas protegidas y biodiversidad entre otros. El sistema se
encuentra en: <http://geocvce.cvc.gov.colvisor/> para consulta libre.
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2.7 ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y SOCIOECONOMICOS

El Anuario Estadistico del Valle del Cauca del afio 2009, presentado por la Gobernacion
del Valle del Cauca a través de la Secretaria de Planeacion Departamental, es un
documento que recopila y analiza la informacién estadistica departamental suministrada
por empresas, entidades e instituciones de orden publico y privado que desarrollan
diversas actividades sociales, econdémicas, institucionales, ambientales y territoriales en el
departamento. El documento consta de 18 capitulos, constituyéndose en una herramienta
importante para la caracterizacién, diagndstico, analisis de los diferentes aspectos y
sectores de la vida del departamento, permitiendo aproximarse a la situacion social,
econdémica y ambiental de la poblacién, sirviendo de base para formulacion de politicas,
planes de desarrollo y diferentes tipos de analisis estadisticos.

En este documento se encuentra informacion a nivel municipal, referente a indicadores
demogréficos (capitulo 1), de salud (capitulo 5), educacion (capitulo 6) y servicios
publicos (capitulo 8) en Bugalagrande. Por otra parte se encuentra la informacion censal
(principalmente de los censos de 1973, 1985, 1993 y 2005) a nivel municipal del
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, en cuanto a datos poblacionales,
variables de vivienda (tipo, estado y tenencia), educacion (alfabetismo, nivel de
escolaridad y asistencia escolar), indicadores demogréficos (tasas de natalidad,
mortalidad y esperanza de vida entre otros) y necesidades bésicas insatisfechas. Esta
informacién se encuentra generalmente disgregada por cabecera municipal y area rural.
En este sentido la informacién del area rural se asume como representativa para los
corregimientos del municipio, incluyendo el area de estudio.

2.8 ESTUDIOS GEOLOGICOS GEOTECNICOS Y DE SUELOS

Los estudios utilizados para caracterizar los componentes geolégico y de suelos de la
localidad de estudio incluyen la Memoria Técnica del Mapa Geoldgico del Departamento

del Valle del Cauca a escal geoduimselsotOpla@e los( Ni v i .

Acuiferos en la Zona Sur del Departamento del Valle del Caucai Col ombi ao
Medi na, 2006) , fiLas Aguas Subterr8neas:
Caucai Col ombi ao (P8ez, 2006) y e dlel Vale dal Gduca
(CVC T Grupo de Bosques y Suelos, 1997). De estos documentos se extrajo la
informacién de cada tematica para la totalidad del area municipal de Bugalagrande
identificando las caracteristicas particulares del corregimiento en el area rural.

2.9 ESTUDIOS HIDROLOGICOS Y METEOROLOGICOS

La informacion utilizada para caracterizar los componentes hidrologico y climatico de la
localidad de estudio fue extraida del sistema de informacion en linea del Grupo de
Recursos Hidricos de la Corporacion Autbnoma Regional del Valle del Cauca CVC, que
incluye informacion relacionada con variables climatoldgicas, codificacion de cuencas,
balances de oferta y demanda, indices de escasez, rendimientos de caudales y otra
informacién general el recurso hidrico en su jurisdiccion. De esta informacién se extrajo la
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concerniente a cada tematica para las cuencas que abarcaban el area municipal de
Bugalagrande identificando las caracteristicas particulares del corregimiento en el area
rural. El sistema se encuentra para su libre consulta en <http://190.97.204.39/cvc/
RecursoHidrico/aplicativos/panel.html>.

De igual forma se tuvo en cuenta las publicaciones realizadas por la Corporacién en
cooperacion con la Universidad del Valle en el marco del Proyecto de Modelacion del Rio
Cauca i PMC, el cual contiene documentos de caracterizacion de diferentes aspectos
biofisicos y de calidad de esta corriente y sus tributarios. Para el caso del corregimiento
de Paila Arriba se extrajo informacion de las cuencas de los rios La Paila y San Marcos
que hacen parte del sistema hidrico del municipio y del abastecimiento de su sistema de
acueducto. Las publicaciones del proyecto se encuentran para consulta libre en:
<http://www.cvc.gov.co/cvc/Mosaic/>.

2.10 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

Los trabajos topograficos que se han realizado en la localidad corresponden a los
elaborados en el desarrollo del Plan Departamental de Aguas del Valle del Cauca, el
Programa de Abastecimiento de Agua Rural y esta consultoria. En este contexto los
estudios topograficos en la localidad se estudiaran a fondo en el Informe de Catastro.
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3. ESTUDIOS DE POBLACION Y DEMANDA

Una de las variables de mayor importancia en la concepcién de proyectos de acueducto y
alcantarillado, es el comportamiento del crecimiento demografico a lo largo del periodo de
disefio que se adopte para estos sistemas. En este sentido, el Reglamento Técnico para
el Sector del Agua Potable y Saneamiento Basico, RAS 2000, establece en el Titulo B,
literal B.2.2 los distintos lineamientos que deben considerarse para realizar las
proyecciones de poblacién dentro del horizonte de planeamiento de los proyectos.

El literal B.2.2.4 de esta misma norma, establece que las proyecciones de poblacion
deben ser realizadas usando al menos, los métodos: lineal, geométrico y exponencial,
seleccionando a partir de éstos, el modelo que mejor se ajuste al comportamiento
histérico de la poblacion. De acuerdo con lo anterior la proyeccién de poblacién de la
localidad se realizara con base en informacion censal histérica para los municipios a los
cuales pertenecen las diferentes areas de estudios, asi como de informaciéon censal
primaria recolectada en campo mediante entrevistas.

3.1 INFORMACION CENSAL

A continuacion se realiza el andlisis de la informacion demogréafica nacional,
departamental y municipal que servird de base para la proyeccion de poblacién del
corregimiento de Paila Arriba.

3.1.1 Andlisis Demografico de la Poblacién Nacional

La informacién histérica de los registros censales y demograficos del pais es obtenida a
partir de los datos suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadisticas de Colombia DANE, el cual posee en forma depurada los valores de
poblacién urbana, rural y total del pais. La informacion del dltimo censo del afio 2005
puede ser obtenida en forma digital en formato hoja de célculo, mientras que los censos
anteriores para los afios 1938, 1951, 1964, 1973, 1985 y 1993, fueron obtenidos en
formato de libro digital descargados desde la biblioteca virtual encontrada en la pagina de
internet www.dane.gov.co. Los valores obtenidos para los siete censos relacionados se
muestran a continuacién. De acuerdo con la informacién presentada en la anterior tabla
se puede realizar el siguiente analisis:

- Hasta el afo 1951, la distribucién de la poblacion en Colombia presentaba un
mayor porcentaje de la poblacién en la zona rural del pais, con una distribucién
para el afio 1951 de 39% de la poblacion en la zona urbana y un 61% en la zona
rural. A partir de este afilo se presenta un fendmeno de desplazamiento
poblacional hacia las cabeceras municipales y grandes ciudades del pais
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manifestado en el afio 2005 con una distribucion del 76,0% de poblacion en la
zona urbanay 24,0% en la zona rural.

Tabla 3-1. Informacion Censal de Colombia Periodo 1938 - 2005

POBLACION TASAS DE CRECIMIENTO | DISTRIBUCION (%)

URBANA | RURAL TOTAL | URBANA | RURAL | TOTAL | URBANA | RURAL

2.533.680 |6.168.136 | 8.701.816 29,1% 70,9%
4,27% 0,82% | 1,98%

4.365.686 | 6.862.823 | 11.228.509 38,9% 61,1%
5,81% 1,56% | 3,47%

9.093.093 |8.391.416 | 17.484.509 52,0% 48,0%
4,89% 0,70% | 3,05%

13.978.290 | 8.936.939 | 22.915.229 61,0% 39,0%
2,38% 0,36% | 1,64%

18.535.708 | 9.331.618 | 27.867.326 66,5% 33,5%
3,02% 0,35% | 2,18%

23.514.070 | 9.595.770 | 33.109.840 71,0% 29,0%
2,47% 0,31% | 1,89%

31.510.379 | 9.958.005 | 41.468.384 76,0% 24,0%

Fuente: DANE, 2005

El pais pasé de una tasa de crecimiento poblacional del 1,98% para el periodo
intercensal 1938 a 1951, a una tasa del 3,47% para el periodo 1951 a 1964. Es
importante anotar que es la tasa de crecimiento mayor observada dentro del
periodo de estudio de 1938 al afilo 2005. A partir del afio 1951 y por diversos
factores politicos y sociales, la tasa de crecimiento poblacional en Colombia,
empezo a disminuir hasta alcanzar un valor minimo de 1,64% en el periodo 1973
al afo 1985. La ultima tasa intercensal obtenida fue de 1,89% para el periodo
1993 al afio 2005.

Si se analiza el crecimiento poblacional en la zona urbana del pais, se observa en
todo el periodo de estudio, que la tasa de crecimiento urbana es superior a la tasa
de crecimiento total, lo que demuestra que existe una migracion alta de la zona
rural a la urbana, que se traduce en una alto valor de la poblacion asentada en la
zona urbana y un bajo porcentaje en la zona rural. La tasa de crecimiento mas alta
para la poblacién del area urbana se presenta en el periodo 1951 al afio 1964 con
un valor de 5,81%, mientras que la Ultima tasa intercensal obtenida es de 2,47%.

El crecimiento de la zona rural del pais muestra a largo del periodo de estudio
tasas de crecimiento inferiores a las del area urbana y el pais en general, que a
partir de 1951 se traduce en proporciones de poblacidon asentadas en el area rural
menores en comparacion con las cabeceras municipales. La tasa de crecimiento
mas alta para la poblacion del area rural se presenta en el periodo 1951 al afio
1964 con un valor de 1,56%, mientras que la Ultima tasa intercensal obtenida es
de 0,31%.
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3.1.2 Andlisis Demografico del Departamento del Valle del Cauca

Para el analisis demogréafico del Departamento del Valle del Cauca se estudiaron los
censos poblacionales de 1964, 1973, 1985, 1993 y 2005 descargados desde la biblioteca
virtual encontrada en la pagina web del Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica: www.dane.gov.co. En la siguiente tabla se presenta la informacion censal del
departamento sobre la cual se realiza el siguiente analisis:

Tabla 3-2. Informacidon Censal Departamento del Valle del Cauca Periodo 1964 - 2005

ANO POBLACION TASAS DE CRECIMIENTO | DISTRIBUCION (%)

CENSO | URBANA | RURAL TOTAL | URBANA | RURAL | TOTAL | URBANA | RURAL

1964 | 1.219.837 | 513.216 | 1.733.053 70,4% 29,6%
3,69% | -0,36% | 2,62%

1973 | 1.690.185 | 496.616 | 2.186.801 77,3% 22,7%
3,23% 0,89% | 2,75%

1985 | 2.474.884 | 552.363 | 3.027.247 81,8% 18,2%
1,74% | -1,46% | 1,21%

1993 | 2.842.023 | 491.127 | 3.333.150 85,3% 14,7%
1,97% 1,22% | 1,87%

2005 | 3.593.410 | 568.015 | 4.161.425 86,4% 13,6%

Fuente: DANE, 2005

- En todo el periodo de tiempo estudiado, la distribuciéon de la poblaciéon urbana
rural, presenta un mayor porcentaje de distribucidon para la zona urbana. Esta
situacion contrasta con la presentada a nivel nacional, donde se observa que en el
afio 1964 se tenia proporciones casi iguales de poblacion en las zonas rural y
urbana (52,0% en el area urbana y 48,0% en el area rural), mientras que para el
mismo afio en el departamento se presenta un 70,4% de poblacién urbana frente a
un 29,6% de poblacion rural. Para el departamento del Valle del Cauca en el afio
2005, el 86,4% de la poblacion habitaba en la zona urbana en tanto que en el pais,
para este mismo afio, el 76,0% de la poblacion vivia en la zona urbana.

- Las tasas de crecimiento poblacional del departamento del Valle del Cauca son
siempre positivas a lo largo del periodo estudiado, no obstante y atendiendo a la
dindmica poblacional nacional, tiene una tendencia decreciente hasta alcanzar un
valor minimo de 1,21% en el periodo 1985 al afio 1993. El departamento pasé de
una tasa de crecimiento poblacional del 2,62% para el periodo intercensal 1964 a
1973, a una tasa del 2,75% para el periodo 1973 a 1985. Es importante anotar que
es la tasa de crecimiento mayor observada dentro del periodo de estudio de 1964
al aflo 2005. Para el ultimo periodo intercensal 1993 al 2005 se present6é un valor
del 1,87% muy similar a la tasa a nivel nacional para el mismo periodo que fue de
1,89%.
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- Enlo que respecta al crecimiento poblacional en la parte urbana del departamento,
se observa a lo largo del periodo de estudio, que la tasa de crecimiento urbana es
superior a la tasa de crecimiento total, lo que demuestra que existe una migracion
alta de la zona rural a la urbana, que se traduce, de forma similar al nivel nacional,
en un valor mayor de poblacion asentada en la zona urbana que en la zona rural.
La tasa de crecimiento con valor mas elevado para la poblacién urbana se
presento para el periodo 1964 al 1973 con un valor del 3,69% y el valor mas bajo
se presentd en el periodo 1985 al 1993 con un valor del 1,74%. Para el ultimo
periodo intercensal 1993 al 2005 se presentd un valor del 1,97% inferior al tenido a
nivel nacional para el mismo periodo que fue de 2,47%.

- El crecimiento de la zona rural del departamento muestra a largo del periodo de
estudio tasas de crecimiento inferiores, incluso negativas, a las del area urbana y
el pais en general, con un comportamiento muy variable, que se traduce en
proporciones de poblacién asentadas en el area rural menores en comparacion
con las cabeceras municipales. La tasa de crecimiento mas alta para la poblacion
del &rea rural se presenta en el Ultimo periodo intercensal, es decir de 1993 a 2005
con un valor de 1,22%, mientras que el valor mas bajo se presenta en el periodo
1985 a 1993 con -1,46%. La Udltima tasa intercensal obtenida para la zona rural
presenta un valor muy superior (1.22%) al nacional que se ubica en 0,31%.

- Como puede observarse, la dindmica poblacional en el departamento del Valle del
Cauca para el periodo 1964 a 2005 es diferente de lo observado a nivel nacional,
principalmente en cuanto a la distribucion urbana rural de la poblacion que en el
departamento presenta porcentajes mas altos de poblacion asentada en las
cabeceras municipales desde 1964. Asi mismo se encuentra que el crecimiento
poblacional en el area rural del departamento es muy irregular, presentando saltos
entre valores positivos y negativos en las tasas de crecimiento intercensales, en
relacion al comportamiento nacional que presenta siempre, aunque con valores
bajos, una tasa de crecimiento positiva. Esta situacion sera tenida en cuenta mas
adelante en la proyeccion de la poblacién.

3.1.3 Andlisis Demografico del Municipio de Bugalagrande

Para el andlisis demografico del Municipio de Bugalagrande se estudiaron los censos
poblacionales de 1964, 1973, 1985, 1993 y 2005 descargados desde la biblioteca virtual
encontrada en la pagina web del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica:
www.dane.gov.co. Los valores censales obtenidos para los cinco censos relacionados se
muestran en la siguiente tabla sobre la cual se realiza el analisis poblacional.

- Para el municipio de Bugalagrande durante el periodo de tiempo estudiado, la
distribucion de la poblacién urbana rural es variable. Mientras que en 1964 se
encontraba un 24,9% de poblacion en el area urbana y un 75,1% en el area rural,
en 1993 estos valores pasan a ser 48,2% y 51,8% respectivamente. La situacion
presentada contrasta con la presentada a nivel departamental, donde se presentan
desde 1964 porcentajes de poblacién urbana mayores al 70,0% (llegando a 86,4%
en el 2005) y de poblacion rural menores al 30,0% (disminuyendo hasta 13,6% en




g MARNAV DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE
=)= NEENIEAIALTOA | ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA

Cadigo: INFO1-PAI-062
Version: 02-14062013

Pagina 82

el 2005), y a nivel nacional donde se observan proporciones de poblacién
asentada en la zona urbana cada vez mayores en comparacion con los de la zona
rural a partir de 1951. Para el municipio en el afio 2005, el 46,8% de la poblacién
habitaba en la zona rural en tanto que en el departamento y el pais, para este
mismo afio, el 13,6% y 24,0% de la poblaciébn vivia en la zona rural
respectivamente.

Tabla 3-3. Informacién Censal Municipio de Bugalagrande Periodo 1964 - 2005

ANO POBLACION TASAS DE CRECIMIENTO | DISTRIBUCION (%)

CENSO | URBANA | RURAL TOTAL | URBANA | RURAL | TOTAL | URBANA | RURAL

1964 5.787 17.442 23.229 24,9% 75,1%
2,33% -3,55% | -1,80%

1973 7.121 12.598 19.719 36,1% 63,9%
1,89% 1,23% | 1,47%

1985 8.915 14.582 23.497 37,9% 62,1%
1,50% -3,69% | -1,49%

1993 10.042 10.796 20.838 48,2% 51,8%
1,14% -0,55% | 0,30%

2005 11.500 10.101 21.601 53,2% 46,8%

Fuente: DANE, 2005

Las tasas de crecimiento poblacional del municipio de Bugalagrande son variables
a lo largo del periodo estudiado, contrario a la dinAmica poblacional departamental
y nacional que tienen tendencias decrecientes en los valores de crecimiento
poblacional. EI municipio pas6 de una tasa de crecimiento poblacional del -1,80%
para el periodo intercensal 1964 a 1973, a una tasa del 1,47% para el periodo
1973 a 1985 que representan el menor y mayor valor de crecimiento en el periodo
de interés. En el ultimo periodo intercensal se tiene un valor de la tasa de
crecimiento de 0,30%, muy inferior en comparacion con la tasa departamental
(1,87%) y nacional (1,89%).

En lo que respecta al crecimiento poblacional en la parte urbana del municipio, se
observa a lo largo del periodo de estudio, que la tasa de crecimiento urbano es
superior a la tasa de crecimiento total, lo que demuestra que existe una tendencia
de migracion de la zona rural a la urbana, aunque esto no se traduce siempre en
una proporcién mayor de poblacion asentada en la zona urbana en comparacion
con la zona rural. La tasa de crecimiento con valor mas elevado para la poblacion
urbana se present6 para el periodo 1964 al 1973 con un valor del 2,33% y el valor
mas bajo se present6é en el periodo 1993 al 2005 con un valor del 1,14%. Esta
ultima presenta un valor inferior al tenido a nivel departamental y nacional para el
mismo periodo que fue de 1,97% y 2,47% respectivamente.

El crecimiento de la zona rural del municipio muestra a largo del periodo de
estudio tasas de crecimiento muy variables, debido principalmente a las dindmicas
socioeconomicas de este sector que ha afrontado el municipio en los ultimos afos.
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La tasa de crecimiento mas alta para la poblacion del &rea rural se presenta en el
periodo de 1973 al afio 1985 intercensal que presenta una valor de 1,23%, siendo
esta tasa negativa en el resto de periodos intercensales. La Ultima tasa intercensal
obtenida para la zona rural presenta un valor de -0,55% muy inferior al
departamental y nacional que se ubican en 1,22% y 0,31% respectivamente.

- Como puede observarse, la dinamica poblacional para el periodo 1964 a 2005 es
diferente a nivel departamental y nacional de lo observado en el municipio de
Bugalagrande, principalmente en cuanto a la distribucién urbana rural de la
poblacion que en el departamento y el pais presentan distribuciones con mayores
porcentajes de poblacion en el area urbana. Asi mismo se encuentra que el
crecimiento poblacional en el area rural del municipio es muy irregular,
presentando saltos entre valores positivos y negativos en las tasas de crecimiento
intercensales, en relacibn al comportamiento nhacional que presenta siempre,
aungue con valores bajos, una tasa de crecimiento positiva. Esta situacion sera
tenida en cuenta mas adelante en la proyeccién de poblaciones.

3.2 PROYECCION DE POBLACION

En la Tabla B.2.1 de las normas RAS, se presentan los métodos de calculo
recomendados para realizar las proyecciones de poblacion, los cuales dependen del nivel
de complejidad del sistema. En el caso de los niveles de complejidad bajo, medio y medio
alto las normas RAS aceptan los métodos aritmético, geométrico y exponencial. A
continuacion se describe el procedimiento para la proyeccion de la poblacién en el area
de estudio.

3.2.1 Poblacién Actual

Teniendo en cuenta que no existe informacion censal detallada histérica para el area de
estudio del proyecto se realizé un censo de viviendas en campo, utilizando encuestas, con
el fin de determinar el nimero total de viviendas. La informacién del censo realizado por el
Consultor fue recopilada para el corregimiento de Paila Arriba entre el 20 y el 21 de
Febrero del afio 2013. Adicionalmente se contrastaron los resultados del censo con
informacién secundaria recopilada del niumero de usuarios y cobertura de servicios
publicos en el corregimiento, brindada por la entidad de prestacién del servicio de
acueducto en la localidad.

El censo aplicado obtuvo como resultado un total de 110 viviendas que atendieron al
momento de la aplicacion de la encuesta y 58 viviendas que no lo hicieron. Esta
informacidén concuerda con la obtenida de la Asociacion de Usuarios de Acueducto y
Alcantarillado del Corregimiento de Paila Arriba, que muestra que el 100% de la localidad
esta cubierta con el servicio de acueducto contando actualmente con 168 usuarios. Cabe
resaltar que el censo permitié saber también que en la muestra de 110 viviendas donde
se aplicaron encuestas habitan 588 personas.

Imagen 3-1. Ficha de Censos de Poblacién
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7 CENSOS POBLACION 4 PDA
wuiEcstoms SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO et
DEADUAS SAESF AL EL CALICA
1. Municipio |2. Ver/Cgto/Barrio I:l 3. Direccién |
4. Tipo de Vivienda | | 4.1 No. de Personas que viven |
Adultos Edad
4.2 Int t
niegrantes Nifios Edad
5. Ocupacién | | 5.1Si5. es discontinua meses de permanencia |
5.2 Tipo de Uso | | Otros Cuales? |
Agua Telefono Electricidad Internet Alcantarillado
6. Servicios | | | | |
Publicos Gas Aseo Oftro
| | | |
7. Servicio Sanitario conectado a: | | 8. Cuantos bafios hay: |
9. Sino hay Ss. Aseo Cémo eliminan los R.S.: |
Nombre Entrevistado
Nombre del Entrevistador

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Teniendo en cuenta esta informacion se procede a estimar la poblacién actual teniendo en
cuenta el nimero promedio de habitantes por vivienda en cada area de estudio, calculado
tanto con los datos del censo realizado por el Consultor, como con informacién del censo
DANE 2005. La poblacion estimada para el afio 2013 para la localidad, se calcula con el
valor de habitantes por vivienda mas apropiado para el corregimiento teniendo en cuenta
los analisis demograficos realizados para el area urbana y rural de Bugalagrande en
relacion con el departamento y el pais, y las condiciones de vida observadas en campo
por el Consultor.

La densidad poblacional calculada con la informacion del ultimo censo DANE para el
municipio de Bugalagrande en el area rural se muestra a continuacion.

Paoblacion area rural Bugalagrande DANE 2005 = 10.101 habitantes
Numero de Viviendas &rea rural Bugalagrande DANE 2005 = 2.459 viviendas

DensiSamdr al B al a ralo'lo1 haZbOiOJ[Sa—ntes
I ug 9 4597 viviendas

Densidad area rural Bugalagrande DANE 2005 = 4,11 habitantes/vivienda

Por su parte la densidad poblacional calculada con la informacién del censo realizado por
el Consultor es la siguiente:

Poblacién censada Paila Arriba 2013= 588 habitantes
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NUmero de Viviendas Censadas 2013 = 110 viviendas

. ) 110 habi
Densidad Pai l —B-a
16 ViVvi

tantes_
endas

Densidad Paila Arriba 2013 = 5,35 habitantes/vivienda

Teniendo en cuenta que la densidad calculada con la informacién del censo aplicado por
el Consultor representa con mayor certidumbre las condiciones actuales de ocupacion en
la localidad, se adopta un valor de 5,35 habitantes por vivienda en el Corregimiento de
Paila Arriba. La poblacién actual definida para la localidad es la siguiente:

NUmero de Viviendas Totales Paila Arriba = 168 viviendas
Densidad Paila Arriba Manov 2013 = 5,35 habitantes/vivienda
Poblacién Paila Arriba 2013 = 168 viviendas x 5,35 habitantes/vivienda

Poblacién Paila Arriba 2013 = 898 habitantes

3.2.2 Método de Proyeccion

Los métodos de célculo recomendados por el RAS exigen que exista para cada area de
estudio informacion censal de varios afios de forma tal que puedan calcularse tasas de
crecimiento para cada método y realizar un analisis de sensibilidad que permita escoger el
método que se ajuste mejor a la dinamica poblacional de una localidad especifica. Los
censos nacionales de poblacion brindan informacion de este tipo para entidades
territoriales tales como departamentos y municipios, sin embargo para las areas de
estudio mas pequefias, como es el caso de corregimientos y barrios, no se cuenta con
este tipo de informacion.

Por esta razon en el presente documento se decide utilizar el método geométrico para
proyectar la poblacion del area de estudio con una tasa de crecimiento acorde a la
dinamica poblacional rural del municipio de Bugalagrande, teniendo en cuenta que no se
cuenta con informacion histérica de la poblacion, y se tiene Unicamente la poblacion
actual definida por el Consultor con base en el censo realizado. EI método geométrico es
quizas el método que mejor ajuste tiene en relacidon a las tendencias de crecimiento del
area de estudio, ya que se ha demostrado que el desarrollo de una poblacién en relacion
a su tasa de crecimiento no es constante durante el transcurso del tiempo, por ello
siempre se puede ajustar con muy buenos resultados los valores de poblacién a una
estimacion geométrica. De acuerdo con este método, la poblacién final viene dada por la
siguiente expresion:
Pf - Puc (1+r) Tf1 Tuc

Donde:
P; = Poblacion final en el horizonte de disefio
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P.. = Poblacién del ultimo censo

r = Tasa de crecimiento poblacional anual
Ts = Afo final del horizonte de disefio

Tuw. = Afo del ultimo censo

Para calcular la tasa de crecimiento poblacional anual partir de la ecuacién anterior, se
remplaza el subindice de los afios final por el del dltimo censo y el del Ultimo censo por el
de censo inicial y se despeja el término r para obtener la siguiente ecuacién. Este valor es
remplazado en la anterior ecuacion para hacer la proyeccién de poblacién:

r= (Puclpci)(ll(Tuc i Tci)) 71

3.2.3 Proyeccion de Poblacion

Teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento en el area rural del municipio de
Bugalagrande en el Ultimo periodo intercensal es de -0,55% y que las tasas de
crecimiento intercensal en el periodo 1993 al afio 2005 obtenidas para el Departamento
del Valle del Cauca y para Colombia son bajas, con valores de 1,22 y de 0,31%
respectivamente, se adopta una tasa de crecimiento del 1,0% que siendo un valor bajo, es
superior a la tasa promedio de crecimiento rural del municipio de Bugalagrande.

Las proyecciones de poblacion para Paila Arriba se calculan a continuacion:

I 20137 2039= 1,00 %

_ 20397 2013
P203o = P2013 (1 + ' 2005 1993)

P2ozo = 898 (1 + 0,0100)20%" 2013

P2o39 = 1.163 habitantes
La poblacion proyectada al afio 2039 para el corregimiento de Paila Arriba, sin tener en
cuenta la poblacién flotante, es de 1.163 habitantes. Las proyecciones anuales de

poblacién siguiendo el mismo procedimiento son las siguientes:

Tabla 3-4. Proyecciéon Poblacional Corregimiento de Paila Arriba

ANO POBLACION ANO POBLACION
2014 907 2027 1.032
2015 916 2028 1.043
2016 925 2029 1.053
2017 935 2030 1.064
2018 944 2031 1.074
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ANO POBLACION ANO POBLACION

2019 953 2032 1.085

2020 963 2033 1.096

2021 972 2034 1.107

2022 982 2035 1.118

2023 992 2036 1.129

2024 1.002 2037 1.140

2025 1.012 2038 1.152

2026 1.022 2039 1.163

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

3.2.4 Poblacion Flotante

De acuerdo con el literal B.2.2.5. RAS 2000, se hace necesario el ajuste de la poblacién
efectiva calculada con relacion a la poblacién flotante y migratoria del proyecto.

Dado que no existe informacion sobre la poblacién flotante en la vereda de Paila Arriba, la
Consultoria present6 a consideracion de la Interventoria el criterio de adoptar un valor del
3% de la poblacién proyectada para estimar el valor de la poblacion flotante, el cual es un
valor aceptable y que también se ha usado en otros proyectos y regiones del Pais como
en los proyectos rurales realizados en las regiones centro y sur occidente del
Departamento del Huila (centros poblados de los municipios de Gigante, Garzén,
Altamira, Guadalupe, Suaza, El Agrado, El Pital, Tarqui, Timana, Elias, La Plata, La
Argentina, Paicol y Nataga). La interventoria de los estudios, acept6 el valor propuesto por
la Consultoria.

3.3. PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA

Una vez realizada la proyecciéon de poblacién, se procede al calculo de la demanda de
agua con la cual se realizaran los estudios de diagndstico y optimizacion de los distintos
componentes del sistema de acueducto.

3.3.1 Definicién del Nivel de Complejidad

Considerando el articulo 11 de la Resolucion 1096 del afio 2000, el presente proyecto
debe ser clasificado de acuerdo el nivel de complejidad del sistema, teniendo en cuenta el
namero de habitantes proyectado en el area urbana de la localidad, su capacidad
economica y el grado de exigencia técnica que se requiera para adelantar el proyecto, de
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acuerdo con lo establecido en la Tabla A.3.1. Del RAS 2000 Titulo A Capitulo A.3.
Numeral A.3.1. De acuerdo a los resultados obtenidos de poblaciéon proyectada,
incluyendo la poblacién flotante, con un periodo de disefio de 25 afios, se tienen 1.198
habitantes en el corregimiento al afio 2039, razdn por la cual se establece que el nivel de
complejidad para la localidad es Bajo, debido a que cuenta con menos de 2.500
habitantes en el horizonte de proyeccion.

3.3.2 Periodo de Disefio

De acuerdo al Articulo 2 de la Resolucion 2320 de Noviembre de 2009, que modifico el

articulo 69 de la Resolucién 1096 de 17 de Noviembre de 2000, se establece para los

niveles de complejidad bajo, medio y medio alto un periodo de disefio de 25 afios.
Considerando la definicion de Periodo de disefio dada en las Normas RAS, como:

ATi empo para el cual se disefa un sistema o0
capacidad(es) permite(n) atender | gquddumatenda p
el afio 2013 se vienen adelantando los estudios técnicos, se considera que el periodo de

disefio de 25 afios se iniciara en el afio 2014 e iréa hasta el afio 2039.

3.3.3 Proyeccion de la Demanda De Agua

3.3.3.1 Dotacidn per Capita

La demanda de agua requerida por la poblacion, es el producto de la dotacién per capita
multiplicada por la poblacion. Para este célculo y considerando las normas RAS, se tendra
en cuenta la dotacion neta y la dotacién bruta, tal como se define en los numerales
siguientes.

3.3.3.2 Dotacion Neta

Para efectos de calcular el caudal de disefio para el sistema de acueducto, se hace
indispensable definir la dotacién neta per capita de aportes unitarios de cada habitante,
esta se escoge de acuerdo al nivel de complejidad del sistema, y representa la cantidad
minima de agua requerida para satisfacer las necesidades basicas de un habitante sin
considerar las pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto, esta variable se expresa
en L/hab-dia, su valor se escoge de acuerdo con la Resolucién 2320 de 2009, la cual
modifica el articulo 67 de la Resolucion 1096 del afio 2000.

La Resolucion 2320 de 2009, establece que siempre que existan datos de consumo
historico confiables para el municipio o localidad, la dotacion neta maxima a utilizar en el
disefio de un nuevo sistema de acueducto o la ampliacion del sistema existente debe
basarse en dichos datos, adicionalmente puntualiza la resolucion que la dotacion neta
maxima calculada no deberd superar los valores establecidos en la Tabla 9 de esta
Resolucion, cuyos valores dependen del nivel de complejidad del sistema y del clima del
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municipio, entendiendo que el clima es una variables sujeta a la altura del proyecto con
relacion al nivel de mar.

Para efectos de la aplicacion de los valores de la Resolucion, se debe entender por
poblaciones con "clima frio o templado" aquellas ubicadas a una altura superior a 1.000
metros sobre el nivel del mar y por poblaciones con "clima calido" aquellas ubicadas a una
altura inferior o igual a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Debido a que la empresa
administradora del servicio en el corregimiento no cuenta con informacion de consumos y
a que el sistema actualmente no cuenta con sistemas de macro o micro medicion se
dificulta determinar el consumo actual de agua por parte de la poblacion. De acuerdo con
lo anterior y teniendo en cuenta la Resolucion 2320 del afio 2009, se establece para el
Corregimiento de Paila Arriba una dotacién neta per capita de 100 L/(hab-dia), ya que su
Centro Poblado se encuentra por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Este
valor se adopta como la dotacién neta per cépita.

3.3.3.3 Estimacion de las Pérdidas

La Resolucion 2320 de 2009 en su Articulo 1 establece que el porcentaje de perdidas
técnicas maximas admisibles en el sistema de acueducto es del 25%. Debido a que la
Empresa Administradora del servicio en el Corregimiento no cuenta con informacion de
facturacion y a que el sistema actualmente no cuenta con sistemas de macro medicion o
micro medicion, se dificulta determinar las pérdidas del sistema, que se estiman
generalmente a partir de la diferencia entre agua producida y agua facturada. No obstante
se procede a estimar este valor a partir del aforo de los caudales de entrada a los tanques
de almacenamiento del sistema. La medicién realizada a la entrada del tanque de
almacenamiento ubicado en la Hacienda La Granada (ver numeral 5.3.6 Almacenamiento
de Agua) tuvo como resultado un valor de 6,73 L/s. Teniendo en cuenta que el caudal de
entrada a un tanque de almacenamiento en el nivel de complejidad bajo es igual al caudal
maximo diario demandado por la poblacidén se establece la siguiente relacion:

Caudal a la entrada del tanque de almacenamiento = 6,73 L/s

, 7386. 40@md
s 1 d2a.000 L

6
Consumdax i dioamicd g &

Consumo maximo diario actual = 581,4 m*/dia
Sabiendo que caudal méximo diario se establece como el producto entre un factor de
mayoracién K1 (con un valor de 1,3 para el nivel de complejidad bajo) y el caudal medio
diario se procede a calcular este ultimo asi:

Caudal maximo diario = Caudal medio diario x K1

Caudal medio diario = Caudal maximo diario / K1

Consumo medio diario actual = 581,4 m®s /1,3
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Consumo medio diario actual = 447,3 m*/dia

447m®386. 400. GO0 L
dza’ 1 dZaim

Caudmld idioa mic v =

Caudal medio diario actual = 5,18 L/s

A partir de este valor y el nUmero de habitantes actual de la localidad, se puede calcular la
dotacion bruta de la siguiente manera:

Caudal medio diario = Poblacion x Dotaciéon Bruta

Dotacion bruta = Caudal medio diario / Poblacion

5,1886. 400 s

D . s _ 1 dz2a
ot a drn utna—-—898 N ab

Dotacion bruta = 498,4 L/hab-dia

Teniendo en cuenta que por definicion dada en las normas RAS, el valor de la dotacion
bruta incluye las pérdidas que se dan en el sistema de acueducto a partir de la Planta de
Tratamiento, éstas pueden estimarse analizando los consumos de agua que se dan en la
poblacién y los que se deberian dar de acuerdo con los valores de la dotacién neta
definidos en la Resolucion 2320 del RAS, como se muestra a continuacion:

Dotacién Bruta = Dotacion Neta / (17 Pérdidas)
Pérdidas = 17 (Dotacién Neta / Dotacién Bruta)

P®r di d QO,_O 1L/hab. d? a
®F98L/ hab. d2 a

Pérdidas = 81,9%

De acuerdo con la estimacion realizada, las pérdidas actuales del sistema de acueducto
son del 81,9%, es decir, aproximadamente 57 puntos por encima del valor considerado
como referencia para el maximo de pérdidas técnicas del sistema. Por este motivo se
realiza una proyeccion de las pérdidas a lo largo del horizonte de disefio, en la cual se
establece un periodo de 5 afios, para disminuir el valor de pérdidas hasta el limite
recomendado por la resolucién 2320 de 2009. En ese sentido la proyeccion consiste en la
disminucién lineal del porcentaje de pérdidas hasta el afio 2019 hasta lograr un valor del
25%. Se espera que esta disminucion se logre como respuesta al desarrollo e
implementacion de un programa de uso eficiente y ahorro del agua, la aplicacion de
politicas que sancionen los consumos excesivos, la revision de la estructura tarifaria del
servicio y la implementacion de proyectos que busquen reducir las pérdidas relacionadas
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con el desarrollo de actividades como reposicion de redes, macro y micro medicion y
sectorizacion del servicio.

Tabla 3-5. Proyeccidon Pérdidas Corregimiento de Paila Arriba

ANO PERDIDAS ANO PERDIDAS
2014 81,9% 2027 25,0%
2015 70,5% 2028 25,0%
2016 59,2% 2029 25,0%
2017 47,8% 2030 25,0%
2018 36,4% 2031 25,0%
2019 25,0% 2032 25,0%
2020 25,0% 2033 25,0%
2021 25,0% 2034 25,0%
2022 25,0% 2035 25,0%
2023 25,0% 2036 25,0%
2024 25,0% 2037 25,0%
2025 25,0% 2038 25,0%
2026 25,0% 2039 25,0%

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

3.3.3.4 Dotaci6n Bruta

La Resolucion 2320 de 2009, en su Articulo 1 modifica el articulo 67 de la Norma RAS
2000 en su Capitulo B.2.6 y define que la Dotacion Bruta, es la cantidad minima de agua
requerida para satisfacer las necesidades basicas de un habitante considerando para su
célculo el porcentaje de pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto, para su calculo
la Norma RAS 2000 y la resolucién, establece la siguiente ecuacion:

DB = DN/ (1 - %P)

Donde:
DN: Dotacién neta del sistema de acueducto, expresada en L/(hab dia)
DB: Dotacion bruta del sistema de acueducto, expresada en L/(hab dia)
%P: Porcentaje de pérdidas del sistema de acueducto, expresado en tanto por uno
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Considerando la proyeccion de pérdidas definidas en el numeral anterior, la dotacion bruta
para la localidad a lo largo del periodo de disefio se muestra a continuacion:

Tabla 3-6. Proyeccién Dotacidon Bruta Corregimiento Paila Arriba

DOTACION DOTACION
ANO BRUTA ANO BRUTA

(L/hab.dia) (L/hab.dia)
2014 498,0 2027 133,33
2015 305,5 2028 133,33
2016 220,4 2029 133,33
2017 172,3 2030 133,33
2018 141,5 2031 133,33
2019 133,33 2032 133,33
2020 133,33 2033 133,33
2021 133,33 2034 133,33
2022 133,33 2035 133,33
2023 133,33 2036 133,33
2024 133,33 2037 133,33
2025 133,33 2038 133,33
2026 133,33 2039 133,33

3.3.3.5 Proyeccion de Caudales

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Conforme a los resultados antes mencionados, acerca de la proyeccién de la poblacion,
estimacion de la dotacidn neta, perdidas y dotaciones brutas del sistema, se procede a la
construccion y definiciébn de la curva de la demanda del sistema, considerando que las
misma no se efectla mediante una operacion directa, sino que debe considerarse los
criterios en el comportamiento de las distintas variables, dando como resultado los valores
que se consignan en la siguiente tabla. Cabe aclarar que los datos de poblacion total

mostrados en la tabla incluyen un 3% de poblacion flotante.

Tabla 3-7. Proyeccién Curva Demanda Corregimiento Paila Arriba
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POBLACION |DOTACION - DOTACION Q MEDIO 5
ANO TOTAL NETA PE'?E;:)DAS BRUTA K1 DIARIO I\I/ZI)?;(IIQI\IA(?
(hab) (L/hab.dia) (L/hab.dia) (L/s) (Lis)
2013 925 100,0 81,9% 498,1 1,3 5,33 6,93

2015 944 100,0 70,5% 305,5 1,3 3,34 4,34
2016 953 100,0 59,2% 220,4 1,3 2,43 3,16
2017 963 100,0 47,8% 172,3 1,3 1,92 2,50
2018 972 100,0 36,4% 1415 1,3 1,59 2,07

2020 992 100,0 25,0% 133,33 13 1,85 24
2021 1.002 100,0 25,0% 133,33 1,3 1,85 2,4
2022 1.012 100,0 25,0% 133,33 1,3 1,85 2,4
2023 1.022 100,0 25,0% 133,33 1,3 1,85 2,4

2025 1.042 100,0 25,0% 133,33 13 1,85 24
2026 1.053 100,0 25,0% 133,33 13 1,85 24
2027 1.063 100,0 25,0% 133,33 1,3 1,85 2,4
2028 1.074 100,0 25,0% 133,33 1,3 1,85 2,4

2030 1.095 100,0 25,0% 133,33 1,3 1,85 2,4
2031 1.106 100,0 25,0% 133,33 13 1,85 24
2032 1.117 100,0 25,0% 133,33 13 1,85 24
2033 1.129 100,0 25,0% 133,33 13 1,85 24

2035 1.151 100,0 25,0% 133,33 1,3 1,85 2,4
2036 1.163 100,0 25,0% 133,33 1,3 1,85 2,4
2037 1.174 100,0 25,0% 133,33 13 1,85 24
2038 1.186 100,0 25,0% 133,33 13 1,85 24

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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Imagen 3-2. Curva de Demanda Méaxima Diaria, Corregimiento de Paila Arriba
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3.3.3.6 Curva de Demanda Horaria

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

La curva de demanda horaria con que cuenta la Consultoria y obtenida en desarrollo de
diversos proyectos de acueducto y en especial en los Planes Departamentales de Agua
de los Departamentos del Huila y de Boyaca y que se utilizara para el presente proyecto

es la siguiente:

Tabla 3-8. Factor de Variacién de Consumo Horario Corregimiento Paila Arriba

HORA | Upmiacion | "ORA | UaRiacion
12-1 AM 0,54 12-1 PM 1,19
1-2 AM 0,52 1-2 PM 1,29
2-3 AM 0,62 2-3 PM 1,26
3-4 AM 1,01 3-4 PM 1,24
4-5 AM 1,55 4-5 PM 1,01
5-6 AM 1,60 5-6 PM 0,90
6-7 AM 1,34 6-7 PM 0,77
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HORA | UjRiacion | HORA | UhRiadion
7-8 AM 1,29 7-8 PM 0,62
8-9 AM 1,19 8-9 PM 0,59
9-10 AM 1,16 9-10 PM 0,57
10-11 AM 1,14 10-11 PM 0,52
11-12 AM 1,29 11-12 PM 0,49

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Imagen 3-3. Curva de Demanda Horaria Corregimiento de Paila Arriba
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4. ESTUDIOS HIDROLOGICOS

Las fuentes de abastecimiento de agua son la parte mas importante de un sistema de
acueducto, por esta razén deben ser manejadas de forma que sean capaces de ofrecer el
recurso hidrico suficiente a la poblacion futura, garantizando tanto su calidad como la
continuidad y cobertura del servicio, cumpliendo con las normas vigentes y satisfaciendo
las necesidades de cada uno de los habitantes de la localidad. Este numeral presenta el
estudio hidroldgico de las fuentes de abastecimiento del corregimiento de Paila Arriba.
Con tal propésito se ha tomado informacion hidroldgica y climéatica de estaciones del
Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM) en el municipio de
Bugalagrande y se ha utilizado una modelacién hidrol6égica con el software HEC-HMS
para la obtencién de los caudales maximos y minimos de escorrentia

4.1 IDENTIFICACION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO

El sistema de acueducto del corregimiento de Paila Arriba se abastece de dos fuentes. La
fuente principal de abastecimiento es el rio San Marcos que sirve como limite al norte
entre los municipios de Bugalagrande y Sevilla. Este rio tributa sus aguas por la margen
derecha del rio La Paila que finalmente desemboca en el rio Cauca. Su cuenca de
drenaje hace parte de la cuenca del Rio La Paila, localizandose al nororiente del
departamento del Valle del Cauca, vertiente occidental de la cordillera Central, en los
municipios de Sevilla y Bugalagrande. Debido a sus bajas altitudes, relieve predominante
plano, ondulado y montafioso suave y bajos niveles de precipitacion, el area de la sub
cuenca del rio San Marcos presenta un clima que varia de calido a medio. En la franja
oriental mas alta de la sub cuenca se presentan asociaciones de vida vegetal propias de
zonas secas.

Existe ademas una fuente de abastecimiento auxiliar que corresponde a un afluente por la
margen izquierda sin nombre del rio La Paila, Segun informacion de los pobladores
locales el agua de esta fuente se utiliza Gnicamente para a un grupo pequefio de usuarios
del sistema cuando se dan problemas de abastecimiento con la fuente principal,
Adicionalmente se sabe que esta fuente carece de caudal totalmente en épocas de
verano. La informacion ampliada sobre estas fuentes se puede encontrar en el nhumeral
5.2.1. Fuentes de Abastecimiento.

4.2 DESCRIPCION FiSICA DE LA CAPTACION DE AGUA

El sistema de acueducto del municipio de Paila Arriba cuenta con dos estructuras de
captacion, La primera de ellas es una bocatoma lateral ubicada en el rio San Marcos en
las coordenadas 1.121.083 m este y 958.626 m norte a 1.056 msnm. En este punto el rio
San Marcos posee una dinamica hidrica muy variable, caracterizada principalmente por la
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ocurrencia periddica de grandes crecientes, que han causado el desgaste y destruccion
de estructuras cercanas a la bocatoma. Las caracteristicas geoldgicas de la zona hacen
que el lecho del rio sea muy ancho, de pendientes suaves y con presencia de playones e
islotes generados por el paso del agua, facilitando el desborde del cauce del rio en
épocas de invierno, aumentando el arrastres de sedimentos y consecuentemente la
turbiedad. Por el contrario, en épocas de caudal minimo, el rio tiende a concentrar su
caudal en el centro del lecho, lejos de la entrada a la rejilla de captacion, por lo que se
presentan problemas de abastecimiento del sistema.

La segunda estructura de captacién es una bocatoma tipo presa ubicada en un afluente
sin identificacion del rio La Paila. Se encuentra ubicada en las coordenadas 1.114.717 m
este y 959.622 m norte a 1.008 msnm, El muro de la presa se encuentra en regular
estado, sin ningun tipo de estructura de proteccién o refuerzo y la tuberia de salida se
encuentra oxidada. En este punto de captacion se represa totalmente el caudal de la
guebrada, es decir, no existe caudal ecoldgico. Histéricamente esta bocatoma carece de
caudal en épocas de verano y es usada ocasionalmente solo por un pequefio grupo de
usuarios, por lo que no se tendra en cuenta como parte del sistema de acueducto del
corregimiento ya que se pretende abastecer la totalidad de la localidad desde la fuente
primaria. La informacién ampliada sobre estas estructuras de captacion se puede
encontrar en el numeral 5.2.2. Captacién del Agua.

4.3 CLIMATOLOGIA EN LA ZONA DE ESTUDIO

En el area de estudio se presenta un valor promedio anual multianual de precipitacion de
1.533 mm, un registro medio multianual de temperatura de 24 °C, un rango entre los
1.300 y los 1.400 mm de evaporacién anual, una presion atmosférica de 13,19 psi, un
rango de brillo solar total entre las 1.600 y las 1.700 horas anuales y vientos
predominantes con direccion noroeste i oeste durante el dia y norte T noreste durante la
noche. La informaciéon ampliada de sobre climatologia en la localidad se puede encontrar
en el numeral 1.1.9 Climatologia

Tabla 4-1. Estaciones Meteorolégicas Consultadas
CODIGO | TIPO NOMBRE ENTIDAD LAT LON ALT

2610516 | SP Tulua IDEAM |4A056(76A136| 955
2610007 | PM | Bugalagrande | IDEAM |4 A1306{(76A086| 932

2611720 | LG Bolivar IDEAM |4 A236(76A146]1.657
Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

4.4 ANALISIS ESTADISTICO DE LA PRECIPITACION

El andlisis de la precipitacién en la localidad se realiza a partir de informacién secundaria,
correspondiente a registros historicos de tres estaciones meteorolédgicas del Instituto de
Hidrologia Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM). Estas estaciones son de tipo
SP, PM Y LG que respectivamente corresponden Sindptica Principal, Pluviométrica y
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Limnigrafica. La informacion consultada de estas estaciones corresponde principalmente
a datos de precipitacién total mensual, precipitaciébn maxima en 24 horas y dias de lluvia
en el mes. Las demas estaciones se utilizan para establecer correlaciones y determinar
medidas de similitud en la precipitacion.

Con base en los registros consultados el promedio de precipitacién total anual a nivel
multianual del corregimiento de Paila Arriba oscila entre los 704 y los 1.747 mm. Para el
periodo comprendido entre 1993 y 2012 se realiza un andlisis de homogeneidad de los
datos de la estaciéon Bugalagrande, tomando como patron la informacion de la estacién
Tulua para analizar la consistencia de los datos. La siguiente figura muestra una buena
consistencia de la informacion, sin registros que se salgan del patrén de comportamiento
esperado que puedan considerarse como anomalias. Al realizar el andlisis respectivo en
los dos casos se observa que las variables pertenecen a una zona meteorologica
homogénea.

Imagen 4-1. Andlisis de Homogeneidad de los Datos (Bugalagrande-Tulua)

« 10t AMALISIS DE HOMOGENEIDAD DE LOS DATOS
3 T T T T

TULUA

0 05 1 15 2 25

BUGALAGRANDE

x 10°

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

La funcién de autocorrelacién de la serie de tiempo de la estacion seleccionada es muy
pequefa en el primer intervalo y en los valores sucesivos lo que permite deducir que la
serie guarda muy poca informacion de si misma, es decir, que se acerca bastante a un
proceso estocastico donde prima la incertidumbre del comportamiento de la serie de
tiempo. Para analizar la homogeneidad hidrologica de la region se hace una correlacion
cruzada entre las estaciones seleccionadas. En la siguiente tabla se presenta la matriz de
correlacion cruzada.
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Imagen 4-2. Andlisis de Autocorrelacion de la Serie de Tiempo (Bugalagrande)
FUNCION DE AUTOCORRELACION
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
Tabla 4-2. Matriz de Correlacién Cruzada
BUGALAGRANDE TULUA ZARZAL GUACARI
BUGALAGRANDE 1 0.568985204 0.407026645 0.558419239
TULUA 0.568985204 1 0.407026645 0.516574265
ZARZAL 0.407026645 0.407026645 1 0.383132624
GUACARI 0.558419239 0.516574265 0.383132624 1

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

De acuerdo a la correlacibn cruzada encontrada se observa que las estaciones
pertenecen a regiones medianamente diferentes en comportamiento hidrologico por
presentar las series de tiempo bajos niveles de correlacion. En la siguiente figura se
puede observar la debilidad de la correlacion entre las estaciones Bugalagrande y Tulua,

teniendo un sentido positivo sin forma definida. Para el andlisis de datos dudosos en la

precipitacion total mensual en el area de estudio se utilizaran las ecuaciones presentadas
por Chow (1994) en su libro Hidrologia Aplicada, para determinar la clasificacién de los
datos como dudosos.
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Imagen 4-3. Grafica de Dispersion Tuluéa - Bugalagrande
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
y hy=knsy
y hy=kqsy

En donde:

y = Media en Unidades Logaritmicas

sy, = Desviacion Estandar de la Serie Logaritmica

10" = Umbral para Datos Dudosos Altos y Bajos

Kn = Constante de la Ecuacién de Regresion = 3,383

Para los datos analizados se obtienen los siguientes umbrales

Exponente para datos dudosos altos Bugalagrande:

yh =1,883 + 3,338 x 0,395 = 3,219

Umbral para datos dudosos altos = 10*%'° = 1.656 mm

Exponente para datos dudosos bajos Bugalagrande:

yh = 1,883 - 3,338 x 0,395 = 0,546

Umbral para datos dudosos bajos = 10°°* = 3,52 mm
De acuerdo a los resultados obtenidos se encuentran datos dudosos pertenecientes al
afio 2010 (1.747 mm) en la precipitacion total mensual. En el umbral de datos bajos el

valor mas bajo es de 2 mm, cercano al umbral calculado, sin embargo se acepta porque el
valor bajo corresponde a un mes seco y es muy probable que llegue a cero.
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Para el andlisis de datos dudosos en la precipitacion total anual se utilizardn de igual
forma las ecuaciones presentadas por Chow (1994) en su libro Hidrologia Aplicada, para
determinar la clasificacion de los datos como dudosos.

y hy=kys,
y hy=kqsy
En donde:
y = Media en Unidades Logaritmicas
sy, = Desviacion Estandar de la Serie Logaritmica
10" = Umbral para Datos Dudosos Altos y Bajos
k, = Constante de la Ecuacion de Regresion = 2,385

Para los datos analizados se obtienen los siguientes umbrales
Exponente para datos dudosos altos Bugalagrande:
yh = 3,068 + 2,385 x 0,105 = 3,318
Umbral para datos dudosos altos = 10>3'® = 2.078 mm
Exponente para datos dudosos bajos Bugalagrande:
yh = 3,068 - 2,385 x 0,105 = 2,819
Umbral para datos dudosos bajos = 10%#*° = 659 mm

De acuerdo a los resultados obtenidos se encuentra que el umbral para datos altos
calculado es mayor al valor de precipitaciéon anual mas elevado (1.747 mm) en la zona por
lo que segun este criterio el dato es aceptable. De la misma forma el umbral para datos
bajos se encuentra por debajo al dato minimo de precipitacion anual (704 mm) en la zona,
por lo que el dato también clasificaria como aceptable.

El analisis de la precipitacion total mensual, en el periodo 1993-2012, permite observar
que la precipitacion mensual maxima y minima presenta un patrén de comportamiento
definido con un valor méximo en abril mayo y minimos en diciembre enero y febrero. Este
patrén de comportamiento presenta una época intermedia con posibilidad de tiempo seco
o lluvias moderadas en la época de junio a agosto.

En la siguiente figura se puede observar el patron de comportamiento de la serie de
tiempo de la precipitacion mensual de maximos y minimaos, se presenta un valor maximo
de 440 mm en abril, 429 mm en noviembre y un minimo en enero de 2 mm en enero. Por
su parte en la siguiente figura se muestra la serie de tiempo de 240 meses con la
precipitacién total mensual, se puede apreciar un maximo de 440 mm en abril de 2009 y
429 en noviembre de 2011.
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Imagen 4-4. Valores Maximos y Minimos de Precipitacién
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
Imagen 4-5. Precipitacién Total Mensual Observada
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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La serie de valores de precipitacion total anual, en el periodo 1993-2012, se presenta en
la siguiente figura. Se puede observar que no presenta un patron de comportamiento
definido, sino que oscila entre dos valores, maximo de 1.747mm en 2010 y minimo de
704mm en 20089.

Imagen 4-6. Precipitacion Total Anual Observada
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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El histograma de la serie de tiempo de precipitacion mensual muestra que la mayor parte
del area del diagrama se encuentra dentro de la curva de funcién de probabilidad normal.
En la figura los 242 registros mensuales de precipitacion total mensual se encuentran
entre valores de -330D),( +83o0 ni )de nal,49yerd({dasviacion
estandar de 66,1.

Imagen 4-7. Histograma de Frecuencias (Bugalagrande)
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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En el andlisis de tendencia se presentan dos métodos: una regresion lineal para
determinar si la tendencia es negativa o positiva junto con un analisis de autocorrelacion
para observar la estacionalidad de la serie temporal y una proyeccién de la precipitacion
total mensual con un proceso estocastico. La proyeccion de la precipitacion mensual con
un modelo de regresion lineal se realiza teniendo en cuenta los datos mensuales totales
observados y se elabora una linea de tendencia que permite observar el caracter positivo
0 negativo de la linea resultante. En este caso se puede observar que la precipitacion
tiene una tendencia positiva determinada por la siguiente ecuacion. Este modelo permite
deducir que existe una probabilidad de incremento de 0 a 7% en las precipitaciones
promedio mensuales.

Precipitacién = 108,5210 + 0,0743 x mes

Imagen 4-8. Modelo de Regresién Lineal de la Precipitacion
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

La precipitacion mensual total se proyecta a 20 afios con un modelo estocastico teniendo
en cuento las condiciones de frontera utilizando una variable aleatoria y asociando el
proceso a una funcién de probabilidad normal. En la siguiente figura se puede apreciar los
valores proyectados de precipitacién total mensual utilizando el modelo.

Tabla 4-3. Precipitacién Mensual Total Proyectada a 20 Afos
ANO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC

2014 | 14,3 | 61,8 | 67,3 |244,0(222,3|155,6| 68,8 | 54,8 | 84,3 |212,5| 61,4 |110,3
2015 |126,5|144,6 | 111,2 | 123,6 | 154,4 | 189,1 | 154,4 | 157,8 | 107,7 | 152,8 | 305,7 | 160,5
2016 |113,2|112,0|121,9|195,0|152,4|1354| 17,3 | 78,6 |132,9|200,8| 79,2 | 60,7
2017 | 149,4|121,9|113,9| 60,0 {148,1|104,1| 853 | 20,1 | 90,6 |112,9| 16,0 | 15,3
2018 | 119,3| 33,0 | 96,9 |247,4|167,5| 46,2 | 13,1 | 42,9 | 85,8 | 23,6 |150,8| 79,0
2019 | 34,2 | 0,3 |108,6|150,3(130,9| 46,6 | 90,6 | 108,5|104,4|184,7|221,8| 27,0
2020 | 74,8 |121,9| 94,0 | 81,1 | 19,1 |106,0| 60,5 | 68,4 | 42,4 | 75,0 |116,8 | 140,0
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ANO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC

2021 | 78,7 |150,3|100,7 |126,0 |126,0 |114,4| 34,6 | 17,5 |139,0|180,1| 36,2 | 96,5

2022 | 74,4 |102,3|144,3|150,3| 93,2 |152,0| 23,8 | 23,9 |147,6|211,6 | 269,6 | 45,3

2023 | 57,2 | 38,2 | 97,8 | 40,1 | 18,6 |164,8| 84,4 | 30,0 | 91,9 | 149,6 |165,7| 81,0
2024 | 2,2 |107,0| 87,4 | 90,7 [108,2| 54,3 | 94,8 | 90,1 |159,2|120,3|192,7 | 149,1
2025 | 72,9 | 88,1 | 85,0 |145,5(179,7|132,5|168,9| 59,3 |118,0|176,1|133,1|103,7
2026 | 14,8 | 43,8 | 23,3 |109,7|162,2| 12,6 | 31,4 | 84,3 |111,4| 83,7 |255,5|120,9
2027 |145,6| 11,8 |142,6| 63,9 [117,7| 88,5 | 58,4 | 1,2 |123,3| 46,1 |145,0| 95,8
2028 | 55,2 |141,3| 81,6 |218,6181,3| 48,4 | 78,0 |133,3|134,5|141,2|137,1| 60,4
2029 | 29,0 |118,3|128,6 [221,5| 90,5 | 59,5 | 5,0 |104,7|115,5| 67,5 |172,2|159,1
2030 | 83,8 |132,5| 90,2 [133,3|104,6 | 359 |147,4| 82,2 |157,5|169,8|180,1|132,1
2031 | 61,4 | 61,5 |158,3| 59,0 [134,2|125,0| 795 | 77,1 | 60,6 |109,3|137,7| 80,9
2032 | 0,3 | 44,8 |100,3| 84,8 [248,5|182,2| 96,5 | 57,1 | 99,5 |105,7|194,4| 93,3

2033 | 36,3 |102,9|186,6|138,0| 60,4 | 69,3 | 85,3 | 64,5 | 78,9 |217,2|145,2| 57,5
Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Imagen 4-9. Serie de Tiempo de Precipitacién Mensual Proyectada a 20 afios
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Teniendo en cuenta los analisis realizados la distribucién espacial de la precipitacién se
puede observar a continuacion, aprecidndose diferencias regionales para cada punto
estudiado. El analisis de autocorrelaciéon para la serie de tiempo, utilizando 25 intervalos,
presenta valores muy bajos cambiando la tendencia de positivo a negativo en varios
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momentos, o que nos puede expresar que es una serie de tiempo que encierra mucha

incertidumbre y tan solo una leve tendencia a la estacionalidad.

Imagen 4-10. A

YR ALTDCORRELACION
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4.5 CURVAS IDF

Para la construccién de las curvas de Intensidad, Duracion y Frecuencia, la distribucién de
probabilidad mas comunmente utilizada en el analisis de frecuencia de lluvia es la
distribucion de valor extremo tipo 1 de Gumbell. La siguiente figura muestras las curvas
IDF utilizando la informacion de la estacion meteorolégica Bugalagrande con los registros

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

de precipitacion maxima en 24 horas.

Imagen 4-11. Curvas IDF (Bugalagrande)
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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Imagen 4-12. Distribucidn Espacial de la Precipitacion Total Anual
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

El analisis de frecuencia de la precipitacion se hace con diferentes funciones de
probabilidad, tales como la funcién de probabilidad normal, Gumbell, Pearson, Log
Pearson, Log Normal y Valores Extremos Tipo Ill. A continuacién se presenta la grafica de
funciones de probabilidad utilizadas en el analisis de frecuencia mostrando el mejor ajuste
para la funciéon de Gumbell

Imagen 4-13. Frecuencia de Precipitaciones Maximas Absolutas (Bugalagrande)
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
Tabla 4-4. Tormentas Maximas en 24 Horas en mm (Bugalagrande)
TIEMPO DE
RETORNO NOR GUM PEA LOG-PEA | LOG-NOR VE Il PROM.
(Afos)
2 69 66 68 67 66 63 67
5 86 87 85 85 84 81 85
10 94 101 95 96 95 95 96
20 102 115 103 105 105 108 106
50 110 132 112 116 118 126 119
100 115 145 119 124 128 140 128
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TIEMPO DE
RETORNO NOR GUM PEA LOG-PEA |LOG-NOR| VEIII PROM.
(Afios)
200 120 158 125 131 137 153 137
500 126 175 132 140 149 170 149
X2 2.7 2.2 2.4 2.3 3.8 12.2 -

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

4.6 MODELACION HIDROLOGICA

La determinaciéon del caudal minimo y medio en la fuente de abastecimiento se realiza
mediante la simulacién con el software HEC-HMS. Para la determinacion del caudal
medio se realiz6 el calculo del promedio de los caudales diarios obtenidos mediante la
simulacién. El modelo usado para el corregimiento de Paila Arriba arroja los resultados
mostrados mas adelante para la cuenca del Rio San Marcos hasta el punto de captacion.

Imagen 4-14. Cuenca del Rio San Marcos Hasta el Punto de Captacion

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Cota Mayor = 2.290 msnm

Cota Menor = 1.050 msnm

Los parametros morfolégicos de la cuenca hasta el punto de captacion son:
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Area = 47,75 Km?

Diametro Equivalente = 7,80 Km

Longitud del Cauce Principal (Rio San Marcos) = 9,72 Km
Pendiente del Cauce Principal (Rio San Marcos) = 0,1276 m/m

El tiempo de concentracion en la cuenca puede calcularse por varios métodos. El primero
de ellos es la ecuacién de Kirpich que se muestra a continuacion:

T =0,02L%7" x SO

En donde:

T = Tiempo de Concentracion en minutos

L = Longitud Maxima a la Salida en m

S = Pendiente Media del Lecho en m/m
T =0,02(9.720 m)®"’ x (0,1276 m/m)?°3%°
T =87,70 min = 1,46 horas

La ecuacion de la Direccién General de Carreteras arroja los siguientes resultados:

L 0,76
tC=O, %m

En donde:
t. = Tiempo de Concentracién en horas
L = Longitud del Cauce Principal en Km

J = Pendiente Media del Cauce Principal en m/Km

g g (9,72 K%nj °
T 0, 2244 9 Km)

t. = 2,50 horas

Por ultimo la expresién dada por Bransby-Williams permite realizar el siguiente célculo:
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L 5

T1,5

Uy

En donde:

T = Tiempo de Concentracidn en horas

L = Distancia Maxima a la Salida en Km

F = Pendiente Media del Cauce Principal en %
D = Didmetro Equivalente en Km

A = Area de la Cuenca en Km?

(9,72 sk, 75Km
1,5(7, 801XnN6%

T =2,37 horas

Teniendo en cuenta los resultados hallados para el tiempo de concentracion, se considera

gue el valor hallado por la expresion de Kirpich es anémalo y se adopta el promedio entre

los valores hallados mediante las ecuaciones de la Direccién General de Carreteras y

Bransby-Williams, es decir, 2,44 horas. La siguiente grafica muestra la serie de tiempo de

caudales generada por el modelo.

Imagen 4-15. Serie de Tiempo de Caudales Cuenca del Rio San Marcos
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

En cuanto a los resultados de la estimacién de los caudales en la fuente de
abastecimiento, se obtuvo el caudal minimo de la curva de duracién de caudales como el
correspondiente al 95% de duracion, es decir, 105 L/s. EI modelo lluvia de escorrentia
aplicado permite obtener el valor promedio de caudal diario, que es igual a 0,431 m®/s. Del
vector obtenido se extrae el valor maximo de cada mes para la serie de caudales
maximos mensuales, con un tiempo de retorno de 20 afos, para las fuentes superficiales.
Asi mismo, para el célculo de caudales a un tiempo de retorno determinado, con la serie
de los caudales maximos se obtienen los momentos de la muestra y luego se calculan los
pardmetros u y a del modelo de probabilidad mostrado a continuacion:

Imagen 4-16. Curva de Duracién de Caudales
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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F(x) = exp [-exp (-y)]

En esta funcion el valor de la variable reducida (y) corresponde a:

Los valores de u y a se pueden calcular como:

ux-(0,5772 a)

16
a=xX S
En donde:
X = Media

s = Desviacién Estandar
Para la fuente hidrica del rio San Marcos se obtiene:

Tabla 4-5. Tabla de Caudales en diferentes Tiempos de Retorno

CAUDALES MAXIMOS (m?/s)

T(afos) 2 3 5 10 20 50 100
y(T) 0,36651 0,90272 1,49994 2,25037 2,97020 3,90194 4,60015
x(T) 2,57822 3,86800 5,30453 7,10958 8,84103 11,0822 | 12,76170

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

A continuacion se realiza un analisis de la influencia de los fenémenos del Ciclo ENSO i
Oscilacion del Sur. Conforme al estudio de la Comision Colombiana del Océano (CCO), el
Fenémeno EIl Nifio hace relacion a la aparicion de aguas superficiales relativamente mas
calidas de lo normal desde los sectores del Océano Pacifico Central y Oriental, hasta las
costas del norte de Perq, Ecuador y el sur de Colombia con un promedio de duracién de
12 meses, debido al debilitamiento de los vientos alisios tanto del noreste como del
sureste, ocasionando un aumento en la temperatura superficial del mar, aumento del nivel
del mar de méas de 10 cm y hundimiento de la termoclina en el Pacifico Occidental.

Estas aguas calidas facilitan el aumento de los movimientos convectivos de humedad,
generando un aumento de las precipitaciones en esta zona litoral caracterizada por ser de
un clima seco y vegetacion desértica, ocasionando situaciones de emergencia para los
paises ubicados en esta zona. Las precipitaciones estan directamente relacionadas con
aquellas areas donde se sitian los centros de baja presidon, donde tedricamente se
generan procesos convectivos, los cuales se favorecen por las condiciones térmicas que
caracterizan al océano durante una fase calida. En las zonas que se encuentran en el
Pacifico Oriental como Ecuador, Peri y sur de Colombia se hacen frecuentes las
precipitaciones intensas, sufriendo muchas veces inundaciones.
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Adicionalmente, merece especial atencion la anomalia de la interaccién entre océano y
atmosfera de la cual se derivan fuertes depresiones del régimen de lluvias, que se
asocian estadisticamente con grandes inundaciones en algunos meses, crecidas
inesperadas de los caudales de las quebradas y de los rios, infiltraciones de agua en
sitios propensos a deslizamientos y algunas avalanchas de poca magnitud. Las
variaciones climaticas tales como las pronunciadas sequias en los episodios calidos de El
Nifio o las avenidas en los frios de La Nifia, han tenido grandes consecuencias sociales y
econdémicas, produciendo molestias a millones de personas, y ejerciendo profundo
desgaste en la biosfera en general. Ademas, es evidente que el ser humano ha influido
sobre el clima con sus actividades, por lo que se deben tomar nuevas acciones, y para
esto es importante mejorar la comprensién del clima y el cambio climatico.

Imagen 4-17. Comportamiento de la Series Mensuales de Precipitacién Maxima
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

En el caso de Colombia, y de acuerdo al CONPES 2985, sobre mitigacion al Fenomeno El
Nifio y conforme a los estudios del Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios
Ambientales (IDEAM), se identificd la ocurrencia en el pais en los afios 1992 y 1997. En
este contexto la descripcion regional del clima dada por la precipitacién total mensual,
varia desde un minimo en enero hasta un maximo en noviembre en el periodo 1993 a
2012. La serie del indice SOI tiene una variacién minima desde -4,0 en septiembre, hasta
un maximo de 2,7 en octubre en el periodo 1991 a 2010.

Tabla 4-6. Variacion del indice SOI 1991 - 2010
ANO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC

1991 | 0,1 0,7 0,4 -1,0 0,3 2,0 0,2 0,3 12 -0,2 15 0,9

1992 | 2,9 15 1,7 0,8 0,0 -0,9 0,8 0,1 -4,0 | -0,2 0,9 15

1993 | 0,7 14 1,2 1,0 0,6 0,6 0,1 1,6 1,0 13 -04 | -04

1994 | -05 | -0,9 0,6 0,0 0,6 -0,3 0,0 0,7 11 11 0,6 1,2

1995 | 0,8 0,6 0,0 -0,2 0,1 -04 | -08 | -05 0,2 -11 | -0,3 0,6
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ANO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC

199 | -10 | -11 | .11 | -0,6 0,7 -0, 06 | 01| -19 | -0,7 | -08 | -0,8

1997 | 0,5 -1,2 15 1,6 0,9 15 0,9 1,8 2,4 2,7 2,6 1,6

1998 | 1,9 3,0 1,7 14 0,1 0,1 -0,2 0,1 -04 | 0,7 | -0,8 | -0,7

1999 | -26 | -0,3 | 3,2 | -1,1 0,0 0,2 -0,5 0,4 -05 | -08 | 08 | -14

2000|-15)| -18 | -16 | -11 | 04 | 04 | -112 )| 08 | 05 | -15 | -20 | -1,7

201| -16 | 256 | 09| -06 | -01 | -0,7 | -0,7 | 06 | -06 | -0,7 | -0,4 0,9

2002 | 01 11 -04 | -0,8 0,1 -0,1 0,6 0,2 1,0 0,0 0,1 0,9

2003 | 11 -0,2 0,3 -0,1 | -0,3 0,1 0,2 0,0 0,3 0,1 -0,1 0,0

2004 | 01 -0,2 | -0,8 0,1 -0,2 11 0,1 0,4 0,4 0,7 0,2 -0,2

2005 | 0,0 1,2 0,9 11 0,1 -0,6 0,2 0,0 -02 | -0,2 | -03 | -1,0

2006 | -1,1 | -06 | -1,2 | -0,6 0,4 -0,1 0,5 0,0 0,3 11 -0,1 | -0,6

2007 | 0,2 -0,1 | -0,6 0,1 0,2 -21 | -04)-05)|-12 | -10 | -1,2 | -21

2008 | -1,3 | -13 | -13 | -1,3 | 01 0,0 -03 | 06 | 04 | -04 | -13 | -14

2009 | 05 | -18 | -0,7 | 0,7 | -1,2 0,0 -04 | 08| 09| 01| -12 | -01

2010 | 0,4 0,7 0,4 0,4 -16 | -0,2 | -0,7 | -10 | -14 | .19 | -1,5 | -3,3

Max. | 2,90 | 3,00 | 1,70 | 1,60 | 0,90 | 2,00 | 0,90 | 1,80 | 2,40 | 2,70 | 2,60 | 1,60

Min. | -2,60 | -2,50 | -3,20 | -1,30 | -1,60 | -2,10 | -1,10 | -1,00 | -4,00 | -1,90 | -2,00 | -3,30

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

A partir de estos resultados se puede observar que los valores maximos de precipitacion
se encuentran en febrero, marzo abril y noviembre, mientras que los maximos valores del
indice SOI se ubican en febrero y noviembre. En la gréfica de correlacion se puede
observar que existe una correlacion débil entre las dos variables, sin embargo al observar
el patron de comportamiento de valores maximos se puede apreciar una similitud, esto
nos puede llevar a deducir una posible relacion entre los valores maximos de las dos
variables pero no en los demas valores de la serie de tiempo.

El analisis de correlacion de la informaciéon meteorolégica y el indice SOI se realiza
mediante la utilizacion de dos pruebas: la grafica de dispersion y el analisis de varianza
multifactorial (ANOVA). En el diagrama de dispersion se puede observar que los valores
reflejan una baja interdependencia entre el indice SOI y la precipitacion total mensual de
Bugalagrande. No se puede descartar que exista influencia del indicé SOl en la
precipitacién total de Bugalagrande en el comportamiento de los valores maximos pero no
se puede afirmar lo mismo en los demés valores de la serie de tiempo. De esta forma el
marco conceptual de cambio climatico podria llegar a explicar la posibilidad del
incremento de la precipitacion de la precipitacion del 2%.
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Imagen 4-18. Diagrama de Dispersion Precipitacion Maximai indice SOI
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

El cambio climatico esta definido como la modificacion del clima con respecto al historial
climatico a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diferentes
escalas de tiempo y sobre todos los pardmetros meteoroldgicos: temperatura, presion
atmosférica, precipitaciones y nubosidad, en teoria son debidos a causas naturales como
antropogénicas (Crowley y North, 1988). Por su parte el ANOVA descompone la
variabilidad de la precipitacion con la contribucion de otros factores. La contribucion de
cada factor es medida habiendo removido los efectos de los demas factores. Para el
analisis realizado se tienen los siguientes parametros:

Coeficiente F =0,86 < 1
P-valor =0,73 > 0,05

El valor estadistico P prueba la significancia estadistica de cada uno de los factores o
variables. Como se obtiene existe un valor P=0,73, mayor que 0,05, no se acepta la
hipotesis nula de que existe al menos un promedio fruto del azar que tiene significancia
estadistica en Bugalagrande. Dado que ninguno los valores de P son inferiores a 0,05,
ninguno de los factores tienen un efecto estadisticamente significativo sobre Paila Arriba
con un grado de confianza de 95%.

Imagen 4-19. Andlisis de Varianza Precipitacion Maxima i indice SOI
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Como las medias muéstrales son distintas al factor F se presenta un mayor grado de
variacién por lo que se obtiene un valor mayor a 1. Esto permite concluir que la variacién
en la mayor parte de las medias de las muestras Bugalagrande y SOI son diferentes.
Cabe resaltar que la prueba ANOVA es una prueba paramétrica que debe cumplir una
serie de condiciones como que la variabilidad de los datos debe ser similar y deben seguir
una distribuciéon normal.
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5. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

5.1 PARAMETROS DE DISENO

Los parametros y criterios de disefio que se tendran en cuenta para el diagnostico y
formulacion de las obras de los estudios y disefios para la optimizacion del acueducto de
Paila Arriba, tendran en cuenta el Reglamento Técnico del Sector del Agua Potable y del
Saneamiento Basico, Normas RAS 2000, aprobadas mediante Resolucion 1096 del afio
2000 del Ministerio de Desarrollo Economico y la Resolucion 2320 del 27 de noviembre
del afio 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

5.1.1 Nivel de Complejidad del Sistema

Los articulos 11 y 12 de la Resolucion 1096 del afio 2000, definen los criterios técnicos
que se deben tener en cuenta para asignar el nivel de complejidad del proyecto, el cual
basicamente depende del tamafio de la poblacién beneficiada por el estudio, proyectada
al periodo de disefio y de la capacidad econdmica de los usuarios del servicio. En el
numeral 3.3.1 del presente estudio, se definid que el nivel de complejidad del sistema de
acueducto para la localidad de Paila Arriba es Bajo, por tener una poblacion proyectada
para el afio 2039 de 1.198 habitantes y una capacidad econémica baja por parte de los
usuarios del sistema.

5.1.2 Periodo de Disefio

El articulo 2 de la Resoluciéon 2320 del 2009, estableci6 que para los niveles de
complejidad bajo, medio y medio alto, el periodo de disefio del proyecto es de 25 afos.
Debido a esta consideracion, se ha adoptado en el numeral 3.3.2 del presente estudio, un
periodo de disefio de 25 afios. Dado que en el afio 2013 se estan elaborando los estudios
de optimizacion y teniendo en cuenta que de acuerdo con las normas RAS en el Titulo
B.1.2, el periodo de disefio se define como el tiempo para el cual se disefia un acueducto
0 los componentes de éste en el cual su capacidad permite atender la demanda de la
poblacién, se espera que a partir del afio 2014, el acueducto de Paila Arriba estara en
capacidad de atender la demanda en todos sus componentes y por lo tanto el periodo de
disefio ira del afio 2014 al afio 2039.

5.1.3 Caudal de Disefio

Los caudales de disefio para los componentes existentes, se presentardn para dos
escenarios: afio 2013 y afio 2039. En el escenario 2013 se desea evaluar la situacion sin
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proyecto y corresponde a un diagndéstico de la situacion actual y en el escenario 2039 se
evalla la situacién con proyecto. Los componentes nuevos o0 los existentes que se
optimicen, el disefio se realizara para las condiciones del afio 2039. De acuerdo con las
Normas RAS 2000, cada componente del sistema de acueducto tiene un correspondiente
caudal de disefio tal como se describe a continuacion.

5.1.3.1 Captacion del Agua

El caudal de disefio para el sistema de captacion serd igual al caudal maximo diario mas
las pérdidas en la aduccién y mas el consumo de agua en la planta de tratamiento de
agua (Titulo A.11.1.4 de las normas RAS) dado que el sistema cuenta con tanque de
almacenamiento de agua. Considerando el titulo B.2.5.1 de las normas RAS, se adopta
para la linea de aduccion, unas pérdidas del 5%; el consumo de agua en la planta de
tratamiento se adopta del 5% del caudal medio diario (titulo B.2.5.2 de las normas RAS).

Caudal Medio Diario Aflo 2013 =5,33 L/s
Caudal Medio Diario Ao 2039 =1,66L/s
Caudal Maximo Diario Ao 2013 =6,93 L/s
Caudal Maximo Diario Ao 2039 =2,16 L/s
Caudal de Disefio Afo 2013 =6,93+0,05x5,33+0,06x5,33 =7,46 L/s
Caudal de Disefio Afio 2039 =2,16 +0,05x 1,66 +0,05x 1,66 =2,33L/s

5.1.3.2 Lineas de Aduccidn
El Titulo B.6.4.2 de las normas RAS, establece que el caudal de disefio para las lineas de
aduccion, existiendo tanque de almacenamiento serd el caudal méaximo diario mas las
pérdidas en la aduccion y el consumo en la planta de tratamiento de agua. Se adopta para
la linea de aduccién, unas pérdidas del 5% y un consumo de agua en la planta de
tratamiento se adopta del 5% del caudal medio diario.

Quq afio 2013 = 6,93 + 0,05 x 5,33 + 0,05 x 5,33 = 7,46 L/s

Qu afio 2030 = 2,16 + 0,05 x 1,66 + 0,05 x 1,66 = 2,33 L/s
5.1.3.3 Planta de Tratamiento de Agua Potable

Se considera el caudal méximo diario mas el consumo en la planta de tratamiento.

Qu afio 2030 = 2,16 + 0,05 x 1,66 = 2,25 L/s

5.1.3.4 Redes de Distribucién

De acuerdo con el Titulo B.7.4.2, en el nivel de complejidad bajo, el caudal de disefio
debe ser el caudal maximo horario (QMH). El caudal maximo horario sera calculado como
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el caudal maximo diario multiplicado por un factor de mayoracién K, igual a 1,6 para redes

menores de distribucion de acuerdo con el Titulo B.2.7.5

Quafo2013=6,93x 1,6 =11,09L/s
Quafo 2039 = 2,16 X 1,6 =3,46 L/s

5.1.4 Calidad del Agua

La calidad del agua de abastecimiento debera ser potable en concordancia con el Decreto
1575 de 2007 y la Resolucion 2115 del mismo afio. Desde el punto de vista fisico-quimico
y microbioldgico, el agua debe cumplir entre otros con los siguientes parametros:

Tabla 5-1. Pardmetros de Calidad del Agua

PARAMETRO UNIDADES VALOR MAXIMO
Color Aparente UPC 15
Olor y Sabor aceptable
Turbiedad UNT 2
Conductividad S / cm " 1000
pH Unidades de pH 6,5a9,0
Dureza mg CaCO3/ L 300
Hierro mg Fe /L 0,3
Nitratos mg NO3 /L 10
Nitritos mg NO, /L 0,1
Cloruros mg CI' /L 250
Fluoruros mg F /L 1,2
Manganeso mg Mm /L 0,1
Fenoles mg /L 0,001
Solidos Totales mg /L O 500
Coliformes Totales UFC /100 ml 0
Escherichia Coli UFC /100 ml 0

Fuente: Resolucién 2125/ 2007 del MADVT

5.1.5 Velocidades

La velocidad minima en las tuberias de aduccién y conduccion serd de 0,60 m/s para
evitar la sedimentacion en las tuberias (Norma RAS B.6.4.8.3). Igualmente la velocidad

maxima en tuberias de aduccién y conduccién sera de 6 m/s.
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5.1.6 Presién de Trabajo

La presiéon minima en la red de distribucion seran de 10 mca (Titulo B.7.4.5.1) y la presion
maxima sera de 60 mca (Titulo B.7.4.5.2).

5.1.7 Alturas de relleno

La profundidad minima a clave de las tuberias en la red de distribucién sera de 1,0 metro
(Titulo B.7.5.10.1).

5.2 DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

El acueducto rural del corregimiento de Paila Arriba es administrado por la Asociacion de
Usuarios de Acueducto y Alcantarillado de Paila Arriba. Actualmente la cobertura de
acueducto en el corregimiento es total, prestando servicio a 168 usuarios. El sistema se
abastece de dos fuentes, la fuente principal es el rio San Marcos, al nororiente del
municipio de Bugalagrande, donde se capta el agua mediante una bocatoma lateral, y la
segunda fuente es un afluente del rio La Paila sin identificacién, que tiene una bocatoma
tipo presa utilizada ocasionalmente por un pequefio grupo de usuarios como inyeccion
adicional cuando se presentan problemas de abastecimiento en la fuente principal.

La | 2nea de aducci- -n desde el rzo San Marcos,
agua hacia una estructura de desarenacion antigua ubicada a 240 metros de la captacion,

en este mismo lugar se encuentra un desarenador de construccién reciente en desuso y

un tanque de almacenamiento de 88 m*® de capacidad. De alli el agua es llevada a través

de una linea de mas de 6 kilbmetrosen di 8§ met r o,9uedeeorr8an payaleld ka

calle principal del corregimiento, hasta el tanque de almacenamiento principal ubicado en

la Hacienda La Granada, de dos modulos con capacidad de 150 m?, donde se realiza un

proceso de cloracién para desinfeccion y se distribuye a la red de distribucién que cuenta

con varios ramales que siguen el patron de las vias del corregimiento.

La linea de aduccién auxiliar conduce el agua por 550 m desde la quebrada auxiliar en la

captacién hasta un tanque de almacenamiento de 53 m*® de capacidad, a través de una
tuber2a de 40 de di 8 me paragpasa posteriormente aungmddeani z a
distribucion pequefa que abastece a unos pocos usuarios.

Actualmente el sistema presenta problemas tales como la falta de un sistema para la
potabilizacién del agua, el deterioro fisico de las estructuras en la captacion en el rio San
Marcos, problemas para la captacion del agua en el rio San Marcos en épocas de verano
debido a la localizacion de la estructura de toma y los niveles del rio y la conexion ilegal
de usuarios en las lineas de aduccién antes de la llegada al tanque de almacenamiento
principal entre otras. El plano con la topologia del sistema actual de acueducto en la
localidad, incluyendo informacién de diametros, materiales y longitudes de las tuberias y
accesorios en la red de distribucion se puede encontrar en el Anexo A.
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Imagen 5-1. Diagrama Sistema de Acueducto del Corregimiento de Paila Arriba
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Viaa Galicia

Tanque Auxiliar
(53 md)

Bocatoma
Auxiliar

Tanque Hacienda
San Marcos
(88 md)

Bocatoma
Principal

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
5.3 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

5.3.1 Aspectos Institucionales

La administracion del servicio de acueducto se realiza a traves de una Junta
Administradora nombrada por la comunidad y la cual no cuenta con personeria juridica.
Las actividades de facturacién, cobro y mantenimiento del sistema se realizan por parte
de los mismos integrantes de la Junta Administradora. Se cuenta con una Tesorera, por
dias, y un fontanero tiempo completo para este fin, en coordinacion con el Presidente y
Vicepresidente de la Junta.

A nivel operativo no se manejan registros sistematicos de eventos de mantenimiento y
reparacion ni de solicitudes, quejas o reclamos de la comunidad en el sistema. En cuanto
a los usuarios del sistema vy las tarifas del servicio la revision directa de la informacion
registrada en notas personales del fontanero permite establecer que existe un total de 168
usuarios actuales del sistema y una estructura tarifaria que aplica un cargo fijo mensual
de $5,000 para usuarios considerados como residenciales y cargos que varian entre los
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$9,000 y los $15,000 para algunas haciendas. Se cobran ademas cargos adicionales por
atraso en el pago o reconexion.

Se evidencia que para el cobro del servicio en la localidad no se establece formalmente
ninguna relacién de estratificacién de los usuarios y no se realiza ninguna diferenciacién
de tipo residencial, comercial, oficial o mixto. Por medio de comunicacién directa con el
fontanero del corregimiento se establecié que el mantenimiento de las estructuras del
sistema, que consiste principalmente en su limpieza y barrido, se realiza tres dias a la
semana y por lo menos una vez a la semana para cada estructura, Los eventos de
reparacion de dafios se realizan seguin necesidad. Por Ultimo no se encontrd registro de
informacién de redes de otros servicios publicos en el corregimiento en las entidades
oficiales, ya que solo se cuenta con redes de alcantarillado para un barrio en la localidad y
se encuentra fuera de servicio.

Gran parte de los problemas fisicos y operativos mostrados en la descripcion de las
estructuras del sistema en los numerales anteriores de diagndstico técnico estan basados
en la comunicacion directa con el fontanero. Los aspectos operativos y administrativos del
sistema fueron discutidos por el Consultor en reunion con el sefior Héctor Fabio Jaramillo,
integrante del comité de obras de la Junta de Accion Comunal y la sefiora Dora Inés
Vasco, Presidente de la Junta de Accion Comunal, donde se estableci6 la necesidad de
dar solucién a los problemas presentados en este tema y se establecieron compromisos
para la entrega de informacion referente a la concesion de aguas con la cual opera el
sistema de acueducto y los estatutos de la Junta para verificar la no existencia de
organizacién administradora legalmente constituida. Hasta la fecha de entrega del
presente informe no se ha recibido dicha informacion. El acta de la reunién mencionada
se puede encontrar en el Anexo L.

5.3.2 Fuente de Abastecimiento

El sistema de acueducto del corregimiento de Paila Arriba se abastece de dos fuentes. La
fuente principal es el rio San Marcos que sirve como limite al norte entre los municipios de
Bugalagrande y Sevilla, nace en el municipio de Sevilla a una altura aproximada de 1,300
metros sobre el nivel del mar, y recorre 12,9 kildmetros hasta tributar sus aguas por la
margen derecha del rio La Paila que finalmente desemboca en el rio Cauca.

Su cuenca de drenaje hace parte de la cuenca del Rio La Paila, localizandose al
nororiente del departamento del Valle del Cauca, vertiente occidental de la cordillera
Central, en los municipios de Sevilla y Bugalagrande. Limita al norte con la sub cuencas
del rio Totord, al sur con la sub cuenca de la quebrada San Pablo, al oriente con la zona
media de la cuenca del rio Bugalagrande y al occidente con la zona media de la cuenca
del rio La Paila.

Debido a sus bajas altitudes, relieve predominante plano, ondulado y montafioso suave y
bajos niveles de precipitacion, el area de la sub cuenca del rio San Marcos presenta un
clima que varia de célido a medio. En la franja oriental mas alta de la sub cuenca se
presentan asociaciones de vida vegetal propias de zonas secas.
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Imagen 5-2. Rio San Marcos a la Altura del Punto de Captacion

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 201

Imagen 5-3. Localizacidon Sub cuenca del Rio San Marcos
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Fuente: Grupo de Recursos Hidricos CVC, 2006

En la subcuenca existen altos grados de contaminacion hidrica, debido principalmente a
su localizacion en la regibn mas poblada e industrializada del departamento,
Adicionalmente se presenta como consecuencia de la deforestacion en las sub cuencas,
el incremento de las descargas de aguas residuales y un alto grado de intervencion
antropica (CVC y Universidad del Valle, 2008). Los analisis de parametros microbioldgicos
y fisicoquimicos realizados por el Consultor para muestras de agua extraidas de la fuente
de abastecimiento en el punto de captacién fueron los siguientes:

Tabla 5-2. Parametros Fisicoquimicos Rio San Marcos

PARAMETRO METODO VALO MAXIMO ADMISIBLE RESULTADO

pH Potenciémetro 6,5-8,5 8,18

Color Fotométrico 20 U Pt-Co 3,0U Pt-Co
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PARAMETRO METODO VALO MAXIMO ADMISIBLE RESULTADO
Olor Aceptable/No Aceptable - Aceptable
Cloro Residual Libre D,P,D - 0 mg/L Cl,
Turbiedad Nefelométrico 10 UNT 1,2 UNT
Cloruros Argentométrico Hasta 250 mg/L Cl, 29 mg/L Cl,
Alcalinidad Volumétrico - 94 mg/L CaCO;
Dureza Total Volumétrico - 110 mg/L CaCOs;

Sulfato Turbidimétrico Hasta 400 mg/L SO, 55 mg/L SO,
Hierro Fotométrico - 0,03 mg/L Fe*®
Nitratos Fotométrico Hasta 10 mg/L NO, 2,04 mg/L NO,
Sustancias Flotantes | Presentes y Ausentes - Presentes
Nitritos Fotométrico Hasta 1,0 mg/L NOs 1,8 mg/L NOg
Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
Tabla 5-3. Pardmetros Microbiol6gicos Rio San Marcos
ANALISIS METODO PARAMETROS RESULTADO

Recuento Total de

Aerobios Mes6filos Incontables UFC / 100 mL

Filtracién por Membrana -

Coliformes Totales NuUmero Mas Probable 20.000/ 100 mL > 1.600 UFC /100 mL

Coliformes Fecales NuUmero Mas Probable 2.000 /100 mL 2,0UFC/100 mL

Escherichae coli ISO 7251:2005 - Positiva

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Los analisis presentados muestran que la fuente de abastecimiento en el punto de
captacion cuenta con niveles moderados de contaminacién por microorganismos
patégenos. Los parametros fisicoquimicos, teniendo en cuenta la resolucion 1594 de 1984
del Ministerio de la Proteccion Social, se cumplen en su mayoria, sin embargo, se
presentan valores de alcalinidad, dureza total y nitritos por encima del maximo permisible,
se concluye entonces que el agua en la fuente de abastecimiento no es potable. Esta
situacion se explica debido a la presencia, aguas arriba del punto de muestreo, de usos
del suelo asociados a la actividad agropecuaria del municipio de Bugalagrande, que
vierten sus aguas residuales directamente al cuerpo de agua.

En época de invierno, los caudales del rio San Marcos se elevan e igualmente los niveles
de turbiedad son altos. Se observa que el rio transporta altas concentraciones de soélidos
suspendidos y turbiedad en épocas de invierno. Obsérvese en las siguientes fotografias,
la turbiedad del agua del rio san Marcos cerca al punto de captacion del agua.

El estudio de caudales especificos para las cuencas en el departamento del Valle del
Cauca (CVC, 2007) indica que el area total de la sub cuenca es de 7,500 hectareas y que
los rendimientos y caudales de la sub cuenca, segun la informacion registrada por el
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grupo de recursos hidricos de la Corporacién Autonoma Regional del Valle del Cauca
CVC, son los siguientes.

Imagen 5-4. Rio San Marcos en Epoca de Invierno

Fuente: Maov Ingenieria Ltda., 213

Tabla 5-4. Rendimientos y Caudales Sub cuenca del Rio San Marcos
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC

(if\/ls{ag)l_ 0,130(0,112|0,1390,232|0,242| 0,156 | 0,103 | 0,072 | 0,089 | 0,207 | 0,288 | 0,248
C'(Ar:;/DS?L 097084 |104 173|181 |116 | 0,77 | 054 | 066 | 1,55| 2,15 | 1,85

Fuente: CVC, 2007

Imagen 5-5. Caudales Medios Mensuales y Anual Sub cuenca del Rio San Marcos
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Existe ademas una fuente de abastecimiento auxiliar que corresponde a un afluente por la
margen izquierda sin nombre del rio La Paila, segun informaciéon de los pobladores
locales el agua de esta fuente se utiliza Unicamente para a un grupo pequefio de usuarios
del sistema cuando se dan problemas de abastecimiento con la fuente principal.

Imagen 5-6. Subcuencas Municipio de Bugalagrande
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Fuente: Grupo de Recursos Hidricos CVC, 2006

Adicionalmente se sabe que esta fuente carece de caudal totalmente en épocas de
verano, Los andlisis de parametros microbioldgicos y fisicoquimicos realizados por el
Consultor para muestras de agua extraidas de la fuente de abastecimiento en el punto de
captacién se muestran a continuacion:

Tabla 5-5. Pardmetros Fisicoquimicos Afluente Rio La Paila

PARAMETRO METODO VALO MAXIMO ADMISIBLE | RESULTADO
pH Potenciémetro 6,5-8,5 8,16
Color Fotométrico 20 U Pt-Co 5,0 U Pt-Co
Olor Aceptable/No Aceptable - Aceptable
Cloro Residual Libre D,P,D - 0 mg/L Cl,
Turbiedad Nefelométrico 10 UNT 1,3 UNT
Cloruros Argentométrico Hasta 250 mg/L Cl, 22 mg/L Cl,
Alcalinidad Volumétrico - 306 mg/L CaCOs;
Dureza Total Volumétrico - 275 mg/L CaCOs;
Sulfato Turbidimétrico Hasta 400 mg/L SO, 68 mg/L SO,
Hierro Fotométrico - 0,02 mg/L Fe*®
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PARAMETRO METODO VALO MAXIMO ADMISIBLE | RESULTADO
Nitratos Fotométrico Hasta 10 mg/L NO, 1,91 mg/L NO,
Sustancias Flotantes | Presentes y Ausentes - Presentes
Nitritos Fotométrico Hasta 1,0 mg/L NO3 1,5 mg/L NO3

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Tabla 5-6. Pardmetros Microbiolégicos Afluente Rio La Paila

ANALISIS METODO PARAMETROS RESULTADO

Recuento Total de

_ e Filtracié M - I tabl FC/1 L
Aerobios Meséfilos iltracion por Membrana ncontables UFC / 100 m

Coliformes Totales Numero Mas Probable 20.000 /100 mL > 1.600 UFC /100 mL

Coliformes Fecales NUmero Mas Probable 2.000 /100 mL 8,2UFC /100 mL

Escherichae coli ISO 7251:2005 - Positiva

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Los analisis presentados muestran que la fuente de abastecimiento auxiliar en el punto de
captacién cuenta con niveles moderados de contaminacidon por microorganismos
patégenos. Los pardmetros fisicoquimicos, teniendo en cuenta la resolucion 1594 de 1984
del Ministerio de la Proteccion Social, se cumplen en su mayoria, sin embargo, se
presentan valores de alcalinidad, dureza total y nitritos por encima del maximo permisible,
se concluye igualmente que el agua en la fuente de abastecimiento auxiliar no es potable.

Por ultimo la informacién de la concesion de aguas para las fuentes de abastecimiento del
sistema fue solicitada a la Junta Administradora del sistema, sin embargo, no fue posible
conseguir esta informacion.

5.3.3 Captacion de Agua

El sistema de acueducto del municipio de Paila Arriba cuenta con dos estructuras de
captacion, la estructura principal localizada sobre el rio San Marcos y una captacion
auxiliar localizada en un afluente sin identificacion del rio La Paila.

5.3.3.1 Captacion Principal

Consiste en una bocatoma lateral ubicada en el rio San Marcos en las coordenadas
1.121.083 este y 958.626 norte a 1.056 msnm. En este punto el rio San Marcos posee
una dinamica fluvial muy variable, caracterizada principalmente por la ocurrencia periédica
de grandes crecientes, que han causado el desgaste y destruccion de estructuras
cercanas a la bocatoma. Las caracteristicas geolégicas de la zona hacen que el cauce del
rio sea muy ancho, de pendientes suaves y con presencia de playones e islotes
generados por el paso del agua, facilitando el desborde del cauce del rio en épocas de
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invierno, aumentando el arrastres de sedimentos y consecuentemente los niveles de
turbiedad.

Por el contrario, en épocas de caudal minimo, el rio tiende a concentrar su caudal en el
centro del cauce, lejos de la entrada a la rejilla de captacién, por lo que se presentan
problemas para el abastecimiento del sistema. Estas caracteristicas han causado
histéricamente fenbmenos de remociéon en masa y socavacion en las estructuras de la
bocatoma. Anteriormente se llevaron a cabo programas de optimizacion del sistema
(Gobernacién del Valle del Cauca, CVC, Federaciéon Nacional de Cafeteros y Alcaldia de
Bugalagrande, 2004 y 2007) que incluian la construccion de muros de proteccién y diques
de encauzamiento en el punto de captacion para resguardar la bocatoma ante la posible
ocurrencia de eventos extremos y asegurar la captacion de agua en el sistema, sin
embargo, debido a las caracteristicas descritas, estas estructuras fueron destruidas por el
rio durante una creciente.

Por esta razén el encauzamiento del rio en el sitio de captacion, se realiza en la
actualidad con la ayuda de un digue improvisado, construido de forma rudimentaria
mediante la acumulacion de material del lecho del rio alrededor de la entrada a la rejilla.

Fisicamente los muros con los que cuenta la estructura de toma hoy en dia se encuentran
en buen estado, sin embargo se evidencia la necesidad de contar con estructuras de
proteccion y de un dique que permita canalizar de forma mas adecuada el flujo a la
entrada de la rejilla. La situacién descrita lleva a pensar que las obras de proteccién
construidas en afos anteriores no tuvieron en cuenta las caracteristicas reales de la
dinamica hidrica de la fuente de abastecimiento y que el punto de captacion y tipo de
estructura actual no es el mas adecuado para estas caracteristicas. El plano con la vista
en planta, perfiles y detalles de esta bocatoma se puede encontrar en el Anexo B.

El funcionamiento de la estructura actual es el siguiente (ver imagen 5-7): en el punto de
captacién parte del caudal de la fuente de abastecimiento es desviado para ser
direccionado hacia la rejilla de captacion de la estructura. Una vez captada el agua, pasa
a una estructura especial, que en época de invierno permite desarenar el agua y en época
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de verano, también permite eliminar parte de los sélidos suspendidos que pueda
transportar el agua.

Imagen 5-8. Diagrama en Planta Bocatoma Lateral Rio San Marcos
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Fuente: Programa de Abastecimiento de Agua Rural, 2004

La caja de entrada del desarenador presenta 2,49 m de longitud por 1,32 m de ancho con

un muro bajo en fiel ed que pea Rosteriermente elagua i onar
pasa al desarenador de 5,33 m de largo por 1,90 m de ancho con dos muros en concreto

que permiten direccionar el fluido hacia la estructura de salida, mediante un vertedero
escalonado para diferentes caudales de salida. De la caja de salida, el agua sale

medi ante una tuber2a de 40 en PVC. l gual ment e
vertedero de rebose hacia una caja de 1,70 m de largo por 1,58 m de ancho. De la caja de

rebose, el agua sale mediante una tuberia de desagle de 60 en PVC que <cor
aguas nuevamente hacia la fuente de abastecimiento. Existe adicionalmente un sistema

de by pass en tuber 2 as de 40 en PVC que s e
mantenimiento de la estructura.

La rejilla de captacion en la toma lateral de la estructura de captacion tiene las siguientes
caracteristicas:

Numero de rejas =1
Longitud de lareja =0,62m
Ancho de la reja =0,50m

Area total de lareja = 0,50 m x 0,62 m = 0,31 m?
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NUmero de varillas =20
Diametrodecadavar il la = i 6 = 1,27 c¢cm
Marco de la reja = 10 = 2,54 cm

Descontando el espacio ocupado por el marco de la reja y las varillas se calcula area neta
de lareja asi:

Ancho Neto = 0,50 m i (0,0254m x 2) = 0,45 m

Longitud de la Reja sin Marco = 0,62 m 1 (0,0254m x 2) = 0,57 m
Espesor Total de las Varillas = 0,0127 m x 20 = 0,25 m
Longitud Neta=0,57 mi 0,25m=0,32m

La evaluacién hidraulica de la estructura de captacion lateral se realiza de acuerdo con el
método presentado por Corcho y Duque (2005) en el libro Acueductos editado por la
Universidad de Medellin.

Imagen 5-9. Rejilla Bocatoma Lateral Rio San Marcos

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

La rejilla de captacion se supone funciona como un vertedero lateral. Para su revision
hidraulica y de acuerdo con el método propuesto por Corcho, se calcula el caudal a través
del vertedero como si fuese un vertedero frontal con descarga libre. El caudal a través del
vertedero de acuerdo con la ecuacion de Francis, viene dado por la siguiente expresion:

Q =1,838 x L x H*?

En donde:
Q = Caudal en m*/s
Le = Longitud del vertedero en m
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H = Altura sobre el vertedero en m

Considerando una carga hidraulica de 0,12 m, valor dado por el fontanero del acueducto
para condiciones de verano, se tiene:

Nivel minimo del agua sobre el vertedero = 0,12 m

Longitud del vertedero = 0,32 m

Q=1,838x (0,32 m) x (0,12 m)>?

Q = 0,0241 m*/s = 24,08 L/s
La condicion real de funcionamiento de la estructura de captacion, es la de un vertedero
sumergido, en la que el caudal a través de la reja es el caudal captado o caudal

sumergido. El célculo del caudal captado viene dado por la expresion de Villemonte que
se presenta a continuacion:

3jz 0,385
Hp ®r di das
Qs ume r gQidiob e —a
En donde:
Qsumergido = Caudal en condiciones sumergidas en m*/s
Qiibre = Caudal en condiciones libres en m®/s
H = Altura sobre el Vertedero en m

Considerando un nivel de pérdidas a través de la rejilla de 0,01 m y una carga hidraulica
sobre el vertedero de 0,12 m, el caudal captado sera:

53 0,385
H-p ®r di das
qumerﬁQldiob J—'eT

01 2mi 0,160 32 °"°°°
qumerﬁmvgélmg s1- 01 2n

Qsumergido = 0,01073 m*/s = 10,73 L/s

El caudal captado por la rejilla lateral supera la demanda de agua sobre este componente,
la cual para el afio 2013 (situacion actual) es de 7,5 L/s y para el afio 2039 es de 2,3 L/s.

La rejilla de captacién, tanto en condiciones de funcionamiento hidraulico de vertedero
frontal con descarga libre como en condiciones de descarga sumergida, presenta
capacidad para captar el caudal demandado sobre este componente.
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El célculo del caudal captado, es consistente con el caudal aforado en el tanque de
almacenamiento de agua del acueducto, que correspondid a un valor de 6,73 L/s y que
nos demuestra mediante valores reales, que el sistema de captacién y de conduccion del
agua cruda, es superior a la demanda de agua del afio 2039.

5.3.3.2 Captacion Auxiliar

La segunda estructura de captaciéon es una bocatoma tipo presa ubicada en un afluente
sin identificacion del rio La Paila. Se encuentra localizada en las coordenadas 1.114.717
m este y 959.622 m norte a 1.008 msnm, El muro de la presa se encuentra en regular
estado, sin ningun tipo de estructura de proteccién o refuerzo y la tuberia de salida se
encuentra oxidada. En este punto de captacion se represa totalmente el caudal de la
quebrada, es decir, no existe caudal ecoldgico. El agua retenida en la presa es conducida

directamente por una tuber2a de 40 en hierro

Histéricamente esta bocatoma carece de caudal en épocas de verano y es usada
ocasionalmente solo por un pequefio grupo de usuarios, por lo que no se tendra en
cuenta como parte del sistema de acueducto del corregimiento ya que se pretende
abastecer la totalidad de la localidad desde la fuente principal. El plano con la vista en
planta, perfiles y detalles de esta bocatoma se puede encontrar en el Anexo C.

Imagen 5-10. Boc del Rio La Paila

5.3.4 Desarenacion

El sistema de acueducto del corregimiento de Paila Arriba cuenta con tres estructuras de
desarenacion. La primera es la que existe a continuacion de la bocatoma principal, la
segunda es el denominado desarenador antiguo y la tercera es el llamado desarenador
nuevo. Estas dos ultimas estructuras se encuentran ubicadas en un mismo sitio localizado
aproximadamente 240 metros de la captacion en el rio San Marcos.



MANQV DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE f/oedrgg;]_"\é;?lﬂggz'bof32
INGENIERIALTDAR | ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA '

Pagina 135

5.3.4.1 Desarenador Localizado a Continuacion de la Captacion Lateral

Después de la rejilla de captacidn, existe una compuerta metalica oxidada y en mal
estado, que controla el paso del agua a la caja de entrada del desarenador. A
continuacion se evalla el funcionamiento hidraulico del desarenador existente:

Longitud Total =5,33m
Longitud Neta =505m
Ancho =1,90m

Imagen 5-11. Desarenador Localizado a Continuaciéon de la Captacién Lateral
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El desarenador existente, presenta ciertas particularidades especiales relacionadas con la
forma como fue disefiada la estructura. Se trata de un desarenador cuyo funcionamiento
hidraulico depende de los niveles del rio San Marcos. La salida del desarenador se realiza
mediante un vertedero que presenta tres alturas y longitudes diferentes, dependiendo de
los niveles del agua en la estructura, que a su vez depende de los niveles del rio San
Marcos.

En condiciones de verano o niveles bajo del rio San Marcos, el desarenador trabaja con
su nivel inferior que se encuentra a 0,17 m del fondo de la estructura, a una cota de
1.054,85 msnm. La existencia de este vertedero hace inclusive que en condiciones de
nivel bajo en el rio, se presentan dificultades para que el agua ingrese a la estructura. El
desarenador existente funciona en épocas de invierno, removiendo sdlidos suspendidos
del caudal captado. A continuacién procederemos a evaluar la estructura para la siguiente
consideracion hidraulica:

Profundidad del agua =1,40m

Altura de lodos =0,20m

Profundidad util del agua =1,20m

Area Superficial = 5,05 m x 1,90 m = 9,60 m?

Volumen Util = 9,60 m*x 1,20 m = 11,51 m®
Considerando el titulo A.11.2.4 del Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y
Saneamiento Basico, RAS 2000, el tiempo de retencion minimo de una estructura de
desarenacion es de 20 minutos. Para esta condicion, el caudal maximo que puede tratar
la cAmara sera:

Q=VI/t
En donde:
Q = Caudal en m¥s
V =Volumen en m?
t = Tiempo de Retencién en s

Q=11,51m*/1.200 s = 0,0096 m*/s

Q =0,0096 m*/s = 9,6 L/s

De acuerdo con el Titulo A de las normas RAS, el desarenador existente presenta
capacidad para satisfacer la demanda de agua del proyecto.

De acuerdo con el titulo B.4.4.6.5 del Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y
Saneamiento Basico, RAS 2000, un desarenador debe estar en capacidad de remover
particulas desde 0,1 mm.
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A continuacion evaluaremos las particulas de arena que remueve la estructura
considerando el caudal correspondiente a la demanda del afio 2013 que es mucho mayor
que la demanda d disefio.
Caudal Medio Diario Afio 2013 =5,33 L/s
Caudal Maximo Diario Afio 2013 = 6,93 L/s
Caudal de Disefio Afo 2013 =6,93+0,05x5,33+0,056x5,33 =7,5L/s
Q=V,xA
En donde:
Q =Caudal en m®/s
Vo = \/elocidad Teodrica en m/s
A = Area Superficial en m?
Vo=Q/A
V, = 0,0075 m%s / 9,6 m” = 0,0008 m/s
V, =0,0008 m/s = 0,08 cm/s
Carga Superficial = 0,0008 m/s x 86,400 = 72,00 m*/m?%/dia

Considerando un Numero de Hazen de 3 para el caso de una eficiencia de la estructura
del 75%, la Velocidad de Sedimentacién de Stokes esta dada por la siguiente ecuacion:

Vs =Vo XN
En donde:
Vs = Velocidad de Sedimentacién de Stokes en m/s
V, = Velocidad Tebrica de Sedimentaciéon en m/s
N = Numero de Hazen
V;=0,08 cm/s x 3
Vs =0,23 cm/s
Con el caudal correspondiente a la demanda del afio 2013 (7,5 L/s) y teniendo en cuenta
una temperatura del agua en la estructura de 23 °C que corresponde a una viscosidad

cineméatica de 0,00934 cm?s, el diametro de particula que remueve la estructura se
calcula mediante la ecuaciéon de Stokes de la siguiente forma:
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g (x§-1) d’x
18 ex

V=

En donde:

Vs = Velocidad de Sedimentacion de la Particula en cm/s
g = Aceleracion de la Gravedad en cm/s?

S, = Peso Especifico de la Arena, igual a 2,65 g/cm®

d = Didmetro de la Particula de Arena en cm

¢ = Viscosidad Cinematica en cm?/s

Vex 18 W

dg=—=-2_-"
g (xg-1)
0,23 cm/ s x clfd sk’
980 séxm/( 2 c6A51 )/

0, 00934
d=

d =0,005cm = 0,049 mm

La estructura hidraulica para las condiciones evaluadas presenta una adecuada
capacidad de remover arenas muy finas, con eficiencias mayores que las dadas en las
normas RAS.

5.3.4.2 Desarenador Antiguo

Consiste en un tanque rectangular, localizado en las coordenadas 1.120.951 este y
958.832 norte a 1.053 msnm, en buen estado estructural de sus muros y tapas,
presentando deficiencias solamente en el estado de la pintura. El plano con la vista en
planta, perfiles y detalles de este desarenador se puede encontrar en el Anexo G.

La entrada del agua a la estructura se realiza a través de una pantalla difusora de 12
orificios seguida de tres muros intercalados para reducir la velocidad del agua. En uno de
los extremos de la estructura se encuentra una tuberia de rebose ubicada en posicion
vertical paralela a una de las paredes que conduce a un tercer desarenador (nuevo), el
cual se encuentra fuera de servicio. La conexion entre las dos estructuras se encuentra
taponada y actualmente la salida del desarenador antiguo se realiza hacia a un tanque de
almacenamiento de agua construido a orillas del rio san Marcos.

Antes de llegar a la estructura, la linea de aduccion llega a una caja con dos valvulas, una
que controla la entrada a la estructura y otra que controla el by pass para el paso
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directamente hacia el tanque de almacenamiento localizado a orillas del rio San Marcos,
cuando se realiza el mantenimiento de la estructura.

Las dimensiones libres del desarenador son las siguientes:
Largo = 5,00 m
Ancho=1,53m
Profundidad del agua = 1,80 m
Profundidad de lodos = 0,30 m
Profundidad atil = 1,50 m
Relacion Largo/Ancho = 3,3
Area Superficial = 5,00 m x 1,53 m = 7,65 m?

Volumen Util = 7,65 m?x 1,50 m = 11,48 m®

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 201

Considerando el titulo A.11.2.4 del Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y

Saneamiento Basico, RAS 2000, el tiempo de retencion minimo del desarenador es de 20

minutos, Para esta condicion, el caudal méximo que puede tratar la estructura sera:
Q=VI/t

En donde:

Q = Caudal en m¥s

V =Volumen en m®
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t = Tiempo de Retencién en s
Q=11,48m>/1,200 s
Q = 0,00956 m?/s = 9,56 L/s = 926,2 m®/dia

La capacidad hidraulica de la estructura es mayor que la demanda de disefio y aun,
supera la demanda del afio 2013 que corresponde a 7,5 L/s.

De acuerdo con el titulo B.4.4.6.5 del Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y
Saneamiento Basico, RAS 2000, el desarenador debe estar en capacidad de remover
particulas desde 0,1 mm. Esta condicién se evaluara considerando la demanda del afio
2013 de 7,5 L/s.

Teniendo en cuenta las dimensiones del desarenador, la velocidad de tedrica de
sedimentacién esta dada por:

Q=V,xA
En donde:
Q = Caudal en m¥s
V, = Velocidad Teérica en m/s
A = Area Superficial en m?

Vo=Q/A

Vo =0,0075 m*s / 7,65 m?

V, =0,0010 m/s = 0,10 cm/s

Carga Superficial = 0,0010 m/s x 86.400 = 84,70 m*/m?/dia
Considerando un Numero de Hazen igual a 3 para el caso de una eficiencia de la
estruc_tl’Jra del 75%, la Velocidad de Sedimentacién de Stokes esta dada por la siguiente
ecuacion:

Vs =V, XN
En donde:

Vs = Velocidad de Sedimentacion de Stokes en m/s

V, = Velocidad Tebrica de Sedimentacién en m/s
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N = Numero de Hazen

V:=0,10cm/s x 3

Vs =0,29 cm/s
Con el caudal correspondiente a la demanda del afio 2013 (7,5 L/s) y teniendo en cuenta
una temperatura del agua en la estructura de 23 °C que corresponde a una viscosidad

cineméatica de 0,00934 cm?s, el diametro de particula que remueve la estructura se
calcula mediante la ecuaciéon de Stokes de la siguiente forma:

ve 8 (xS-1) d’x

s 18 ex

En donde:

Vs = Velocidad de Sedimentacién de la Particula en cm/s
g = Aceleracion de la Gravedad en cm/s?
Ss = Peso Especifico de la Arena, igual a 2,65 g/cm?®
d = Diametro de la Particula de Arena en cm
€ = Viscosidad Cinematica en cm?/s

CVex 18

g (x$-1)

,.0.29 cmis x cul sx’ 0,00934

980 sxm/( 2 c6A51 )/
d =0,006 cm = 0,055 mm

La estructura hidraulica para las condiciones evaluadas presenta una adecuada
capacidad de remover arenas muy finas, con eficiencias mayores que las dadas en las
normas RAS.

5.3.4.3 Desarenador Nuevo

La tercer estructura de desarenacion, de construccion mas reciente y que se encuentra
fuera de servicio, esté construida en concreto y localizada a continuaciéon del desarenador
antiguo y es alimentada por la tuberia que viene del desarenador antiguo. Se encuentra
localizada en las coordenadas 1.120.943 este y 958.837 norte a 1.053 msnm, en buen
estado estructural de sus muros y tapas. Antes de la entrada a la estructura se encuentra
una caja con dos valvulas, una que controla el paso de agua al desarenador y otra que
controla el by pass para el paso directamente hacia el tanque de almacenamiento que se
encuentra a orillas del Rio San Marcos cuando se realiza mantenimiento. El plano con la
vista en planta, perfiles y detalles de este desarenador se puede encontrar en el Anexo H.
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De alli, el agua pasa a la zona de entrada, la cual tiene un vertedero frontal que da paso a

una pantalla deflectora ubicada en posicion horizontal con 36 orificios para distribucion del

caudal, en esta misma camara se encuentra el vertedero de excesos. En la zona de
decantacién se encuentra una tolva con pendientes en el piso del 10% y el 15% que
desembocan enuncanalcentralde 0, 15 m de ancho coneparaado a
desague. La zona de salida la compone un vertedero frontal conectado a una tuberia que

lleva el agua hacia una caja con una valvula para cerrar la salida del liquido hacia la
conduccion. Actualmente esta estructura no es usada. La estructura cuenta en su parte

superior con 4 tapas metalicas cuadradas que permiten el mantenimiento del
desarenador. Las dimensiones libres del desarenador son las siguientes:

Imagen 5-14. Desarenador Nuevo en Desuso

.,‘.&,fl i

Fuente: Manov Ingerl'a Ltda., 2013

Imagen 5-15. Diagrama Perfil Desarenador Nuevo
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
Largo =3,45m

Ancho=1,15m
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Revisado el levantamiento de la estructura, se observa que el canal de salida no se
construy6 en forma adecuada, quedando a un nivel muy bajo, cerca del fondo de la
estructura, lo que no permite el funcionamiento adecuado de la estructura. En las
condiciones en que estd construido el desarenador, el flup de agua no puede
hidraulicamente pasar desde el desarenador nuevo al antiguo, por no existir una cabeza
hidraulica suficiente para permitir el paso del agua. Y si se conectara el flujo del
desarenador viejo al nuevo como esta construido en la actualidad, no existiria cabeza
hidraulica suficiente para que el agua llegue al tanque de almacenamiento de agua
localizado a orillas del rio San Marcos. Debido a lo anterior, se requiere modificar la
estructura de salida del agua para poder realizar las conexiones hidraulicas en forma
adecuada.

5.3.5 Aduccidn del Agua Cruda

5.3.56.1 Aducciéon Desarenador en Bocatoma al Desarenador Antiguo

La linea de aduccion de la bocatoma del rio San Marcos al desarenador antiguo tiene una
longitud de 238,71 metr os en tuber2a de PVC de 40 de di
estado, pero presenta tramos superficiales que la hacen muy vulnerable a roturas y

golpes. La informacion topogréfica de la linea es la siguiente:

Fuent Manov Ingenieria Ltda, 2013
Cota nivel agua salida desarenador captacién = 1.055,03 msnm
Cota nivel agua en el desarenador antiguo = 1.052,63 msnm
Carga hidraulica disponible = 1.055,03 mi 1.052,63 m = 2,40 m
Longitud = 238,71 m

Pendiente Hidraulica disponible = 2,40 m /238,71 m = 0,0101 m/m
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Coeficiente de Rugosidad de Manning = 0,010 (para tuberia de PVC)
Di 8§metro de |l a Tuberza = 406 = 0,1016 m

Considerando un caudal de 8,0 L/s y usando la ecuacion de Hazen Williams para el
célculo de las pérdidas en las tuberias, se tiene:

Q=0.2785.C. D 2% 0%
En donde:
Q = Caudal en m¥s
C = Coeficiente de rugosidad
D = Diametro de la tuberia, en m
J = Pendiente hidraulica, en m/m

Las pérdidas (hf) en cada tramo, se calculan como:

Tabla 5-7. Evaluacién Hidraulica Aduccién desde Bocatoma al Desarenador Antiguo

TRAMO | D) | ¢ | Dm) | A | Jmm) | L(m) | hfi | hfs | hfew

1 4 150 | 0,1016 0,0081 0,00895 238,71 | 2,14 | 0,21 | 2,35

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
hf: I x L

hs = 0,00895 x 238,71+ 0,00895 x 238,71 x 0,10 =2,35m
(incluye 10% de longitud equivalente por pérdidas secundarias)

De acuerdo con las pérdidas de carga obtenidas, se establece que la capacidad de la
linea de aduccion entre la bocatoma y el desarenador antiguo es de 8,0 L/s, el cual es un
valor superior a la demanda de agua de los afios 2013 y 2039.

La capacidad hidraulica calculada anteriormente, puede ser mayor dependiendo de los
niveles de agua en la estructura de captacion.

5.3.5.2 Aduccion Desarenador Antiguo al Tanque de Almacenamiento 1

Del desarenador antiguo sale unat uber 2a de 40 en PVC que
el tanque de almacenamiento localizado a orillas del rio San Marcos. La informacion

topografica de la linea es la siguiente:

Cota nivel agua salida desarenador = 1.052,63 msnm

conec
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Cota nivel agua tanque almacenamiento = 1.052,25 msnm

Carga hidraulica disponible = 1.055,63 mi 1.052,25 m =0,38 m

Longitud = 21,75 m

Pendiente Hidraulica Disponible = 0,38 m /21,75 m = 0,01747 m/m

Coeficiente de Rugosidad de Manning = 0,010 (para tuberia de PVC)

Didmetrode | a Tuber2a = 40 = 0,

De acuerdo con |l a pendiente hi
diametro, la capacidad de la tuberia de conduccién sera:

Q=0,312. D¥ . 3%/ n
En donde,
Q: Caudal, en m%/s
D: Diametro de la tuberia
S: Pendiente hidraulica, en m/m
n: coeficiente de rugosidad de Manning
Q =0,312 x (0,1016)®” x 0,01747°°/0,010 = 0,00927 m®/s
Q=9,27L/s
La velocidad a seccién plena sera:
V=QI/A
A =3,1416 x 0,1016° /4 = 0,008107 m?

V = 0,00927/0,088107 = 1,14 m/s

1016 m

dr 8ul i ca

di spon

Para las pérdidas secundarias se tendran en cuenta las pérdidas por entrada, por valvula
de compuerta abierta y las pérdidas por creacion de velocidad, en estas condiciones se

tienen:

Pérdidas por entrada =h;=0,5. V?/2g
Pérdidas véalvula compuerta abierta = h;=0,2 . VZ/Zg
Pérdidas por creacion de velocidad = h; = 1,0 . V4/2q
Pérdidas secundarias =hi=1,7. V2/2g
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Carga hidraulica disponible =0,38m
Pérdidas secundarias =1,7x1,14°/19,62 =0,11m

Carga disponible para pérdidas por friccion = 0,381 0,11 =0,27 m

Pendiente hidraulica disponible

De acuerdo con la pendiente hidraulica disponible y considerando una tuberia PVC de 40
de didmetro, la capacidad de la tuberia de conduccion sera:

Q=0,312.D*®.38%/n
En donde,
Q: Caudal, en m3/s
D: Didmetro de la tuberia
S: Pendiente hidraulica, en m/m

n: coeficiente de rugosidad de Manning

Q = 0,312 x (0,1016)%3 x 0,012264%°/0,010 = 0,0077 m3/s

Q=7,7LIs
La velocidad a seccion plena sera:

V=QI/A
A=3,1416 x 0,10162/4 = 0,008107 m?

V = 0,0077/0,008107 = 0,96 m/s

Después de varias iteraciones se tiene:

=0,27/21,75=0,012264 m/m

Velocidad real del agua =1,0m/s

Pérdidas secundarias =1,7 x 1,0%/19,62 = 0,087 m
Carga hidraulica disponible =0,3871 0,087 =0,293 m
Pendiente hidraulica =0,293/21,75 = 0,01346 m/m

De acuerdo con la pendiente hidraulica disponible y considerando una tuberia de PVC de
40 de di 8metr o, |l a capacidad

Q=0,312.D% . s%/n

En donde:

|l a tuber 2 a

de
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Q: Caudal, en m3/s
D: Didmetro de la tuberia
S: Pendiente hidraulica, en m/m
n: coeficiente de rugosidad de Manning

Q =0,312 x (0,1016)®" x 0,01346°°/0,010 = 0,0081 m3/s

Q=8,1Ll/s
La velocidad a seccion plena sera:

V=QI/A

A =3,1416 x 0,1016° /4 = 0,008107 m?

V = 0,0081/0,008107 = 1,0 m/s
La linea de aduccion tiene capacidad de transportar un caudal de 8,1 L/s con velocidad de
1,0 m/s. De acuerdo con lo planteado en el numeral 5.1.3.2, la linea de aduccién debe
tener capacidades para transportar los siguientes caudales:

Quq afio 2013 = 6,93 + 0,05 x 5,33 + 0,05 x 5,33 = 7,46 L/s

Qu afio 2030 = 2,16 + 0,05 x 1,66 + 0,05 x 1,66 = 2,3 L/s
La capacidad de conduccién de la linea supera los caudales de disefio requeridos tanto
para el afio 2013 como para el afio 2039.
5.3.5.3 Aduccion Tanque 1 al Tanque Principal de Almacenamiento
La linea de aduccion del Tanque de almacenamiento localizado a orillas del rio San
Marcos al tanque de almacenamiento principal ubicado en la Hacienda La Granada tiene
una longitud de 6.617,87 metros en tuberias d e PVC de 3@ diametro. La
informacién topografica de la linea es la siguiente:

Cota nivel agua tanque 1 = 1.052,25 msnm

Cota nivel agua Tanque de Almacenamiento Principal = 1.009,41 msnm

Carga Hidraulica Disponible = 1.052,25 m i 1.009,41 m =42,84 m

Longitud Total = 6.602,04 m
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Longitud en Di589981tm o de 40 =
Longitud en Di8metro de 30 = 609,83 m

Pendiente Hidraulica Disponible = 42,84 m / 6.602,04 m = 0,0065m/m

Considerando un caudal de 5,7 L/s y usando la ecuacion de Hazen Williams para el

calculo de las pérdidas en las tuberias, se tiene:
Q=0.2785.C. D 2% J0%

En donde:

Q : caudal en m*/s

C. coeficiente de rugosidad

D: Didmetro de la tuberia, en m

J: Pendiente hidraulica, en m/m

Las pérdidas (hf) en cada tramo, se calculan como:

Tabla 5-8. Evaluacién Hidraulica Aduccién al Tanque Principal

TRAMO | D(") | C | D@mM) | AM) |[Imm)| L(m) | hf hf, | hfow
1 4 | 150 | 0,1016 | 0,0081 | 0,00478 |5.992,21| 28,64 | 0,86 | 29,49
2 3 | 150 |0,0762 | 0,0046 | 0,0194 | 609,83 | 11,83 | 0,35 | 12,19

TOTAL 238,71 | 40,47 | 1,21 | 41,68

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
hf:J.L
Para | a tuber2a de 40 se tiene:
h; =0,00478 x 5.992,21+ 0,00478 x 5.992,21 x 0,03 =29,49 m
(incluye 3% de longitud equivalente por pérdidas secundarias)
Para |l a tuber2a de 30 se tiene:

hs = 0,01940 x 5.992,21+ 0,01940 x 5.992,21 x 0,03 =12,19 m
(incluye 3% de longitud equivalente por pérdidas secundarias)

De acuerdo con las pérdidas de carga obtenidas, se establece que la capacidad de la
linea de aduccion entre el tanque de almacenamiento en orillas del rio San Marcos y el
Tanque de Almacenamiento en la hacienda La Granada es de 5,7 L/s, esta demanda es

mayor que la requerida al afio 2039.
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5.3.6 Almacenamiento de Agua

El sistema de acueducto del corregimiento de Paila Arriba cuenta con tres tanques de
almacenamiento con una capacidad total de 293 m®. El primer tanque de almacenamiento
se encuentra localizado cerca de la captacion a orillas del rio san Marcos, en las
coordenadas 1.120,911 este y 958.844 norte a 1.052 msnm, es un tanque semienterrado
construido en concreto con dimensiones 7,22 m de ancho, 7,22 m de largo, 1,69 m de
profundidad y una capacidad de 88,1 m°.

El tanque se encuentra en buen estado fisico de sus muros y losas, sin embargo, al
ubicarse por debajo de la cota de inundacion del rio San Marcos, es imposible su
operacion pues no cuenta con desagiie y no puede vaciarse para realizar mantenimiento
por lo que actualmente se encuentra en desuso. El plano con la vista en planta, perfiles y
detalles de este tanque se puede encontrar en el Anexo D.

Imagen 5-17. Tanque de Almacenamiento Hacienda San Marcos

Fuente: Manov Ingenieria Ltda, 201

El segundo tanque de almacenamiento se encuentra localizado a aproximadamente 240
m de la captacion auxiliar en la quebrada afluente del Rio La Paila, en las coordenadas
1.114.975 este y 959.905 norte a 1.001 msnm, es un tanque semienterrado construido en
mamposteria con dimensiones 5,63 m de ancho, 5,54 m de largo, 1,70 m de profundidad
y una capacidad de 53,0 m®.

La observacion en campo de la estructura evidencié que fisicamente presenta graves
problemas estructurales y de permeabilidad, manifestados en filtraciones abundantes de
agua. Esta situacién provoca ademas problemas de erosion e inestabilidad del terreno en
la zona. El plano con la vista en planta, perfiles y detalles de este tanque se puede
encontrar en el Anexo E.

El tercer tanque de almacenamiento se encuentra localizado a aproximadamente 6 Km de
la bocatoma principal en el rio San Marcos en la Hacienda La Granada cerca al extremo
occidental de la via principal del corregimiento, en las coordenadas 1.114.828 este y
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960.700 norte a 1.010 msnm, es un tanque semienterrado construido en concreto de dos
modulos.

Imagen 5-18. Tanque de Almacenamiento Captacién Auxiliar

1 ’J?‘.L-»?-._:
Ingenieria Lt

El primer mddulo tiene como dimensiones 5,60 m de ancho, 5,60 m de largo, 2,37 m de
profundidad y una capacidad de 74,3 m®. El segundo mddulo tiene como dimensiones
5,60 m de ancho, 5,82 m de largo, 2,37 m de profundidad y una capacidad de 77,2 m®. La
estructura se encuentra en condiciones fisicas buenas, sin embargo se evidencia
deterioro en la pintura y algunas fracturas y fugas muy pequefas. El plano con la vista en
planta, perfiles y detalles de este tanque se puede encontrar en el Anexo F.

Imagen 5-19. Tanque de Almacenamiento Hacienda La Granada

»

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

De acuerdo con el titulo B.9.4.6 del Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y
Saneamiento Béasico, RAS 2000, el volumen de almacenamiento requerido por un
acueducto de un sistema con nivel bajo de complejidad, debe ser igual al volumen de
regulacion establecido en los literales B.9.4.4. Esta capacidad, segun el numeral B.9.4.4 si
no existen datos que describan las curvas de variacion del consumo horario, seré igual a
1/3 del volumen distribuido a la zona que va a ser abastecida en el dia de maximo
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consumo. Para el caso del acueducto del corregimiento de Paila Arriba no se tienen en
cuenta tiempos de discontinuidad en el suministro de energia, dado que el funcionamiento
del sistema es hidraulico y a gravedad.

Imagen 5-20. Diagrama en Planta Tanque de Almacenamiento Hacienda La Granada

- 5.60

CASETA DE BOMBEO

\

)E ALMACENAMIENTO 2

Fuente: Programa de Abastecimiento de Agua Rural, 2004

Teniendo en cuenta las capacidades de los tanques mostradas anteriormente, el volumen
total de almacenamiento disponible en el sistema es de 292,7 m?3. Sin embargo, teniendo
en cuenta que el tanque ubicado en la linea de abastecimiento de la bocatoma auxiliar es
usado solo como inyeccion adicional de agua cuando hay problemas en la linea de
abastecimiento principal, y el mal estado estructural que este presenta, no se tendra en
cuenta su capacidad para la evaluacion del componente almacenamiento. Por esta razén
la capacidad considerada para el sistema es solo la suma de los tanques de San Marcos
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y La Granada, es decir, 239,7 m®. Para esta capacidad de almacenamiento el caudal
maximo diario, considerando una capacidad de regulaciéon de 1/3 de la demanda, esta
dado por:

OO L1 dza

. 1
Caudal M8xEM®IPKkars & X @00 58,32 L/ s

Si tenemos en cuenta que el tanque de almacenamiento localizado cerca de la captacion,
presenta problemas hidraulicos en su operacion, dado que no se puede desaguar ya que
se construyé0 muy cerca al rio y si tenemos en cuenta que estd muy distante de la
poblacién, no se tendra en cuenta su capacidad para calcular la oferta de este
componente. En estas condiciones, sélo se considera el tanque de almacenamiento
localizado en la finca La Granada con capacidad de 151,6 m®. Para esta capacidad de
almacenamiento el caudal maximo diario, considerando una capacidad de regulacién de
1/3 de la demanda, esta dado por:

100 L1 dza

Caudal M§XFm51rﬂaﬁ(aB-l—r%3—Xm— 85,26 L/ s

Teniendo en cuenta estas consideraciones las necesidades de almacenamiento del
sistema a lo largo del periodo de disefio son las siguientes:

Tabla 5-9. Necesidades de Almacenamiento Sistema de Acueducto de Paila Arriba

NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO
ARO | Q MAXIMO DIARIO (L/s) | REQUERIDO (m®) | DEFICIT (m®)
2013 6,93 199,6 48,0
2014 7,00 201,6 50,0
2019 1,77 51,1 -100,5
2024 1,86 53,7 -97,9
2029 1,96 56,4 -95,2
2034 2,06 59,3 -92,3
2039 2,16 62,3 -89,3

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Considerando las demandas de agua actuales de la poblacién, se presentarian déficits de
almacenamiento para los afios 2013 y 2014, afios en los cuales por los niveles de
consumos y pérdidas de agua, se presentan demandas de agua altas de la poblacién. En
los demas afos del periodo de disefio, no se presentan déficits de almacenamiento de
agua. La capacidad instalada supera el doble de la requerida para las condiciones de la
demanda de agua del afio 2039.

5.3.7 Desinfeccion

La desinfeccion de agua en el sistema de acueducto puede realizarse actualmente en una
caseta ubicada sobre el tanque de almacenamiento ubicado en la Hacienda La Granada,
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Es esta se encuentra un tanque con capacidad de 500 L de hipoclorito de sodio. Por
comunicacion directa con el fontanero encargado del sistema se establecié que a nivel
operativo no esta definida la dosificacién del desinfectante ni su frecuencia de aplicacion.
Cabe resaltar que en la actualidad este proceso no se lleva a cabo en el sistema, es decir,
no se tiene ningun tipo de tratamiento del agua actualmente.

Imagen 5-21. Tanque de Cloracién Hacienda La Granada

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

5.3.8 Vélvulas, Hidrantes y Accesorios

A continuacién se presenta el inventario de valvulas, hidrantes y accesorios presentes en
la red del sistema de acueducto del corregimiento de Paila Arriba.

Tabla 5-10. Valvulas Sistema de Acueducto Corregimiento Paila Arriba

ID NORTE ESTE ELEVACION | TIPO UBICACION
VAL 1 |958.832,37(1.120.950,98| 1.053,60 Corte Desarenador 1y 2
VAL 2 |958.832,30|1.120.951,12| 1.053,45 | Corte Desarenador 1y 2
VAL 3 |1958.838,70(1.120.938,81| 1.052,82 Corte Desarenador 1y 2
VAL 4 | 958.838,65(1.120.941,96| 1.052,96 Corte Desarenador 2
VAL 5 |958.843,20|1.120.914,99| 1.052,53 | Corte Tanque 1
VAL 6 |958.843,19|1.120.915,03| 1.052,54 | Corte Tanque 1

VAL 6A|958.845,11|1.120.906,86| 1.052,08 Corte Tanque 1
VAL 7 |958.845,09|1.120.906,94| 1.052,08 | Corte Tanque 1
VAL 8 {959.902,53|1.114.972,04| 1.001,79 | Corte Tanque 2
VAL 9 |959.905,13|1.114.974,75| 1.000,73 | Corte Tanque 2
VAL 10|959.902,70|1.114.974,83| 1.000,76 | Corte Tanque 2
VAL 11 |960.078,88|1.115.123,04 995,44 Corte Calle Larga
VAL 12 |960.233,75|1.115.355,46 983,55 Corte Calle Larga
VAL 13|960.231,01|1.115.354,04 983,54 Corte Via a Galicia
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ID NORTE ESTE ELEVACION | TIPO UBICACION
VAL 14 960.237,34|1.115.359,81 983,48 Corte Via Principal
VAL 15 |960.271,19|1.115.401,38 984,25 Purga Calle Larga
VAL 16 | 960.354,03|1.115.434,23 983,51 Corte Entrada al Jardin
VAL 17 | 960.354,96 | 1.115.434,32 983,55 Corte Entrada al Jardin
VAL 18 |960.673,79|1.115.408,54 982,32 Corte | Via Principal con Calle Larga
VAL 19 [960.679,26|1.115.417,71 982,59 Corte | Via Principal con Calle Larga
VAL 20 |960.679,62|1.115.416,98 982,62 Corte | Via Principal con Calle Larga
VAL 21 |960.658,54 | 1.115.211,99 983,37 Corte Via Principal
VAL 22 |960.667,84|1.115.189,99 981,34 Corte | Via Principal al lado del Puente
VAL 23 |960.665,98|1.115.173,03 981,22 Purga | Via Principal al lado del Puente
VAL 24 960.666,04 | 1.115.174,13 981,24 Corte | Via Principal al lado del Puente
VAL 25|960.702,55|1.114.832,16| 1.008,98 | Corte Tanque 3
VAL 26 |960.702,7211.114.832,16| 1.009,02 Corte Tanque 3
VAL 27 1960.702,92|1.114.832,16 | 1.009,08 | Corte Tanque 3
VAL 28 |960.703,12|1.114.832,16| 1.009,13 | Corte Tanque 3
VAL 29 |960.692,39(1.114.827,12| 1.009,08 Corte Tanque 3
VAL 30 |960.695,40|1.114.824,80| 1.009,54 Corte Tanque 3
VAL 31 |960.698,30|1.114.825,07| 1.008,04 | Corte Tanque 3
VAL 32 |960.702,40|1.114.830,76 | 1.009,80 Corte Tanque 3

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Tabla 5-11. Hidrantes Sistema de Acueducto Corregimiento Paila Arriba

2 . COORDENADA | COORDENADA
LOCALIZACION FOTOGRAFIA ESTADO NORTE ESTE

Calle Bueno. Requiere

Principal Mantenimiento 960.237,34 1.115.359,81
fincipa Preventivo
Calle Bueno. Requiere

Princioal Mantenimiento 960.658,54 1.115.211,99
rincipa Preventivo




=z MANOV
Eﬂﬁi’lﬁﬁ[ﬁunn

DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA

Cadigo: INFO1-PAI-062
Version: 02-14062013

Pagina 155

Tabla 5-12. Accesorios Sistema de Acueducto Corregimiento Paila Arriba

CODO | CODO | CODO | CODO
NORTE ESTE ] 11.25° | 22.50° | 45° 90° TEE | TOTAL | MATERIAL
958.832,3 | 1.120.951,1 4" 0 1 0 0 0 1 PVvC
958.836,7 | 1.120.942,6 4" 1 0 0 0 0 1 PVvC
959.356,6 | 1.119.449,7 4" 1 0 1 0 0 2 PVvC
959.350,8 | 1.119.437,3 4" 0 0 1 0 0 1 PVvC
959.364,1 | 1.119.392,3 4" 1 0 0 0 0 1 PVvC
959.365,4 | 1.119.381,5 4" 1 1 0 0 0 2 PVvC
959.405,4 | 1.119.322,6 4" 1 1 0 0 0 2 PVvC
959.408,4 | 1.119.269,4 4" 0 1 0 0 0 1 PVvC
958.862,2 | 1.120.855,9 4" 1 1 0 0 0 2 PVvC
959.556,6 | 1.118.890,1 4" 0 1 1 0 1 3 PVvC
959.807,0 | 1.118.242,6 4" 1 0 0 0 0 1 PVvC
959.814,4 | 1.118.218,1 4" 1 0 0 0 0 1 PVvC
959.819,5 | 1.118.208,4 4" 1 0 0 0 0 1 PVvC
958.878,1 | 1.120.843,9 4" 1 0 0 0 0 1 PVvC
959.861,7 | 1.118.099,7 4" 1 0 0 0 0 1 PVvC
959.896,9 | 1.117.983,7 4" 0 1 0 0 0 1 PVvC
959.925,2 | 1.117.951,0 4" 0 1 0 0 0 1 PVvC
959.941,2 | 1.117.913,7 4" 1 0 0 0 0 1 PVvC
959.970,1 | 1.117.810,1 4" 0 0 0 1 0 1 PVvC
959.977,2 | 1.117.811,3 4" 1 0 1 0 0 2 PvC
958.912,3 | 1.120.828,1 4" 0 0 1 0 0 1 PVvC
959.998,8 | 1.117.786,4 4" 0 1 0 0 0 1 PVvC
960.059,6 | 1.117.591,5 4" 1 0 0 0 0 1 PvC
960.062,5 | 1.117.568,2 4" 0 1 0 0 0 1 PVvC
960.128,7 | 1.117.421,4 4" 1 0 0 0 0 1 PVvC
958.916,9 | 1.120.818,2 4" 0 1 0 0 0 1 PVvC
960.186,0 | 1.117.267,1 4" 0 1 0 0 0 1 PVvC
960.185,6 | 1.117.263,4 4" 0 1 0 0 0 1 PVvC
960.257,9 | 1.117.065,9 4" 1 0 0 0 0 1 PVvC
960.262,7 | 1.117.057,1 4" 1 0 0 0 0 1 PVvC
958.924,1 | 1.120.810,1 4" 0 1 0 0 0 1 PVvC
960.355,1 | 1.116.816,1 4" 1 1 0 0 0 2 PVvC
960.355,5 | 1.116.815,8 4" 0 1 0 0 0 1 PVvC
960.356,4 | 1.116.813,7 4" 1 0 1 0 0 2 PVvC
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CODO | CODO | CODO | CODO
NORTE ESTE @ | 11050 | 20500 | 450 | 9o | TEE | TOTAL | MATERIAL

960.356,9 | 1.116.813,6 | 4" 0 1 1 0 0 2 PVC
960.501,1 | 1.116.447,1 | 4" 1 1 0 0 1 3 PVC
960.517,2 | 1.116.396,2 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.542,1 | 1.116.213,8 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.542,1 | 1.116.210,2 | 4" 0 1 0 0 0 1 PVC
960.542,9 | 1.116.207,6 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.573,8 | 1.115.997,0 | 4" 0 1 0 0 2 3 PVC
958.936,9 | 1.120.768,7 | 4" 0 1 0 0 0 1 PVC
960.638,7 | 1.115.563,0 | 4" 1 1 0 0 0 2 PVC
960.646,0 | 1.115.556,6 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.652,3 | 1.115.548,5 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
958.941,9 | 1.120.760,7 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.654,6 | 1.115.546,4 | 4" 1 1 0 0 0 2 PVC
960.658,4 | 1.115.530,1 | 4" 0 0 1 0 0 1 PVC
960.655,4 | 1.115.526,0 | 4" 0 0 1 0 0 1 PVC
960.679,6 | 1.115.417,0 | 4" 0 0 0 0 1 1 PVC
958.711,6 | 1.121.005,4 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.671,4 | 1.115.310,0 | 3" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.659,3 | 1.115.186,1 | 3" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.664,5 | 1.115.178,7 | 3" 1 1 0 0 0 2 PVC
960.665,5 | 1.115.178,4 | 3" 0 0 1 0 0 1 PVC
960.665,0 | 1.115.173,0 | 3" 1 1 1 0 0 3 PVC
960.674,3 | 1.115.012,7 | 3" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.688,4 | 1.114.9130 | 3" 1 0 0 0 0 1 PVC
958.943,7 | 1.120.758,9 | 4" 0 1 0 0 0 1 PVC
959.541,6 | 1.118.687,4 | 1/2" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.618,9 | 1.116.413,5 | 3/4" 0 1 0 0 0 1 PE
960.631,3 | 1.116.414,1 | 3/4" 1 0 0 0 0 1 PE
960.640,3 | 1.116.413,5 | 3/4" 1 0 1 0 0 2 PVC
960.538,4 | 1.115.989,6 | 1/2" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.507,3 | 1.115.989,8 | 1/2" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.354,0 | 1.115.434,2 | 3" 1 0 0 0 1 2 PVC
960.332,6 | 1.115.434,2 | 3" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.320,8 | 1.115.432,5 | 3" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.295,3 | 1.115.4244 | 3" 0 1 0 0 0 1 PVC
960.233,8 | 1.115.355,5 | 3" 0 2 2 0 1 5 PVC
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960.230,4 | 1.115.343,1 | 1/2" 1 2 0 0 1 4 PVC
960.215,7 | 1.115.331,1 | 21/2"| 0 1 0 1 0 2 PVC
960.187,2 | 1.115.293,3 | 21/2" | 1 0 0 0 0 1 PVC
960.178,8 | 1.115.286,5 | 2 1/2" 1 0 0 0 0 1 PVC
958.955,9 | 1.120.753,3 | 4" 0 0 1 0 0 1 PVC
960.156,6 | 1.115.272,2 | 21/2" | 1 0 0 0 0 1 PVC
960.126,7 | 1.115.250,2 | 2 1/2" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.117,2 | 1.115.238,9 | 21/2" | 1 0 0 0 0 1 PVC
960.110,9 | 1.115.221,0 | 21/2"| 0 1 0 0 0 1 PVC
960.105,7 | 1.115.193,3 | 2 1/2" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.098,0 | 1.115.170,3 | 21/2" | 1 0 0 0 0 1 PVC
958.959,2 | 1.120.743,2 | 4" 1 1 1 0 0 3 PVC
960.080,8 | 1.115.128,2 | 2 1/2" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.068,0 | 1.115.074,0 | 21/2" | 2 1 1 0 2 6 PVC
960.068,0 | 1.115.074,0 | 2 1/2" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.066,2 | 1.115.063,4 | 2 1/2" 1 1 0 1 0 3 PVC
960.062,7 | 1.115.054,1 | 21/2" | 1 0 0 0 0 1 PVC
960.048,8 | 1.115.026,5 | 21/2" | 1 0 0 0 0 1 PVC
960.041,1 | 1.115.020,2 | 2 1/2" 1 0 0 0 0 1 PVC
958.980,2 | 1.120.746,8 | 4" 1 0 1 0 0 2 PVC
960.033,7 | 1.115.016,3 | 21/2" | 1 0 0 0 0 1 PVC
960.026,5 | 1.115.014,6 | 2 1/2" 1 0 0 0 0 1 PVC
959.948,9 | 1.114.990,8 | 21/2" | 1 1 0 0 0 2 PVC
959.936,7 | 1.114.984,1 | 21/2" | 1 0 0 0 0 1 PVC
958.991,5 | 1.120.733,3 | 4" 1 1 0 0 0 2 PVC
960.220,0 | 1.115.352,2 | 2" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.084,6 | 1.115.345,1 | 2" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.021,6 | 1.115.348,2 | 2" 1 1 0 0 0 2 PVC
958.991,8 | 1.120.733,2 | 4" 0 0 0 1 0 1 PVC
959.994,7 | 1.115.026,5 | 2" 0 1 0 0 0 1 PVC
959.924,4 | 1.114.9954 | 2" 1 1 0 0 0 2 PVC
959.905,2 | 1.114.974,7 | 2" 1 0 0 0 0 1 PE
960.076,6 | 1.115.067,2 | 11/2" | 1 0 0 0 0 1 PE
958.985,6 | 1.120.715,1 | 4" 1 1 0 0 0 2 PVC
960.701,2 | 1.114.836,9 | 1" 0 0 1 0 0 1 PVC
960.697,3 | 1.114.871,7 | 3" 0 0 0 1 0 1 PVC
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960.675,3 | 1.115.0126 | 3" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.667,6 | 1.115.188,0 | 21/2"| 0 0 0 0 1 1 PVC
960.657,6 | 1.115.189,5 | 2 1/2" 0 0 0 1 1 2 PVC
958.751,4 | 1.120.981,6 | 4" 0 1 0 0 0 1 PVC
958.986,7 | 1.120.708,7 | 4" 1 0 1 0 0 2 PVC
960.676,5 | 1.115.355,9 | 2 1/2" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.677,9 | 1.115.406,7 | 2 1/2" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.677,6 | 1.115.408,3 | 21/2" | 1 1 1 0 0 3 PVC
960.661,2 | 1.115.410,9 | 21/2" | 1 0 0 0 0 1 PVC
958.976,5 | 1.120.696,7 | 4" 1 1 1 0 0 3 PVC
960.337,4 | 1.115.430,2 | 21/2"| 0 1 0 0 0 1 PVC
960.309,3 | 1.115.423,0 | 2 1/2" 0 1 0 0 0 1 PVC
960.692,3 | 1.114.831,7 | 1" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.696,4 | 1.114.798,1 | 1" 1 0 0 0 0 1 PVC
958.989,1 | 1.120.678,1 | 4" 1 0 1 0 0 2 PVC
960.696,9 | 1.114.760,7 | 1" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.675,3 | 1.114.665,7 | 1" 0 1 0 0 0 1 PVC
960.384,7 | 1.115.380,4 | 11/2"| 1 0 0 0 0 1 PVC
960.395,8 | 1.115.358,1 | 1 1/2" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.694,0 | 1.114.836,1 | 1" 1 1 0 0 0 2 PVC
960.656,7 | 1.114.847,2 | 1" 0 1 0 0 0 1 PVC
960.608,5 | 1.114.844,1 | 1" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.605,8 | 1.114.843,1 | 1" 1 0 0 0 0 1 PVC
958.984,4 | 1.120.664,6 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.589,3 | 1.114.840,2 | 1" 0 0 1 0 0 1 PVC
960.606,1 | 1.114.841,0 | 1/2" 0 1 1 1 0 3 PVC
960.678,9 | 1.114.503,0 | 1/2" 0 1 0 0 0 1 HG
958.979,5 | 1.120.655,7 | 4" 0 0 1 0 0 1 PVC
960.713,6 | 1.114.764,0 | 1" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.714,4 | 1.114.752,5 | 1" 0 1 0 0 0 1 PVC
960.714,3 | 1.114.7123 | 1" 1 0 0 0 0 1 HG
960.700,5 | 1.114.673,5 | 3/4" 1 0 0 0 0 1 HG
960.706,9 | 1.114.850,4 | 3/4" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.739,5 | 1.114.931,7 | 3/4" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.746,3 | 1.114.944,1 | 3/4" 1 0 0 0 0 1 PVC
960.842,4 | 1.115.183,4 | 3/4" 0 1 0 0 0 1 PVC
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958.982,2 | 1.120.646,6 | 4" 0 1 0 0 0 1 PVC
960.844,6 | 1.115.211,6 | 3/4" 0 1 0 0 0 1 PVC
960.869,2 | 1.115.285,0 | 3/4" 1 0 0 0 0 1 PVC
958.989,5 | 1.120.636,7 | 4" 0 1 0 0 0 1 PVC
960.694,2 | 1.115.468,7 | 1/2" 1 0 0 0 0 1 HG
960.693,5 | 1.115.475,9 | 1/2" 0 1 0 0 0 1 HG
960.709,7 | 1.115.496,2 | 1/2" 0 0 1 0 0 1 HG
960.715,8 | 1.115.507,5 | 1/2" 1 0 0 0 0 1 PVC
958.996,2 | 1.120.632,4 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
958.763,3 | 1.120.978,8 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
959.002,1 | 1.120.626,3 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
959.052,4 | 1.120.593,3 | 4" 1 1 0 1 0 3 PVC
959.037,2 | 1.120.584,0 | 4" 1 1 1 0 0 3 PVC
958.769,5 | 1.120.976,0 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
959.053,2 | 1.120.542,4 | 4" 0 1 0 0 0 1 PVC
959.053,9 | 1.120.491,5 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
959.061,6 | 1.120.448,7 | 4" 0 1 1 0 0 2 PVC
958.989,0 | 1.120.401,2 | 4" 1 0 1 0 0 2 PVC
958.989,1 | 1.120.349,0 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
958.981,7 | 1.120.321,7 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
958.981,0 | 1.120.320,0 | 4" 0 1 0 0 0 1 PVC
958.968,4 | 1.120.307,8 | 4" 0 1 1 1 0 3 PVC
958.982,6 | 1.120.312,2 | 4" 0 0 0 1 0 1 PVC
958.796,9 | 1.120.972,2 | 4" 0 0 1 0 0 1 PVC
959.012,3 | 1.120.216,4 | 4" 0 1 0 0 0 1 PVC
959.039,3 | 1.120.187,5 | 4" 0 1 0 0 0 1 PVC
959.047,0 | 1.120.183,3 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
959.056,6 | 1.120.176,5 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
959.073,2 | 1.120.160,2 | 4" 1 0 1 0 0 2 PVC
959.093,6 | 1.120.164,8 | 4" 0 0 0 1 0 1 PVC
959.097,7 | 1.120.152,7 | 4" 0 0 1 0 0 1 PVC
959.102,3 | 1.120.150,8 | 4" 1 1 0 0 0 2 PVC
958.797,2 | 1.120.971,9 | 4" 0 1 0 0 0 1 PVC
959.109,8 | 1.120.140,8 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
959.118,0 | 1.120.132,3 | 4" 1 1 0 0 0 2 PVC
959.138,4 | 1.119.999,1 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC




E EU‘UE”T@V DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE C\:/ée?ggr:]:”\éz?lﬂggz'bol632
= INSENIEAIALTDA | ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA
Pagina 160
CODO | CODO | CODO | CODO
NORTE ESTE @ 1125 | 2250° | 450 . TEE | TOTAL | MATERIAL

959.153,1 | 1.119.952,6 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
959.160,8 | 1.119.905,2 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
959.168,1 | 1.119.885,1 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
958.822,1 | 1.120.958,7 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
959.173,2 | 1.119.8755 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
959.274,6 | 1.119.592,4 | 4" 1 1 0 0 0 2 PVC
959.299,9 | 1.119.569,9 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
959.306,9 | 1.119.560,4 | 4" 1 1 0 0 0 2 PVC
959.310,3 | 1.119.524,8 4" 1 0 0 0 0 1 PVC
959.315,3 | 1.119.511,2 | 4" 1 0 0 0 0 1 PVC

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

5.3.9 Redes de Distribucion

5.3.9.1 Software de Modelacién

Con el propésito de construir un modelo de buena calidad, se consider6 la informacion de
las redes de distribucidon suministrada por el Programa de Abastecimiento de Agua Rural
(Gobernacion del Valle del Cauca, CVC, Federacion Nacional de Cafeteros y Alcaldia de
Bugalagrande, 2004 y 2007), complementada mediante topografia levantada en campo,
de forma que se integré y actualizé la informacién de las redes. Se debe tener en cuenta
que el modelo generado constituye una red consolidada de la informacion contenida en
las fuentes, la cual fue ajustada de acuerdo con el levantamiento topografico. Aunque se
logré un buen ajuste de la informacién se considera que las coordenadas de los nodos
son aproximadas, esto debido a la dificultad para levantar los nodos, tener certeza de las
profundidades y los lugares en los cuales se encuentran ubicadas las redes en los
corredores actuales. El software de modelacion empleado es el EPANET Version 2.0
Build 2.00.12 de la Water Supply and Water Research Laboratory, U.S. Environmental
Protection Agency. Cincinnati, Ohio.

5.3.9.2 Definicion del Programa

EPANET es un programa de ordenador que realiza simulaciones en periodo extendido del
comportamiento hidraulico y de la calidad del agua en redes de distribucién a presiéon. En
general, una red consta de tuberias, nudos o conexiones entre tuberias, bombas, valvulas
y tanques de almacenamiento o depdsitos. EPANET determina el caudal que circula por
cada una de las conducciones, la presién en cada uno de los nudos, el nivel de agua en
cada tanque y la concentracion de diferentes componentes quimicos a través de la red
durante un determinado periodo de simulacion analizado en diferentes intervalos de
tiempo. Ademas del conocimiento de la concentracion de diferentes componentes
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guimicos, es posible determinar la edad de las tuberias, asi como estudios de la
procedencia del agua en cada punto de la red.

5.3.9.3 Capacidad de Simulacion Hidraulica

Para la realizaciéon del modelo de calidad del agua es necesario disponer de un modelo
hidraulico preciso y completo. EPANET es un motor de analisis hidraulico actual que
incluye las siguientes caracteristicas:

- No existe limite en el tamafio de la red que se desea analizar.

- Calcula las pérdidas por friccion en las conducciones mediante las expresiones de
Hazen-Williams, Darcy-Weisbach, o Chezy-Manning.

- Incluye pérdidas menores en conexiones tales como codos, acoplamientos, etc.

- Modeliza bombas funcionando tanto a velocidad de giro constante como a
velocidades de giro variables.

- Calcula la energia consumida y el coste de bombeo de las estaciones.

Modeliza diferentes tipos de valvulas, incluyendo valvulas de regulacién, valvulas
de retencidn, véalvulas de aislamiento, valvulas reductoras de presion, valvulas de
control de caudal, etc.

Permite el almacenamiento de agua en tanques que presenten cualquier
geometria (por ejemplo que la seccion del tanque sea variable con la altura del
mismo).

Considera la posibilidad de establecer diferentes categorias de consumo en los
Nudos, cada una de ellas con su propia curva de modulacion.

Modeliza consumos dependientes de la presion que salen al exterior del sistema a
través de emisores (rociadores, aspersores).

Puede determinar el funcionamiento del sistema simplemente con el nivel de agua
en el tanque y controles de tiempo o utilizar un complicado sistema de regulacion
temporal.

5.3.9.4 Elementos del Sistema?®

EPANET modeliza un sistema de distribucion de agua cémo una serie de lineas
conectadas a nudos. Las lineas representan tuberias, bombas y valvulas de control. Los

% Modificado de EPANET Version 2.0 Build 2.00.12 de la Water Supply and Water Research Laboratory, U.S.
Environmental Protection Agency. Cincinnati, Ohio
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nudos representan conexiones, tanques y depdésitos. La figura de abajo nos muestra
coémo estos objetos pueden ser conectados para representar una red. Los parametros de
entrada el programa y su entorno se describen a continuacion.

Imagen 5-22. Elementos de EPANET

B O=rcsito Tangue
"= ‘

Bomba
X valvula
Tuberia Uniéan

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

- Depositos:

Los depdsitos son nudos que representan una fuente externa infinita o un sumidero para
el sistema. Son utilizados para modelar lagos, rios, acuiferos subterrdneos y conexiones a
otros sistemas. Los depdsitos también pueden servir como fuente de calidad de agua. Las
principales caracteristicas de un depésito son su carga hidraulica o altura, que es igual a
la altura por encima del nivel del mar si no se encuentra bajo presion. Ya que el depdsito
es un punto frontera de la red, su altura y calidad del agua no pueden verse afectadas por
lo que ocurra en el resto del sistema. Por lo tanto no se ordenan caracteristicas de salida.
A pesar de todo, podemos hacer variar su altura con el tiempo si le asignamos un patrén
de tiempo. Las propiedades de los depdésitos son:

- ID Depésito: Etigueta de identificacion. Puede tener hasta 15 numeros o
caracteres. No puede ser la misma que la etiqueta ID de otro Nudo.

- Coordenada X: Localizacién horizontal del depésito en el Plano, medida en las
unidades del Plano.

- Coordenada Y: Localizacion vertical del depodsito en el Plano, medida en las
unidades del Plano.

- Descripcion: Texto opcional donde escribir informacion significante del depadsito.

- Marca: Texto opcional (sin espacios en blanco) que se utiliza para asignar al
depdsito a una categoria, como una zona de presion.
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- Altura Total: La altura hidraulica (elevacién + presion) del agua en el depdsito en
pies (metros). Es una propiedad necesaria.

- Patron de Carga: Etiqueta de ID del patron de tiempos utilizada para modelar la
variacion de carga en el depésito con el tiempo. Esta propiedad es util si el
depdsito representa una conexion con otro sistema en el que varia la presion.

- Calidad Inicial: Nivel de calidad del agua en el depésito al iniciarse la simulacion.
Puede dejarse en blanco si no se va a realizar un analisis de calidad del agua o si
el nivel es cero.

- Fuente de Calidad: Calidad del agua que entra en la red en éste punto, con el que
puede especificar la calidad del agua entrante en la red en éste punto.

- Tanques:

Los tanques son nudos con capacidad de almacenamiento, donde el volumen de agua
almacenada puede variar con el tiempo a lo largo de la simulacién. Las caracteristicas
principales para los tanques son: cota del fondo, diametro o geometria si no es cilindrico,
valores iniciales maximos y minimos del nivel de agua y calidad del agua inicial. Los
principales valores que se piden a lo largo del tiempo son altura de la superficie del agua,
calidad del agua. Los tanques operan limitados por sus niveles maximos y minimos.
EPANET detiene el aporte de caudal si el nivel del tanque esta al minimo y detiene el
consumo de caudal si el nivel del tanque se encuentra en su maximo. Los tanques
también pueden servir como puntos fuente de calidad del agua. Las propiedades de los
tanques son:

- ID Tanque: Etigueta de identificacion. Puede tener hasta 15 niameros o caracteres.
No puede ser la misma que la etiqueta ID de otro nudo.

- Coordenada X: Localizacién horizontal del tanque en el plano, medida en las
unidades del Plano.

- Coordenada Y: Localizacion vertical del tanque en el plano, medida en las
unidades del plano.

- Descripcion: Texto opcional donde escribir informacién significante del tanque.

- Marca: Se utiliza para asignar el tanque a una categoria, como una zona de
presion.

- Elevacion: La elevacion en pies (metros) del fondo del tanque respecto a una
referencia.

- Nivel Inicial: Altura en pies (metros) del nivel de agua del tanque con respecto al
fondo al inicio de la simulacion.
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- Nivel Minimo: Altura minima en pies (metros) de la superficie del agua desde el
fondo que se ha de mantener. El tanque no suministrara por debajo de éste nivel
minimo. Es una propiedad necesaria.

- Nivel Maximo: Altura maxima en pies (metros) de la superficie del agua desde el
fondo que se ha de mantener. Al tanque no se le permitird superar éste nivel.

- Diametro: Diametro del tanque en pies (metros). Para tanques cilindricos es el
didmetro real. Para tanques cuadrados o rectangulares es el diametro equivalente,
igual a 1.128 veces la raiz cuadrada de la seccion.

- Volumen Minimo: Volumen de agua en el tanque cuando se encuentra a su nivel
minimo, en pies cubicos (metros cubicos). Muy Util para describir la geometria del
fondo de tanques no cilindricos de los que no conocemos la curva de volumen
profundidad.

- Curva de Volumen: Etiqueta de ID de una curva utilizada para describir la relacion
entre el volumen del tanque y el nivel del agua. Si no se especifica un valor
entonces el tanque se considera cilindrico.

- Modelos de Mezclado: Tipo de mezclado que se produce en el tanque. Existen
varios tipos de modelos como MIXED (mezclado completo), 2COMP (dos
compartimentos), FIFO (el que primero entra, primero sale) y LIFO (los dltimos
seran los primeros).

- Fraccion de Mezclado: Fraccion del volumen total del tanque que se destina al
compartimento de entrada/salida del modelo 2COMP. Se deja en blanco si el
modelo de mezclado es otro.

- Coeficiente de Reaccion: Coeficiente de reaccion en el seno para las reacciones
quimicas en el tanque. Las unidades de tiempo son 1l/dias. Positivo para
crecimiento de reaccion y negativo en caso contrario. Dejar en blanco si el
coeficiente de reaccién Global en el Seno que se especifica en las opciones de
reaccién del proyecto se aplica.

- Calidad Inicial: Nivel de calidad del agua en el tanque al iniciarse la simulacion.
Puede dejarse en blanco si no se va a realizar un analisis de calidad del agua o si
el nivel es cero.

- Fuente de Calidad: Calidad del agua que entra en la red en éste punto.

- Conexiones:

Las Conexiones son puntos en la red donde se unen las lineas o por donde entra o sale el
agua de la red. La informacion bésica que se requiere para las conexiones es: altura,
normalmente sobre el nivel del mar, demanda de agua o régimen de evacuacién desde la
red y calidad del agua inicial. Los resultados que se obtienen de las conexiones son:
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altura hidraulica o energia interna por unidad de masa del fluido, presion y calidad del
agua. Las conexiones también pueden tener diferentes categorias de demanda
asignadas, tener una demanda negativa indicando que el agua entra en la red, ser fuente
de calidad del agua por donde los constituyentes entran en la red y contener emisores o
aspersores haciendo que el caudal dependa de la presion. Las propiedades de las
conexiones son:

- ID Conexion: Etiqueta de identificacion. Puede tener hasta 15 numeros o
caracteres.

- Coordenada X: Localizacion horizontal de la conexion en el Plano, medida en las
unidades del Plano.

- Coordenada Y: Localizacion vertical de la conexion en el plano, medida en las
unidades del Plano.

- Descripcion: Texto opcional donde escribir informacién significante de la conexion.

- Marca: Texto opcional (sin espacios en blanco) que se utiliza para asignar la
conexién a una categoria, tal como una zona de presion.

- Elevacion: La elevacion en pies (metros) de la conexion respecto a una referencia.
Se utiliza s6lo para calcular la presion en la conexion.

- Demanda Base: La variacion o la demanda nominal de agua es la categoria
principal de consumo en la conexion, se mide en unidades de caudal. Un valor
negativo significa una fuente externa de caudal en la conexién.

- Patrén de Demanda: Etiqgueta de ID del patron de tiempos utilizada para
caracterizar la variacion de demanda con el tiempo. El patron nos da los factores
que se aplican a la Demanda Base para determinar la demanda real en cada
intervalo.

- Tipos de Demanda: Cuando el botén punteado es presionado aparece un Editor
de Tipo de Demanda que le permitira asignar demandas base y patrones de
tiempo a los diferentes usuarios de la conexion.

- Coeficiente de Emisor: Coeficiente de descarga del Emisor (tobera o aspersor)
situado en la conexiéon. El coeficiente representa el caudal (en unidades del
caudal) que hay cuando la pérdida de carga es de 1 psi (0 metro). En blanco o con
valor 0 si no hay emisores.

- Calidad Inicial: Nivel de calidad del agua en la conexion al iniciarse la simulacion.
- Fuente de Calidad: Cuando presiona el boton punteado aparecera el Editor de

Fuentes de Calidad en el que se puede especificar la calidad de cualquier entrada
de agua en la red.
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- Tuberias:

Las tuberias son lineas que llevan el agua de un punto de la red a otro. EPANET asume
que todas las tuberias se encuentran completamente llenas en todo momento. La
direccion de caudal va desde el final con la carga hidraulica mayor, energia interna por
unidad de peso del agua, hacia el punto con menor carga hidraulica. Los parametros
hidraulicos mas importantes para las tuberias son: didmetro, longitud, coeficiente de
rugosidad y estado (abierta, cerrada o con una valvula). Los pardmetros de estado de las
tuberias son para implementar valvulas de corte o de control (valvulas de un sélo sentido).
Las caracteristicas de calidad del agua para las tuberias consisten en: coeficiente de
reaccion en el seno del flujo y coeficiente de reaccion de pared. Los principales valores
que podemos obtener son: caudal, velocidad, pérdidas, factor de friccién, variacién de la
velocidad de reaccion y calidad del agua.

Las pérdidas de carga debido a la rugosidad de las paredes de la tuberia pueden medirse
utilizando tres métodos diferentes: método de Hazen-Williams, método de Darcy-
Weisbach y método de Chezy-Manning. Las pérdidas menores causadas por la existencia
de turbulencias en codos y conectores pueden contabilizarse asignando a la tuberia un
coeficiente de pérdidas menores. Las tuberias pueden abrirse o cerrarse en momentos
predeterminados o cuando existan unas condiciones especificas, como por ejemplo
cuando el nivel del tanque cae o llega a determinado punto, o cuando la presion en los
nudos cae o llega a determinados valores con el uso de los controles. Las propiedades de
las tuberias son:

- ID Tuberia: Etiqueta de identificacion. Puede tener hasta 15 nimeros o caracteres.
- Nudo Inicio: La ID del Nudo donde empieza la tuberia.

- Nudo Fin: La ID del Nudo donde termina la tuberia. Es una propiedad necesaria.

- Descripcion: Texto opcional donde escribir informacion significante de la tuberia.

- Marca: Texto opcional (sin espacios en blanco) que se utiliza para asignar la
tuberia a una categoria, tal vez en funcion de la edad o el material.

- Longitud: Longitud real de la tuberia en pies (metros).

- Didametro: Didmetro de la tuberia en pulgadas (mm).

- Rugosidad: Coeficiente de rugosidad de la tuberia. Es adimensional para Hazen-
Williams y Chezy-Manning y tiene unidades de milipies (mm) para Darcy-

Weisbach.

- Coeficiente de Pérdidas: Coeficiente adimensional de pérdidas menores asociado
a codos, cambios de direccion, etc. En blanco se supone cero.

- Estado Inicial: Determina cuando la tuberia se encuentra inicialmente abierta,
cerrada o tiene una valvula reguladora. Si la valvula reguladora esta especificada
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entonces la direccién del caudal en la tuberia siempre sera desde el Nudo inicio al
Nudo fin.

Coeficiente de Reaccion: Coeficiente de reaccion en el seno de la tuberia. Las
unidades de tiempo son 1/dias. Positivo para crecimiento de reaccién y negativo
en caso contrario.

Coeficiente de Pared: Coeficiente de reaccién en la pared de la tuberia. Las
unidades de tiempo son 1/dias. Positivo para crecimiento de reaccion y negativo
en caso contrario.

5.3.9.5 Opciones de Analisis Hidraulico

Las opciones hidraulicas controlan como se llevan a cabo los calculos hidraulicos.
Consisten en las siguientes opciones

Unidades de Caudal: Unidades en las que se expresan las demandas nodales y el
caudal en los elementos, es decir, litros por segundo.

Ecuacion de Pérdidas: Ecuacion utilizada para calcular las pérdidas en funcion del
caudal en las tuberias. Las elecciones son:

Hazen-Williams

1,852
Q

H=4,6 727
L C1,8842,871

En donde:

H, = Pérdidas en Pies

= Coeficiente de Rugosidad de Hazen-Williams

C

D = Diametro de la Tuberia en Pies

L = Longitud de la Tuberia en Pies

Q = Caudal en Pies Cubicos por Segundo

- Darcy-Weisbach

En donde;:

H. = Pérdidas en Pies

g = Aceleracion de la Gravedad en pies/s”
f = Factor de Friccion

L = Longitud de la Tuberia en Pies
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d
Vv

= Diametro de la Tuberia en Pies
= Velocidad de Caudal en pies/s

El factor de friccion es una funcion de la relacion e/d y el nimero de Reynolds, donde e es
el coeficiente de rugosidad con unidades de longitud. La férmula anterior puede ser
utilizada con cualquier conjunto coherente de unidades. Esta ecuacion originalmente fue
desarrollada para tuberias circulares, sin embargo, pueden obtenerse expresiones
generales aplicables a cualquier geometria del conducto al reemplazar el diametro por el
radio hidraulico.

Chezy-Manning:

Q2
H =4, &%x L5

En donde:

H. = Pérdidas en Pies

n = Coeficiente de Rugosidad de Manning

d = Didmetro de la Tuberia en Pies

L = Longitud de la Tuberia en Pies

Q = Caudal en Pies Cubicos por Segundo

Como cada férmula mide la rugosidad de la tuberia de una forma, elegir alguna de ellas
podria requerir que el coeficiente de rugosidad de la tuberia se actualizase.

Peso Especifico: Es el radio de densidad del fluido de estudio con respecto al
agua a 4°C (adimensional).

Viscosidad Relativa: Es el radio de la viscosidad cinematica del fluido con respecto
al agua a 20°C (1.0 centistoke 0 0.94 pies®/dia) (adimensional).

Méaxima Iteracién: Es el maximo nimero de iteraciones realizadas para resolver las
ecuaciones no lineales que gobiernan la hidraulica del sistema en un punto dado
en el tiempo. Un valor sugerido es 40.

Precision: Criterio de convergencia utilizado para sefialar que la solucién a la
ecuacion no lineal se ha encontrado. Las iteraciones terminan cuando la suma de
todos los caudales cambiantes dividido por la suma de todos los caudales de
conexion es menor que éste niumero. Un valor recomendado es 0.001.

Indeterminacion: Accion a realizar si la solucion hidraulica no ha sido encontrada
en el nimero maximo de iteraciones. Las elecciones son DETENER, para detener
la simulacion en ése punto o CONTINUAR, para iterar 10 veces mas, sin que el
estado del elemento cambie, en un intento de lograr la convergencia.
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Patron Predeterminado: Etiqueta ID del patron de tiempo para asignar a las
demandas de aquellas conexiones que no tienen un patron de tiempo
especificado. Si no existe ningun patrén entonces las demandas en esas
conexiones no variaran.

Factores de Demanda: Factores generales aplicados a todas las demandas para
hacer que el consumo total del sistema varie por encima y por debajo de un valor
fijo. Ejemplo: 2,0 dobla todas las demandas, 0,5 las divide, y 1,0 las deja como
estan.

Exponente del Emisor: Potencia a la cual es elevada la presion cuando se calcula
el paso de caudal a través de un dispositivo emisor. El valor tedrico para
aspersores y toberas es 0,5.

Factor De Friccibn Para Flujo Laminar: En este caso la pérdida de energia
producida depende Unicamente del nimero de Reynolds, asi:

6
R

IS

f

o!

En donde:

f

= Factor de Friccién para Flujo Laminar

Re = Numero de Reynolds

Factor De Friccion Para Flujo Turbulento: Este problema fue resuelto por los
investigadores ingleses Colebrook y White a principios del siglo XX, desarrollando
una expresion no implicita para el factor de friccion f, aplicable a todo tipo de flujo
turbulento. A pesar de su precision, el uso masivo de las ecuaciones descritas solo
fue posible hasta hace relativamente poco tiempo, debido a que ésta requiere
métodos iterativos para ser resuelta.

1_2 | Ks . 2.51
nf %g,7Rdel7If

En donde;:

f

= Factor de Friccién para Flujo Laminar

Re = Numero de Reynolds

5.3.9.6 Resumen de Datos de Entrada

En la siguiente tabla se muestra el resumen de datos de entrada al modelo hidraulico. La
informacién presentada en su mayoria corresponde a datos de entrada estandar del
modelo empleado.
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Tabla 5-13. Resumen de Datos de Entrada
PARAMETRO ENTRADA OBSERVACION
Material de la Tuberia PVC Base para determinar el cogflmente de friccion
de las tuberias.
2
Ecuacioén de Pérdidas Darcy-Weisbach H =f x ax >a
g

Coeficiente de friccion

de Darcy-Weisbach® | 0:00152/0,007/0,15

Para PVC./ PE/ HG

Curva de Demanda

H ; Patrén Acorde al numeral 3.3.3.6 del presente informe.
oraria
Norte
Entrada de Nodos de Con base a las coordenadas MAGNA-SIRGAS
Acueducto Este

Altura del Nodo Cota Eje de Tuberia

Con base a las coordenadas MAGNA-SIRGAS

Longitudes Automaticas

Acorde con la topografia realizada y la
informacion de apoyo.

Unidades de Caudal LPS

Por defecto

En didmetro comercial

Con base en el material de la tuberia.

Didmetros interno Detectado en campo o en informacion de
apoyo
Tiempo de Corrida 24 horas Con el proposito de evaluar Ia_fr(_acuenua y
periodicidad del abastecimiento
Tiempo de Intercambios Cada hora Sin observaciones

o Informes

Limitadoras de caudal

Vélvulas Empleadas VCQ

Sin observaciones

Alimentaciéon Red de

Distribucién Rio San Marcos

Altura de captacion se asume una condicién de
carga libre. Presion de entrada 0.0 mca.

Caudal Demanda Base

Calculado por nodo y distribuido por usuarios

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

% valores tomados de las Normas RAS 2000 (Tabla B.6.10)
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5.3.9.7 Distribucién de Caudales

Luego de calcular y proyectar los caudales de disefio de 2013 a 2039, para el area de
estudio, se procedid a realizar el calculo de distribucion de los caudales por puntos de
demanda o nodos. Este calculo se basa en la distribucion del caudal maximo diario
equivalente a cada usuario en la red. Los resultados para los nodos que cuentan con
demanda de caudal se muestran a continuacion:

Tabla 5-14. Demandas por Nodo Acueducto Paila Arriba

NODO | DEMANDA 2013 | DEMANDA 2039 | NODO | DEMANDA 2013 | DEMANDA 2039
nl10 0,0413 0,0129 n268 0,2888 0,0901
nl6l 0,0413 0,0129 n270 0,1650 0,0515
nl77 0,0825 0,0258 n271 0,1650 0,0515
n193 0,0413 0,0129 n273 0,0825 0,0258
n227 0,0413 0,0129 n275 0,0825 0,0258
n230 0,0825 0,0258 n276 0,0825 0,0258
n231 0,0825 0,0258 n278 0,0413 0,0129
n232 0,0825 0,0258 n291 0,0413 0,0129
n237 0,0413 0,0129 n298 0,2476 0,0773
n238 0,0825 0,0258 n299 0,1238 0,0386
n239 0,0413 0,0129 n300 0,1650 0,0515
n240 0,0825 0,0258 n301 0,1650 0,0515
n241 0,0825 0,0258 n302 0,1650 0,0515
n242 0,1238 0,0386 n308 0,0825 0,0258
n243 0,0825 0,0258 n309 0,0413 0,0129
n244 0,1238 0,0386 n312 0,1650 0,0515
n245 0,2476 0,0773 n313 0,0413 0,0129
n246 0,1650 0,0515 n326 0,0207 0,0065
n247 0,1238 0,0386 n327 0,0413 0,0129
n248 0,1238 0,0386 n328 0,1650 0,0515
n249 0,0413 0,0129 n329 0,0825 0,0258
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NODO | DEMANDA 2013 | DEMANDA 2039 | NODO | DEMANDA 2013 | DEMANDA 2039
n250 0,0413 0,0129 n330 0,1238 0,0386
n251 0,0413 0,0129 n331 0,1650 0,0515
n252 0,0413 0,0129 n342 0,2063 0,0644
n254 0,0413 0,0129 n344 0,1650 0,0515
n255 0,0825 0,0258 n347 0,0413 0,0129
n256 0,0825 0,0258 n348 0,0413 0,0129
n257 0,0413 0,0129 n357 0,0207 0,0065
n258 0,0413 0,0129 n373 0,0413 0,0129
n259 0,0413 0,0129 n374 0,3713 0,1159
n260 0,0825 0,0258 n375 0,2476 0,0773
n261 0,0413 0,0129 n376 0,0825 0,0258
n263 0,0413 0,0129 n377 0,1238 0,0386
n264 0,0413 0,0129 n378 0,0413 0,0129
n265 0,0413 0,0129 n379 0,0413 0,0129
n266 0,0825 0,0258 n380 0,0413 0,0129
n267 0,0413 0,0129 n383 0,0413 0,0129

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

5.3.9.8 Presiones en la Red de Distribucion

Para la delimitacidon de zonas de presion, para el diagnéstico de la red de distribucién se
tiene en cuenta los criterios de presion minima establecidos por el RAS 2000 (Numeral
B.7.4.5.1), donde se especifica que para el nivel de complejidad bajo las presiones
minimas son de 10 mca. Las presiones minimas establecidas en este literal deben
tenerse en cuenta cuando por la red de distribucién esté circulando el caudal de disefio,
especificamente en la hora pico de demanda. Por su parte el valor de la presion maxima
tenida en cuenta para el diagnéstico realizado, para todos los niveles de complejidad del
sistema, debe ser de 588,6 kPa o 60 mca. La presion maxima establecida en este literal
corresponde a los niveles estaticos, es decir, cuando no haya flujo en movimiento a través
de la red de distribucion pero sobre ésta esté actuando la méaxima cabeza producida por
los tanques de abastecimiento o por estaciones elevadoras de presion. La presion
méaxima no debe superar la presidon de trabajo maxima de las redes de distribucion,
establecidas en las normas técnicas correspondientes a cada material.
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5.3.9.9 Didmetros Comerciales

En la siguiente tabla se establecen los diametros comerciales e internos que se tienen en
cuenta para el diagnostico de la red de distribucion.

Tabla 5-15. Diametros Comerciales e Internos

DIAMETRO COMERCIAL | DIAMETRO INTERNO
i o 18,18 mm
1Jo 23,63 mm
10 30,20 mm
1 1o 43,68 mm
20 54,58 mm
2 10 66,07 mm
30 80,42 mm
40 103,42 mm

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

5.3.9.10 Modelo Hidraulico

De acuerdo con los parametros descritos en el presente numeral, se elaboré el modelo
hidraulico de la red de distribucién actual del sistema. La modelacion hidraulica del
sistema de distribucién actual se realiz6 en dos escenarios teniendo en cuenta las
demandas de agua actual y las proyectadas en el horizonte de disefio. En los anexos | 'y J
se puede encontrar el modelo hidraulico de diagndstico de las redes existentes con los
caudales al afio 2013 y 2039 respectivamente. Alli se incluyen los archivos del modelo de
diagnéstico de las redes existentes y el informe completo de la simulacion extendida en
24 horas. Los informes contienen los valores encontrados para cada una de las horas en
un periodo de un dia de modelacion y se especializan por nodo y linea de distribucion.
Los parametros reportados por el software corresponden a las presiones del sistema,
velocidades de flujo y caudales a partir de las caracteristicas topologicas de la red
reportadas en el plano de catastro de acueducto. El modelo implementado cuenta con 359
nodos y 365 tuberias de las cuales 211,63 m son en Hierro Galvanizado, 686,11 m en
Manguera de Polietileno y 11.923,73 m en PVC, para un total de 12.821,47 m de redes.

Tabla 5-16. Nodos de la Red de Distribuciéon

ID NORTE ESTE ELEVACION | ID NORTE ESTE ELEVACION
nl | 958.678,3 | 1.121.035,3 1.055,8 n205 | 960.665,5 | 1.115.178,4 982,0
n2 | 958.711,6 | 1.121.005,4 1.054,6 n206 | 960.665,0 | 1.115.173,0 981,7
n3 | 958.751,4 | 1.120.981,6 1.053,9 n207 | 960.674,3 | 1.115.012,7 991,2
n4 | 958.763,3 | 1.120.978,8 1.053,1 n208 | 960.673,1 | 1.114.979,4 991,7
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ID NORTE ESTE ELEVACION 1D NORTE ESTE ELEVACION
n5 | 958.769,5 | 1.120.976,0 1.053,7 n209 | 960.688,4 | 1.114.913,0 996,2
né | 958.781,7 | 1.120.974,0 1.053,4 n210 | 960.696,3 | 1.114.871,5 1.002,2
n7 | 958.796,9 | 1.120.972,2 1.053,6 n21l1 | 959.541,6 | 1.118.687,4 1.027,8
n8 | 958.797,2 | 1.120.971,9 1.054,2 n212 | 959.510,4 | 1.118.593,8 1.025,3
n9 | 958.822,1 | 1.120.958,7 1.053,7 n213 | 959.466,9 | 1.118.473,6 1.022,9
nl0 | 958.851,1 | 1.120.889,8 1.052,1 n214 | 959.409,3 | 1.118.325,1 1.036,4
nll | 958.862,2 | 1.120.855,9 1.051,7 n215 | 960.515,0 | 1.116.443,1 990,5
nl2 | 958.878,1 | 1.120.843,9 1.052,0 n216 | 960.544,4 | 1.116.434,4 988,6
nl3 | 958.912,3 | 1.120.828,1 1.052,0 n217 | 960.597,1 | 1.116.419,7 988,5
nl4 | 958.916,9 | 1.120.818,2 1.052,0 n218 | 960.618,9 | 1.116.413,5 988,6
nl5 | 958.924,1 | 1.120.810,1 1.052,0 n219 | 960.631,3 | 1.116.414,1 988,7
nl6é | 958.928,9 | 1.120.794,2 1.052,0 n220 | 960.640,3 | 1.116.413,5 988,7
nl7 | 958.936,4 | 1.120.770,6 1.051,0 n221 | 960.743,3 | 1.116.568,1 993,9
nl8 | 958.936,9 | 1.120.768,7 1.051,0 n222 | 960.614,1 | 1.116.019,8 982,4
nl9 | 958.941,9 | 1.120.760,7 1.052,0 n223 | 960.538,4 | 1.115.989,6 985,9
n2l1 | 958.943,7 | 1.120.758,9 1.052,0 n224 | 960.507,3 | 1.115.989,8 987,5
n24 | 958.955,9 | 1.120.753,3 1.051,0 n225 | 960.412,9 | 1.115.978,2 999,2
n25 | 958.959,2 | 1.120.743,2 1.051,0 n226 | 960.671,1 | 1.115.416,7 981,9
n26 | 958.980,2 | 1.120.746,8 1.050,5 n227 | 960.630,7 | 1.115.419,4 981,5
n27 | 958.991,5 | 1.120.733,3 1.050,0 n228 | 960.383,9 | 1.115.431,8 982,9
n28 | 958.991,8 | 1.120.733,2 1.050,0 n229 | 960.354,0 | 1.115.434,2 983,8
n29 | 958.985,6 | 1.120.715,1 1.050,0 n230 | 960.332,6 | 1.115.434,2 983,9
n30 | 958.986,7 | 1.120.708,7 1.050,0 n231 | 960.320,8 | 1.115.432,5 983,8
n31l | 958.976,5 | 1.120.696,7 1.050,0 n232 | 960.295,3 | 1.115.424,4 983,7
n32 | 958.989,1 | 1.120.678,1 1.050,0 n233 | 960.279,7 | 1.115.413,8 984,2
n33 | 958.987,4 | 1.120.673,0 1.050,0 n234 | 960.271,2 | 1.115.401,4 984,3
n34 | 958.984,4 | 1.120.664,6 1.050,0 n235 | 960.233,8 | 1.115.355,5 985,1
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n35 | 958.979,5 | 1.120.655,7 1.050,0 n236 | 960.230,4 | 1.115.343,1 985,1
n36 | 958.981,8 | 1.120.648,0 1.050,0 n237 | 960.215,7 | 1.115.331,1 985,1
n37 | 958.982,2 | 1.120.646,6 1.050,0 n238 | 960.187,2 | 1.115.293,3 986,8
n38 | 958.989,5 | 1.120.636,7 1.050,0 n239 | 960.178,8 | 1.115.286,5 987,5
n39 | 958.996,2 | 1.120.632,4 1.050,0 n240 | 960.168,4 | 1.115.278,7 988,1
n4l | 959.002,1 | 1.120.626,3 1.050,0 n241 | 960.156,6 | 1.115.272,2 989,0
n43 | 959.019,3 | 1.120.613,3 1.050,0 n242 | 960.141,7 | 1.115.264,0 990,5
n46 | 959.052,4 | 1.120.593,3 1.049,7 n243 | 960.126,7 | 1.115.250,2 991,7
n48 | 959.037,2 | 1.120.584,0 1.049,6 n244 | 960.117,2 | 1.115.238,9 992,6
n50 | 959.053,2 | 1.120.542,4 1.049,6 n245 | 960.110,9 | 1.115.221,0 992,6
n51 | 959.053,9 | 1.120.491,5 1.049,5 n246 | 960.105,7 | 1.115.193,3 993,8
n56 | 959.061,6 | 1.120.448,7 1.049,5 n247 | 960.098,0 | 1.115.170,3 993,1
n59 | 958.989,0 | 1.120.401,2 1.050,0 n248 | 960.091,9 | 1.115.156,3 993,8
n6él | 958.990,2 | 1.120.357,6 1.050,0 n249 | 960.084,5 | 1.115.143,2 994,5
n63 | 958.990,1 | 1.120.356,1 1.050,0 n250 | 960.080,8 | 1.115.128,2 994,7
n64 | 958.989,1 | 1.120.349,0 1.050,0 n251 | 960.078,9 | 1.115.123,0 995,5
n65 | 958.985,6 | 1.120.335,9 1.050,0 n252 | 960.071,2 | 1.115.100,0 996,4
n66 | 958.981,7 | 1.120.321,7 1.050,0 n253 | 960.068,0 | 1.115.074,0 997,1
n67 | 958.981,0 | 1.120.320,0 1.050,0 n254 | 960.066,2 | 1.115.063,4 996,3
n68 | 958.968,4 | 1.120.307,8 1.050,0 n255 | 960.062,7 | 1.115.054,1 996,6
n69 | 958.982,6 | 1.120.312,2 1.049,4 n256 | 960.057,3 | 1.115.040,9 997,0
n70 | 959.005,9 | 1.120.237,1 1.049,0 n257 | 960.052,3 | 1.115.030,7 996,5
n71 | 959.008,3 | 1.120.229,2 1.049,0 n258 | 960.048,8 | 1.115.026,5 996,7
n72 | 959.012,3 | 1.120.216,4 1.050,0 n259 | 960.041,1 | 1.115.020,2 997,1
n73 | 959.039,3 | 1.120.187,5 1.051,0 n260 | 960.033,7 | 1.115.016,3 997,7
n74 | 959.047,0 | 1.120.183,3 1.050,0 n261 | 960.026,5 | 1.115.014,6 998,3
n75 | 959.056,6 | 1.120.176,5 1.050,0 n262 | 960.020,2 | 1.115.013,6 998,7
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n76 | 959.073,2 | 1.120.160,2 1.050,0 n263 | 960.007,2 | 1.115.011,7 998,6
n77 | 959.093,6 | 1.120.164,8 1.049,0 n264 | 959.995,7 | 1.115.009,3 999,3
n78 | 959.097,7 | 1.120.152,7 1.050,0 n265 | 959.974,0 | 1.115.003,2 1.000,3
n79 | 959.102,3 | 1.120.150,8 1.049,0 n266 | 959.958,0 | 1.114.999,0 1.000,5
n80 | 959.109,8 | 1.120.140,8 1.049,0 n267 | 959.948,9 | 1.114.990,8 1.002,0
n81 | 959.118,0 | 1.120.132,3 1.049,3 n268 | 959.936,7 | 1.114.984,1 1.002,9
n82 | 959.122,3 | 1.120.102,6 1.048,0 n269 | 960.231,0 | 1.115.354,0 984.,4
n83 | 959.125,8 | 1.120.083,4 1.047,0 n270 | 960.220,0 | 1.115.352,2 984,9
n84 | 959.128,8 | 1.120.070,9 1.047,2 n271 | 960.177,7 | 1.115.350,7 985,4
n85 | 959.134,2 | 1.120.041,8 1.048,0 n272 | 960.139,6 | 1.115.349,5 984,9
n86 | 959.138,4 | 1.119.999,1 1.049,0 n273 | 960.110,6 | 1.115.347,7 987,3
n87 | 959.153,1 | 1.119.952,6 1.047,0 n274 | 960.084,6 | 1.115.345,1 986,2
n88 | 959.160,8 | 1.119.905,2 1.046,0 n275 | 960.068,6 | 1.115.346,4 988,7
n89 | 959.168,1 | 1.119.885,1 1.040,0 n276 | 960.021,6 | 1.115.348,2 989,8
n90 | 959.173,2 | 1.119.875,5 1.042,0 n277 | 960.019,5 | 1.115.349,8 989,9
n9l | 959.189,3 | 1.119.828,5 1.037,0 n278 | 960.241,2 | 1.115.316,8 985,1
n92 | 959.201,3 | 1.119.796,8 1.034,4 n279 | 960.030,9 | 1.115.038,5 995,8
n93 | 959.274,6 | 1.119.592,4 1.032,0 n280 | 960.018,9 | 1.115.030,5 996,8
n94 | 959.299,9 | 1.119.569,9 1.038,0 n281 | 959.994,7 | 1.115.026,5 998,6
n95 | 959.306,9 | 1.119.560,4 1.037,3 n282 | 959.984,9 | 1.115.024,6 998,9
n96 | 959.310,3 | 1.119.524,8 1.038,0 n283 | 959.955,7 | 1.115.020,6 999,3
n97 | 959.315,3 | 1.119.511,2 1.037,0 n284 | 959.924,4 | 1.114.995,4 997,5
n99 | 959.339,8 | 1.119.475,8 1.037,0 n285 | 959.905,2 | 1.114.974,7 999,5
n100 | 959.356,6 | 1.119.449,7 1.036,9 n286 | 960.073,5 | 1.115.069,8 995,7
nl101 | 959.350,8 | 1.119.437,3 1.037,0 n287 | 960.076,6 | 1.115.067,2 998,2
nl102 | 959.364,1 | 1.119.392,3 1.037,0 n288 | 960.090,2 | 1.115.058,1 1.001,2
nl103 | 959.365,4 | 1.119.381,5 1.037,0 n289 | 960.100,3 | 1.115.050,6 1.005,9
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nl104 | 959.405,4 | 1.119.322,6 1.036,0 n290 | 960.129,0 | 1.115.027,9 1.013,5
nl105 | 959.408,4 | 1.119.269,4 1.036,0 n291 | 960.138,7 | 1.115.021,4 1.015,4
nl106 | 959.423,1 | 1.119.232,8 1.035,0 n292 | 960.701,2 | 1.114.836,9 1.007,5
nl108 | 959.446,0 | 1.119.175,6 1.034,0 n293 | 960.697,3 | 1.114.871,7 1.002,1
n109 | 959.489,4 | 1.119.064,6 1.032,0 n294 | 960.689,4 | 1.114.913,2 996,2
n110 | 959.556,6 | 1.118.890,1 1.030,0 n295 | 960.674,2 | 1.114.979,5 991,4
nlll | 959.623,2 | 1.118.705,0 1.027,0 n296 | 960.675,3 | 1.115.012,6 990,8
nll2 | 959.705,4 | 1.118.499,4 1.024,0 n297 | 960.666,0 | 1.115.173,0 981,0
nl113 | 959.747,3 | 1.118.395,1 1.022,1 n298 | 960.667,6 | 1.115.188,0 982,3
nl1l4 | 959.765,7 | 1.118.346,8 1.019,9 n299 | 960.657,6 | 1.115.189,5 982,5
n115 | 959.807,0 | 1.118.242,6 1.017,7 n300 | 960.660,1 | 1.115.252,7 982,6
nl1l6 | 959.808,5 | 1.118.237,1 1.017,0 n301 | 960.669,5 | 1.115.310,3 983,3
nl1l7 | 959.811,8 | 1.118.225,1 1.015,0 n302 | 960.676,5 | 1.115.355,9 983,9
nl118 | 959.814,4 | 1.118.218,1 1.015,0 n303 | 960.677,9 | 1.115.406,7 982,5
n119 | 959.819,5 | 1.118.208,4 1.015,0 n304 | 960.677,6 | 1.115.408,3 982,8
n120 | 959.859,7 | 1.118.104,5 1.015,0 n305 | 960.673,8 | 1.115.408,5 982,6
nl21 | 959.861,7 | 1.118.099,7 1.015,0 n306 | 960.661,2 | 1.115.410,9 981,8
nl22 | 959.869,3 | 1.118.072,6 1.015,0 n307 | 960.634,2 | 1.115.410,8 981,8
nl123 | 959.896,9 | 1.117.983,7 1.014,0 n308 | 960.552,4 | 1.115.414,3 982,0
nl24 | 959.925,2 | 1.117.951,0 1.014,0 n309 | 960.483,2 | 1.115.418,9 982,4
nl26 | 959.941,2 | 1.117.913,7 1.013,7 n310 | 960.420,0 | 1.115.423,3 982,6
nl27 | 959.970,1 | 1.117.810,1 1.012,0 n311 | 960.360,4 | 1.115.427,0 983,2
nl28 | 959.977,2 | 1.117.811,3 1.012,0 n312 | 960.355,4 | 1.115.427,7 983,6
nl131 | 959.998,8 | 1.117.786,4 1.011,5 n313 | 960.337,4 | 1.115.430,2 982,9
nl132 | 960.031,5 | 1.117.674,6 1.009,0 n314 | 960.309,3 | 1.115.423,0 982,9
nl133 | 960.047,5 | 1.117.627,5 1.007,0 n315 | 960.280,9 | 1.115.405,2 983,1
nl134 | 960.059,6 | 1.117.591,5 1.006,0 n316 | 960.692,9 | 1.114.836,6 1.006,9




BEMENTY, ., DUSNOSTICON ANAISI DEALTERMATVAS | Verson 0 14062013
Pagina 178

ID NORTE ESTE ELEVACION 1D NORTE ESTE ELEVACION
n135 | 960.062,5 | 1.117.568,2 1.007,0 n317 | 960.692,3 | 1.114.831,7 1.007,5
nl136 | 960.098,0 | 1.117.494,3 1.005,0 n318 | 960.693,0 | 1.114.820,6 1.008,4
nl137 | 960.124,0 | 1.117.435,4 1.003,0 n319 | 960.696,4 | 1.114.798,1 1.005,5
nl138 | 960.128,7 | 1.117.421,4 1.003,0 n320 | 960.697,0 | 1.114.775,6 1.003,5
n139 | 960.138,2 | 1.117.401,4 1.004,0 n321 | 960.696,9 | 1.114.760,7 1.002,0
n140 | 960.164,8 | 1.117.328,8 1.002,0 n322 | 960.693,9 | 1.114.749,1 1.003,2
nl4l | 960.186,0 | 1.117.267,1 1.000,0 n323 | 960.688,0 | 1.114.727,5 1.003,1
nl42 | 960.185,6 | 1.117.263,4 1.000,5 n324 | 960.683,8 | 1.114.707,0 1.002,3
nl143 | 960.208,3 | 1.117.193,0 1.000,4 n325 | 960.675,3 | 1.114.665,7 1.000,6
nl44 | 960.225,8 | 1.117.147,9 1.001,0 n326 | 960.678,0 | 1.114.632,2 998,5
n145 | 960.249,2 | 1.117.088,6 1.000,0 n327 | 960.655,6 | 1.115.176,6 982,6
nl146 | 960.257,9 | 1.117.065,9 1.000,0 n328 | 960.370,2 | 1.115.398,5 983,2
n148 | 960.262,7 | 1.117.057,1 999,0 n329 | 960.384,7 | 1.115.380,4 982,8
n149 | 960.295,1 | 1.116.973,0 998,0 n330 | 960.395,8 | 1.115.358,1 982,5
n150 | 960.310,8 | 1.116.932,5 997,0 n331 | 960.407,4 | 1.115.337,3 982,3
n151 | 960.339,6 | 1.116.857,0 995,0 n332 | 960.694,0 | 1.114.836,1 1.007,1
n153 | 960.355,1 | 1.116.816,1 993,0 n333 | 960.691,8 | 1.114.836,8 1.006,8
nl154 | 960.355,5 | 1.116.815,8 993,0 n334 | 960.656,7 | 1.114.847,2 1.003,8
n155 | 960.356,4 | 1.116.813,7 993,0 n335 | 960.626,1 | 1.114.846,1 1.000,9
n156 | 960.356,9 | 1.116.813,6 992,9 n336 | 960.623,2 | 1.114.846,3 1.000,4
n157 | 960.360,4 | 1.116.804,2 994,0 n337 | 960.621,2 | 1.114.846,4 997,9
n158 | 960.372,0 | 1.116.772,2 995,0 n338 | 960.608,5 | 1.114.844,1 997,5
n159 | 960.415,4 | 1.116.655,6 993,0 n339 | 960.605,8 | 1.114.843,1 997,5
nl60 | 960.453,2 | 1.116.564,7 992,2 n340 | 960.589,3 | 1.114.840,2 996,9
nl6l | 960.501,1 | 1.116.447,1 991,0 n341 | 960.591,8 | 1.114.998,6 993,4
nl62 | 960.509,8 | 1.116.420,6 988,8 n342 | 960.592,4 | 1.115.003,8 993,2
nl63 | 960.514,2 | 1.116.406,5 986,3 n343 | 960.599,4 | 1.115.070,7 989,9
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nl64 | 960.517,2 | 1.116.396,2 990,6 n344 | 960.604,0 | 1.115.112,9 985,3
nl65 | 960.521,1 | 1.116.361,4 988,0 n345 | 960.606,1 | 1.114.841,0 998,0
nl66 | 960.527,0 | 1.116.322,3 987,1 n346 | 960.681,0 | 1.114.533,0 1.007,9
nl67 | 960.531,3 | 1.116.279,2 986,1 n347 | 960.678,9 | 1.114.503,0 1.007,7
nl68 | 960.537,2 | 1.116.244,0 985,0 n348 | 960.609,3 | 1.114.772,0 997,6
nl69 | 960.539,7 | 1.116.227,9 981,7 n349 | 960.703,1 | 1.114.799,2 1.006,0
nl70 | 960.542,1 | 1.116.213,8 983,2 n350 | 960.709,8 | 1.114.772,9 1.004,3
nl71 | 960.542,1 | 1.116.210,2 983,4 n351 | 960.713,6 | 1.114.764,0 1.006,6
nl72 | 960.542,9 | 1.116.207,6 983,2 n352 | 960.714,4 | 1.114.752,5 1.006,2
nl73 | 960.545,7 | 1.116.183,6 982,4 n353 | 960.714,7 | 1.114.739,3 1.007,0
nl74 | 960.546,4 | 1.116.176,8 983,0 n354 | 960.715,7 | 1.114.719,4 1.006,5
nl75 | 960.553,3 | 1.116.134,6 982,6 n355 | 960.714,3 | 1.114.712,3 1.009,0
nl76 | 960.567,5 | 1.116.038,8 982,6 n356 | 960.700,5 | 1.114.673,5 1.003,5
nl77 | 960.573,8 | 1.115.997,0 982,6 n357 | 960.686,7 | 1.114.634,7 1.000,3
nl78 | 960.578,8 | 1.115.957,3 984,2 n358 | 960.706,9 | 1.114.850,4 1.006,3
nl79 | 960.583,7 | 1.115.923,5 984,0 n359 | 960.720,6 | 1.114.880,7 1.004,6
n180 | 960.586,8 | 1.115.889,5 981,6 n360 | 960.739,5 | 1.114.931,7 996,8
n181 | 960.595,1 | 1.115.827,7 980,9 n361 | 960.746,3 | 1.114.944,1 998,1
n182 | 960.601,2 | 1.115.788,5 980,7 n362 | 960.750,8 | 1.114.962,1 997,3
n183 | 960.610,3 | 1.115.723,5 980,9 n363 | 960.772,4 | 1.115.022,1 1.004,5
nl84 | 960.617,2 | 1.115.681,4 981,4 n364 | 960.778,1 | 1.115.036,7 1.002,1
n185 | 960.622,7 | 1.115.648,5 981,2 n365 | 960.791,1 | 1.115.069,6 995,4
n186 | 960.630,7 | 1.115.596,6 981,0 n366 | 960.796,3 | 1.115.080,2 1.011,2
nl187 | 960.638,7 | 1.115.563,0 980,1 n367 | 960.801,2 | 1.115.092,0 993,1
n188 | 960.646,0 | 1.115.556,6 981,0 n368 | 960.819,5 | 1.115.130,5 988,6
n189 | 960.652,3 | 1.115.548,5 983,6 n369 | 960.842,4 | 1.115.183,4 1.010,6
n190 | 960.654,6 | 1.115.546,4 985,1 n370 | 960.844,6 | 1.115.211,6 993,4
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nl191 | 960.658,4 | 1.115.530,1 984,9 n371 | 960.857,0 | 1.115.244,5 994,0
nl192 | 960.655,4 | 1.115.526,0 983,3 n372 | 960.869,2 | 1.115.285,0 995,7
nl193 | 960.656,6 | 1.115.520,6 983,1 n373 | 960.882,0 | 1.115.314,3 1.012,5
nl194 | 960.661,6 | 1.115.501,7 982,2 n374 | 960.681,8 | 1.115.307,1 982,4
nl1l95 | 960.666,4 | 1.115.484,4 982,1 n375 | 960.686,4 | 1.115.355,3 982,9
nl1l96 | 960.671,7 | 1.115.459,6 981,5 n376 | 960.687,7 | 1.115.390,2 982,8
nl1l97 | 960.675,6 | 1.115.440,1 981,9 n377 | 960.688,9 | 1.115.427,3 983,2
nl1l98 | 960.679,6 | 1.115.417,0 981,9 n378 | 960.689,7 | 1.115.445,2 982,9
nl199 | 960.679,9 | 1.115.407,1 982,5 n379 | 960.690,5 | 1.115.457,1 982,3
n200 | 960.678,5 | 1.115.355,7 983,6 n380 | 960.694,2 | 1.115.468,7 983,4
n201 | 960.671,4 | 1.115.310,0 983,0 n381 | 960.693,5 | 1.115.475,9 982,9
n202 | 960.662,1 | 1.115.252,3 982,9 n382 | 960.709,7 | 1.115.496,2 983,3
n203 | 960.659,3 | 1.115.186,1 981,5 n383 | 960.715,8 | 1.115.507,5 983,3
n204 | 960.664,5 | 1.115.178,7 980,7

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
Tabla 5-17. Tuberias de la Red de Distribuciéon

ID LONGITUD (m) | (| MATERIAL 1D LONGITUD (m) I (| MATERIAL

pl 70,20 4 PVC p208 58,43 3 PVvC

p2 44,81 4 PVvC p209 66,28 3 PVvC

p3 46,35 4 PVvC p210 9,02 3 PVC

p4 12,15 4 PVC p211 1,10 3 PVC

p5 6,88 4 PVvC p212 5,50 3 PVvC

p6 12,32 4 PVvC p213 160,55 3 PVC

p7 15,34 4 PVvC p214 33,33 3 PVvC

p8 0,45 4 PVvC p215 68,13 3 PVvC

p9 28,13 4 PVC p216 42,21 3 PVC
p10 12,73 4 PVC p217 43,28 3 PVC
pll 9,60 4 PVvC p218 98,57 Y PVC
pl2 32,78 4 PVC p219 203,30 Y PVC
p13 22,01 4 PVC p220 127,86 Y PVC
pl4 35,66 4 PVvC p221 159,3 Y PVC
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pl5 19,86 4 PVC p222 30,63 Ya PE
pl6 37,75 4 PVC p223 54,67 Ya PE
pl7 10,97 4 PVC p224 22,75 Ya PE
pls8 10,75 4 PVC p225 12,35 Ya PE
p19 16,65 4 PVC p226 9,01 Ya PE
p20 24,74 4 PVC p227 185,82 Ya PE
p21 2,02 4 PVC p228 36,19 Y PVC
p22 9,39 4 PVC p229 31,1 Yo PVC
p23 2,56 4 PVC p230 95,14 Yo PVC
p25 13,44 4 PVC p231 40,51 3 PVC
p28 10,68 4 PVC p232 247,15 3 PVC
p29 21,23 4 PVC p233 29,95 3 PVC
p30 17,65 4 PVC p234 21,37 3 PVC
p31 0,28 4 PVC p235 11,94 3 PVC
p32 19,14 4 PVC p236 26,76 3 PVC
p33 6,46 4 PVC p237 18,91 3 PVC
p34 15,76 4 PVC p238 14,97 3 PVC
p35 22,44 4 PVC p239 53,65 3 PVC
p36 5,4 4 PVC p240 3,09 2 PVC
p37 8,95 4 PVC p241 12,83 2Y% PVC
p38 1HG 4 PVC p242 28,41 Yo PVC
p39 8,03 4 PVC p243 18,97 2% PVC
p40 1,46 4 PVC p244 47,29 2Y% PVC
p4l 12,26 4 PVC p245 10,86 2% PVC
p42 7,98 4 PVC p246 12,95 2% PVC
p43 8,46 4 PVC p247 13,52 2Y% PVC
p45 21,57 4 PVC p248 16,94 2Y PVC
p47 38,72 4 PVC p249 20,43 2% PVC
p50 17,87 4 PVC p250 14,79 2% PVC
p52 44,56 4 PVC p251 18,96 2% PVC
p54 50,89 4 PVC p252 28,2 2Ys PVC
p59 43,5 4 PVC p253 24,25 2% PVC
p62 86,68 4 PVC p254 15,24 2% PVC
p64 43,7 4 PVC p255 15,07 2Y PVC
p66 1,50 4 PVC p256 15,37 2% PVC
p67 7,15 4 PVC p257 5,28 2% PVC
p68 13,52 4 PVC p258 24,29 2Ys PVC
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p69 14,73 4 PVC p259 26,24 2Y% PVC
p70 1,88 4 PVC p260 6,95 1% PE
p71 17,46 4 PVC p261 6,95 2% PVC
p72 14,88 4 PVC p262 10,68 2Y% PVC
p73 78,68 4 PVC p263 9,96 2% PVC
p74 8,26 4 PVC p264 14,25 2% PVC
p75 13,36 4 PVC p265 11,35 2Y% PVC
p76 39,58 4 PVC p266 5,46 2 PVC
p77 8,76 4 PVC p267 9,96 2% PVC
p78 11,77 4 PVC p268 8,42 2Y% PVC
p79 23,26 4 PVC p269 7,39 2% PVC
p80 20,89 4 PVC p270 6,39 2% PVC
p81l 12,80 4 PVC p271 13,11 2Y% PVC
p82 4,95 4 PVC p272 11,77 2% PVC
p83 12,53 4 PVC p273 22,52 2% PVC
p84 11,87 4 PVC p274 16,49 2% PVC
p85 29,96 4 PVC p275 12,29 2% PVC
p86 19,53 4 PVC p276 13,91 2% PVC
p87 12,85 4 PVC p277 11,14 2 PVC
p8s 29,55 4 PVC p278 42,40 2 PVC
p89 42,98 4 PVC p279 38,1 2 PVC
p90 48,75 4 PVC p280 29,08 2 PVC
p9l 48,03 4 PVC p281 26,05 2 PVC
p92 21,35 4 PVC p282 16,11 2 PVC
p93 10,84 4 PVC p283 47,02 2 PVC
p94 49,70 4 PVC p284 2,64 2 PVC
p95 33,90 4 PVC p286 51,35 2 PVC
p96 217,09 4 PVC p288 14,41 2 PVC
p97 33,94 4 PVC p290 24,47 2 PVC
p9s 11,75 4 PVC p292 10,02 2 PVC
p99 35,79 4 PVC p294 29,42 2 PVC
p100 14,53 4 PVC p296 40,26 2 PVC
p101 43,02 4 PVC p298 28,19 2 PVC
p103 31,04 4 PVC p300 4,05 1% PE
p104 13,74 4 PVC p302 16,30 1% PE
p105 46,87 4 PVC p304 12,58 1% PE
p106 10,90 4 PVC p306 36,63 1% PE
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p107 71,16 4 PVC p308 11,64 1% PE
p108 53,31 4 PVC p309 8,48 3 PVC
p109 39,46 4 PVC p310 8,39 1 PVC
p110 61,57 4 PVC p311 35,01 3 PVC
pl12 119,21 4 PVC p312 42,25 3 PVC
p113 186,98 4 PVC p313 68,02 3 PVC
pli4 196,72 4 PVC p314 33,20 3 PVC
pl15 221,41 4 PVC p315 160,66 3 PVC
pl16 112,4 4 PVC p316 15,05 3 PVC
pl17 51,73 4 PVC p317 10,12 2Y% PVC
pl18 112,11 4 PVC p318 22,45 2% PVC
p119 5,69 4 PVC p319 58,42 2% PVC
p120 12,45 4 PVC p320 46,07 2Y% PVC
p121 7,48 4 PVC p321 50,85 2Y% PVC
p122 10,9 4 PVC p322 1,64 2% PVC
pl23 111,45 4 PVC p323 3,83 2% PVC
pl24 5,22 4 PVC p324 12,86 2% PVC
p125 28,15 4 PVC p325 27,00 2% PVC
p126 93,01 4 PVC p326 81,83 2% PVC
p127 43,27 4 PVC p327 69,33 2Y% PVC
p128 40,61 4 PVC p328 63,41 2Ys PVC
p130 107,57 4 PVC p329 59,67 2% PVC
p131 7,13 4 PVC p330 23,24 2Y% PVC
p132 33,05 4 PVC p331 28,96 2% PVC
p135 116,48 4 PVC p332 33,52 2% PVC
p136 49,71 4 PVC p333 4,89 1 PVC
p137 38,01 4 PVC p334 11,08 1 PVC
p138 23,42 4 PVC p335 22,82 1 PVC
p139 82,02 4 PVC p336 22,47 1 PVC
p140 64,39 4 PVC p337 14,88 1 PVC
pl41 14,73 4 PVC p338 12,04 1 PVC
pl42 22,15 4 PVC p339 22,36 1 PVC
p143 77,35 4 PVC p340 20,94 1 PVC
pl4a 65,15 4 PVC p341 42,12 1 PVC
pl45 3,72 4 PVC p342 33,68 1 PVC
pl146 74,04 4 PVC p343 13,10 2 PVC
pl47 48,33 4 PVC p344 32,74 1% PVC
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pl48 63,81 4 PVC p345 23,18 1% PVC
p149 24,31 4 PVC p346 24,93 1% PVC
p150 10,00 4 PVC p347 23,81 1% PVC
p152 90,09 4 PVC p348 2,32 1 PVC
p153 43,47 4 PVC p349 10,06 1 PVC
pl54 80,79 4 PVC p350 36,58 1 PVC
p155 43,75 4 PVC p351 30,71 1 PVC
p157 0,48 4 PVC p352 2,84 1 PVC
p158 2,26 4 PVC p353 1,99 1 PVC
p159 0,56 4 PVC p354 17,89 Y PVC
p160 10,04 4 PVC p355 12,93 1 PVC
pl61 34,07 4 PVC p356 2,85 1 PVC
p162 124.,4 4 PVC p357 16,80 1 PVC
p163 98,49 4 PVC p358 158,42 1 PVC
pl64 126,91 4 PVC p359 5,22 1 PVC
p165 14,47 Ya PE p360 67,34 Y PVC
p166 27,91 4 PVC p361 42,44 Yo PVC
pl67 14,81 4 PVC p362 316,96 Yo PVC
p168 10,72 4 PVC p363 30,11 Y PVC
p169 35,03 4 PVC p364 71,06 1 HG
p170 39,48 4 PVC p365 27,14 1 PVC
pl71 43,39 4 PVC p366 9,65 1 PVC
pl72 35,64 4 PVC p367 11,56 1 PVC
pl73 16,31 4 PVC p368 13,19 1 PVC
pl74 14,32 4 PVC p369 19,86 1 PVC
pl75 3,61 4 PVC p370 7,26 1 PVC
pl76 2,66 4 PVC p371 41,21 Ya HG
pl77 24,16 4 PVC p372 41,2 Ya HG
pl78 6,91 4 PVC p373 33,27 Ya PVC
p179 42,72 4 PVC p374 22,89 Ya PVC
p180 96,84 4 PVC p375 54,39 % PVC
p181 42,33 4 PVC p376 14,08 Ya PVC
p182 39,95 4 PVC p377 18,63 Ya PVC
p183 46,31 Y PVC p378 63,73 % PVC
pls4 34,2 4 PVC p379 15,71 Ya PVC
p185 34,11 PVC p380 35,34 Ya PVC
p186 62,38 4 PVC p381 11,80 Ya PVC
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p187 39,7 4 PVC p382 12,79 Y PVC
p188 65,61 4 PVC p383 42,64 Ya PVC
p189 42,63 4 PVC p384 57,63 2 PVC
p190 33,33 4 PVC p385 28,24 % PVC
p191 52,54 4 PVC p386 35,18 Ya PVC
p192 34,51 4 PVC p387 42,28 2 PVC
p193 9,81 4 PVC p388 32,04 Ya PVC
p194 10,23 4 PVC p389 117,89 2% PE
p195 311 4 PVC p390 48,51 2% PE
p196 16,74 4 PVC p391 34,90 2% PE
p197 5,08 4 PVC p392 37,06 2% PE
p198 5,50 4 PVC p393 17,98 2% PE
p199 19,55 4 PVC p394 11,92 2Y PE
p200 17,94 4 PVC p395 12,15 Ya HG
p201 25,41 4 PVC p396 7,25 Ya HG
p202 19,83 4 PVC p397 25,88 Ya HG
p203 23,50 4 PVC p398 12,88 Ya HG
p204 8,44 3 PVC p399 29,37 1 PVC
p205 9,87 3 PVC p400 5,61 3 PVC
p206 51,40 3 PVC p401 40,69 2Y PVC
p207 46,24 3 PVC

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Imagen 5-23. Esquema General de la Red en EPANET

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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5.3.9.11 Simulacion Hidraulica Escenario Actual 2013

La simulacion hidraulica de las redes de distribucion del sistema se hace en periodo
extendido, es decir, los nodos se cargan con el caudal maximo horario que corresponde al
caudal diagnéstico del sistema segun el numeral B.7.4.2 de RAS 2000 para el nivel de
complejidad bajo, y se simula en forma horaria con la curva de consumo. En algunas
horas del dia se obtendra el caudal maximo horario, punto en el cual se evaltan las
presiones minimas y en otra una hora valle se presentard un caudal horario mas bajo,
punto en el cual se evallan las presiones maximas, de tal modo que la evaluacion del
modelo es dinAmica y no estatica.

El caudal méaximo diario para el 2013 es de 6,93 L/s, el archivo de modelacion hidraulica
para esta situacién se presenta en el Anexo |. Modelacion Hidraulica 2013. El escenario
modelado indica que para el intervalo en el que se presenta el caudal maximo de
consumo, entre las 6:00 am y las 7:00 am, se presentan presiones bajas, menores a 10
mca, en la parte baja de la conduccion al tanque de almacenamiento ubicado en la
Hacienda La Granada, la parte sur de la red de distribuciéon en Calle Larga y algunas
viviendas ubicadas en los alrededores del depdsito mencionado, presentandose incluso
presiones negativas en algunos tramos.

Esta situacion se relaciona con la pendiente baja en el tramo de la tuberia de conduccion
hacia el tanque que atraviesa los cafiaduzales, que hace que la linea piezométrica se
ubique por debajo del nivel del agua, sin embargo el aumento de la pendiente en el tramo
posterior nivela las presiones en la red. La presiones negativas en los demas puntos son
causadas principalmente porque los usuarios en estos nodos se encuentran en una cota
por encima del nivel del agua en el tanque en la hora de maximo consumo. Estos usuarios
entonces no tienen continuidad en el abastecimiento del recurso.

Este escenario se muestra en las siguientes figuras, en donde los nodos resaltados con
color rojo, corresponden a los puntos con presiones negativas en el sistema, los nodos en
color naranja muestran presiones bajas entre los 0 y los 10 mca y los nodos verdes se
encuentran dentro del rango de presion recomendado por el RAS 2000. Se encuentra que
los valores mas criticos se localizan en la zona de los cafiaduzales, con valores de hasta
3,88 mca por debajo de la piezométrica, mientras que el valor mas alto de presién no
supera los 60 mca.

Este comportamiento de presiones de la red no varia mucho para el periodo horario
donde se presentan demandas de agua mas bajas, entre las 3:00 pm y las 4:00 pm. En
efecto, los nodos que presentan problemas de presiones bajas o negativas, siguen siendo
los mismos del sector de la conduccién ubicado en los cafiaduzales al oriente, la parte sur
de la red en Calle Larga y algunos nodos que corresponden a usuarios localizados en
cercanias al tanque de almacenamiento principal. No obstante en este escenario se
presentan valores menos criticos, ya que el valor méas bajo es de 1,84 mca por debajo de
la linea piezométrica, mientras que el valor mas alto de presién no supera los 50 mca. El
mapa de contorno de presiones en este escenario se encuentra a continuacion.
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Imagen 5-24. Presiones en la Red Escenario Actual de 6:00 a 7:00 am

Dia 1, 6:00 AM

Presidn
0.00
10.00
60.00
70.00

m

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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Imagen 5-25. Presiones en la Red Escenario Actual de 6:00 a 7:00 am (Detalle)

Dia 1, 6:00 AM
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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Imagen 5-26. Presiones en la Red Escenario Actual de 3:00 a 4:00 pm

Dia 1, 3:00 PM

Presidn
0.00
10.00
60.00
70.00

m

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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Imagen 5-27. Presiones en la Red Escenario Actual de 3:00 a 4:00 pm (Detalle)

Dia 1, 3:00 PM
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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Imagen 5-28. Mapa de Contorno de Presiones Escenario Actual de 6:00 a 8:00 am

Presion
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m

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Se evalla a continuacion también el comportamiento de los caudales y la velocidad del
agua en la red en el periodo horario de mayor demanda. La modelacion indica que para el
intervalo horario con mayor demanda los valores de caudal se encuentran entre los 0 y los
6,93 L/s y son distribuidos en forma proporcional a los usuarios por nodo en la red. Los
resultados de modelacion de las velocidades del sistema muestran valores entre los 0 m/s
y los 2,00 m/s, donde los datos méas altos se presentan en el ramal de Calle Larga. Es
importante sefalar que para evaluar las velocidades se toman como limites de referencia
una velocidad minima de 0,3m/s y una maxima de 2,5 m/s. Se resalta el hecho de que la
para todos los intervalos de tiempo se presentan velocidades inferiores a 0,3 m/s, incluso
en el momento de maxima demanda, y un gran nimero de tramos presenta valores
cercanos a cero. Esta situacion muestra la necesidad de contar con sistemas de purga
gue permitan realizar lavado de las tuberias con el fin de garantizar la eliminacion de
sedimentos que puedan afectar de forma negativa la calidad del agua.

Imagen 5-29. Balance de Caudales de la Red Escenario Actual

Caudal (LPS)

T T T T T T T T T T T T
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Tiempo (horas)

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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Imagen 5-30. Caudales en la Red Escenario Actual de 6:00 a 7:00 am (Detalle)
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Dia 1, 6:00 AM
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0.00
2.00
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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Imagen 5-31. Velocidades en la Red Escenario Actual de 6:00 a 7:00 am (Detalle)

Dia 1, 6:00 AM
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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5.3.9.12 Simulacion Hidraulica Escenario Futuro 2039

La simulacion hidraulica de las redes de distribucion del sistema se hace en periodo
extendido, es decir, los nodos se cargan con el caudal maximo horario que corresponde al
caudal diagnéstico del sistema segun el numeral B.7.4.2 de RAS 2000 para el nivel de
complejidad bajo, y se simula en forma horaria con la curva de consumo. En algunas
horas del dia se obtendra el caudal maximo horario, punto en el cual se evaltan las
presiones minimas y en otra una hora valle se presentara un caudal horario més bajo,
punto en el cual se evalGan las presiones maximas, de tal modo que la evaluacion del
modelo es dinAmica y no estatica.

El caudal méaximo diario para el 2039 es de 2,16 L/s, el archivo de modelacion hidraulica
para esta situacion se presenta en el Anexo J. Modelacién Hidraulica 2039. El escenario
modelado indica que para el intervalo en el que se presenta el caudal maximo de
consumo, entre las 6:00 am y las 7:00 am, se presentan presiones bajas, menores a 10
mca, en la parte baja de la conduccion al tanque de almacenamiento ubicado en la
Hacienda La Granada, la parte sur de la red de distribuciéon en Calle Larga y algunas
viviendas ubicadas en los alrededores del depdsito mencionado, presentandose incluso
presiones negativas en algunos tramos.

Esta situacion se relaciona con la pendiente baja en el tramo de la tuberia de conduccién
hacia el tanque que atraviesa los cafiaduzales, que hace que la linea piezométrica se
ubique por debajo del nivel del agua, sin embargo el aumento de la pendiente en el tramo
posterior nivela las presiones en la red. La presiones negativas en los demas puntos son
causadas principalmente porque los usuarios en estos nodos se encuentran en una cota
por encima del nivel del agua en el tanque en la hora de maximo consumo. Estos usuarios
entonces no tienen continuidad en el abastecimiento del recurso.

Este escenario se muestra en las siguientes figuras, en donde los nodos resaltados con
color rojo, corresponden a los puntos con presiones negativas en el sistema, los nodos en
color naranja muestran presiones bajas entre los 0 y los 10 mca y los nodos verdes se
encuentran dentro del rango de presion recomendado por el RAS 2000. Se encuentra que
los valores mas criticos se localizan en la zona de los cafiaduzales, con valores de hasta
1,87 mca por debajo de la piezométrica, mientras que el valor mas alto de presion no
supera los 60 mca.

Este comportamiento de presiones de la red no varia mucho para el periodo horario
donde se presentan demandas de agua mas bajas, entre las 3:00 pm y las 4:00 pm. En
efecto, los nodos que presentan problemas de presiones bajas o negativas, siguen siendo
los mismos del sector de la conduccién ubicado en los cafiaduzales al oriente, la parte sur
de la red en Calle Larga y algunos nodos que corresponden a usuarios localizados en
cercanias al tanque de almacenamiento principal. No obstante en este escenario se
presentan valores menos criticos, ya que el valor méas bajo es de 0,82 mca por debajo de
la linea piezométrica, mientras que el valor mas alto de presién no supera los 40 mca. El
mapa de contorno de presiones en este escenario se encuentra a continuacion.
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Imagen 5-32. Presiones en la Red Escenario Futuro de 6:00 a 7:00 am

Dia 1, 6:00 AM
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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Imagen 5-33. Presiones en la Red Escenario Futuro de 6:00 a 7:00 am (Detalle)

Dia 1, 6:00 AM
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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Imagen 5-34. Presiones en la Red Escenario Futuro de 3:00 a 4:00 pm

Dia 1, 3:00 PM
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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Imagen 5-35. Presiones en la Red Escenario Futuro de 3:00 a 4:00 pm (Detalle)

Dia 1, 3:00 PM
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Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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Imagen 5-36. Mapa de Contorno de Presiones Escenario Futuro de 6:00 a 8:00 am
Presion
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m

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Se evalla a continuacion también el comportamiento de los caudales y la velocidad del
agua en la red en el periodo horario de mayor demanda. La modelacion indica que para el
intervalo horario con mayor demanda los valores de caudal se encuentran entre los 0 y los
6,93 L/s y son distribuidos en forma proporcional a los usuarios por nodo en la red. Los
resultados de modelacion de las velocidades del sistema muestran valores entre los 0 m/s
y los 2,00 m/s, donde los datos més altos se presentan en el ramal de Calle Larga. Es
importante sefalar que para evaluar las velocidades se toman como limites de referencia
una velocidad minima de 0,3m/s y una maxima de 2,5 m/s. Se resalta el hecho de que la
para todos los intervalos de tiempo se presentan velocidades inferiores a 0,3 m/s, incluso
en el momento de maxima demanda, y un gran nimero de tramos presenta valores
cercanos a cero. Esta situacion muestra la necesidad de contar con sistemas de purga
gue permitan realizar lavado de las tuberias con el fin de garantizar la eliminacién de
sedimentos que puedan afectar de forma negativa la calidad del agua.

Imagen 5-37. Balance de Caudales de la Red Escenario Futuro

Caudal (LPS)

T T T T T
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Tiempo (horas)

|
Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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Imagen 5-38. Caudales en la Red Escenario Actual de 6:00 a 7:00 am (Detalle)
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Imagen 5-39. Velocidades en la Red Escenario Actual de 6:00 a 7:00 am (Detalle)
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Con base en el diagnéstico realizado se concluye que es necesario incluir dentro del
sistema valvulas de purga para evitar subpresiones en la red y garantizar el correcto
funcionamiento del sistema, ya que se evidencia que el principal problema de la red esta
relacionado con la distribucion desigual de presiones. Es necesario la inclusion de
sistemas de expulsion y entrada de aire a las tuberias segun lo requiera el sistema. Se
debera en lo posible también cerrar circuitos en las redes de distribucion, con el propésito
de equilibrar las presiones y permitir la recirculacion del agua en las tuberias. Se
evidencia que la red se ha desarrollado a partir de la linea de conduccién principal sin
planeacion ni bajo una concepcién técnica siguiendo el patrén de vias de la localidad.

Un aspecto que afecta considerablemente el funcionamiento adecuado de la red es la
falta de regulacién de la cantidad de agua en el sistema, manifestada en la falta de
programas de uso racional del recurso, tarifas muy bajas y falta de control del consumo
mediante micro y macro medicidn, que ocasionan que los pobladores de la localidad en
general malgasten el agua. Una posible mejora de la red de distribucion estaria
relacionada con la sectorizacion de los ramales de la red, ya que en caso de averia en
alguna zona de la misma, no se cuenta con valvulas que permitan su sectorizacién
apropiada, lo que dificulta las labores de mantenimiento y produce que parte de los
usuarios se quede sin el servicio.
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6. ALTERNATIVAS DE OPTIMIZACION

A continuacion se presenta el resumen de las problematicas encontradas y las la
recomendaciones o alternativas de optimizacion propuestas para el sistema de acueducto
de corregimiento de Paila Arriba con base en el diagndstico realizado.

6.1 FUENTE DE ABASTECIMIENTO

6.1.1 Problema Identificado

El acueducto no cuenta con concesion de aguas de su fuente de abastecimiento en el rio
San Marcos. El tramite de la concesidn ante la Corporacion Autébnoma Regional del Valle
del Cauca -CVC- no se ha podido realizar debido a que la Junta Administradora del
Acueducto, no cuenta con personeria juridica.

6.1.2 Recomendacién

Se requiere el fortalecimiento Institucional de la Junta Administradora del Acueducto y la
obtencion de la Personeria Juridica que le permita mejorar su organizacion administrativa
y la obtencién ante la CVS de la merced o concesion del agua. De acuerdo con el caudal
demandado al afio 2039, la solicitud de la concesién de agua debe hacerse para un
caudal de 2,33 L/s.

6.2 CAPTACION DEL AGUA

6.2.1 Problema Identificado

El sistema de acueducto del municipio de Paila Arriba cuenta con una bocatoma lateral
ubicada en el rio San Marcos. En el punto de captacion la fuente de abastecimiento posee
una dinamica hidrica muy variable, caracterizada principalmente por la ocurrencia
periddica de grandes crecientes, que han causado el desgaste y destruccién de
estructuras cercanas a la bocatoma. Las caracteristicas geoldgicas de la zona hacen que
el lecho del rio sea muy ancho, de pendientes suaves y con presencia de playones e
islotes generados por el paso del agua, facilitando el desborde del cauce del rio en
épocas de invierno, aumentando el arrastres de sedimentos y consecuentemente la
turbiedad.
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Por el contrario, en épocas de caudal minimo, el rio tiende a concentrar su caudal en el
centro del lecho, lejos de la entrada a la rejilla de captacion, por lo que se presentan
problemas de abastecimiento del sistema. Estas caracteristicas han causado
histéricamente fendmenos de remocién en masa y socavacion en las estructuras de la
bocatoma. En afios anteriores y debido a las crecientes del rio fueron destruidas las obras
de captacién que se habian construido y se deterioraron partes de las estructuras de
proteccion de la bocatoma antigua que es la que permanece en funcionamiento. La
situacion descrita lleva a pensar que el punto de captacion y tipo de estructura actual de
captacién no es la mas adecuad para las caracteristicas del rio.

Igualmente el acueducto cuenta con una segunda estructura de captacion que le permite
funcionar con una fuente alterna para suplir las emergencias cuando la estructura
principal tiene problemas en época de verano y de esta manera distribuir el agua a un
sector del acueducto veredal.

6.2.2 Recomendacién

Con el fin de estudiar la alternativa de localizacién de una nueva estructura de captacion
para el acueducto, se realizdé un reconocimiento de campo de las condiciones de la fuente
de abastecimiento aguas arriba del sitio actual y se encontré un sitio apropiado a una
distancia aproximada de 1500 metros aguas arriba de la bocatoma existente en un punto
cercano al puente de la Chorrera. En este punto es factible la construccién de una
bocatoma lateral. Se recomienda igualmente, suprimir la bocatoma auxiliar con que
cuenta el acueducto, dado que se requiere concentrar en un solo punto la totalidad del
caudal a tratar en la nueva Planta de Tratamiento de agua que se construird en los
predios del Sefior Pino.

6.3 DESARENADOR

6.3.1 Problema Identificado

El acueducto tiene tres estructuras de desarenacién. La més reciente a la que se le
denominé desarenador nuevo, se encuentra fuera de servicio por los problemas
identificados en la zona de salida.

6.3.2 Recomendacién

Considerando la calidad del agua del rio San Marcos y con el objeto de aprovechar la
infraestructura existente, se recomienda recuperar el desarenador nuevo e integrarlo al
sistema de produccion de agua. De esta manera, en el funcionamiento hidraulico del
sistema existente, se contaria con tres desarenadores para el pretratamiento del agua. A
las otras dos estructuras, se les realizarian reparaciones menores.
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6.4 LINEAS DE ADUCCION

6.4.1 Problema Identificado

La linea de aduccién existente entre la captacion y el desarenador antiguo presenta
tramos de muy poca profundidad y tramos superficiales que hacen que la tuberia quede
expuesta a roturas y a eventuales desconexiones y pérdida de la tuberia por movimientos
del rio San Marcos. La linea de aduccién que va al tanque de almacenamiento principal
carece de un adecuado numero de ventosas y valvulas de purga para un adecuado
funcionamiento hidraulico.

6.4.2 Recomendacién

La linea de aduccion principal entre la bocatoma y el desarenador antiguo, debe
reinstalarse en una longitud aproximada a los 150 metros Dotar de un adecuado nimero
de valvulas de sectorizacion, ventosas y purga a la linea de aduccién al tanque de
almacenamiento principal, para facilitar las labores de reparacion, mantenimiento y
mejorar su funcionamiento hidraulico.

6.5 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

6.5.1 Problema Identificado

El sistema carece de un sistema adecuado para la potabilizacion del agua. Los niveles de
turbiedad alta en el rio San Marcos, demandan la necesidad de implementar una planta
para el tratamiento del agua.

6.5.2 Alternativas Para el Tratamiento del agua

Teniendo en cuenta la calidad del agua en la fuente de abastecimiento en el punto de
captacion, principalmente su turbiedad y caracteristicas microbiolégicas, se postulan dos
alternativas para el tratamiento del agua: un sistema de tratamiento convencional y un
sistema de tratamiento de filtracion lenta. Para la primera opcién se tiene una estructura
de tratamiento convencional que incluye procesos de coagulacion, floculacion,
sedimentacion, filtracion y desinfeccién, que requiere del uso de productos quimicos. Para
la segunda opcion se presenta un sistema de filtracion en mdultiples etapas (FIME) sin el
uso de productos quimicos.

Tradicionalmente los sistemas de tratamiento del agua, comprenden dos grandes
tecnologias: en el primer grupo, estan alternativas que para el tratamiento del agua
utilizan productos quimicos y entre ellos, la utilizacién del alumbre. En el segundo grupo
de tecnologias, estan aquellas que no utilizan productos quimicos y en este grupo
encontramos las tecnologias llamadas FIME o de filtracion lenta en multiples etapas.
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del agua, debe considerar los siguientes aspectos:

La seleccion de la tecnologia que se recomiende para un sistema de potabilizacién

- La calidad del agua cruda, en especial los valores de la turbiedad, color y carga

bacteriana

- La capacidad de operacion por parte de la Empresa Administradora muchas veces
medido como el nivel de complejidad del sistema

- El grado de desarrollo de la comunidad o si se trata de una poblacion urbana o

rural.

Basicamente las dos primeras variables son las méas importantes y entre las dos,
pudiéramos decir que la calidad del agua es la variable mas importante dado que
dependiendo de ella es la garantia de un suministro de agua potable a una comunidad.
Las tecnologias para el tratamiento del agua, las podemos resumir asi:

Imagen 6-1. Tecnologias para el Tratamiento del Agua Potable

TRATAMIENTO DE AGUA PARA

SUPOTABILIZACION

\

CON USO DE

PRODUCTOS QUIMICOS

Filtracion Rapida

!

SIN USO DE PRODUCTOS

QUIMICOS

Filtracion Réapida

Filtracién Lenta

Completa Directa
c onal Importadas Ascendente Descendente
onvenciona / de Patente Descendente
Alta Tasa
(CEPIS.OPS) Ascendente

Fuente: Adaptado de CEPIS-OPS, 2004
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6.5.3 Disefio Preliminar de las Alternativas

6.5.3.1 Predisefio de una Planta FIME

La tecnologia de Filtracion Lenta en Mdltiples Etapas (FIME) consiste en la combinacién
de procesos de filtracién gruesa en grava y filtros lentos de arena. Pudiéramos decir, que
consiste en una planta de tratamiento para aguas crudas de regular calidad fisicoquimica,
que involucra dependiendo de la calidad del agua, procesos de pretratamiento del agua
como son el Filtro Grueso Dinamico (FGD;) y los sistemas de prefiltracibn gruesa
ascendente ya sea en capas 0 en serie, seguidos del proceso de tratamiento que se
realiza en el Filtro Lento de Arena (FLA).

La filtracion en mdltiples etapas (FIME) es la combinacién de unidades de pretratamiento
y tratamiento que buscan obtener un efluente de buena calidad sin necesidad de la
utilizacién reactivos quimicos durante el proceso. Dado que esta tecnhologia no requiere
del uso de productos quimicos, su implementacion es dependiente de la calidad del agua
cruda, siendo recomendada para aguas crudas con turbiedades menores de 80 unidades
de turbiedad.

Imagen 6-2. Procesos FIME

Etapa de

Desinfeccion

Etapa Principal
de Tratamiento

Etapas de Pretratamiento

Separacion de
Material Grueso |

\"J \ - ]
c : Y
Remoci6n Gradual de Materia
Fina y Microorganismos Barrera de Seguridad

Fuente: CEPIS-OPS, 2005

Para la escogencia de los criterios de disefio para esta tecnologia, el Centro
Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiental (CEPIS), recomienda en
la Guia Para Disefio de Sistemas de Tratamiento de Filtracién en Mdltiples Etapas, utilizar
los siguientes criterios de disefio:
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Tabla 6-1. Modelo Para la Seleccidon de un Sistema de Tratamiento de Agua FIME
Turbiedad <10 10-20 20-30 50-70 ()
(UNT)
Coliformes Color Real
Fecales (UC) )
(UFC/100 ml) <20 20-30 30-40 30-40 (%)

~

FGAC
<500 SinFoA

FGAS303

500 - 10000 | FoACos |

10000 - 20000 (%)

*Todas las opciones incluyen FGDi 2.0 y FLA 0.15 m/h
Fuente: CEPIS-OPS, 2005

Como puede observarse, de acuerdo con el CEPIS, la tecnologia FIME se puede
implementar con aguas crudas que presenten turbiedades hasta de 70 UNT y color real
hasta 40 UC utilizando para estos casos, un Filtro Grueso Dinamico que trabaje con
velocidad de filtracion de 2 m/hora, de un sistema de tres Prefiltros Gruesos ascendentes
en serie con velocidades de filtracién de 0,3 m/hora y de un sistema de Filtracion Lenta en
Arena con velocidad de filtracién de 0,15 m/hora

Las normas RAS por su parte, en el Titulo C.7.3.1.2 numeral 2 recomienda esta
tecnologia de tratamiento para aguas que presenten un color menor a 30 UPC y una
turbiedad menor de 80 UNT. Para el caso del acueducto de Paila Arriba, considerando los
niveles de turbiedad del rio San Marcos, no es recomendable la utilizacion de esta
tecnologia debido a que los niveles de turbiedad son mayores de 500 UNT en épocas de
invierno. Implementar esta tecnologia, solamente la harian viable para épocas de verano,
cuando los niveles de turbiedad de la fuente de abastecimiento sean bajos o0 menores de
70 UNT.

Considerando los elementos técnicos anteriores, procederemos al predisefio hidraulico de
una Planta FIME. La planta consistird de: un Filtro Grueso Dinamico que trabaje con
velocidad de filtracién de 2 m/hora, de un sistema de tres Prefiltros Gruesos ascendentes
en serie con velocidades de filtracién de 0,3 m/hora y de un sistema de Filtracion Lenta en
Arena con velocidad de filtracién de 0,15 m/hora.

El caudal de disefio para una planta FIME es el caudal méaximo diario:

Caudal Maximo Diario Afio 2039 = 2,16 L/s
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a. Disefno Hidraulico Filtros Gruesos Dinamicos

De acuerdo con la Tabla C.3.1 de las normas RAS, se proyectan dos prefiltros con
velocidad de filtracion de 2 m/h.

Area del prefiltro = Caudal de filtracion / Velocidad de filtracion

Caudal de filtracién = 2,16 L/s x 3.600 s/hora x 1 m*1000 L = 7,78 m®hora

Area del prefiltro = 7,78 / 2 = 3,89 m?
Se proyectan dos prefiltros gruesos dinamicos de 1,94 m? cada uno. Para una relacion
largo ancho de 4 a 1 se tiene un ancho de 0,70 m y una longitud util de 2,80 m. Adicional
a esta longitud, se debe dejar 1 m adicional para la caja de recuperacién de la arena. La
estructura igualmente contara con una caja de entrada, sistema de medicion de caudal,

vertedero de salida, ver ilustracién siguiente:

Imagen 6-3. Filtro Grueso Dinamico

Valvula control Tuberia para el
Vertedor de excesos caudal de rebose __

i

/

Valvila /
. Lechos de erava /
—— Reglilla A rorted ‘dg o
~Vertedor | Yertedorderebose/
Vertedor - / |
/ /

.
g
H
7

A
. .
e

i S /
Tuberia perforada / Vilvula de apertura ;
para coleccion y drenaje rapida (VAR) /

Fuente: CEPIS-OPS, 2005

El Filtro Grueso Dinamico tendra un lecho filtrante de 0,60 m de altura que ira sobre un
lecho de soporte de grava y arena gruesa de 0,30 m de espesor, un borde libre de 0,20 m
para una altura total de 1,10 m.

b. Predisefio Hidraulico Filtros Gruesos Ascendentes en Serie
Se tendran tres prefiltros gruesos ascendentes en serie disefiados con velocidad de

filtracion de 0,3 m/hora. Las normas RAS en la Tabla C.3.1 recomiendan un valor entre
0,3y 0,7 m/h.
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Area del prefiltro = Caudal de filtracion / Velocidad de filtracion

Caudal de filtracion = 2,16 L/s x 3.600 s/hora x 1 m*/1000 L = 7,78 m*/hora

Area de prefiltros = 7,78/ 0,3 = 25,92 m?

Area del prefiltro = 25,92 / 2 = 12,96 m?

Los prefiltros seran de seccion cuadrada de 3,60 m de lado
Se proyectan dos unidades de prefiltracién gruesa y cada unidad de prefiltros gruesos la
conformaran tres unidades en serie, en forma similar a la presentada en la siguiente

ilustracion:

Imagen 6-4. Filtros Gruesos Ascendentes en Serie

Camara de Camara de
entrada

salida

Afluente

DD

1.
AL FA A {
o Efluente

=

% J
Grava gruesa Grava media Grava fina

Valvula de apertura rdapida

Fuente: CEPIS-OPS, 2005

De acuerdo con la Tabla C.3.2 de las normas RAS, cada Prefiltro Grueso tendra un lecho
filtrante de 1,10 m de altura que ira sobre un lecho de soporte de grava y arena gruesa de
0,45 m de espesor, una altura del agua sobre el lecho de 0,25 m y un borde libre de 0,30
m para una altura total de 2,10 m.

c. Predisefio Hidraulico Filtros Lentos en Arena
Se tendran dos filtros lentos en disefiados con velocidad de filtracién de 0,15 m/hora. Las

normas RAS en el Titulo C.7.5.2.5 recomiendan velocidades de filtracion entre 2,4y 7,2
m®/(m?.dia) que corresponden a velocidades de filtracién entre 0,10 y 0,3 m/hora.
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Area de filtros lentos = Caudal de filtracion / Velocidad de filtracion

Caudal de filtracion = 2,16 L/s x 3.600 s/hora x 1 m*1000 L = 7,78 m®hora
Area de filtros =7,78/0,15 = 51,84 m?

Area del filtro lento =51,84/2 = 25,92 m?

Los filtros lentos seran de seccién cuadrada de 5,10 m de lado

Se proyectan dos unidades de filtracion lenta, en forma similar a la presentada en la
siguiente ilustracion:

Imagen 6-5. Filtros Lentos en Arena

vertedero
/ triangular
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Fuente: CEPIS-OPS, 2005

6.5.3.2 Predisefio Hidraulico Planta Convencional

El caudal de disefio para la Planta de Tratamiento (PTAP) del acueducto de Paila Arriba,
sera igual al caudal maximo diario correspondiente al periodo de disefio mas el consumo
interno que se tendra en la planta para atender las labores de operacién y mantenimiento.
Para el presente proyecto se supone un consumo en planta correspondiente al 5% del
caudal medio diario (normas RAS B.2.5.2).

Caudal maximo diario afio 2039 = 2,16 L/s
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Caudal medio diario afilo 2039 =1,66L/s
Caudal de disefio PTAP =2,16 + 0,05 x 1,66 = 2,25 L/s

El caudal de disefio de la planta de tratamiento de agua potable para el acueducto de
Paila Arriba sera de 2,25 L/s. Este es un caudal bastante bajo para la operacion de una
planta de tratamiento convencional en cuanto que el tamafio de las unidades de
tratamiento serian muy pequefias. Se propone incrementar el tamafio de la planta de
tratamiento, considerando la operacién de la PTAP durante 12 horas, con lo cual se
disminuiran los costos de operacion del servicio. Esta propuesta tiene en cuenta que el
acueducto cuenta con y un tanque de almacenamiento construido con capacidad
suficiente para almacenar la produccién adicional de agua potable

Caudal de disefio PTAP =2x2,25=4,5L/s

a. Medicién del Caudal y Coagulacion

Para la medicién del caudal afluente se proyecta instalar en el canal de aguas crudas un

vertedero triangular de 45° de escotadura. Seguidamente el agua continuara por el canal

de 0,30 m de ancho, en cual se construira una rampa para producir un cambio de

pendiente en el canal y de esta manera producir un resalto hidraulico que se utilizara para

realizar la mezcla rapida del coagulante con el agua.

El canal rectangular con cambio de pendiente (tipo rampa) se calcula segun metodologia

y desarroll o contenida en el Il i brot Wal ifzTardaatoa
Carlos A Ritchter y José M de Azevedo Netto en el capitulo 5.

Caudal de disefio = 4,5 L/s

La carga hidraulica sobre el vertedero triangular de 45° de escotadura viene dada por la
siguiente expresion:

Q = Cc . tXdn(e/2) . H
En donde:
Q = Caudalenmd/s
C = coeficiente = 1,32
tan = tangente
& =angulo de escotadura del vertedero = 45°
H = Carga hidraulica sobre la cresta del vertedero, en m

H = (0,0045/(1,32 x tang (45°/2))"** = 0, 1432 m 2 0,14 m
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Caudal por unidad de ancho: q = 0,045/ 0,30 = 0,015 L/s-m

La profundidad critica viene dada por la siguiente expresion:
ye= (q°/9)*"

En donde:

Y. = profundidad critica del agua, en m

g = caudal por unidad de ancho, en L/s-m

g = aceleracion de la gravedad = 9,81 m/s?
ye = (0,015%/9,81)"* = 0,028 m

Para una altura de caida (altura de la rampa) de 0,25 m, se tiene:
. 2g + h; = Energia especifica = Eq
V.?/ 2g+ q:/V, = Energia especifica = E

La solucion de la ecuacion anterior viene dada por:

Vi=2x(29.Eo/3)?. cos &/ 3

En donde:
Cos 8&g.g%(2g. Eo/3)"?
Cos &9,8x0,028/(2x09,8x0,25/3)%?=-0,07
& =94,036°
Cos &/3 = 0,854
Vi=2x(29.Eo/3)*?. cos &/ 3
V:=2x(2x9,8x0,25/3)"2x 0,854 = 2,18 m/s
h,=Q/V;.B =0,0045/ (2,18 x 0,30 ) = 0,007 m

El nimero de Froude viene dado por la siguiente expresion:
NF =V, /(g . hy)*?

En donde:
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NF = numero de Froude

V; =velocidad real del agua, en m/s

G = aceleracién de la gravedad = 9,81 m/s?

h; = profundidad del agua, en m
NF=2,18/(9,81x0,007)**= 8,4 O 4,5

De acuerdo con el numero de Froude obtenido el resalto hidraulico es permanente, el cual
se logra con un namero de Froude entre 4,5y 9.

La altura conjugada H, viene dada por la siguiente expresion:
h,=h,/ 2 x b(*°1 B8 . NF
En donde:
h, = profundidad conjugada, en m
NF = numero de Froude
h,= 0,007 / 22 b(th +=80x08384m
La velocidad del agua para H, sera:
V,=q/h,=0,015/0,078 =0,191 m/s
La pérdida de carga en el resalto, es la diferencia entre las energias especificas:

E.i E,= b+HhVi%/ 2g-bb,hV,2/ 2g b
E,iE,= b0, 00%/ +2 2x 18, 81008 2/+ D ,x 99, 81 b

La longitud del resalto se calcula por la formula de Smetana:
L,=6.(hyi hy)=6x(0,0787 0,007 )=0,429 m
Tiempo de mezcla:
T=L/Vn
En donde:
T: =Tiempo de mezcla, en segundos

L, = Longitud del resalto, en metros
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V. = Velocidad media en el resalto
Vm= B¥W,b86 2271B + 0,191 b6 2 = 1,188 m/s

T=0,429 /1,188 = 0,36 segundos
El gradiente de mezcla viene dado por la siguiente expresion:
G=(@@.h) /. 2 T )
En donde:
G = Gradiente de mezcla, en seg™
g = aceleracion de la gravedad, en cm/seg?
hi = pérdidas de carga, en cm.
. =viscosidad cinematica, en cmzlseg
T = Tiempo de mezcla, en seg.

Considerando una temperatura del agua de 20°C para la cual se obtiene una viscosidad
cinematica de 0,0101 cm?/s, el gradiente de mezcla sera:

G =(981x 17,0/0,0101 x 0,36)"? = 2.137 seg™

b. Floculaciéon Hidréaulica

Considerando el valor del caudal de disefio, se propone un sistema de floculacion
hidraulica de flujo horizontal el cual es recomendable para plantas con caudales menores
de 100 L/s. El sistema de floculacién hidraulica de flujo horizontal tiene las siguientes
ventajas:

- Por la forma como se da el flujo, mediante canales horizontales, predomina el flujo
a pistén con lo cual se obtiene una mejor aproximacién entre el tiempo de
retencion real y el tiempo de retencion hidraulica en la estructura.

- El funcionamiento de la estructura es completamente hidraulico sin dependencia
de la energia eléctrica.

- Las labores de mantenimiento de la estructura son mas faciles de realizar en
comparacion con los sistemas de floculacion hidraulica de flujo vertical.
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Se proyecta un sistema de floculacion conformado por dos unidades en paralelo para un
caudal de disefio de 2,25 L/s por unidad. El floculador tendra tres zonas con el fin de
manejar diferentes gradientes de velocidad y facilitar el tratamiento del agua.
El tiempo de retencién del agua en la estructura serd de 25 minutos. Las normas RAS en
el numeral C.5.5.1.1 establecen un periodo de retencion entre 20 y 30 minutos.
Igualmente se procurara tener en cada una de las zonas gradientes decrecientes en el
rango de 70 a 20 seg™

- Disefio Zona 1:

Para un ancho de los canales rectos de 0,05 metros y adoptando una profundidad del
agua de 0,30 m, la velocidad del agua promedio en zona 1, seré:

Q=VXxA

En donde:

Q = Caudal, enm?®/s

V = Velocidad del agua, en m/s

A = Area de la seccion, en m?

El area de la seccion del agua en el canal sera:
A =0,05x 0,30 = 0,015 m?
V = Q/A =0,00225 /0,015 = 0,15 m/s

Considerando un tiempo de retencién del agua en la zona 1 de 8 minutos, la longitud total
del canal de floculacion en la zona 1 sera:

Longitud del canal:
Velocidad = espacio/tiempo
Espacio = longitud del canal en zona 1
Longitud del canal = 0,15 m/s x 480 segundos =72 m

Considerando un ancho de la estructura de 2,0 metros, el nimero de canales rectos de la
zona 1 sera:

Ndmero de canales =72 m/ 2,0 = 36 canales
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Para el célculo de la velocidad del agua en los giros debemos tener en cuenta el ancho de
canal en cada una de las vueltas:

Ancho del canal en los giros =1,5x0,05=0,075m
Velocidad del agua en el giro = Caudal / area = 0,00225 /(0,05 m x 0,30m)
Velocidad del agua en el giro =0,10 m/s

El gradiente de mezcla en la zona 1, viene dado por la siguiente expresion:
G=(@@.h) /. * T )

En donde:

G = Gradiente de mezcla, en seg'l

g = aceleracion de la gravedad, en cm/seg?

h; = pérdidas de carga, en cm.

. = viscosidad cinematica, en cm?%/seg

T = Tiempo de retencion hidraulica, en seg.

Las pérdidas de carga se calculan teniendo en cuenta las pérdidas de carga por friccion
en los tramos rectos o canales de floculacién y las pérdidas en los giros:

hi:=S.L+K.N.V%2g
En donde:
h; = pérdidas de carga, en m.
S = pendiente hidraulica, en m/m
K = constante que variaentre 2y 4
N = numero de giros
V = velocidad promedio del flujo
La pendiente hidraulica se obtiene de la férmula de Mannig:

V=R*® . s%/n
En donde;:

V =velocidad del agua, en m/s
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R = Radio hidraulico = Area/perimetro mojado
S = pendiente hidraulica, en m/m
n = coeficiente de rugosidad de Manning = 0,013 canales en concreto

De acuerdo con lo anterior y considerando un ancho de los canales de 0,05 m, una altura
del agua de 0,30 m, una velocidad del agua de 0,15 m/s y un factor K de 3, se obtiene:

R =0,05x0,30/(0,05+2x0,30) =0,0231m
S =(0,15 x 0,013/ 0,0231%" )2 = 0,00058 m/m
Pérdidas por friccion en tramo recto:
hp:=S.L=0,00058 x 72 =0,042 m
Pérdidas en los giros:

h, =K. N. V?2g

Vel ocidad promedi o en el giro = b0, 15 m/s

hr, = 3 x 35 x 0,125%19,62 = 0,084 m
Pérdidas totales en zona 1 = 0,042 + 0,084 = 0,125 m

Considerando una temperatura del agua de 20°C para la cual se obtiene una viscosidad
cinematica de 0,0101 cm?/s, el gradiente de mezcla sera:

G = b981 x 8, 4/"”=50se@'101 x 480)0b
El gradiente de mezcla obtenido se encuentra dentro del rango de valores recomendados
en las Normas RAS Titulo C.5.5.1.1 (valores entre 20 y 70 seg™)
- Disefio Zona 2

Para un ancho de los canales rectos de 0,06 metros y adoptando una profundidad del
agua de 0,30 m, la velocidad del agua promedio en zona 2, seré:

Q=V.A
En donde:

Q = Caudal, en m®/s
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V = Velocidad del agua, en m/s

A = Area de la seccion, en m?

El area de la seccion del agua en el canal sera:
A =0,06 x0,30 = 0,018 m?
V = Q/A =0,00225/0,018 = 0,13 m/s

Considerando un tiempo de retencién del agua en la zona 2 de 9 minutos, la longitud total
del canal de floculacion en la zona 2 sera:

Longitud del canal:

Velocidad = espacio/tiempo

Espacio = longitud del canal en zona 2

Longitud del canal = 0.13 m/s x 540 segundos = 67,50 m

Considerando un ancho de la estructura de 2,0 metros, el nUmero de canales rectos de la
zona 2 sera:

NUmero de canales = 67,50 m / 2,0 = 33,75 canales
Se adopta un total de 34 canales en la zona 2
La longitud de los canales ajustada sera:
L= 34 canalesx2,0m=68,0m
El tiempo de retencion hidraulica (Trh) en la zona 2 sera:
Velocidad = espacio/tiempo = L,/ tiempo de retencién
Tiempo de retencion hidraulico (Trh) ajustado:
Trh = 68 m / 0.13 m/s = 544 segundos 2 9, 0

Para el calculo de la velocidad del agua en los giros debemos tener en cuenta el ancho de
canal en cada una de las vueltas:

Ancho del canal en los giros =1,5x0,06 =0,09 m
Velocidad del agua en el giro = Caudal / area = 0,00225/(0,09 m x 0,30m )

Velocidad del agua en el giro =0,08 m/s
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El gradiente de mezcla en la zona 2, viene dado por la siguiente expresion:
G=(g.h) /. Y T )

En donde:

G= Gradiente de mezcla, en seg™

g = aceleracion de la gravedad, en cm/seg?

h; = pérdidas de carga, en cm.

. = viscosidad cinematica, en cm?%/seg

T = Tiempo de retencién hidraulica, en seg.

Las pérdidas de carga se calculan teniendo en cuenta las pérdidas de carga por friccién
en los tramos rectos o canales de floculacién y las pérdidas en los giros:

hi:=S.L+K.N.V%2g
En donde:
hi = pérdidas de carga, en m.
S = pendiente hidraulica, en m/m
K = constante que varia entre 2y 4
N = namero de giros
V = velocidad promedio del flujo en el giro
La pendiente hidraulica se obtiene de la formula de Mannig:

V — R2/3 Sl/2 / n
En donde:

V = velocidad del agua, en m/s
R = Radio hidraulico = Area/perimetro mojado
S = pendiente hidraulica, en m/m

n = coeficiente de rugosidad de Manning = 0,013 canales en concreto
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De acuerdo con lo anterior y considerando un ancho de los canales de 0,06 m, una altura
del agua de 0,30 m, una velocidad del agua de 0,13 m/s y un factor K de 3, se obtiene:

R =0,06 x 0,30/(0,06 +2x0,30) =0,02727 m
S = (0,13 x 0,013/ 0,02727%3)? =0,000322 m/m
Pérdidas por friccion en tramo recto:
hy:=S.L=0,000322 x 68 = 0,022 m
Pérdidas en los giros:

h, =K. N. V?2g

Vel ocidad promedi o en el giro = b0.13 m/s

hr = 3 x 33 x 0,104%/19,62 = 0,055 m
Pérdidas totales en zona 2 = 0,022 + 0,055 = 0,077 m

Considerando una temperatura del agua de 20°C para la cual se obtiene una viscosidad
cinematica de 0,0101 cm?/s, el gradiente de mezcla sera:

G = b981 x 7, 7/ E067s8gt01 x 544)0b
El gradiente de mezcla obtenido se encuentra dentro del rango de valores recomendados
en las Normas RAS Titulo C.5.5.1.1 (valores entre 20 y 70 seg™)
- Disefio Zona 3

Para un ancho de los canales rectos de 0,07 metros y adoptando una profundidad del
agua de 0,30 m, la velocidad del agua promedio en zona 3, seré:

Q=V.A
En donde:
Q = Caudal,en m®/s
V = Velocidad del agua, en m/s
A = Area de la seccién, en m?
El &rea de la seccion del agua en el canal sera:

A =0,07 x 0,30 = 0,021 m?
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V =Q/A=0,00225/0,021 = 0,11 m/s

Considerando un tiempo de retencién del agua en la zona 3 de 8 minutos, la longitud total
del canal de floculacién en la zona 3 sera:

Longitud del canal:

Velocidad = espacio/tiempo

Espacio = longitud del canal en zona 3

Longitud del canal = 0,11 m/s x 480 segundos = 51,43 m

Considerando un ancho de la estructura de 2,0 metros, el nUmero de canales rectos de la
zona 3 sera:

Numero de canales = 51,43 m/ 2,0 = 25,71 canales
Se adopta un total de 26 canales en la zona 3
La longitud de canales canal ajustada sera:
L= 26canalesx2,0m=52m
El tiempo de retencion hidraulica (Trh) en la zona 3 sera:
Velocidad = espacio/tiempo = L,/ tiempo de retencién
Tiempo de retencion hidraulico (Trh) ajustado:
Trh = 52 m / 0,11 m/s = 485,33 segundos

Para el calculo de la velocidad del agua en los giros debemos tener en cuenta el ancho de
canal en cada una de las vueltas:

Ancho del canal en los giros =1,5x 0,09 = 0,105 m
Velocidad del agua en el giro = Caudal / area = 0,00225 / (0,105 m x 0,30 m)
Velocidad del agua en el giro = 0,07 m/s
El gradiente de mezcla en la zona 3, viene dado por la siguiente expresion:
G=(g.h) /. Y T )

En donde:
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G = Gradiente de mezcla, en seg'l

g = aceleracion de la gravedad, en cm/seg?
hi = pérdidas de carga, en cm.

. = viscosidad cinematica, en cm?%/seg

T = Tiempo de retencion hidraulica, en seg.

Las pérdidas de carga se calculan teniendo en cuenta las pérdidas de carga por friccion
en los tramos rectos o canales de floculacién y las pérdidas en los giros:

hi:=S.L+K.N.V%2g
En donde:
hi = pérdidas de carga, en m.
S = pendiente hidraulica, en m/m
K = constante que varia entre 2y 4
N = namero de giros
V = velocidad promedio del flujo
La pendiente hidraulica se obtiene de la formula de Mannig:

V — R2/3 Sl/2 / n
En donde:

V = velocidad del agua, en m/s

R = Radio hidraulico = Area/perimetro mojado

S = pendiente hidraulica, en m/m

N = coeficiente de rugosidad de Manning = 0,013 canales en concreto

De acuerdo con lo anterior y considerando un ancho de los canales de 0,07 m, una altura
del agua de 0,30 m, una velocidad del agua de 0,11 m/s y un factor K de 3, se obtiene:

R=0,09x0,30/(0,09+2x0,30) =0,03134m
S = (0,09 x 0,013/ 0,03134?®*)*>  =0,0001963 m/m

Pérdidas por friccion en tramo recto:
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hy:=S.L=0,0001963 x 52 =0,010 m
Pérdidas en los giros:
hp, =K. N.V?42g
Vel ocidad promedio en el giro = b0,11 m/s

hi, = 3 x 25 x 0,089%/19,62 = 0,03 m
Pérdidas totales en zona 1 = 0,01 + 0,03 = 0,041 m

Considerando una temperatura del agua de 20°C para la cual se obtiene una viscosidad
cinematica de 0,0101 cm?/s, el gradiente de mezcla sera:

G = b981 x 4,1/ (=209 x 485, 33)0b
El gradiente de mezcla obtenido se encuentra dentro del rango de valores recomendados
en las Normas RAS Titulo C.5.5.1.1 (valores entre 20 y 70 seg™)

- Resumen del Floculador:

De acuerdo con los calculos realizados para las tres zonas tenemos:

Tiempo de retencién hidraulica = 8 + 9,07 + 8,09 = 25,16 minutos
El valor del tiempo de retencion hidraulica obtenido cumple con los valores dados en las
Normas RAS -2000, en donde se establece en el Titulo C.5.5.1.1., que el tiempo de
retencion debe estar entre 20 y 30 minutos.

Gradientes Hidraulicos:

50 seg™ para la zona 1

37 seg™ para la zona 2

29 seg™ para la zona 3

Pérdidas de carga:

Zonal =0,125m

Zona2 =0,077m

Zona3 =0,041m
Total =0,243 m
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c. Disefio del Sedimentador
De cada floculador, el agua pasara a un sedimentador de alta velocidad el cual sera de
alta tasa constituido por modulos tubulares hexagonales que permiten una mayor area
efectiva de sedimentacién. De acuerdo con las Normas RAS (C.6.5.1.3) tendrdn un
angulo de inclinacion de 60°.
- Disefio Zona de Sedimentacion:

Para la zona de sedimentacion, se proyecta instalar modulos tubulares los cuales seran
de 1,04 m de altura vertical y 1,20 m de altura inclinada, tendran una inclinacion de 60°. El
hexagono que conforman los tubos seran de 6 cm de lado los cuales comercialmente se
consiguen con calibre 40 que equivalen a 2 mm de espesor de la pared. Se adopta una
carga superficial para cada sedimentador de 140 m3/(m2.dia). Las normas RAS
establecen un valor entre 120 y 185 m3/(m2.dia).

Caudal de disefio = 4,5 L/s

Caudal de disefio = 4,5 L/s x 86.400 s/dia x 1000 L/m® = 388,8 m®/dia
La velocidad del flujo (V,) a través de los médulos seré:

Q=V, . A
En donde:
Q = Caudal de disefio, en m*/dia
V, = Velocidad del flujo a través de los médulos, en m®(m? .dia)
A, = Areatransversal al flujo, en m?

V, = Q/ A, = carga superficial / sefio (60°) = 140 m®/(m?.dia)/ seno (60°)

V, = 161,7 m¥*(m?.dia)
Se proyectan dos sedimentadores y cada uno tratara un caudal de 194,4 m®dia.
El area transversal al flujo sera:

A= Q IV, = 194,4 m¥/dia/ 161,7 m¥(m®.dia) = 1,2 m?

Area horizontal neta = 1,2 m?/ seno (60°) = 1,39 m?
Los médulos de sedimentacién permiten un aprovechamiento del area superficial del 90%

descontado el espacio ocupado por las paredes de los médulos. En estas condiciones, el
area superficial requerida sera de:




=ma . . . Cédigo: INFO1-PAI-062
E mAeNav DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE Version: 02-14062013

INGENIEAIALTOAR | ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA

Pagina 226

Area superficial requerida =1,39/0,90 = 1,54 m?

De acuerdo con las dimensiones del floculador, cada sedimentador tendra un ancho de
2,0 m.

Longitud del sedimentador = 1,54/ 2,0 =0,77m
Proyeccion horizontal de los médulos =12x05=0,6
Longitud total del sedimentador =0,77+0,60=1,37m

Se adopta una longitud de 1,5 m y un ancho de 2,0 m
En estas condiciones se tiene:
Longitud horizontal zona de sedimentaciéon = 1,51 0,60 = 0,90 m
Area horizontal zona de sedimentacion = 0,90 x 2,0 = 1,80 m?
Area horizontal neta = 1,80 x 0,90 = 1,62 m?
Area transversal efectiva = 1,62 x seno (60°) =1,4 m?
Velocidad del flujo =V,=Q/A;=194,4/ 1,4 = 138,57 m®/(m?.dia)
Carga superficial = 138,57 x seno (60°) = 120,0 m®/(m?.dia)
Para una temperatura del agua de 20° el nimero de Reynolds sera:
Viscosidad cinemética = 0,0101 cm?/s
Numero de Reynolds = 2 x 138,57 x 5 x 100/ 0,0101 x 86.400 = 159
La carga superficial equivalente sera:
Vs = S¢. Vo/ (seno 60° + L. coseno 60°)
Para mddulos tubulares hexagonales, se adopta un valor de S; = 1,36

La longitud efectiva de sedimentacién, considerando modulos tubulares de altura vertical
de 1,04 my longitud de 1,20 m, sera:

Ve = 1,36 x 138,57 /(0,866 +((1,20/0,05) - 159 x 0,013) X 0,5) = 15,92 m*/(m?.dia)

La carga superficial equivalente se encuentra dentro de los valores aceptados por las
normas RAS.
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- Disefio Zona de Entrada:
El paso del agua del floculador al sedimentador se realizara a través de un ducto circular,
por medio del cual se distribuird el agua a lo largo del sedimentador. Cada sedimentador
tendra un ducto de distribucion de 1,5 metros de longitud y distribuira el agua a lo largo
del sedimentador.

- Disefio del Ducto:

Con el fin de lograr la mejor distribucién del agua floculada a lo largo del sedimentador,
cada ducto de distribuci-n ser8 de 120 con ori

Diametro asumido del ducto de derivacion = 12 x 2,54/100 = 0,3048 m
Area del ducto de distribucién = 3,1416 x 0,30482/ 4 = 0,073 m?
Velocidad inicial del agua en el ducto = Q / A = 0,00225/0,073 = 0,03 m/s
ElI ducto se instalar8§8 en tuber2a PVC de 120
El gradiente puntual en la parte inicial del ducto de distribucion sera:
G = N.»2 & \D)
En donde:
G = gradiente puntual, en seg™
N = coeficiente de rugosidad = 0,010 para PVC
A = peso especifico
W = viscosidad absoluta
R = Radio hidraulico
V = Velocidad del agua, en m/s

Para una temperatura del agua de 20°C, el peso especifico del agua es de 998,23 Kgf/m®
y la viscosidad absoluta es de 0,00010296 Kgf.s/m?

El radio hidraulico (R) sera=D /4 =0,3048 /4 =0,0762 m

G = 0,010 x (998,23/ 0,00010296)*? x (0,0762) %% x 0,030%% = 0,94 seg™



Cadigo: INFO1-PAI-062
Version: 02-14062013

Pagina 228

pa MANQV DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE
=)= NEENIEAIALTOA | ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA

- Disefio Orificios de Distribucién del Agua Floculada:

Para la distribucién del agua para cada zona del sedimentador, se tendran 12 orificios de

2,50 de di 8metro. Se tendr 8n 6 pateEldjeadecadee or i f
orificio de distribucion sera:

A = & 4=31816 x (2,5 x 2,54/100)? /4 = 0,0032 m?
El &rea total de los 12 orificios de distribucion seré:

Ar =12 x 0,0032 = 0,038 m?
La velocidad promedio de salida del agua en los orificios de distribucién sera:

V=Q/A=0,00225/0,038 = 0,06 m/s
El gradiente puntual en los orificios de distribucién sera:

G = N.%2 gE/\Fj

El radio hidraulico sera: R = D/4 = (2,5 x 2,54/100) / 4 = 0,016 m

G = 0,010 x (998,23 / 0,00010296)*? x 0,016 x 0,06*? = 7,1 seg™
Los orificios de distribucion del agua floculada irdn espaciados a 0,25 m centro a centro.

- Disefio Zona de Salida:

La recoleccién del agua sedimentada se realizara por medio de tuberias perforadas que
se instalardn en cada uno de los dos sedimentadores. Para el calculo de la longitud en
tuberias de recoleccion del agua sedimentada se tendra en cuenta lo establecido por las
normas RAS en el literal C.6.4.1 y por lo tonto se asume una carga hidraulica de desborde
de 7,2 m®/ h metro lineal que equivale a 2 L/(s-metro lineal)

Longitud tuberia de recoleccion por sedimentador = 2,25/ 2 = 1,125 metros
Se adoptan dos tubos de 2,0 m por sedimentador.

Caudal portubo=2,25L/s/2=1,125L/s
El diametro de la tuberia de recoleccién se calcula por la férmula de Fair (Arboleda
Valencia pagina 279). Si el tirante del agua inicial se lo hace 15% superior de %2 d, el
diametro del tubo sera:

D=1,25.Q% =1,25x (0,001125)* = 0,064 m
La tuber2a de recolecci- -n del a g ul2e asuerdbicaone nt ad

el literal C.6.5.1.3 la carga hidraulica sobre los orificios de la tuberia de recoleccion debe
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ser mayor de 8 cm. Consi derando wun total de 5 ori fi
hidraulica sobre los orificios sera:
Carga Hidr&8ulica?.2/2f = b Q / C. A b
En donde:
Q = caudal sobre el orificio, en m®/s
C = coeficiente de contraccion = 0,9 (Arboleda Valencia pagina 281)
A = area del orificio, en m?
g = aceleracion de la gravedad, en m/seg?
El caudal por orificio sera:
g=1,125L/s /5 orificios = 0,225 L/s
EI 8rea del orificio de 5/80 ser§:
A = (5/8 * 2,54/100)% x 3.1416 / 4 = 0,0001979 m?
H = b0,000225 / (€x10/192%008LmM001979) b

Los 5 orificios de recoleccién iran espaciados 30 cm centro a centro. Las tuberias de
recoleccién del agua sedimentada, descargaran libremente en un canal de recoleccién del
agua sedimentada de 0,60 m de ancho, el cual a su vez sirve de canal de distribucién del
agua afluente a los filtros.

- Disefo Zona de Lodos

Para el almacenamiento de los lodos del sedimentador, se proyecta un sistema de tolvas
continuas por debajo de los médulos tubulares del sedimentador. Las tolvas tendran un
angulo de inclinacién de 60° y la extraccion del lodo se realizara en forma periddica con la
apertura de una valvula que existird sobre el multiple de recoleccion de lodos que se
construird en el fondo de cada zona del decantador. El método de célculo es explicado en
el libro de Arboleda Valencia paginas 303 a 311.

Considerando un di 8metro del m% tiple de
Area del multiple = 3,1416 x (8 x 2,54/100)* / 4 = 0,032 m?

Considerando una relacion de 0,44 entre el area de los orificios de recoleccion y el area
del multiple, se tiene:

Area orificios del multiple = 0,44 x 0,032 = 0,0142 m?

Cci
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Adoptando 7 orificiosde2 6 de di 8metro se tiene:
Area orificio de recoleccién = 3,1416 x (2 x 2,54 / 100)? /4 = 0,00203 m?
Area orificios de recolecciéon = 7 x 0,00203 = 0,0142 m?
Relacion area de orificios al area del mdltiple = R
R =0,0142/0,032=0,44
El factor R recomendado se encuentra entre 0,4 y 0,45 (Arboleda Valencia pagina 309)
Los siete orificios del multiple irdn espaciados a 0,21 m centro a centro.
La separacién maxima entre orificios viene dado por la siguiente ecuacion:
X = 1,16%2v,p”d bh
En donde:
X = separacion méxima entre orificios del multiple, en m
d = diametro de los orificios del maltiple, en m
h = altura del agua sobre los orificios del maltiple, en m
Vv, = velocidad de arrastre de los lodos, en m/s

La profundidad del agua sobre los orificios del multiple es cerca de 4,1 m y se asume una
velocidad de arrastre de 1,5 cm / s (Arboleda Valencia pagina 306), se tiene:

X = 1,162 x (2,0"kx @,B82469m100) xb4, 1

Se acepta la separaciéon de 0,21 m entre los orificios del ducto.

- Altura del Sedimentador:

Altura tolva de lodos =1,38m
Profundidad del agua por debajo de las placas hasta inicio tolva de lodos =0,80m
Altura vertical de las placas =1,04m

Altura del agua por encima de las placas hasta batea tuberia de recoleccion = 0,70 m

Diametro tuberia de recoleccién agua sedimentada =0,15m
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Altura del agua sobre los orificios de la tuberia de recoleccién =0,08m
Borde libre en la estructura =0,30m
Altura total del sedimentador =4,45m

Se adopta una altura total de la estructura de 4,50 m.

d. Disefio Sistema de Filtraciéon

Se proyecta un sistema de filtracion rapida que operara a tasa declinante y con lavado
mutuo entre las distintas unidades. La filtracion sera del tipo descendente y el lecho
filtrante estarda conformado por arena y antracita que estara soportado por un lecho de
grava gue ir4 encima de un falso fondo conformado por viguetas prefabricadas en forma
de fiVvo invertida. EI |l echo filtrant®detisfodr 8 p
tendran en cuenta las normas RAS en su titulo C.7.5.1

- Numero de Filtros y Dimensionamiento:

De acuerdo con las normas RAS en su literal C.7.5.1.6, el nUmero minimo de filtros para
sistemas que operen con lavado mutuo es de 4. Para el presente proyecto se adopta un
total de 4 filtros. Considerando que el lecho filtrante es de arena y antracita y que el valor
maximo de la tasa de filtracién promedio que establece el titulo C.7.5.1.3 de las normas
RAS es de 300 m*/(m?.dia), se adopta una tasa media de filtracién de 220 m*/(m?.dia).

Caudal de disefio = 4,50 L/s

Caudal de disefio = 388,8 m*/dia

Area de filtraciéon = A = Q/V=388,8/220 =1,77 m?

Area de filtracion por filtro= 1,77 m?/4  =0,44 m?
Considerando el ancho total de los sedimentadores, el ancho de cada filtro para ajustarse
al espacio tenido es de 0,85 metros. Teniendo en cuenta el ancho de las viguetas del
falso fondo de 0,30 m, se adopta una dimensién para cada filtro de 0,70 m de ancho y
0,60 m de longitud. En estas condiciones se tiene:

Area de un filtro =0,70x 0,60 = 0,42 m?

Caudal promedio por filtro =388,8/4 = 97,2 m¥/dia

Velocidad de filtracion promedio  =97,2/0,42 = 231,4 m*(m?.dia)



Cadigo: INFO1-PAI-062

E mAeNav DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE Version: 02-14062013

INGENIEAIALTOAR | ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA

Pagina 232

El caudal méaximo de lavado considerando el lavado con la totalidad del caudal afluente
sera:

V. =0,0082/0,81 =0,01012 m/s ? 0,643 m / minuto

La velocidad de lavado, se encuentra dentro del rango recomendado por las normas RAS
en la Tabla C.7.2 donde se especifica un rango de 0,60 a 1,0 m/minuto.

- Caracteristicas del Medio Filtrante
Las caracteristicas técnicas del material filtrante se adoptan considerando las normas
RAS en su titulo C.7.5.1.1 y las recomendaciones dadas por Arboleda Valencia en su libro
de Teoria y Practica de la Purificacion del Agua, paginas 442 a 451.

1 Arena de Filtracion:

Tamario efectivo (Dyo) = 0,55 mm

Coeficiente de uniformidad (Cu) =1,6

Porosidad =0,40
Coeficiente de esfericidad =0,80
Peso especifico = 2,65 gramos/cm?®

La abertura del tamiz que deja pasar el 60% de la arena sera:
Deo =Cu . Dyp=1,6 x0,55=0,88 mm

Se grafican los puntos Djp y Deo Y Obtenemos la curva granulométrica para el lecho de
arena, de la cual se obtienen los siguientes valores:

Diametro menor granos de arena = 0,50 mm
Diametro mayores granos de aren = 1,28 mm
 Antracita:

El Dgo de la antracita viene dado por la siguiente expresién (Manual de Potabilizacion del
Agua, Jorge Arturo Pérez pagina 264):

Dgo (antracita) = C . Dyg (arena)

En donde C es un coeficiente que depende de las condiciones de mezcla de los lechos de
arena y antracita. Para una mezcla parcial de los lechos de arena y antracita Di Bernardo
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(Métodos e Técnicas de Tratamiento de Agua, pagina 629) recomienda valores entre 3,0
y 3,5. Adoptando un valor de 3,0 se tiene:

Dgo (antracita) = 3,0 x 0,55 = 1,65 mm

Si adoptamos como coeficiente de uniformidad de la antracita el mismo de la arena,
entonces se construye la curva granulométrica de la antracita, trazando por el Dgy de la
antracita una linea paralela (Cu igual implica igual pendiente) a la curva de la arena. Se
obtienen los siguientes valores:

Tamario efectivo (Dyo) =0,778 mm

Dgo para la antracita =1,245 mm
Porosidad =0,45

Coeficiente de esfericidad =0,70

Peso especifico = 1,55 gramos/cm?®

Didmetro menores granos de antracita = 0,708 mm
Diametro mayores granos de antracita = 1,813 mm
La profundidad del lecho filtrante sera de 0,80 m (norma RAS C.7.5.1.1) y la profundidad

de las capas de arena y de antracita se calculan a continuacion (Manual de Potabilizacién
del Agua péagina 265):

TE, = TEa
Xa XA
En donde:

TE, = Tamafo efectivo de la arena

TEA = Tamafo efectivo de la antracita

Xa =Porcentaje en volumen de la arena

Xa = Porcentaje en volumen de la antracita
Xa + Xa = 100%

Xa=TEa . X, =0,78/0,55. =1,414 X,
TE,

Dado que: X, + XA =0,80
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Entonces: Xa =1,414 x (0,80 - Xa)
Resolviendo se obtiene:
Xa=0,47m
Xa=0,33m
Se adopta un lecho de arena de 0.30 m y un lecho de antracita de 0.50 m de espesor.
1 Lecho de Soporte
El lecho filtrante ir4 soportado sobre un lecho de grava de canto rodado el cual a su vez
ir 8 sobre un falso fondo conformado por Vi

El lecho de soporte tendra un espesor de 0,40 m con las siguientes especificaciones (Di
Bernardo Pagina 640):

gue

Tabla 6-2. Lecho de Soporte

POSICION |ESPESOR (cm) | TAMANO (pulgadas)
Fondo 12 1"a2"
Segunda Capa 7 1/2"a 1"
Tercera Capa 7 1/4" a 1/2"
Cuarta Capa 7 1/8" a 1/4"
Superficie 7 1/12" a 1/8"

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

- Hidraulica del Lavado

1 Velocidad del lavado

La velocidad del lavado debe permitir la fluidificacion de todas las capas del lecho,

incluyendo la ultima capa mas pesada. La velocidad minima de fluidificacion viene dada

por la siguiente expresion:

Vaminima =. . NRminimo x 1,3

En donde:

D90

" = viscosidad cinematica

NR = numero de Reynolds

Dgo = didmetro correspondiente al 90%



pa MANQV DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE
=)= NEENIERIALTOA | ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA

Cadigo: INFO1-PAI-062
Version: 02-14062013

Pagina 235

A su vez, el NRminimo viene dado por la siguiente expresion:
NR minimo = ( 33,72+ 0,0408 Ga )“?i 33,7

El nimero de Galileo (Ga) se calcula asi:

Ga=g.(Ssi 1).D°
2

w

En donde:

Ga = numero de Galileo

G = aceleracion de la gravedad

S; = Densidad relativa de los granos sumergidos
D =diametro de los granos

- = viscosidad cinematica

Cleabsy recomienda tomar el Dy, para el didmetro de los granos (Manual de

Potabilizacion del agua pagina 317)

Ga=g.(Ssi 1).Dg’
2

w

Para el lecho de arena, el Dy es de 1.17 mm y la viscosidad cinematica de 0,0101 cm?/s

el nimero de Galileo sera:

Ga=981x (2,657 1)x0,117° =25.413,7
0,0101°

NR minimo = ( 33,72+ 0,0408 Ga )*?1 33,7
NR minimo = ( 33,7°+ 0,0408 x 25.413,7)"?i 33,7 =12,91

Vaminima =. . NRminimo x 1,3
D90

Vominima=0,0101x1291 x 1,3 = 1,45 c¢cm/s 2 0, 87

0,117
1 Expansion del lecho de arena durante el lavado
Espesor del lecho de arena: 0,30 m

Vel oci dad de | avado: 0, 643

m/ mi nut o

m/ mi

1 ’

07

r
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Para calcular la expansién del lecho de arena durante el lavado, procedemos al calculo de
la expansion del lecho dividiéndolo por capas segin sea la granulometria del lecho. El
célculo obtenido fue el siguiente y el cual explicaremos a continuacion:

Tabla 6-3. Expansidn del Lecho de Arena durante el Lavado

NUMERO | D1 D2 Di Vs d . Lc
DETAMIZ | (cm) | @m) | em) | €2 | NP |cmisy| BRE | P& | BEc | X0 0y

40 - 30 0,043 | 0,060 | 0,051 | 2.136 | 37,61 | 7,41 | 0,254 | 0,612 | 0,545 | 0,19 | 0,032

30-20 0,060 | 0,085 | 0,073 | 6.047 | 67,03 | 9,34 | 0,284 | 0,540 | 0,305 | 0,37 | 0,034

20-16 0,085 0,118 | 0,102 | 16.592|117,42| 11,68 | 0,317 | 0,469 | 0,129 | 0,35 | 0,014

16 14 0,118 | 0,140 | 0,129 | 34.063| 175,07 | 13,71 | 0,343 | 0,417 | 0,030 | 0,09 | 0,001

EXPANSION TOTAL DE LA ARENA 0,080

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Los valores D; y D, corresponden a los diametros limites de la serie de tamices
considerada. D; es el valor promedio de D; y D,

El nimero de Galileo para cada capa se obtiene asi:

Ga=g.(S.i 1).D?
2

w

Ga=981x(2.657 1)x0.051° =2.136
0,01012

El nimero de Reynolds (NR) se obtiene para cada capa mediante la siguiente expresion:
NR = U0 . Ga

En donde AUO y Amd son constantes qgque depender
Para U = 0,5321 vy Manuabde Bdabilizacipriidel Adua, pagisa,293)
NR = 0,5321 x 2.136%°°* = 37,61

La velocidad de sedimentacion de los granos de arena de la capa, viene dada por la
siguiente expresion:

Vs=. .NR/D;=0,0101x37,61/0,051=7,41cm/s

La porosidad del lecho expandido de acuerdo con el modelo de Richardson y Zaki esta
dada por la siguiente expresion (Manual de Potabilizacion del Agua, pagina 293):

Pe — b_QMBNR é
Vs
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En donde:
V. = velocidad ascensional de lavado = 1,07 cm/s
C ysor&constantes que dependen del material
Para | a arena, ¢ = 00,1254 y & = 0,1947

R. NR® =0,1254 x 37,61°'%7 = 0,254

P.=b 1 p°6°%#0,612
7,29

La expansion relativa de la capa del lecho sera:

A. = P -P,=0,61271 0,40 =0,545
17 pe 17 0,612

X : porcentaje de material en la capa
L.: expansion de la capa = E; . X; .espesor de la capa de arena
L. =0,545x 0,19 x 0,30 = 0,032
Se realiza el mismo procedimiento para las demas capas del lecho de arena.
1 Expansion del lecho de antracita durante el lavado

Espesor del lecho de antracita: 0,50 m

(Manual

Vel oci dad de | avado: 0,643 m/ minuto 2 1,07

Para calcular la expansion del lecho de antracita se procede de la misma manera que en

el caso de la arena y se obtienen los siguientes valores:

Tabla 6-4. Expansion del Lecho de Antracita durante el Lavado

SEI\TA/EEE (clzjri) (csz) (cDrrll) Ga | NR. (c\rf/:s) BRe® | Pe | Ec | X (I;r?)
30-20 | 0,060 |0,085]|0,073| 2.016 | 28,95 | 4,03 |0,2551|0,7131|0,917 | 0,19 | 0,089
20-16 |0,085 0,118 0,102 | 5.531 | 53,76 | 5,35 |0,2717|0,6461| 0,554 | 0,35 | 0,097
16-12 |0,118| 0,17 | 0,144 |15.793|102,32| 7,18 | 0,29 |0,5761|0,297| 0,39 | 0,058
12-10 | 0,17 | 0,200 0,185 |33.489|162,25| 8,86 |0,3039|0,5263| 0,161 | 0,07 | 0,005

EXPANSION TOTAL DE LA ANTRACITA 0,2491

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
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1 Expansion total del lecho filtrante
De acuerdo con los calculos realizados la expansion total del lecho filtrante sera:

E+=0,080x0,30 +0,2491x0,50 = 0,19 m
0,30 + 0,50

La expansion del lecho sera:
Er= 0,19 / 0,80 = 0,232 2 23,20%

La expansion del lecho filtrante se encuentra dentro del rango recomendado por las
normas RAS (20 al 40%) en el titulo C.7.5.1.7

9 Pérdidas de carga durante el lavado

Se calculan mediante la siguiente expresion (Manual de Potabilizacion del agua pagina
323):

hy=(Ssi 1). (17 po)- Lo
i1 Pérdidas de carga en la arena

Narena = (2,657 1) x (1- 0,40) x 0,30 = 0,30 m
1 Pérdidas de carga en la antracita

Pantracita = (1,557 1) x (1-0,45)x 0,50 =0,15 m
1 Pérdidas de carga en la grava de soporte

Las pérdidas de carga en la grava de soporte, se calculan mediante la siguiente expresion
(Manual de Potabilizacién del Agua, pagina 323):

hic=Va.L =0,643 m/minuto x 0,40 m =0,09 m
3 3

i1 Pérdidas de carga en el falso fondo
El falso fondo estard conformado por viguetas en concreto en formade iVo i nE€ler t i d.
didmetro y espaciamiento de los orificios o0 drenes de las viguetas, deben producir una
adecuada distribucién del agua durante la operacion del lavado Utilizando 8 orificios de
o, | as p®rdidas de carga ernnuaeidbn: f al so fondo se
Longitud de cada vigueta =0,70 m

Ancho de cada vigueta =0,30
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Numero de viguetas =2

Numero de orificios por vigueta =4

Numero de orificios por lado de vigueta =2

Separacion entre orificios =0,35m

La pérdida de carga se calcula mediante la siguiente expresion:
Q = C * AY ( 2.9g. @H)

En donde:

Q = Caudal a través de los orificios de las viguetas, en m®/s

C = coeficiente del orificio = 0,80

A = Area de los orificios, en m?

g = aceleracion de la gravedad

o H = Pérdidas de carga a través de los orificios, en m

El &rea de los 8 orificios seré:

A =3,1416 x (0,75 x 2,54/100)> x 8 =0,00228 m?
4

Considerando una velocidad de lavado de 0,643 m / minuto y un &rea el filtro de 0,42 m?,
el caudal de lavado sera:

Q=0,643x 0,42 =0,0045 m*/s
60

@H = (0,0045 / 2x(D19820=031H, 00228)

- Pérdidas de carga en el orificio de interconexion filtro camara de contacto de cloro:
La salida del filtro se realizarda mediante unor i fi ci o de 40 de di 8metr
compuerta de mariposa, dos pasamuros que interconectaran el filtro con la camara de
contacto de cloro. Las pérdidas de carga se calculan por la siguiente expresion:

h,=K.V%2.g

El factor K se calcula a continuacion:



Cadigo: INFO1-PAI-062

— E / z e
E mARNov DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE Version: 02-14062013

2= INGENIERIRLTOA | ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA

Pagina 240

Por entrada =0,50
Por valvula de mariposa = 0,30
Por salida =1,00
g = 1,80

Para un orificio de 40:
A =3,1416 x (4 x 2,54 /100 )? /4 = 0,008107 m?
V = Q /A =0,0045/ 0,008107 = 0,55 m /s

h,=1,8%0,55%/2x9,81=0,03m

- Pérdidas de carga durante el lavado:
Pérdidas de carga en la arena =0,30m
Pérdidas de carga en la antracita = 0,15 m
Pérdidas de carga en la grava =0,09 m
Pérdidas de carga falso fondo =0,31m
Pérdidas de orificio interconexiébn = 0,03 m

Pérdidas de carga totales =0,88 m

- Canaleta de lavado

Para recoger el flujo ascendente durante el lavado, se proyecta una canaleta de
recoleccion del agua de lavado que ira en una de las paredes laterales del filtro.

Caudal por la canaleta = 0,0045 m®/s

La canaleta de recoleccion del agua de lavado, se disefia de acuerdo con la férmula de
Camp (Arboleda Valencia pagina 478):

Q=825.W.h*
En donde:
Q = Caudal de disefio para la canaleta, en m®/ minuto

W = ancho de la canaleta, en m = 0,20 m
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ho = maximo nivel de agua en la canaleta, en m
Q =0,0045 m®s x 60 s/ minuto = 0,27 m®minuto

h=b 0, 272 = 0,06
82,5x 0,20

La canaleta tendra una pendiente en el fondo del 5% hacia el orificio de salida.
Considerando un desnivel de 0,03 m, de adopta una altura interior de 0,30 m.

Altura interior de la canaleta =0,30m
Losa inferior canaleta =0,10 m
Altura exterior de la canaleta = 0,40 m
Expansion del lecho filtrante =0,19 m
Altura desde el lecho de antracita al bode de la canaleta = 0,19 + 0,40 = 0,59 m

Se ajusta esta altura a 0,70 metros desde el borde de la canaleta al lecho de antracita. La
lamina de agua sobre la canaleta de lavado o carga hidraulica sera:

Q=C.L.H*"
En donde:
Q = Caudal de lavado, en m?¥s
C = coeficiente = 1,838
L = longitud del vertedero = 0,60 m
H = Carga hidraulica sobre el vertedero

H = b 00,0045 /**H0)0268"38 x 0, 60) b

- Resumen pérdidas de carga en el lavado
Pérdidas de cargaen laarena =0,30m
Pérdidas de carga en la antracita =0,15m
Pérdidas de carga en la grava =0,09m

Pérdidas de carga falso fondo =0,31m
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Pérdidas de orificio interconexiobn = 0,03 m
Carga hidraulica sobre vertedero =0,03 m
Pérdidas de carga totales =0,91m
La cota del vertedero de salida del filtro, estara localizada 0,91 metros por encima de la
cota superior de la canaleta de recoleccion del agua de lavado.

- Hidraulica de la filtracion
Durante la filtracion se presentan dos tipos de pérdidas de carga: la inicial, compuesta por
pérdidas laminares y turbulentas; y la pérdida de carga por colmataciéon, las cuales
originan que cada filtro trabaje con una velocidad de filtracién variable. Para calcular las
pérdidas de carga, se aplicara el modelo de Di Bernardo, en el cual las pérdidas de carga
son calculadas en funcion de la tasa de filtracion.

1 Pérdidas de carga por entrada

En | a entrada a cada f i |Iréegulado poxuna compudta. las
pérdidas de carga se calculan por la siguiente expresion:

h, = K x Ab®.¢°
29 X 86.400° a

En donde,

G = aceleracion de la gravedad, en m/s?
A = Area superficial de un filtro = 0,42 m?
a = area del orificio de entrada, en m?

q = rata de filtracion, en m*( m? - dia)

K = constante

El factor K se calcula a continuacion:

Por entrada =0,50
Por valvula de mariposa = 0,30
Por codo de 90° =0,90
Por salida =1,00
3 =2,70

o

Para un orificio de 4
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a=23,1416 x (4 x 2,54 /100 )? /4 = 0,008107 m?

hy = 2,70 x 0,48 b?.q?= 4,9474E-08 . ¢°
2x9,81 x 86.400° 0,008107

1 Pérdidas de carga en la arena y la antracita

Se calculan mediante la siguiente expresion (Manual de Potabilizacién del Agua, pagina
275):

ho=f. . i.p)A.361L,. Fd?Xq
g p03 Ce2

En donde:

h, = pérdida de carga en el lecho de arena o antracita

f° = Permeabilidad; constante experimental adimensional, generalmente igual a cinco
. = Viscosidad cinematica ( cm/s?)

po = porosidad inicial de la arena o de la antracita

Ce = Coeficiente de esfericidad (C. = 0,80 para la arena y 0,70 para la antracita Di
Bernardo pagina 675)

L, = Profundidad inicial del lecho de arena o antracita
Xi = Porcentaje de material retenido entre dos mallas consecutivas

di = Diametro promedioent r e dos mal | as ;c &nsen dandejidves &
abertura o tamario de la malla inferior y d, tamafo de la abertura de la malla superior.

M Paralaarena;
Par a el c §l/dé selprocedt asi: £ X

Tabla 6-5. Pérdida de Carga en el Lecho de Arena

NUMERO DE D. D, Di D " X; ID?
TAMICES (cm) (cm) (cm) (cm?) ' (cm?
40 - 30 0,043 0,060 | 0,050497525 | 0,002550 0,19 76
30 - 20 0,060 0,085 | 0,071414284 | 0,005100 0,37 73
20 - 16 0,085 0,118 | 0,100149888 | 0,010030 0,35 35
16 - 14 0,118 0,140 | 0,128530152 | 0,016520 0,09 5
188

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

bd



pa MANQV DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE C\:/ée?ggr:]_”\éz?lﬂggz'bol632
2= NSENERIALTOA | ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA :
Pagina 244
 Para la antracita:
Para el c §l/dé selprocedt asi: £ X
Tabla 6-6. Pérdida de Carga en el Lecho de Antracita
NUMERO DE D, D, D; D X X ID?
TAMICES (cm) (cm) (cm) (cm?) ' (cm?)
30-20 0,060 0,085 0,0714 0,005100 0,1948 38
20-16 0,085 0,118 0,1001 0,010030 0,3487 35
16 - 12 0,118 0,170 0,1416 0,020060 0,3882 19
12-10 0,170 0,200 0,1844 0,034000 0,0683 2
94

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
Reemplazando se tiene para la antracita:

ho=5x0,0101 x (17 0,45)*x36 x0,50x94.q =6,8531E-04 . q
981 x 0,45° x 0,707

Pérdida de carga en la arena y en la antracita:
h, = 1,0659E-03 . q + 6,8531E-04 . q = 1,7515E-03 . q
1 Pérdida de carga en la grava

La pérdida de carga en la grava de soporte viene dada por la siguiente expresion ( Manual
de Potabilizacion el agua paginas 277 y 329):

hgrava = LA
3 x 1440

hgava =0,40Xx g = 9,2593E-05. q
3x1.440

1 Pérdida de carga en el falso fondo

Considerando |l os 8 orificios de IJ06 que tienen
carga se calculan asi:

hfalso fondo — 1b 2 X qz X bA/ a b
19,62 x 86.400° x 0,612

En donde;:

A = area el filtro
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a = area de los orificios del falso fondo
Riatso fondo = 4D X b2k g°4 2 B,6595F-070. 8°2 8 b
19,62 x 86.400% x 0,617

i Pérdida de carga en la salida del filtro

La salida del filtro se realizar8 mediante unr

compuerta de mariposa, dos pasamuros que interconectaran el filtro con la camara de
contacto de cloro. Las pérdidas de carga se calculan por la siguiente expresion:

hy = K x Ab .¢?
29 X 86.4007 a

En donde:

g = aceleracion de la gravedad, en m/s?
A =Area superficial de un filtro = 0,42 m?
a = area del orificio de entrada, en m?

q = rata de filtracién, en m%/(m? - dia)

K = constante

El factor K se calcula a continuacion:

Por entrada =0,50
Por valvula de mariposa = 0,30
Por salida =1,00
73 =1,80

Para un orificiod e 4 0 :
a=23,1416 x (4 x 2,54 /100 )? /4 = 0,008107 m?

hy = 1,80 X .42 b? .g?= 3,2983E-08 . q?
2x9,81 x 86.400° 0,008107

1 Pérdida de carga durante la filtracion
De acuerdo con los calculos realizados, la pérdida de carga durante la filtracion sera la
suma de las siguientes pérdidas:
Pérdidas de carga por entrada = 4,9474E-08 . ¢

Pérdidas de carga en el lecho filtrante =1,7512E-03 . g
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Pérdidas de carga en la grava de soporte = 9,2593E-05 . q

Pérdidas de carga en el falso fondo =3,6195E-07 . ¢°

Pérdidas de carga en la salida del filtro = 3,2983E-08 . ¢°

De acuerdo con el modelo de Di Bernardo, las pérdidas de carga durante la filtracion en el
nivel minimo de operacién para todos los filtros limpios y trabajando con el caudal medio
de 231,4 m®/ m?i dia, sera:

Pérdidas de carga por entrada = 4,9474E-08 x 231,4* = 0,003 m

Pérdidas de carga en el lecho filtrante =1,7512E-03 x 231,4 =0,405m

Pérdidas de carga en la grava de soporte = 9,2593E-05 x 231,4 =0,021 m

Pérdidas de carga en el falso fondo =3,6195E-07 x 231,42 = 0,019 m
Pérdidas de carga en la salida del filtro = 3,2983E-08 x 231,4°> = 0,002 m
Pérdidas totales =0,451 m

En la condicién de funcionamiento a tasa declinante y en el momento antes del lavado de
un filtro se tendra:

Nivel dindmico minimo = 0,62
Nivel en el que el filtro mas sucio debe ser lavado = 0,70 m

Tabla 6-7. Velocidad de Filtraciéon a Tasa Declinante

FILTRO VELOCIDgn[z/IrZ])qE'giIIa_)'I'RACION
1 295,27
2 248,23
3 208,17
4 174,15

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

La tasa maxima de filtracion seria de 295,27 m*m?.dia y la tasa media de 231,4 m%m?
.dia, mientras que la relacion entre tasa maxima y media seria de 1,28. En el momento del

lavado se tendrian los siguientes valores:
Nivel inmediatamente antes que el filtro recién lavado entre en operacion: 0,87 m

Las velocidades de filtracion durante la operacién del lavado seran:
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Tabla 6-8. Velocidad de Filtracién durante el Lavado
VELOCIDAD DE FILTRACION
FILTRO 3 2 .
(m*/m*®.dia)
1 362,73
2 305,94
3 257,18

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

6.5.4 Evaluacién de Las Alternativas

Las dos alternativas propuestas y predimensionadas hidraulicamente, se evaluaran
considerando los siguientes criterios de evaluacion:

- Aspectos economicos y financieros

- Aspectos de operacién y mantenimiento

- Aspecto técnico

- Aspectos de vulnerabilidad y contingencia

- Aspectos social y ambiental
Cada uno de estos aspectos, tendra un valor ponderado sobre el puntaje final de la
decision que se adopte, asi mismo tendra una escala de valoracion, correspondiente a lo

mas convenientes del proyecto, asi:

Tabla 6-9. Valores Ponderados para Evaluacién de Alternativas

ASPECTOS VALOR PONDERADO
Econdmicos y financieros 30%
Operacién y mantenimiento 10%
Técnico 30%
Vulnerabilidad y contingencia 10%
Social y ambiental 20%

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
La escala de valoracion seré:
- Aspectos econdémicos: 1-100; se calificara con 100 puntos a la alternativa que
presente un menor valor presente neto y en forma proporcional se calificaran las

otras alternativas

- Aspectos de operacién y mantenimiento: 1-100; se calificara con 100 puntos a la
alternativa que presente mejores ventajas en la operacién y mantenimiento, es
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decir la menos compleja y en forma proporcional se -calificardn las otras

alternativas

Aspecto técnico: 1-100; se calificara con 100 puntos a la alternativa que presente
mayores ventajas técnicas, frente a la calidad del agua tratada en todo el periodo
de disefio y en forma proporcional se calificaran las otras alternativas

Aspectos de vulnerabilidad y contingencia: 1-100, donde 100 es la menos

vulnerable

Aspectos social y ambiental: 1-100, donde 100, es el menor impacto negativo

socioambiental

6.5.4.1 Evaluacion Econdmica

Los costos de la alternativa 1 se presentan en la siguiente tabla:

Aspectos Econdmicos Alternativa 1:

Tabla 6-10. Costos Obras Civiles Alternativa 1

' . VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UNID | CANT UNITARIO TOTAL
1 |PRELIMINARES
1.1 | Descapote manual mas retiro H=0,20 m m® | 900 $1.390| $1.251.000
1.2 | Construccién campamento Un 1 $1.200.000| $1.200.000
1.3 |Localizacion y replanteo de estructuras m® | 800 $2.926| $2.340.800
1.4 | Cerramiento m 140 $10.000| $1.400.000
SUBTOTAL $6.191.800
2 |FILTRO GRUESO DINAMICO
2.1 | Excavacion manual tierra seca H=1.8m m® 57 $12.980 $739.860
2.2 | Concreto limpieza (0.05 m) m® 2,7 $250.000 $675.000
2.3 | Losa inferior m® | 15,2 $600.000| $9.120.000
2.4 | Concreto paredes (4000 psi ) m® 9,3 $650.000| $6.045.000
2.5 |Cajas un 5 $550.000 $2.750.000
2.6 | Andenes (10 cm 3000 psi) m® | 16,8 $39.340 $660.912
2.7 | Material filtrante m® 3,6 $350.000 $1.260.000
2.8 |Vélvulas de 6" Un 3 $110.000 $330.000
2.9 |Instalacién Tuberia 6" m 20,4 $35.140 $716.856
SUBTOTAL | $22.297.628
3 |FILTRO GRUESO ASCENDENTE
3.1 | Excavacion manual tierra seca m® | 360 $12.980| $4.672.800
3.2 | Concreto limpieza (0.05 m) m® 7,1 $250.000| $1.775.000
3.3 | Losa inferior m® | 30,7 $600.000 | $18.420.000




Cadigo: INFO1-PAI-062

E MANQV DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE | 1/ S o0 100 00
= INGENIERIALTOA | ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA
Pagina 249
, . VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UNID | CANT UNITARIO TOTAL
3.4 | Concreto paredes (4000 psi) m® | 29,2 $650.000| $18.980.000
3.5 | Cajas Un 12 $550.000 $6.600.000
3.6 | Andenes (10 cm 3000 psi) m° 50 $39.340| $1.967.000
3.7 | Material filtrante m® | 93,3 $350.000 | $32.655.000
3.8 |Valvulas de 6" Un 18 $110.000 $1.980.000
3.9 |Instalacién Tuberia 6" m 20,4 $35.140 $716.856
SUBTOTAL | $87.766.656
4 | FILTRO LENTO
4.1 |Excavacién manual tierra seca m® | 344 $12.980| $4.465.120
4.2 | Concreto limpieza (0.05 m) m?® 4,1 $250.000| $1.025.000
4.3 |Losa inferior m? 19 $600.000| $11.400.000
4.4 | Concreto paredes (4000 psi) m® | 31,5 $650.000| $20.475.000
4.5 | Cajas un 6 $550.000 $3.300.000
4.6 | Andenes (10 cm 3000 psi) m’ | 21 $39.340 $826.140
4.7 |Material filtrante m® | 52 $450.000 | $23.400.000
4.8 |Valvulas de 6" un 6 $110.000 $660.000
4.9 |Instalaciéon Tuberia 6" m 12 $35.140 $421.680
SUBTOTAL | $65.972.940
5 |OBRAS COMPLEMENTARIAS
5.1 | Caseta administrativa Un 1 |%$25.000.000| $25.000.000
5.2 | Equipos de laboratorio Un 1 |$15.000.000| $15.000.000
SUBTOTAL 40.000.000
SUBTOTAL | 222.229.024
Estructura de entrada, Camara de contacto, Desagiies, Instalaciones hidraulicas $66.668.707
SUBTOTAL | $288.897.731
AlU| $86.669.319
SUBTOTAL | $375.567.051
GERENCIA E INTERVENTORIA | $37.556.705
TOTAL OBRAS ALTERNATIVA 1 |$413.123.756

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Para que la alternativa 1, tenga mayor flexibilidad técnica y considerando que el rio San
Marcos en época de lluvia puede presentar turbiedades elevadas, se proyecta la
construccion de un tanque de almacenamiento de agua cruda, con capacidad de

retencion de 2 dias en condiciones del caudal medio diario.
Caudal medio diario afio 2039 =1,66L/s
Consumo medio diario afio 2039 = 1,66 L/s x 86,4 = 143,4 m*/dia

Volumen tanque de aguas crudas = 143,4 x 2 dias = 286,84 m®
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Se proyecta un tanque de 300 m® de capacidad. En la siguiente tabla se presentan los
costos de construccion de este tanque de almacenamiento del agua cruda. Mediante esta

adicién, podemos hablar de una alternativa 1 A.

Tabla 6-11. Costos de Construccién Tanque de Almacenamiento Agua Cruda

. . VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UNID | CANT UNITARIO TOTAL
6.1 | Excavacién manual tierra seca m® 751,6 $12.980 $9.755.301
6.2 | Concreto limpieza (0.05 m) m® 11,3 $250.000 $2.830.500
6.3 |Losa inferior m® 54,4 $600.000| $32.659.200
6.4 |Losa superior m® 36,3 $700.000| $25.401.600
6.5 | Concreto paredes (4000 psi) m® 31,8 $650.000| $20.638.800
6.6 |Cajas Un 4 $550.000 $2.200.000
6.7 | Andenes (10 cm 3000 psi) m? 65 $39.340 $2.557.100
6.8 | Instalaciones hidraulicas GB 1 $5.000.000 $5.000.000
SUBTOTAL | $101.042.501
AlU| $30.312.750
SUBTOTAL | $131.355.251
GERENCIA E INTERVENTORIA| $13.135.525

TOTAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA CRUDA

$144.490.776

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
Los costos de la alternativa 1A, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 6-12. Costos Obras Civiles Alternativa 1A

: p VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UNID |CANT UNITARIO TOTAL
1 Preliminares GB 1 $6.191.800| $6.191.800
2 Filtro Grueso Dinamico GB 1 $22.297.628 | $22.297.628
3 Filtro Grueso Ascendente GB 1 $87.766.656 | $87.766.656
4 Filtro Lento GB 1 $65.972.940| $65.972.940
5 Obras Complementarias GB 1 |$106.668.707 | $106.668.707
6 Tanque de Aguas Crudas GB 1 |$144.490.776 | $144.490.776
SUBTOTAL | $433.388.507
AlU | $130.016.552
SUBTOTAL | $563.405.059
GERENCIA E INTERVENTORIA | $56.340.506

TOTAL ALTERNATIVA 1A

$619.745.565

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

- Aspectos Econdmicos Alternativa 2
Los costos de la alternativa 2 se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 6-13. Costos Obras Civiles Alternativa 2
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, . VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UNID | CANT UNITARIO TOTAL
1 PRELIMINARES
1.1 | Descapote manual més retiro H=0.20 m m? 511,3 $1.390 $710.693
1.2 | Construccion campamento Un 1,0 $1.200.000| $1.200.000
1.3 |Localizacién y replanteo de estructuras m? 183,7 $2.926 $537.477
1.4 | Cerramiento M 90,8 $10.000 $908.000
SUBTOTAL $3.356.170
2 FLOCULADOR HIDRAULICO
2.1 | Excavacion manual tierra seca m° 73,0 $12.980 $947.566
2.2 | Concreto limpieza (0.05 m) m® 2,8 $250.000 $696.000
2.3 | Losainferior m® 10,6 $600.000| $6.350.400
2.4 | Concreto paredes (4000 psi) m® 8,0 $650.000| $5.204.550
2.5 |Estructura entrada y salida GB 2,0 $1.000.000 | $2.000.000
2.6 | Andenes (10 cm 3000 psi) m? 32,2 $39.340| $1.266.748
2.7 | Tabiques del floculador GB 1,0 $5.000.000| $5.000.000
SUBTOTAL | $21.465.264
3 SEDIMENTADOR FLUJO LAMINAR
3.1 | Excavacion manual tierra seca m® 138,6 $12.980| $1.799.301
3.2 | Concreto limpieza (0.05 m) m® 1,2 $250.000 $288.000
3.3 |Losa inferior m® 31 $600.000| $1.852.200
3.4 | Concreto paredes (4000 psi) m® 19,3 $650.000| $12.558.000
3.5 | Mddulos de sedimentacion GB 2,0 $3.000.000 | $6.000.000
3.6 | Andenes (10 cm 3000 psi) m? 22,0 $39.340 $865.480
SUBTOTAL | $23.362.981
4 |FILTROS RAPIDOS
4.1 | Excavacion manual tierra seca m® 112,6 $12.980| $1.461.652
4.2 | Concreto limpieza (0.05 m) m® 0,9 $250.000 $232.000
4.3 | Losa inferior m® 19,0 $600.000| $11.400.000
4.4 | Concreto paredes (4000 psi) m? 22,7 $650.000 | $14.742.000
4.5 | Material filtrante m® 1,5 $1.000.000| $1.512.000
4.6 | Andenes (10 cm 3000 psi) m? 20,6 $39.340 $810.404
4.7 | Material soporte lecho filtrante m® 0,7 $600.000 $403.200
4.8 | Viguetas falso fondo GB 4,0 $200.000 $800.000
SUBTOTAL | $31.361.256
5 OBRAS COMPLEMENTARIAS

5.1 |Caseta administrativa Un 1 $25.000.000 | $25.000.000
5.2 |Equipos de laboratorio Un 1 $20.000.000 | $20.000.000
SUBTOTAL | $45.000.000
SUBTOTAL | $124.545.670
Estructura de entrada, Cadmara de contacto, Desagues, Instalaciones hidraulicas $37.363.701
SUBTOTAL | $161.909.372
AlU| $48.572.811
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VALOR VALOR

iTEM DESCRIPCION UNID | CANT

UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL | $210.482.183

GERENCIA E INTERVENTORIA | $21.048.218

TOTAL ALTERNATIVA 2 | $231.530.401

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013
No obstante que la alternativa 2 presenta un valor de inversion menor que la alternativa 1,
se debe considerar que en esta alternativa se presentan costos operacionales mas altos,
debidos al consumo de sulfato de aluminio requerido para la coagulacion del agua y los
costos del operador de la PTAP. Los costos anuales de operacion y mantenimiento se
presentan a continuacion:
Costo mensual del operador $ 1.000.000 (salario integral)
Costo anual operador PTAP $ 12°000.000
Para calcular el costo promedio del coagulante, se supone una dosis promedio de 25
mg/L y un costo del coagulante de $ 5.000/Kg; se considera que la planta trabaja un
tiempo maximo de 12 horas en el dia.
Cantidad promedio de coagulante requerido = 4.5 L/s x 25 mg/L x 43.200 s x 1Kg/10® mg
Cantidad promedio diario de coagulante = 3.89 Kg/dia
Costo promedio diario del coagulante = 3,89 x $ 5.000 = $19.440
Para evaluar los costos de inversion y de operacion durante los 25 afios del proyecto, se
tendra en cuenta el método del valor presente considerando los costos de inversién y de
operacion en pesos constantes durante el horizonte de disefio.
Al considerar pesos constantes, no se tendra en cuenta la inflacién y por lo tanto se
trabajard con una tasa de interés del 6% en la cual no se considera el efecto de la

correccién monetaria.

En la siguiente tabla se presentan los costos de inversion y de operacién de la alternativa

Tabla 6-14. Costos Inversién y Operacién Alternativa 2

ARO CAUDAL HORAS COSTO. COSTO K VPN VPN
(L/s) OPERACION | OPERACION INVERSION INVERSION OPERACION
2013 7,2 12 $0 $231.530.401 | 1,0000 | $231.530.401 $0
2014 7,3 12 $18.998.400 0,9434 $17.923.019
2015 4,5 12 $18.998.400 0,8900 $16.908.508
2016 3,3 12 $18.998.400 0,8396 $15.951.423
2017 2,6 12 $18.998.400 0,7921 $15.048.512
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Ao | CAUDAL | HORAS COSTO. COSTO B VPN VPN
(L/s) |OPERACION | OPERACION | INVERSION INVERSION | OPERACION
2018| 2,1 11 $18.146.078 0,7473 $13.559.805
2019| 1,8 10 $15.545.159 0,7050 $10.958.724
2020 1,9 10 $15.700.611 0,6651 $10.441.803
2021 1,9 10 $15.857.617 0,6274 $9.949.265
2022 19 10 $16.016.193 0,5919 $9.479.960
2023| 1,9 10 $16.176.355 0,5584 $9.032.792
2024 19 10 $16.338.118 0,5268 $8.606.717
2025| 2,0 10 $16.501.500 0,4970 $8.200.740
2026| 2,0 11 $16.666.515 0,4688 $7.813.912
2027| 2,0 11 $16.833.180 0,4423 $7.445.332
2028| 2,0 11 $17.001.512 0,4173 $7.094.137
2029 2,0 11 $17.171.527 0,3936 $6.759.508
2030| 2,1 11 $17.343.242 0,3714 $6.440.663
2031 2.1 11 $17.516.674 0,3503 $6.136.858
2032 2,1 11 $17.691.841 0,3305 $5.847.384
2033| 2,1 11 $17.868.760 0,3118 $5.571.564
2034| 2,1 11 $18.047.447 0,2942 $5.308.754
2035| 2,2 12 $18.227.922 0,2775 $5.058.341
2036| 2,2 12 $18.410.201 0,2618 $4.819.740
2037| 2,2 12 $18.594.303 0,2470 $4.592.394
2038| 2,2 12 $18.780.246 0,2330 $4.375.772
2039| 2.2 12 $18.968.048 0,2198 $4.169.367
TOTAL $455.396.646 | $231.530.401 - $231.530.401 | $227.494.993
VALOR PRESENTE COSTO OBRAS $231.530.401
VALOR PRESENTE COSTO OPERATIVO $227.494.993
VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS $459.025.394
VALOR PRESENTE NETO $459.025.394

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Evaluacion Econémica de las Alternativas:

De acuerdo con la evaluacion econdmica realizada, en la siguiente tabla se presenta un
resumen del costo de las tres alternativas estudiadas y el puntaje asignado a cada

alternativa.
Tabla 6-15. Resumen Costos de las Alternativas y Puntuacién
COSTO
0
ALTERNATIVA ALTERNATIVA DIFERENCIA | DIFERENCIA (%) | PUNTAJE
1 $413.123.756 $0 - 100,0
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ALTERNATIVA COSTO DIFERENCIA | DIFERENCIA (%) | PUNTAJE
ALTERNATIVA °
2 $459.025.394 | $45.901.638 11,1% 88,9
1A $619.745.565 |$206.621.810 50,0% 50,0

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

La alternativa 1 es la mas econdémica, con una diferencia de $ 45°901.638 con respecto a
la alternativa 2 que representa el 11,1% con respecto a la alternativa mas econémica. La
alternativa 1 es la mas costosa con un presupuesto de $619°745.565.

6.5.4.2 Evaluacién Aspectos de Operacion y Mantenimiento

Desde el punto de vista de la operacién y del mantenimiento, las alternativa 1 y 1A son de
mas facil operacién y el mantenimiento de la planta FIME es una tarea que puede realizar
un operario debidamente entrenado, de manera periédica, aproximadamente cada 6
meses.

La alternativa 2, no es de dificil operacién pero requiere capacitacién del operario sobre
todo en la labor de la dosificacién de los productos quimicos. Se califica con 100 puntos
las alternativas 1y 1A, 90 puntos para la alternativa 2

6.5.4.3 Evaluacion Técnica

La alternativa 2 es la que presenta mayores ventajas técnicas, dado que esta en
capacidad de garantizar agua potable en el 100% del tiempo siempre y cuando la PTAP
sea operada en forma correcta. La alternativa 1, presenta restricciones para el tratamiento
del agua, dado que sélo puede operar con niveles de turbiedad menores de 70 UNT, lo
que origina que para ciertos niveles de turbiedad, la PTAP quede fuera del servicio. La
Alternativa 1A brindaria una mayor confiabilidad que la alternativa 1. De acuerdo con lo
anterior, la alternativa 2 tendra un puntaje de 100 puntos, la alternativa 1A tendria 95
puntos Y la alternativa 1 se le asignan 50 puntos.

6.5.4.4 Aspectos de Vulnerabilidad y Contingencia

Desde el punto de vista de la calidad del agua y por lo tanto de la seguridad en el
suministro de agua potable, la alternativa 2 es mas segura y se le asignan un puntaje de
100 puntos. La alternativa 1 aun siendo la de mas facil de operacion, es vulnerable a la
calidad del agua cruda, situacién que es critico con respecto a la calidad del agua del rio
San Marcos. La alternativa 2 tendria una puntuacion de 100 puntos, la alternativa 1A
tendria 95 puntos vy la alternativa 1 un puntaje de 50 puntos.

6.5.4.5 Aspectos Sociales y Ambientales
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Las alternativas 1 y 1 A son las de menor impacto social y ambiental, desde el punto de
vista de la tarifa del servicio y produce menores vertimientos de cargas contaminantes a
los cuerpos de agua. Se les concede 100 puntos. La alternativa 2 desde el punto de vista
de sus costos operacionales, presenta un mayor impacto en la tarifa del servicio y
mayores vertimientos a los cuerpos de agua, se le califica con un puntaje de 50 puntos.

6.5.4.6 Evaluacion Final
En las siguientes tablas se presenta un resumen de los puntajes asignados a cada
alternativa antes y después de afectar la puntuacién de cada variable por el porcentaje

asignado.

Tabla 6-16. Puntaje Asighado a Cada Variable

ALTERNATIVA | ALTERNATIVA | ALTERNATIVA
VARIABLE
1 1A 2

Econdmica 100,0 50,0 88,9
Operacién y Mantenimiento 100,0 100,0 90,0
Técnico 50,0 95,0 100,0
Vulnerabilidad y contingencia 50,0 95,0 100,0
Social y Ambiental 100,0 100,0 50,0

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Tabla 6-17. Puntaje Final de Cada Variable

VARIABLE COSTO ALTERNATIVA | ALTERNATIVA | ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1 1A 2

Economica 30% 30,0 15,0 26,7
Operacién y Mantenimiento 10% 10,0 10,0 9,0
Técnico 30% 15,0 29,0 30,0
Vulnerabilidad Contingencia 10% 5,0 9,5 10,0
Social y Ambiental 20% 20,0 20,0 10,0
PUNTAJE TOTAL 100% 80,0 83,0 85,7

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

6.6 ALMACENAMIENTO

6.6.1 Problema Identificado

El sistema de almacenamiento del sistema cuenta con tres depdsitos. El primer depdsito,
localizado cerca a la bocatoma del rio San Marcos, se ubica por debajo de la cota de
inundacion de la fuente por lo que su desaglie se encuentra deshabilitado. Por esta razén
el tanque no se puede operar y actualmente no se usa. El segundo depésito, localizado
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cerca a la bocatoma auxiliar, cuenta con problemas graves de impermeabilizacién, con
fugas notables y carencia de un sistema de regulacién del nivel del agua. Por dltimo el
tercer tanque, en la Hacienda La Granada es el de mayor capacidad presentando un buen
estado fisico. En cuanto a la capacidad de almacenamiento, contando solo con este
ultimo tanque, se cuenta con volumen de sobra para acopio del recurso.

6.6.2 Recomendacioén

El sistema de captacion y almacenamiento auxiliar, saldra del servicio debido a su estado
estructural y a la necesidad de unificar un solo punto de produccién de agua potable. Al
tanque de almacenamiento principal, se le realizaran reparaciones menores,
impermeabilizacion y pintura para que continde prestando su servicio.

6.7 RED DE DISTRIBUCION

6.7.1 Problema Identificado

El problema més evidente de la red distribucion en la localidad esta relacionado con la
distribucion desigual de presiones.

Un aspecto que afecta considerablemente el funcionamiento adecuado de la red es la
falta de regulacion de la cantidad de agua en el sistema, manifestada en la falta de
programas de uso racional del recurso, tarifas muy bajas y falta de control del consumo de
agua mediante micro y macro medicidn, que ocasionan que los pobladores de la localidad
en general malgasten el agua.

Finalmente, el sistema carece de un esquema administrativo y procedimientos operativos
documentados que garanticen el abastecimiento continuo a la poblacion y el
mantenimiento de las estructuras y componentes de la red.

6.7.2 Recomendacioén

Se recomienda la instalacion de valvulas en puntos estratégicos dentro de la red, de
forma que se garantice la mayor uniformidad posible en el plano de presiones. De igual
forma se plantea la posibilidad de utilizar valvulas de aislamiento para realizar cierre
parcial de los ramales para obtener también asi un control sobre las presiones y permitir
la recirculacion del agua en las tuberias. Adicionalmente se propone dividir la red en
ramales independientes, por medio del cierre o corte de tramos de tuberia, realizado con
la instalacion de tapones y/o vélvulas de cierre permanente.

Se recomienda igualmente la instalacion de macro y micromedidores para llevar un
control del agua facturada y consumida por la comunidad.
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Finalmente se recomienda el fortalecimiento institucional de la Junta Administradora, con
programas de capacitacién y educacion de la comunidad en el uso eficiente del agua.

7. PLANTEAMIENTO Y SELECCION DE ALTERNATIVAS

7.1. CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES Y FUENTES RECEPTORAS

El muestreo fue realizado por personal de MANOV INGENIERIA LTDA, los
procedimientos siguen los lineamientos y técnicas recomendadas por la Agencia de
Proteccion Ambiental de los Estados Unidos i U.S. EPA - en su Handbook for Analytical
Quality Control in Water and Waste water Laboratories - Junio 1972, y por la Asociacion
Americana de trabajos del Agua -AWWA - en el American Standard
Methodsforexamination of water and wastewater/20 edition.

Durante el monitoreo, MANOV INGENIERIA LTDA. Sigui6 las medidas de seguridad,
higiene, ocupacionales y ambientales. Los residuos liquidos de las mediciones en campo,
los residuos sélidos, como papel higiénico, pedazos de vidrio, cinta de enmascarar y
otros, se almacenaron en bolsas plasticas para posterior disposicion final.

Los andlisis de laboratorio fueron realizados por INGENIERIA DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL INGESAN S.A.S. Que es un laboratorio legalmente constituido, competente
para ejecutar los servicios que ofrece, asumiendo el compromiso de confiabilidad y
confidencialidad de las actividades desarrolladas. Cuenta con una planta fisica propia,
personal profesional idéneo para desarrollar los trabajos de laboratorio y de campo,
equipos propios necesarios para realizar los ensayos de laboratorio debidamente
calibrados. ACREDITADO ante el IDEAM, Resoluciéon No. 0240 de Marzo 09 de 2012.

1.1.1 Puntos de Muestreo

Los muestreos en el corregimiento de Paila Arriba, se llevaron a cabo en los dos
vertimientos de mayor importancia en el sistema de alcantarillado. El primer punto es en el
vertimiento 3, Ubicado en las coordenadas 1079296.18 mE y 907572071 mN, este
presentauna t uber2a en concreto si mpl e dalaArba
de manera directa. El Pozo que descarga sobre este vertimiento es el P27 ubicado en el
barrio Villa Francisca, con una longitud del tramo de 138,68 metros. El area de drenaje de
dicho vertimiento es de 0,696 ha.

Imagen 1- 1 Aforo Vertimiento Tres (Villa Francisca)

(25
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El segundo punto de muestreo fue el vertimiento 1, que se encuentra ubicado en las
coordenadas 1078041.476 mE, 908085.54 mN dentro de un cafiaduzal que pertenece al
ingenio Pichichi, este vertimiento se realiza al nivel del suelo del cafiaduzal, por medio de
una tuberia en concreto simp |l e de 13 farmgnd5un camal de 2 km hacia el
humedal Videles. El &rea de drenaje de este vertimiento es de 11,71 ha siendo el
vertimiento con mayor significancia en el corregimiento.

Dadas las condiciones de taponamiento del vertimiento y a la colmatacion de los pozos
anteriores, fue necesario realizar el aforo a 366 metros de este, en el pozo 5 ubicado en
las coordenadas 1078341.611 mE, 907985.82 mN.

Fuente: Manov Ingenieria Ltda.
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1.1.2 Medicion de Caudales

En el numeral E.2.3.2 del RAS 2000, se recomiendan varias metodologias de aforo para
la elaboracién de muestreos compuestos, para el presente caso y teniendo en cuenta las
condiciones de cada uno de los vertimientos se seleccionaron las siguientes:

1.1.2.1 Aforo Volumétrico

Este método se aplica cuando la corriente o vertimiento presenta una caida de agua en la
cual se pueda interponer un recipiente; se requiere un cronémetro y un recipiente aforado
(balde de 10 o 20 litros con graduaciones de 1 L, o caneca de 55 galones con
graduaciones de 1 a 5 galones). Se utiliza un balde para caudales bajos 0 una caneca
cuando se deban manejar grandes caudales. El recipiente debe ser colocado bajo la
corriente o vertimiento de tal manera que reciba todo el flujo; simultineamente se activa el
cronémetro. Este proceso inicia en el preciso instante en que el recipiente se introduce a
la corriente o vertimiento y se detiene en el momento en que se retira de ella. Se toma un
volumen de muestra cualquiera dependiendo de la velocidad de llenado y se mide el
tiempo transcurrido desde que se introduce a la corriente o vertimiento hasta que se retira
de ella.

El caudal se calcula de la siguiente manera:
Q=VI/t
Donde:

Q = Caudal en litros por segundo, L/s
V = Volumen en litros, L
t = Tiempo en segundos, s

Este método tiene la ventaja de ser el méas sencillo y confiable, siempre y cuando el lugar
donde se realice el aforo garantice que al recipiente llegue todo el volumen de agua que
sale por la corriente o vertimiento; se debe evitar la pérdida de muestra en el momento de
aforar, asi como represamientos que permitan la acumulacion de sélidos y grasas. Este
método es de féacil utilizacidon en el caso que el suelo donde se disponga la caneca sea
firme y no permite que esta se hunda o se mueva. Dentro de los principales problemas
que se pueden presentar es la manipulacién de las canecas por su peso exagerado.

1.1.2.2 Vertederos

Los vertederos pueden usarse en corrientes naturales de pequefia magnitud, en cuyo
cauce pueda instalarse el vertedero. En corrientes de mayor magnitud, el vertedero puede
ser una estructura hidraulica permanente para medicion continua de caudales. Los
vertederos deben calibrarse antes de utilizarlos.
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1.1.2.3 Molinete

Este dispositivo es de gran utilidad para el aforo de conductos forzados de gran diametro
0 en corrientes naturales. Del conocimiento de la distribucion de velocidades en la seccion
se puede determinar la velocidad media, el caudal y algunos coeficientes de correccion.

1.1.2.4 Aforo con Flotador (Velocidad)

Para el aforo con flotadores se debe escoger una seccion recta del rio o canal y medir y
demarcar una distancia conocida a lo largo del mismo; se debe colocar suavemente sobre
la superficie del agua un elemento flotante en el canal y simultaneamente activar el
cronometro y medir el tiempo transcurrido hasta que el objeto termine de recorrer la
distancia asignada. Repetir este proceso varias veces y calcular el promedio. El objeto
flotante debe ser arrojado suavemente sobre la corriente, para que este no le imprima una
fuerza adicional que pueda afectar la medicion. La velocidad del agua se calcula de la
siguiente manera:

V=X/t
Donde:

V = Velocidad superficial, m/s
X = Longitud recorrida por el elemento flotante, m
t = Tiempo de recorrido del elemento flotante, s

El caudal se calcula de la siguiente manera:
Q=nxVxA
Donde:

Q = Caudal, m3/s

V = Velocidad superficial, m/s

A = Area transversal promedio, m2

n = Factor que depende del material del fondo del canal:

0,4-0,52 poco aspero

0,46 - 0,75 grava con hierba y cafia

0,58 - 0,7 grava gruesa y piedras
0,7-0,9 madera, hormigén o pavimento
0,62-0,75 Grava

0,65 -0,83 arcilla y arena

1.1.2.5 Resultados
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El aforo del vertimiento Villa Francisca realizado en el dia tipico, que representa el dia
normal de semana donde no se presenta mayor confluencia poblacional en el
corregimiento, se realizo entre los dias 25 y 26 de febrero del 2013, el trabajo consistié
en la medicién del caudal cada hora con el método volumétrico, iniciando en horas de la
mafiana. En la jornada se encontr6 que el caudal maximo se presenta alrededor de medio
dia a las 12:30 pm con un caudal de 0,71 L/s, igualmente se evidencio que a la
madrugada no se presento flujo de aguas residuales, ademas se determino que el caudal
promedio fue de 0,22 L/s. dichos resultados se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 7-1 Aforo Volumétrico del Vertimiento Villa Francisca Dia Tipico

; VOLUMEN EN TIEMPO CAUDAL
AFOIRDITS AR LITROS (L) SEGUNDOS (L/s)
1 09:30 5 10 0,50
2 10:30 5 9 0,56
3 11:30 5 12 0,42
4 12:30 5 7 0,71
5 13:30 5 13 0,38
6 14:30 5 8 0,63
7 15:30 5 45 0,11
8 16:30 5 29 0.17
9 17:30 5 57 0,09
10 18:30 5 33 0,15
11 19:30 5 36 0,14
12 20:30 5 46 0,11
13 21:30 5 44 0,11
14 22:30 5 58 0,09
15 23:30 5 41 0,12
16 00:30 5 49 0,10
17 01:30 5 43 0,12
18 02:30 5 0 0,00
19 03:30 5 0 0,00
20 04:30 5 21 0,24
21 05:30 5 60 0,08
22 06:30 5 37 0,14
23 07:30 5 30 0,17
24 08:30 5 41 0,12
25 09:30 5 23 0,22

Fuente: Manov Ingenieria Ltda., 2013

Por otro lado, se realizo el mismo trabajo en el dia atipico, que representa el dia de mayor
confluencia poblacional en el corregimiento por ser el dia de mercado, esta actividad se
realizo entre los dias 3 y 4 de marzo de 2013, se encontré que el caudal maximo se
presenta alrededor de la 1:30 pm con un caudal de 1,11 L/s, el caudal minimo de 0,15 L/s
se presento a la 2:30 am, ademas se determino que el caudal promedio fue de 1,11 L/s,
estos resultados se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 7-2 Aforo Volumétrico del Vertimiento Villa Francisca Dia Atipico

. VOLUMEN EN TIEMPO CAUDAL
e LITROS (L) | SEGUNDOS (L/s)
1 09:30 5 7 0,71







